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Résumé

Le but de ce travail est l'étude d'une structure en béton armé

(R+9+ 2 entresol) qui devrait être implantée à la commune de

Seddouk qui est classée comme une zone de moyenne sismicité.

La résistance du bâtiment est assurée par un système de

contreventement mixte (portiques+voiles). Le calcul a été fait selon

les règlements de construction en vigueur (RPA99version2003,

CBA93, BAEL91).

L'étude dynamique a été modélisé par le logiciel ETABS V16 .

Finalement, l'étude de l'infrastructure du bâtiment a été faite par le

calcul des fondations.

Mots clés :

Béton armé, contreventement mixte, étude dynamique, poteaux,

poutres, voiles.
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Introduction générale

Bâtir a toujours été l’un des premiers soucis de l’homme et l’une de ses premières
occupations privilégiées. A ce jour, les bâtisses ont connu un grand essor dans la plus part des
pays vu le développement technologique accompagnant le développement de tissu
urbain. Cette préoccupation de construire s’est accrus avec l’explosion démographique, ce qui
a conduit les décideurs dans tous les pays du monde à adopter la solution de bâtir en hauteur
suite aux limitations des terrains en villes et les importantes demandes en logements et
espaces de travail.

Cette solution n’est pas sans difficultés, en augmentant la hauteur, les structures
deviennent plus vulnérables et plus exposées aux sollicitations sismiques, mettant ainsi les
vies de ses occupants ainsi que celles de ses voisins en danger sans oublier les pertes
matériels.

Tout comme d’autres catastrophes naturelles, les séismes ont des manifestations
spectaculaires et dévastatrices. Il est difficile d’apprécier le risque sismique tant la prévision
est incertaine et leur apparitions aléatoires. On ne connaît les phénomènes sismiques que de
manière imparfaite et seuls des séismes majeurs incitent la population à une prise de
conscience générale. C’est pourquoi la plupart des nations n’est pas protégée contre les
tremblements de terre et leurs conséquences économiques et humaines.
La résistance d’une structure aux actions horizontales est principalement assurée par le
système de contreventement de cette dernière. Pour les structures en béton armé, ce système
de contreventement est constitué de cadres, de voiles ou des deux en même temps.
Après le séisme du 21 Mai 2003 de Boumerdes, des études faites par des experts , ont abouti à
des modifications du Règlement Parasismique Algérien. L’une de ces modifications est la
nouvelle classification des zones sismiques et des valeurs des coefficients d’accélération de
zone.
A cet effet l’ingénieur en génie civil est censé de vérifier des édifices de manière à faire face

à ce phénomène (construction parasismique), il doit en outre tenir compte de différents
facteurs tels que la résistance, la stabilité, l’économie et l’esthétique.

Le présent travail consiste à étudier un bâtiment en R+9+deux entresols contreventé par un
système mixte (voiles-portiques).

L'étude de ce projet sera menée selon les étapes principales suivantes:

 La première étape portera sur la présentation complète du bâtiment, la définition de

ses différents éléments et le choix de matériaux à utiliser.

 La deuxième étape sera la détermination des actions verticales présentes dans le

bâtiment et le prédimensionnement des éléments structuraux et non structuraux du

bâtiment.

 La troisième étape sera le calcul des éléments non structuraux (plancher, poutrelles,

acrotère, garde-corps, escalier).

 La quatrième étape portera sur l’étude dynamique du bâtiment et la détermination de

l’action sismique. L’étude du bâtiment sera faite par l’analyse du modèle de la

structure en 3D sur le logiciel de calcul ETABS V16.

 La cinquième étape sur le calcul du ferraillage des éléments structuraux (poteaux,

poutres et voiles) Les résultats donnés par ETABS V16 vont être vérifiés par le RPA

 Le sixième chapitre, pour l’étude de l’infrastructure

 On terminera le travail par une conclusion générale.
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I.1.INTRUDUCTION

L’étude d’un bâtiment en génie civil nécessite des connaissances de base sur lesquelles
l’intervenant en génie civil prend appuis, et cela pour obtenir une structure à la fois sécuritaire
et économique.
A cet effet, on consacre ce chapitre afin de donner des généralités et des descriptions du projet
à étudier.
I.2. Présentation du projet :

Présentation de l’ouvrage :

L’ouvrage qui fait l’objet de notre étude est un bâtiment en (R+9 avec 2 entre-sol )
implanté à la commune de Seddouk wilaya de Bejaia, Cette structure est destinée pour
l’usage mixte (commerce, habitation et service).

I.2.1Caractéristiques de la structure :

 Caractéristique géométrique

Largeur en plan 1 (entre-sols)……………………12.25 m

Largeur en plan 2 (étages courants et RDC)……..17.35 m

Longueur en plan ………………………………..23.51 m

Hauteur totale du bâtiment (Sans acrotère) …… .37.06 m

Hauteur de l’entre-sol 2 …………………………3.40 m

Hauteur de l’entre-sol 1 …………………………3.06 m

Hauteur du RDC…………………………………3.06 m

Hauteur des étages de 1er au 9eme étage ……… . .3.06 m

 Système structural.
L’ossature est constituée par des portiques en béton armé et voiles. Le rôle de
l’ossature est d’assurer la stabilité de l’ensemble sous l’effet des actions
verticales et des actions horizontales.

I.2.2.Eléments constituants l’ouvrage

 Planchers
Les planchers sont considérés comme des diaphragmes rigides d’épaisseur
relativement faible par rapport aux autres dimensions de la structure. Notre bâtiment
ne comporte que deux types de planchers (corps creux et dalles pleines).

 Portiques
Les portiques sont des éléments verticaux qui supportent les charges transmise par les
planchers.

 Les voiles
Les voiles seront réalisés en béton armé et le choix du nombre, dimensions et leur
emplacement sera étudié ultérieurement.
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 Maçonnerie
Pour cet ouvrage, elle est réalisée en briques creuses comme suit :
 Les murs extérieurs : ils sont en doubles cloisons de 30 cm d’épaisseur,

réalisés en briques creuses de (15 et 10 cm) séparés par une lame d’air de 5 cm
 Les murs intérieurs : ils sont réalisés en simples cloisons de briques creuses de

10 cm leurs fonctions principales est la séparation des espaces et l’isolation
thermique et acoustique.

 Revêtements
Les revêtements de la structure sont constitués par :

 Carrelage de 2 cm pour les planchers courants.
 L’enduit de plâtre pour les murs intérieurs.
 Faux plafonds divers pour les plafonds (bois, métallique, minéral).

 Acrotère
C’est un élément en béton armé, encastrés à sa base au plancher terrasse, de 55 cm de
hauteur et de 10 cm d’épaisseur, son rôle est d’assurer la sécurité et d’empêcher
l’écoulement des eaux pluviales sur les façades.

 Escalier
Les escaliers sont des éléments permettant le passage d’un niveau à l’autre, ils sont
réalisés en béton armé coulé sur place.

 Ascenseur
L’ascenseur est un élément mécanique, qui sert à faire monter et descendre les usagers
à travers les différents étages des bâtiments sans utiliser les escaliers.

1.3. Classification de l’ouvrage.

L’objet de la classification des ouvrages se traduit, dans les règles et les méthodes de calcul,
par l’attribution pour chacune des catégories de cette classification des méthodes de calcul et
règlements adéquats, et notre ouvrage sera classé comme suit :

1.3.1. Selon l’importance.

Le niveau minimal de protection sismique accordé à un ouvrage dépend de sa destination et
de son importance vis à vis des objectifs de protection fixés par la collectivité. Notre ouvrage
est classé selon le RPA dans le groupe 2 car il est d’importance moyenne, mais un coefficient
d’accélération de zone A = 0.15 est retenu pour le calcul sismique.

1.3.2. Selon le système de contreventement.

La classification des systèmes structuraux est faite en tenant compte de leur fiabilité et de leur
capacité de dissipation de l’énergie vis-à-vis de l’action sismique Le système de
contreventement de notre structure est de type 4b (structure en portiques contreventée par des
voiles en béton armé, les voiles reprennent au plus 20% des sollicitations dues aux charges
verticales).

1.3.3. Selon la configuration.

Notre bâtiment est considéré comme régulier en plan et n’est pas vérifié en élévation car les
critères de décrochements imposés par le RPA ne sont pas vérifiés.
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- Remarque : la méthode statique équivalente n’est pas applicable à ce bâtiment à cause de
l’irrégularité existante et même les conditions complémentaires données par le RPA 99 (art
4.1.2 page 24) pour ces cas ne peuvent pas aboutir.

1.3.4. Selon le type des nœuds.

Dans la pratique les structures subissent soit des déplacements de nœuds, soit des rotations de
nœuds, rarement des déplacements et des rotations simultanément de nœuds, d’où la
classification soit à nœuds fixes ou à nœuds déplaçables. Notre bâtiment est à nœuds fixes
parce que les déplacements latéraux sont empêchés (structure contreventée par voiles).

I.4. Règlements et normes utilisés

Notre étude se fera en respectant les règlements et les normes en vigueur à savoir :
DTR BC 2.48 : Règles Parasismiques Algériennes RPA99/Version 2003. DTR BC
2.41 : Règle de Conception et de Calcul des Structures en béton armé CBA93.
DTR B.C.2.2 : Charges permanentes et charge d’exploitation.
DTR BC 2.331 : Règles de calcul des fondations superficielles. Béton aux états limites
BAEL 91/Version99.

I.5.Les matériaux

I.5.1 Le béton

Pour des résistances c28 ≤ 40 MPa  

൞
݂ =

݆

4,76 + 0,83݆ ݂ଶ଼ ݏ݅ ݆≤ 28 ݏݎݑ݆

݂ = ݂ଶ଼ ݏ݅ ݆> 28 ݏݎݑ݆

௧݂ଶ଼ = 0,6 + 0,06�݂ଶ଼

ቐ
ܧ = 11000 ට ݂

య

௩ܧ = 1/3 ܧ�×

… …
݊ݐéܾ�݊ݑ�ݎݑ ݉ݑݏ� �à�݀ݏ݅ ݊ܿ�ݏ݁ ݎܽݐ ݅݊ ݐ݁ ݎ݉݊�ݏ ݀�ݏ݈݁ܽ ᇱ݊ݑ �݁���

éݎݑ݀ �݁݀ ݈ܽܿ݅ܽ′ ݊ݐ݅ �݅݊ é݂݅ݎ ݎ݁ݑ݁ �à 24 ℎ ���������������������������������ݏݎݑ݁

Donc,

 Résistance à la compression à l’âge de 28 jours : fc28 = 25 MPa.

 ft28 =2.1 MPa.

 Evj = 10721,40 MPa.

 Eij = 32164.20MPa.

 γb = 1.50 coefficient de sécurité du béton pour les situations courantes.

 γb = 1.15 coefficient de sécurité du béton pour les situations accidentel.

I.5.2. Acier

Les caractéristiques des armatures longitudinales et transversales en aciers de haute
adhérence sont les suivantes :
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 Fe E40 = 400 MPa.

 γs = 1.15 (situations courantes).

 γs = 1.00 (situations accidentel).

I.6.Le Sol

D’après les essais de pénétromètre dynamique et essais au laboratoire, la capacité
portante du sol est de 1.7 bars sur une profondeur de 2,5m
Le site est de catégorie S3 (site meuble) selon RPA version 2003.

I.7. Conclusion

Le calcul d’un bâtiment en béton armé passe par l’application rigoureuse et précise des
règles en vigueur. Cependant, chaque ouvrage présente ses propres caractéristiques qui
font que le calcul doit être fait avec précaution.
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II.1. INTRODUCTION

Le pré-dimensionnement des éléments a pour but de déterminer l’ordre de grandeur des

différents éléments constituant notre bâtiment conformément aux règlements et normes en

vigueur à savoir : CBA93, RPA99 /version 2003, BAEL91.

II.2. Disposition des poutrelles

Le choix de la disposition des poutrelles se fait en satisfaisant l’un des deux critères :

– le critère de la plus petite portée pour diminuer la flèche.

– le critère de continuité (le maximum d’appuis)

Figure II.1. Schéma de disposition des poutrelles

II.3.Pré-dimensionnement des planchers

Le plancher est un élément qui sépare entre deux niveaux, et qui transmet les charges et

les surcharges qui lui sont directement appliquées aux éléments porteurs tout en assurant des

fonctions de confort comme l'isolation phonique, thermique et l'étanchéité des niveaux

extrêmes. Dans notre projet, on utilise deux types de planchers:

-Plancher à corps creux.

-Plancher à dalle pleine.
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II.3.1.Plancher à corps creux

Il est constitué de :

 Corps creux : dont le rôle est le remplissage, il n’a aucune fonction de
résistance.

 Poutrelles : éléments résistants du plancher.

- Dalle de compression : c’est une dalle en béton armé, sa hauteur varie de 4 à 6 cm
- Treillis soudé.

Le dimensionnement d’un plancher à corps creux revient à déterminer sa hauteur ht tel que :

ℎݐ�≥
 ௫

ଶଶ.ହ
[CBA 93 art B.6.8.4.2.4]

ht : la hauteur totale du plancher,

Lmax : la portée maximal dans le sens de disposition des poutrelles, calculée entre nus des

appuis.

On a : Lmax = 450 cm

ℎݐ�≥ 450/22.5  ℎݐ�≥ 20  Donc : On opte pour ht = 20 cm

Notre plancher sera de hauteur ht =20 cm

Soit : - un corps creux de 16 cm,

-Une dalle de compression de 4 cm. hdc = 4 cm : hauteur de la dalle de compression

Figure. II.2 : Coupe du plancher à corps creux

II.3.2.Les planchers à dalle pleine

Le pré-dimensionnement des planchers à dalles pleines se fait en se basant sur les critères

suivants :

a. critère de résistance à la flexion : (CBA93)

 Lx/35 ≤ e ≤ Lx/30 pour une dalle sur quatre (4) ou trois (3) appuis . 

  e ≥ Lx/20 pour une dalle sur un seul (1) ou deux (2) appuis //. 

 Lx/45 ≤ e ≤ Lx/40 pour une dalle sur trois(3) ou quatre(4) appuis. 

Lx: est la petite portée de la dalle la plus sollicitée

Ly : est la grande portée de la dalle.

b

4

16
ht
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b. critère de coupe-feu

 e≥7cm ………………….pour une heure de coupe-feu. 

 e ≥ 11cm……………..… pour deux heures de coupe-feu. 

 e≥ 14 ……………… pour trois heures de coupe-feu 

On admet que : e= 12cm

c. isolation phonique

Selon les règles « CBA93 », l’épaisseur du plancher doit être supérieure ou égale à

14cm, Pour obtenir une bonne isolation acoustique.

On voit bien que pour l’ensemble des dalles pleines, c’est le critère d’isolation phonique

qui est déterminant. Donc, on opte pour les dalles pleines d’épaisseur e=14cm.

- Les différents panneaux des dalles pleines :

 Dalle sur trois appuis D1 (dalle d’ascenseur)

=�ߩ����
௫

௬
=

ଵହ

ଵହ
= 1 > 0.4

�௫

ସହ
≤ ݁≤

௫

ସ

ଵହ

ସହ
≤ ݁≤

ଵହ

ସ

3.88 ≤ ݁≤ 4.37

e =4.1 cm Figure II.3.Schéma de dalle D1

 Dalle sur trois appuis (D2) : séchoir pour tous les étages

=ߩ
௫

௬
=

ହ

ଶ଼
= 0.23 < 0.4

�௫

ଷହ
≤ ݁≤

௫

ଷ

ହ

ଷହ
≤ ݁≤

ହ

ଷ

1.86 ≤ ݁≤ 2.16 Figure II.4.Schéma de dalle D2

e = 2 cm

 Dalle sur trois appuis (D2’) : séchoir pour tous les étages

=ߩ
௫

௬
=

ସ

ଶ଼
= 0.14 < 0.4

�௫

ଷହ
≤ ݁≤

௫

ଷ

ସ

ଷହ
≤ ݁≤

ସ

ଷ
Figure II.5.Schéma de dalle D2’

1.14 ≤ ݁≤ 1.33

e =1.2 cm
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 Dalle sur trois appuis (D3) : séchoir de RDC

=ߩ
௫

௬
=

ହ

ଶଽ
= 0.22 < 0.4

�௫

ଷହ
≤ ݁≤

௫

ଷ

ହ

ଷହ
≤ ݁≤

ହ

ଷ

1.86 ≤ ݁≤ 2.16 Figure II.6.Schéma de dalle D3

e = 2 cm

→ Donc la condition de l’isolation phonique est la plus défavorable, 

On prend : e=14cm

II.4. Les poutres

Selon le BAEL91 le pré dimensionnement des poutres se fait en utilisant la condition

suivante :

 La hauteur h de la poutre est déterminée par l’expression donnée par le BAEL 91/99 :
ܮ݉) ܮ݉) ≥ ℎ ≥ (15/ݔܽ (10/ݔܽ

L max : dimension maximale entre nus d’appuis des travées dans le sens considéré.

 La largeur de la poutre b est déterminée par : (3*h)/10 ≤ b≤ (7*h)/10 

 Condition à vérifier vis-à-vis le RPA99/2003 zone IIa :
  ܾ≥ 20 ܿ݉ ;
 ℎ ≥ 30 ܿ݉ ;
 ℎ⁄ ≤ܾ4.

II.4.1. Poutres principales :

 Définition

Ce sont les poutres susceptibles de reprendre les charges provenant des poutrelles, elles sont
disposées perpendiculairement aux poutrelles

 Pré dimensionnement

On prend (bp ; hp), les dimensions de la poutre principale
On à : ܮ݉ =ݔܽ 625 ܿ݉
D’où : (625/15)/≤ ℎ41.67 ⟹    (625/10) ≥  ≤ ℎ62.5 ≥  ; On prend : ℎ= 45 ܿ݉
(3*45)/10 ≤ b ≤  (7*45)/10    ⟹ 13.5 ≤ b ≤ 31.5 ;  On prend : =ܾ 30 ܿ݉
.

 Condition à vérifier vis-à-vis le RPA99/2003 :
 ݉ܿ 20 ≤ 30 = ܾ , vérifiée ;
 ℎ30 ≤ 45 =  ܿ݉ , vérifiée ;
 ℎ⁄ =ܾ 1,5 < 4, vérifiée.

II.4.2. Poutres Secondaires

 Définition
Ce sont les poutres parallèles aux poutrelles
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 Pré dimensionnement
On prend (bs ; hs), les dimensions de la poutre secondaire.
On à : Lmax = 450 ܿ݉ .
D’où : (450/15) ≤ ℎ(450/10) ≥  
h : hauteur de la poutre.

Lmax: distance maximale entre nus d’appuis.

30≤ ℎ ≤45 ; On prend : h = 35 cm

(3*35)/10 ≤ b ≤  (7*35)/10    ⟹ 10.5 ≤ b ≤ 24.5    ;  On prend : b =30 cm
 b= 30cm 20cm condition vérifiée

 h = 45cm 30cm condition vérifiée ...… (RPA 99 version 2003)

 h/b = 45/30 = 1.5 < 4 condition vérifiée

Après la vérification on adopte les dimensions suivantes :

 Les poutres principales : (b*h) = (30*45) cm2

 Les poutres secondaires : (b*h) = (30*35) cm2

II.5. Les voiles

Élément de contreventement vertical mince et continu, généralement en béton armé, servant
de couverture ou d’enveloppe ayant une dimension plus petite que les autres qui est
l’épaisseur. Elle est donnée par les conditions du RPA99/2003 suivantes :

II.5.1.voile sans abouts

 e ≥ 15cm…………………………………(1) 

 e ≥ he/21 ………………………………..(2)                            (RPA Art7.7.1)

 L ≥ 4e  …………………………………….(3 

Dans notre cas :

- hauteur RDC : he = 3.06 m
- hauteur entre-sol 1 et autre niveau : he= 3.06cm
- hauteur entre-sol 2 : he= 3.40 cm

 Pour les étages courants, RDC et entre-sol 1 :
he = 306-45 =261 cm.

e≥261/21 = 12.43  e > 12.43 cm. On prend e=15cm
L≥ 4*15 = 60 cm  L = 60 cm

 Pour l’entre-sol 2 :
he = 340-45 =295 cm.

e ≥ 295/21 = 14.05  e > 14.05 cm. On prend e= 15cm
L ≥ 4*15 = 60 cm  L=60 cm

-On adopte pour les voiles RDC et enter-sol 1 et étages courants une épaisseur de : e =15cm

-On adopte pour les voiles entre-sol 2 une épaisseur de : e = 15cm.
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II.5.2.Voile avec un seul about

 e ≥ 15cm…………………………………(1) 

 e ≥ he/22 ………………………………..(2)                            (RPA Art 7.7.1) 

 L ≥ 4e  …………………………………….(3 

Dans notre cas :

- hauteur RDC : he = 3.06 m
- hauteur entre-sol 1 et autre niveau : he= 3.06cm
- hauteur entre-sol 2 : he= 3.40 cm

 Pour les étages courants, RDC et entre-sol 1 :
he = 306-45 = 261 cm.

e≥ 261/22 = 11.86  e > 11.86 cm. On prend e=15cm
L≥ 4*15 = 60 cm L=60 cm

 Pour l’entre-sol 2 :
he = 340-45 =295 cm.

e≥ 295/22 = 13.4  e >13.4 cm.  On prend e=15cm
L≥ 4*15 = 60 cm L=60 cm

-On adopte pour les voiles RDC et enter-sol 1 et étages courants une épaisseur de : e =15cm

-On adopte pour les voiles entre-sol 2 une épaisseur de : e =15cm.

II.6. Acrotère de la terrasse inaccessible :

L’acrotère est un élément placé à la périphérie du plancher terrasse. Cet élément est réalisé
en béton armé. Son rôle est la protection contre les infiltrations des eaux pluviales. Il sert
aussi à l’accrochage des matériaux de travaux d’entretien des bâtiments. L’acrotère est
considéré comme une console encastrée dans le plancher et soumise à son poids propre et une
force horizontale due au séisme.

Soit S la section de l’acrotère

S = 10 ∗ 55 + 3 ∗
ଵ

ଶ
+ 7 ∗ 10 S=635 cm2

Charge permanente

 Poids propre

G1=ϒb * S * 1

G1= 25*635*10-4 *1= 1.59 KN

 Enduit de ciment

Poids d’enduit intérieur

G2 = 20* 0.02 *0.55 * 1

G2= 0.22 KN

10cm

3cm

7cm

10cm55 cm

Figure. II.7 : schéma de l’acrotère
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Poids d’enduit extérieur

G3 = 20 * 0.02 *0.55 * 1

G3= 0.22 KN

Donc : G= G1+G2+G3 = 2.03 KN

 La surcharge d’exploitation

Q= 1 KN/m

II.7.Les escaliers :

Les escaliers sont une succession de marches permettant le passage d’un niveau à un

autre, elles seront réalisées en béton armé coulé sur place, les différents éléments constituant

un escalier sont :

-(1) : e (épaisseur du palier de repos)

-(2) : L0 (projection horizontale de la paillasse)

-(3) : g (giron) largeur de la marche

-(4) : h (Hauteur de la contre marche)

-(5) : H0 (hauteur de la volée)

-(6) : α (inclinaison de la paillasse) 

 Dimensionnement

Pour qu’un escalier garantisse sa fonction dans les meilleures conditions de confort, on

doit vérifier la présence des conditions suivantes :

 La hauteur h des contres marches se situe entre 14 et 18 cm

 La largeur g se situe entre 25 et 32 cm

 La formule empirique de BLONDEL

59 ≤  g + 2 h ≤ 64…………… (1) 

Soit (n) le nombre de contre marches et (n-1) le nombre de marches

H : la hauteur de la volée

L0 : la longueur projetée de la volée

H = n h h = H/n

L0= (n-1)  g  g = L0/n-1

Si g + 2 h = 64cm……………… (2).

On remplace dans (2) : L0/ (n -1)+ 2 (H/n) = 64

n est la solution de l’équation : 64 n2 – (64 + 2H + L0) n + 2 H=0 (cm).

Pour ce qui est de notre cas on a deux types d’escalier :

a- un escalier droit à trois volées avec deux paliers de repos

b- un escalier droit à deux volées avec un palier de repos
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II.7.1.les escaliers de l’entre-sol 2

 Schéma statique :

Figure II.8.Schéma statique de l’escalier de l’entre-sol2

 Calcul du nombre et la hauteur des marches de l’entresol 2

H=1.70 m ; L0=2.70m ; Lp=1 m

64 n2 - (64 + 2H + L0 ) n + 2 H=0 (cm).

AN: 64 n2 -674 n+340 = 0  n=10

g = L0/(n-1) = 270/(10-1)= 30 cm

h=H/n= 170/10=17 cm

 Epaisseur de la paillasse

Elle est calculée par la relation suivante:

L/30 ≤ e ≤ L/20    Avec  L= Lv + Lp

Lv= (L0
2+ H2)1/2 = (2702+ 1702)1/2= 319.06 cm

L= 319.06 + 100 = 419.06 cm

             13.97 ≤ e ≤ 20.95 

On prend : e=15 cm

 Calcul de α: 

              α = tg-1(H/L0) = tg-1(170 /270)α = 32.19° 

 Le calcul de deux volées est identique.
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II.7.2.les escaliers de RDC et l’étage courant

 Volée 1 et 3

 Schéma statique :

Figure II.9.Schéma statique de l’escalier de RDC et étage courants (volée 1et3)

 Calcul du nombre et la hauteur des marches

H=1.26 m ; L0=1.80 m; Lp=1.30 m

64 n2 - (64 + 2H + L0 ) n + 2 H=0 (cm)

AN: 64 n2 -496 n+252 = 0  n=7

g = L0/(n-1) = 180/(7-1)= 30 cm

h=H/n= 126/7= 18 cm

 Epaisseur de la paillasse

Elle est calculée par la relation suivante:

L/30 ≤ e ≤ L/20    Avec  L=Lv+Lp

Lv= (L0
2+ H2)1/2 = (1802+ 1262)1/2= 219.72 cm

L=219.72+130 = 349.72 cm

             11.657 ≤ e ≤ 17.486 ;  On prend : e=15 cm

 Calcul de α: 

              α = tg-1(H/L0) = tg-1(126 /180) α = 34.99° 
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 Volée 2

 Schéma statique :

Figure II.10.Schéma statique de l’escalier de RDC et étage courants (volée 2)

 Calcul du nombre et la hauteur des marches

H=54 cm ; L0=60 cm; Lp=1.30+1.30= 2.60 m

64 n2 - (64 + 2H + L0) n + 2 H = 0 (cm)

AN: 64 n2 -232 n+ 108 = 0  n=3

g = L0/ (n-1) = 60/(3-1)= 30 cm

h= H/n= 54/3 = 18 cm

 Epaisseur de la paillasse

Elle est calculée par la relation suivante:

L/30 ≤ e ≤ L/20    Avec  L=Lv+Lp

Lv= (L0
2+ H2)1/2 = (602+ 542)1/2= 80.72 cm

L=80.72+130+130 = 340.72 cm

             11.35 ≤ e ≤ 17.04  On prend: e=15 cm

 Calcul de α: 

              α = tg-1(H/L0) = tg-1(54 /60)α = 41.98° 

II.8. Evaluation des charges et des surcharges sur le plancher:

II.8.1.Evaluation des charges permanentes :

a) Plancher terrasse inaccessible :

Tableau II.1. Evaluation des charges de plancher terrasse inaccessible

Désignation des éléments Epaisseur(m) Poids volumique (KN) Poids (KN/m²)
1 Gravillons de protection 0.05 20 1

2 Étanchéité multicouche 0.02 6 0.12
3 Forme de pente 0.1 22 2.2
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4 Isolation thermique (liège) 0.04 4 0.16
5 Enduit de plâtre 0.02 20 0.4
6 Plancher à corps creux (16+4) 0.2 14 2.80

Charge permanent G G=6.68
Charge d'exploitation Q Q=1

b) Plancher étage courant :

Tableau II.2. Evaluation des charges du plancher à étage courant

Désignation des éléments Epaisseur(m) Poids volumique (KN) Poids (KN/m²)

1 Revêtement en carrelage 0.02 22 044
2 Mortier de pose 0.02 20 0.4
3 Lit de sable 0.02 18 0.36
4 Enduit de plâtre 0.02 20 0.4
5 Plancher à corps creux (16+4) 0.2 14 2.8
6 Cloison de séparation 0.1 9 0.9

Charge permanent G G=5.3
Charge d'exploitation Q Q=1.5

c) Plancher à dalle pleine (balcon) :

Tableau II.3.Evaluation des charges de plancher terrasse accessible à dalle pleine

Désignation des éléments Epaisseur(m) Poids volumique (KN) Poids (KN/m²)

1 Revêtement en carrelage 0.02 22 0.44

2 Mortier de pose 0.02 20 0.4

3 Lit de sable 0.02 18 0.36

4 Enduit de plâtre 0.015 20 0.27

5 Dalle pleine 0.14 25 3.5

Charge permanent G G=4.97
Charge d'exploitation Q Q=3.5

d) Palier

Tableau II.4. Evaluation des charges de palier

Désignation des éléments Epaisseur(m) Poids volumique (KN) Poids (KN/m²)

1 Revêtement en carrelage 0.02 22 0.44
2 Mortier de pose 0.02 20 0.4
3 Lit de sable 0.02 18 0.36
4 Enduit de plâtre 0.015 20 0.3
5 Dalle pleine 0.20 25 5

Charge permanent G G=6.5

Charge d'exploitation Q Q=2.5

e) Volée

Tableau II.5. Evaluation des charges sur la volée

1
Désignation des éléments Epaisseur(m) Poids volumique (KN) Poids (KN/m²)

Revêtement en Horizontal 0.02 22 0.44
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carrelage Vertical 0.02×0.17/0.3 0.25
2 Mortier de

pose
Horizontal 0.02 20 0.4
Vertical 0.02*0.17/0.3 0.23

3 Marche 0.17/2 22 1.87

4 Enduit de plâtre 0.015/cos(ߙ ) 20 0.35

5 Dalle pleine 0.2/cos(ߙ ) 25 5.92
6 Garde de corps / / 0.6

Charge permanent G G=10.06
Charge d'exploitation Q Q=2.5

f) Murs extérieurs

Tableau II.6. Evaluation des charges de murs extérieurs

Désignation des éléments Epaisseur(m) Poids volumique (KN) Poids (KN/m²)

1 Enduit ciment extérieur 0.015 18 0.27
2 Brique creuse de 15cm 0.015 / 1.3
3 Lame d’aire 0.05 / /
4 Brique creuse de 10cm 0.01 / 0.9
5 Enduit plâtre intérieure 0.02 10 0.2

Charge permanent G G=2.67
II.9. Pré-dimensionnement des poteaux

Ce sont des éléments en béton armé, rectangulaire ou circulaire, destiné à transmettre les

charges aux fondations, leurs pré dimensionnement se fait à la compression centrée selon les

règles du BAEL91 (art B.8.4,1). Une fois la résistance à la compression vérifiée ; ces poteaux

doivent répondre au critère de stabilité de forme exigé par le RPA :

 Min(b ;h)≥ 25 cm

 Min(b ;h)≥he/20

 0.25≤b1/h1≤ 4

he : hauteur libre d’étage a 3.06 m pour tous les étages courants et RDC et l’enter-sol 1 ;et de

3.40 m pour l’entre-sol 2.

On fixera les dimensions des poteaux après avoir effectué la descente de charge, tout en

satisfaisant les recommandations du RPA99.

Les sections des poteaux prises sont :

o Entre-sol 2 et entre sol 1 : (hb)= (4545) cm2

o RDC et 1er étage : (hb)= (4540) cm2

o 2 eme et 3eme étage : (hb) = (4040) cm2

o 4eme et 5eme étage : (hb) = (4035) cm2

o 6eme et 7eme étage: (hb) = (3535) cm2

o 8eme et 9eme étage: (hb) = (3530) cm2
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Descente de charge

La descente de charge est le chemin suivi par les différentes actions (charges et surcharges) du
niveau le plus haut de la structure jusqu’au niveau le plus bas avant sa transmission au sol, on
effectuera la descente de charges pour le poteau le plus sollicité et qui a souvent la plus
grande surface afférente soit le poteau P B3 et P B5

La loi de dégression

Soit Q0 la charge d’exploitation sur le toit de la terrasse couvrant le bâtiment, Q1, Q2….Qn

les charges d’exploitation respectives des planchers des étages (1,2….n) numérotés à partir du
sommet du bâtiment. On adoptera pour le calcul des points d’appuis des charges
d’exploitation suivantes :

- sous la terrasse : Q0 ; - sous le premier étage à partir du sommet (i=1) : Q0+Q1.

- sous le deuxième étage (i=2) : Q0 +0.95*(Q1+Q2).

- sous le troisième étage (i=3) : Q0+0.90*(Q1+Q2+Q3).

-sous le quatrième étage (i=4) : Q0+0.85*(Q1+Q2+Q3+Q4)

- pour n étage (n≥5) :    ܳ0 +
ଷା

ଶ
(ܳ1 + ܳ2 + ⋯ܳ )݊

 Descente de charge sur le poteau B3
 Plancher terrasse inaccessible

La surface afférente :

S=S1+ S2+ S3+ S4= 11.38 m2

Gti=6.68KN/ m2; Qti=1 KN/ m2

Gti=6.68*11.38 = 76.02 KN

Qti=1*11.38= 11.38 KN

 Plancher étage courant

S=11.38 m2; Gpc=5.3KN/ m2; Qpc=1.5 KN/ m2

Gpc=5.3*11.38= 60.31 KN

Qpc=1.5*11.38= 17.07 KN

 Plancher entre-sol 1

S=4.42 m2; Gpc=5.3KN/ m2; Qpc=3.5 KN/ m2

Gpc=5.3*4.42 = 23.43 KN
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Qpc=3.5*4.42 = 15.47 KN

 Poids des poutres :

Ppp=0.30*0.45*3.925*25= 13.25 KN

Pps=0.3*0.35*2.9*25= 7.61 KN

 Poids des poteaux

o Entre-sol 2 : (hb)= (4545) cm2

P1=0.45*0.45*3.4*25 =17.21 KN

o Entre-sol 1 : (hb)= (4545) cm2

P2= 0.45*0.45*3.06*25 = 15.49 KN

o RDC et 1er étage : (hb)= (4540) cm2

P3=0.4*0.45*3.06*25 = 13.77 KN

o 2 eme et 3eme étage : (hb) = (4040) cm2

P4 = 0.4*0.4*3.06*25 = 12.24 KN

o 4eme et 5eme étage : (hb) = (4035) cm2

P5=0.35*0.4*3.06*25 = 10.71 KN

o 6eme et 7eme étage: (hb) = (3535) cm2

P6= 0.35*0.35*3.06*25 = 9.37 KN

o 8eme et 9eme étage: (hb) = (3530) cm2

P7= 0.3*0.35*3.06*25 = 8.03 KN

 Poids des murs :

o Surface des murs (entre-sol 2) :

S1 = (1.375*3.2) + (1.525*3.2) + (1.375+3.2)= 13.68 m2

o Surface des murs (entre-sol 1)

S2 = (1.375*2.86) + (1.525*2.86) + (1.375*2.86)= 12.23 m2

o Surface des murs (RDC, étages courants)

(1.375*2.86) + (1.3x2.86) + (1.525 x 2.86) = 12.01 m2

o Poids des murs (entre-sol 2) :

4.88*2.67 = 13.03 KN

8.8*1.3 = 11.44 KN

↔ Pmur = 13.03 + 11.44 = 24.47 KN
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o Poids des murs (entre-sol 1) :

4.36 x 2.67 = 11.65 KN

7.865 x 1.3 = 10.22 KN

↔ Pmur = 11.65 + 10.22 = 21.87 KN

o Poids des murs (RDC et étages courants) :

4.36 x 2.67 = 11.64 KN

7.65 x 1.3 = 9.95 KN ↔ Pmur = 11.64 + 9.95 = 21.59 KN

Tableau II.7. Evaluation de la descente de charge de poteau PB3.

Niveau Elément Charges permanentes (KN) Surcharges (KN)
Etage9 Plancher T-inaccessible

poutre principale
poutre secondaire
Poteau (30*35)
Mur

76.02
13.25
7.61
8.03
21.59

11.38

TOTAL 126.5 11.38
Etage 8 Revenant de N11

Plancher étage courant
Poutres (pp + ps)
Poteau (30*35)
Mur

126.5
60.31
20.86
8.03
21.59

28.45

TOTAL 237.29 28.45
Etage 7 Revenant de N10

Plancher étage courant
Poutres (pp+ps)
Poteau (35*35)
Mur

237.29
60.31
20.86
9.37
21.59

43.81

TOTAL 349.42 43.81
Etage 6 Revenant de N9

Plancher étage courant
poutre (pp+ps)
poteau (35*35)
mur

349.42
60.31
20.86
9.37
21.59

57.47

TOTAL 461.55 57.47
Etage 5 Revenant de N8

Plancher étage courant
poutre (pp+ps)
poteau (35*40)
mur

461.55
60.31
20.86
10.71
21.59

69.42

TOTAL 575.02 69.42
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Etage 4 Revenant de N7
Plancher étage courant
poutre (pp+ps)
poteau (35*40)
mur

575.02
60.31
20.86
10.71
21.59

79.66

TOTAL 688.49 79.66
Etage 3 Revenant de N6

Plancher étage courant
poutre (pp+ps)
poteau (40*40)
mur

688.49
60.31
20.86
12.24
21.59

88.19

TOTAL 803.49 88.19
Etage 2 Revenant de N5

Plancher étage courant
poutre (pp+ps)
poteau (40*40)
mur

803.49
60.31
20.86
12.24
21.59

96.22

TOTAL 918.49 96.22
Etage 1 Revenant de N4

Plancher étage courant
poutre (pp+ps)
poteau (40*45)
mur

918.49
60.31
20.86
13.77
21.59

104.24

TOTAL 1035.02 104.24
RDC Revenant de N3

Plancher étage courant
poutre (pp+ps)
poteau (40*45)
mur

1035.02
60.31
20.86
13.77
21.59

112.78

TOTAL 1151.55 112.78
Entre-sol
1

Revenant de N2
Plancher RDC
poutre (pp+ps)
poteau (45*45)
mur

1151.55
60.31
20.86
15.49
21.87

122.33

TOTAL 1270.08 122.33
Entre-sol
2

Revenant de N1
Plancher entre-sol 1
poutre (pp+ps)
poteau (45*45)
mur

1270.08
23.43
20.86
15.49
21.87

122.33

TOTAL 1351.73 128.67
TOTAL 1351.73 128.67

 Descente de charge sur le poteau B5
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 Plancher terrasse inaccessible

La surface afférente :
S=S1+ S2+ S3+ S4=11.5 m2

Gti=6.68KN/ m2; Qti=1 KN/ m2

Gti=6.68*11.5= 76.8 KN

Qti=1*11.5 = 11.5 KN

 Plancher étage courant (RDC et de 1er au 8eme)

 Gpc=5.3KN/ m2; Qpc=1.5 KN/ m2

Spc= S1+S2 = 7.032 m2;

Gpc=5.3*7.032 = 37.27 KN ; Qpc=1.5*7.032 = 10.55 KN

 Gdp= 4.97 KN/ m2; Qdp = 2.5 KN/ m2

Sdp= S3+S4 = 4.076 m2;

Gdp= 4.97*4.067 = 20.26 KN ; Qdp= 2.5*4.076 = 10.19 KN

 Gvolé= 10.06 KN/ m2; Qvolé= 2.5 KN/ m2 ; Svolé= S5 = 0.33 m2;

Gvolé= 10.06*0.33 = 3.32 KN ; Qvolé= 2.5*0.33 = 0.825 KN

 Gtot = 60.85 KN

Qtot = 21.56 KN

 Plancher entre-sol 1

S = 4.47 m2

Gpc = 4.47*5.3 = 23.69 KN

Qpc = 4.47*3.5 = 15.645 KN

 Poids des poutres :

Ppp=0.30*0.45*4.225*25= 14.26 KN

Pps=0.3*0.35*3.23*25= 8.48 KN
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 Poids des poteaux

o Entre-sol 2 : (hb)= (4545) cm2

P1=0.45*0.45*3.4*25 =17.21 KN

o Entre-sol 1 : (hb)= (4545) cm2

P2= 0.45*0.45*3.06*25 = 15.49 KN

o RDC et 1er étage : (hb)= (4540) cm2

P3=0.4*0.45*3.06*25 = 13.77 KN

o 2 eme et 3eme étage : (hb) = (4040) cm2

P4 = 0.4*0.4*3.06*25 = 12.24 KN

o 4eme et 5eme étage : (hb) = (4035) cm2

P5=0.35*0.4*3.06*25 = 10.71 KN

o 6eme et 7eme étage: (hb) = (3535) cm2

P6= 0.35*0.35*3.06*25 = 9.37 KN

o 8eme et 9eme étage: (hb) = (3530) cm2

P7= 0.3*0.35*3.06*25 = 8.03 KN

 Poids des murs

o Surface des murs (entre-sol 2) :

S1 = (1.525*3.2) = 4.88 m2

o Surface des murs (RDC)

S2 = (2.4*2.86) + (1.465*2.86) = 11.04 m2

o Surface des murs (étage courant)

(2.4*2.86) + (1.465*2.86)*2 = 15.24 m2

o Poids des murs ( entre-sol 2) :

4.88*2.67 = 13.03 KN ↔ Pmur = 13.03 KN

o Poids des murs (RDC) :

11.04*2.67 = 29.48 KN ↔ Pmur = 29.48 KN

o Poids des murs (étages courants) : ↔ Pmur = 15.24*2.67 = 40.69 KN



Chapitre II Pré dimensionnement des éléments

Projet de fin d’Etude Master II 2018/2019 Page 24

Tableau II.8. Evaluation de la descente de charge de poteau PB5.

Niveau Elément Charges permanentes (KN) Surcharges (KN)
Etage9 Plancher T-inaccessible

poutre principale
poutre secondaire
Poteau (30*35)
Mur

76.8
14.26
8.48
8.03
40.69

11.5

TOTAL 148.26 11.5
Etage 8 Revenant de N11

Plancher étage courant
Poutres (pp + ps)
Poteau (30*35)
Mur

148.26
60.85
22.74
8.03
40.69

33.06

TOTAL 280.57 33.06
Etage 7 Revenant de N10

Plancher étage courant
Poutres (pp+ps)
Poteau (35*35)
Mur

280.57
60.85
22.74
9.37
40.69

52.46

TOTAL 414.22 52.46
Etage 6 Revenant de N9

Plancher étage courant
poutre (pp+ps)
poteau (35*35)
mur

414.22
60.85
22.74
9.37
40.69

69.71

TOTAL 547.87 69.71
Etage 5 Revenant de N8

Plancher étage courant
poutre (pp+ps)
poteau (35*40)
mur

547.87
60.85
22.74
10.71
40.69

84.8

TOTAL 682.86 84.8
Etage 4 Revenant de N7

Plancher étage courant
poutre (pp+ps)
poteau (35*40)
mur

682.86
60.85
22.74
10.71
40.69

97.74

TOTAL 817.85 97.74
Etage 3 Revenant de N6

Plancher étage courant
poutre (pp+ps)
poteau (40*40)
mur

817.85
60.85
22.74
12.24
40.69

108.52

TOTAL 954.37 108.52
Etage 2 Revenant de N5

Plancher étage courant
poutre (pp+ps)
poteau (40*40)

954.37
60.85
22.74
12.24

118.65
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mur 40.69
TOTAL 1090.89 118.65

Etage 1 Revenant de N4
Plancher étage courant
poutre (pp+ps)
poteau (40*45)
mur

1090.89
60.85
22.74
13.77
40.69

128.79

TOTAL 1228.94 128.79
RDC Revenant de N3

Plancher étage courant
poutre (pp+ps)
poteau (40*45)
mur

1228.94
60.85
22.74
13.77
29.48

139.57

TOTAL 1355.78 139.57
Entre-sol
1

Revenant de N2
Plancher RDC
poutre (pp+ps)
poteau (45*45)

1355.78
60.85
22.74
15.49

151.64

TOTAL 1454.86 151.64
Entre-sol
1

Revenant de N1
Plancher entre-sol 1
poutre (pp+ps)
poteau (45*45)

1454.86
23.69
22.74
15.49

156.23

TOTAL 1516.78 157.18
TOTAL 1516.78 157.18

Tableau II.9. Résultats de la descente de charge obtenue pour les deux poteaux :

Après avoir effectué le calcul pour la recherche du poteau le plus sollicité, on a trouvé que
c’est le poteau (PB5) qui est le plus sollicité sous charges verticales.
D’après le BAEL 91 (Art B.8.1,1), l’effort normal du poteau le plus sollicité doit être majoré
de 10%.
Nu’=1.10*2283.42 = 2511.76 KN
Nu’ = 2511.76 KN

 Vérification des poteaux
a) Vérification à la compression simple

 Entre sol 2

On doit vérifier la condition suivante :

bc =
ே௨


തbcߪ�≥ avec തbcߪ = 0.85*

ଶ଼

ଵ.ହ
= 14.2 MPA

B : section du béton

On a B=0.45*0.45 = 0.2025 m2

Nu’ = 2511.76 KN

Poteau G(KN) Q(KN) ELU ELS
PB3 1351.73 128.67 2017.84 1480.4
PB5 1516.78 157.18 2283.42 1673.96
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B≥
ଶହଵଵ.

.଼ହ∗ଶହ∗ଵయ
= 0.118 m2

B adopté = 0.2025 m2  B calculé = 0.118 m2 ……………..vérifié

De la même façon de l’exemple de calcul précédent, on va vérifier le poteau le plus sollicité
de chaque niveau, les résultats seront mentionnés dans le tableau II.10

Tableau II.10. Résultats de la vérification à la compression simple

Etages Nu’ A(cm2) (Br ≥ Br cal) observation

Br (m2) Br cal (m2)
Entre-sol1 2410.67 45*45 0.2025 0.113 vérifier

RDC 2243.62 45*40 0.18 0.105 vérifier
1erétage 2037.48 45*40 0.18 0.095 vérifier

2eme étage 1815.74 40*40 0.16 0.085 vérifier
3eme étage 1596.29 40*40 0.16 0.075 vérifier
4eme étage 1375.78 40*35 0.14 0.064 vérifier
5eme étage 1153.96 40*35 0.14 0.054 vérifier
6eme étage 928.61 35*35 0.1225 0.043 vérifier
7eme étage 701.68 35*35 0.1225 0.033 vérifier
8eme étage 471.19 35*30 0.105 0.022 vérifier
9eme étage 239.14 35*30 0.105 0.011 vérifier

b) Vérification au flambement
D’après (CBA 93), on doit vérifier que l’effort normal ultime :

ݑܰ ≤ ߙ ∗ ∗ݎܤ] ቀ
ଶ଼

.ଽ∗ఊ
ቁ+ ቀ

௦∗

ఊ௦
ቁ] CBA93 (art B.8.2.1)

Avec :
α:caefficient tenant compte de l’élancement
γs : coefficient de sécurité de l’acier =1.15
γb : coefficient de sécurité du béton =1.5
Br : section réduite du béton
As : section des armatures

α = 
.଼ହ

ଵା.ଶቀ
ഊ

యఱ
ቁ
మ  pour  λ ≤ 50

α = 0.6 ∗ (
ఒ

ହ
)2  pour      50 <  λ ≤ 70

λ =



avec lf= 0.7*l0

i = ටቀ
ூ


ቁ Tel que I=

య∗

ଵଶ

lf = la longueur de flambement
i : Rayon de giration
On prend As= 0.8% *Br

Br calculé ≥
ே௨ᇱ

ఈ∗ቀ
మఴ

బ.వ∗ം್
ቁାቀ



భబబ∗ംೞ
ቁ

Br = (a-2) * (b-2)

Il faut vérifier que : Br ≥ Br calculé
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Tableau II.11.Résultats de la vérification au flambement

Etages Nu’
(KN)

i (m) λ α Br ≥ Brcalc Observation
Br

(m2)
Br calc

(m2)
Entre-sol 2 2511.76 0.129 17.36 0.81 0.185 0.135 Vérifier

Entre-sol 1 2410.67 0.129 15.52 0.82 0.185 0.129 Vérifier
RDC 2243.62 0.115 17.41 0.81 0.163 0.121 Vérifier

1ereétage 2037.48 0.115 17.41 0.81 0.163 0.110 Vérifier
2emeétage 1815.74 0.115 17.41 0.81 0.144 0.098 Vérifier
3emeétage 1596.29 0.115 17.41 0.81 0.144 0.086 Vérifier
4emeétage 1375.78 0.111 18.02 0.81 0.125 0.074 Vérifier
5emeétage 1153.96 0.111 18.02 0.81 0.125 0.062 Vérifier
6emeétage 928.61 0.101 19.82 0.81 0.109 0.050 Vérifier
7emeétage 701.68 0.101 19.82 0.81 0.109 0.037 Vérifier
8emeétage 471.19 0.094 21.27 0.79 0.078 0.026 Vérifier
9emeétage 239.14 0.094 21.27 0.79 0.078 0.013 Vérifier

c) Vérification des conditions du RPA99/version2003

Min (b,h) ≥ 25 cm…………..(1)
Min (b,h) ≥ he/20……………(2)
1/4 ≤ b/h≤ 4………………..(3)

On remarque que les dimensions adoptées vérifient toutes les conditions du RPA

II.10.Conclusion

Etant donné que le pré dimensionnement des éléments structuraux est effectué, et que

toutes les exigences réglementaires sont satisfaites, on adopte les dimensions suivantes :

 Poutres principales : 30* 45 cm2

 Poutres secondaires : 30 * 35cm2

 Epaisseur des voiles :

 Sans abouts

e = 15 cm pour l’entresol 2

e= 15 cm pour les étage courant, RDC et l’entresol 1

 Avec un seul about

e = 15 cm pour l’entresol 2

e= 15 cm pour les étage courant, RDC et l’entresol 1

 Poteaux d’entresol 2 et entresol 1 : (45*45) cm²

 Poteaux de RDC et 1er étage : (40*45) cm²
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 Poteaux de 2eme et 3eme étage : (40*40) cm²

 Poteaux de 4eme et 5eme étage : (35*40) cm²

 Poteaux de 6eme et 7eme étage : (35*35) cm²

 Poteaux de 8eme et 9eme étage : (30*35) cm²



Chapitre III :

Etude des éléments non structuraux
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III.1.Introduction
Les éléments non structuraux sont des éléments qui ne font pas partie du système de

contreventement, ils n’apportant pas de contribution significative à la résistance aux actions
sismique, leur rôle est d’assurer la sécurité et le confort des usagers, ils sont réalisés
généralement en maçonnerie ou bien en béton.
Dans ce chapitre, on va aborder le calcul des éléments non structuraux suivants :

 Les planchers (corps creux et dalle pleine) ;
 Les escaliers ;
 Les poutres de chainages ; les poutres brisée ; les poutres palière.
 L’acrotère ;
 L’ascenseur.

III.2. Etude des planchers
III.2.1. Etude des planchers à corps creux
Dans notre structure, les planchers sont en corps creux (16 + 4 = 20 cm).
Plancher = poutrelles + corps creux + dalle de compression

Les poutrelles sont des sections en Té, elles portent les entrevous, ces derniers servent de
coffrage perdu pour la dalle de compression, elles sont calculées en flexion simple en
respectant le critère d’inertie constante.
III.2.1.1. Type de poutrelles
Selon la disposition adoptée, les planchers présentent (05) types de poutrelles qui sont
résumés dans le tableau suivant :
Tableau III.1. Tableau de différents types de poutrelles

Type Schéma statique des poutrelles

Type 01 3.05 3.35 3.23 3.23 3.35 3.05

Type 02 1.9 3.05 3.35

Type 03 3.35 3.23 3.23 3.35

Type 04 1.9 3.05 3.35 3.23 3.23 3.35

Type 05 1.9 3.05 3.35 3.23 3.23 3.35 3.05 1.9

Les différents types de poutrelles sont disposés comme suit :
 Plancher RDC, entresol1 et de 1er au 9eme étage : type 1
 RDC et plancher étage courant de 1er au 9emeétage : type 2
 Plancher étage courant de 7eme et 8eme étage : type 3
 Entresol 1: type (4 et 5)

III.2.1.2. Méthode de calcul des poutrelles
Les poutrelles sont calculées comme des poutres continues, soumises à la flexion simple, et au
cisaillement
Dans notre projet, on dispose un seul type de poutrelles :

 Poutrelles hyperstatique (continue) : les sollicitations se déterminent soit par
l’application de la méthode forfaitaire ou la méthode de Caquot.

III.2.1.2.1. Méthode forfaitaire (CBA article b6.2.2.1)
Pour le calcul des moments sur appuis et en travées d’une poutre continue, on se sert de la
méthode forfaitaire à condition de vérifier les conditions suivantes :

 Plancher à surcharge modérée Q ≤ min (5KN/m2 ; 2G) 
 Les portées successives doivent satisfaire la condition suivante :

 0,8 ≤ (Li/Li+1) ≤ 1,25 
 La fissuration ne compromet pas la tenue du béton armé ni celle de ses revêtements

(F.P.N)
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 Les moments d'inertie des sections transversales sont les mêmes dans les différentes
travées en continuité (I = Constant).

III.2.1.2.2. Méthode de Caquot Minorée
Cette méthode s’applique lorsqu’une des trois dernières conditions de la méthode forfaitaire
n’est pas vérifiée. Cette méthode se base sur la méthode des trois moments.
On minore « G » par un coefficient de « 2/3 » uniquement pour le calcul des moments aux
appuis, tandis que pour le calcul les moments en travées, on revient à l’intégralité de « G »,
(G’ = 2/3 * G).

 Le choix de la méthode de calcul à suivre pour les différents types est définit
dans le tableau suivant :

Tableau III.2.choix de méthodes de calcul pour les différents types de poutrelles.

Types de
poutrelles

Conditions
d’application de la

méthode
forfaitaire

Cause
Méthode
adoptée

Types

1 et 3
Vérifiées ൞

Q  ௫ = 5KN/≤ min (5KN/mଶ ; 2G)
ܰ.ܲ.ܨ

0,8 ≤ (L୧/L୧ାଵ) ≤ 1,25
=ܫ ݊ܿ ݐܽݏ ݐ݊

Méthode
forfaitaire

Types

2,4 et 5
Non vérifiées

L୧
L୧ାଵ

∉ [0,8 ; 1,25]
Méthode

de Caquot
minorée

Le calcul des charges revenant sur les poutrelles sont représentés dans les tableaux suivants :

Tableau III.3.Tableau des charges revenant aux poutrelles sous (G)

Désignation G(KN/m2) Q(KN/m2) L0(m)
Charge revenant sur
le plancher (KN/m2)

Charge
revenant sur la

poutrelle
(KN/m2)

Entre-sol 1 G = 5.3 Q = 3.5 0.65
ELU P = 12.4 q = 8.06
ELS P = 8.8 q = 5.72

RDC et
étages de 1à7

G = 5.3 Q = 1.5 0.65
ELU P = 9.4 q = 6.11
ELS P = 6.8 q = 4.42

Etage 8
G1 = 5.3 Q1 = 1.5

0.65

ELU P = 9.4 q = 6.11
ELS P = 6.8 q = 4.42

G2 = 6.68 Q2 = 1
ELU P=10.52 q = 6.84
ELS P =7.68 q = 4.99

Terrasse
inaccessible

G = 6.68 Q = 1 0.65
ELU P =10.52 q = 6.84
ELS P = 7.68 q = 4.99

III.2.1.3. Calcul des sollicitations dans les poutrelles
 Récapitulation des sollicitations dans les différents types de poutrelle :

Les résultats de calcul des sollicitations maximales à l’ELU et à l’ELS des différents types de

poutrelles par niveau sont résumés dans les tableaux qui suivent :
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Tableau III.5.Sollicitations maximales dans les différents types de poutrelles du l’entre –sol1

Types

E L U E L S

Evaluation des moments Effort

tranchant

Vu (KN)

Evaluation des moments

ܯ
௩

(KN.m)

ܯ
௧

(KN.m)

௧ܯ

(KN.m)

ܯ
௩

(KN.m)

ܯ
௧ ௧ܯ

(KN.m)(KN.m)

T1 -1,696 -5,656 7,667 14,856 -1,203 -4,012 5,439

T4 -1,696 -6,579 8,261 15,469 -1,203 -4,618 5,881

T5 -1,696 -5,313 6,127 13,583 -1,203 -3,73 4,385

Max -1,696 -6,579 8,261 15,469 -1,203 -4,618 5,881

Tableau III.6.Sollicitations maximales dans les différents types de poutrelles du RDC et

étage courant de 1 à 6

Types

E L U E L S

Evaluation des moments Effort

tranchant

Vu (KN)

Evaluation des moments

ܯ
௩

(KN.m)

ܯ
௧

(KN.m)

௧ܯ

(KN.m)

ܯ
௩

(KN.m)

ܯ
௧ ௧ܯ

(KN.m)(KN.m)

T1 -1,28 -4,288 5,435 11,263 -0,93 -3,1 3,931

T2 -1,28 -4,833 6,329 11,682 -0,93 -3,465 4,589

Max -1,28 -4,833 6,329 11,682 -0,93 -3,465 4,589

Tableau III.7.Sollicitations maximales dans les différents types de poutrelles du 7éme étage

Types

E L U E L S

Evaluation des moments Effort

tranchant

Vu (KN)

Evaluation des moments

ܯ
௩

(KN.m)

ܯ
௧

(KN.m)

௧ܯ

(KN.m)

ܯ
௩

(KN.m)

ܯ
௧

௧ܯ

(KN.m)(KN.m)

T1 -1,28 -4,288 5,435 11,263 -0,93 -3,1 3,931

T2 -1,28 -4,833 6,329 11,682 -0,93 -3,465 4,589

T3 -1,28 -4,288 7 11,263 -0,93 -3,1 5,061

Max -1,28 -4,833 7 11,682 -0,93 -3,465 5,061

Tableau III.8.Sollicitations maximales dans les différents types de poutrelles du 8éme étage

Types

E L U E L S

Evaluation des moments Effort

tranchant

Vu (KN)

Evaluation des moments

ܯ
௩

(KN.m)

ܯ
௧

(KN.m)

௧ܯ

(KN.m)

ܯ
௩

(KN.m)

ܯ
௧ ௧ܯ

(KN.m)(KN.m)

T1 -1,28 -4,288 5,435 11,263 -0,93 -3,1 3,931

T2 -1,28 -4,833 6,329 11,682 -0,93 -3,465 4,589

Max -1,28 -4,833 6,329 11,682 -0,93 -3,465 4,589
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Tableau III.9.Sollicitations maximales dans les différents types de poutrelles du 8éme étage

(partie terrasse inaccessible) et 9éme étage (terrasse inaccessible)

Types

E L U E L S

Evaluation des moments Effort

tranchant

Vu (KN)

Evaluation des moments

ܯ
௩

(KN.m)

ܯ
௧

(KN.m)

௧ܯ

(KN.m)

ܯ
௩

(KN.m)

ܯ
௧ ௧ܯ

(KN.m)(KN.m)

T1 -1,438 -4,796 5,95 12,597 -1,05 -3,502 4,344

T2 -1,438 -5,171 7,18 12,996 -1,05 -3,754 5,252

Max -1,438 5,171 7,18 12,996 -1,05 -3,754 5,252

2.1.4. Ferraillage des poutrelles

 Ferraillage longitudinal

Les poutrelles des différents niveaux vont être ferraillées en fonction des sollicitations
maximales, pour cela on distingue 3 groupes de ferraillage :

Tableau III.10. Sollicitations optée pour le ferraillage des poutrelles.

NIVEAUX

Sollicitation les plus défavorables

ELU ELS

ܯ
௩

(KN.m)

ܯ
௧

(KN.m)

௧ܯ

(KN.m)

V

(KN)

ܯ
௩

(KN.m)

ܯ
௧

(KN.m)

௧ܯ

(KN.m)

Entre sol 1 -1,696 -6,579 8,261 15,469 -1,203 -4,618 5,881

RDC et étage courant

du 1er au 8eme -1,28 -4,833 7 11,682 -0,93 -3,465 5,061

8emeétage(partie de

T.I)+T I
-1,438 -5,171 7,18 12,996 -1,05 -3,754 5,252

 Les résultats de ferraillage des différents types de poutrelles dans les différents

niveaux sont résumés dans le tableau suivant :

Tableau III.11. Calcul du ferraillage à l’ELU des différents niveaux

niveaux Endroit
M

(KN.m)
μbu

α
Z (m)

Acal

(cm2)
Amin

(cm2)
Aadopté

(cm2)

Entre-Sol 1

Travée 8.261 0.032 0.04 0.177 2.75 1.19
2HA12+1HA10

=3.05
Appui
Inter

6.579 0.025 0.032 0.177 1.54 0.21
1HA12 +1HA10

= 1,92
appui de

rive
1.696 0.006 0.008 0.179 0.50 0.21 1HA10 = 0,79

RDC et
étages

courants
(de 1 à 8)

Travée 7 0.027 0.034 0.177 2.75 1.19
2HA12+1HA10

= 3.05
Appui
Inter

4.833 0.019 0.024 0.178 1.53 0.21
1HA12 +1HA10

= 1,92
appui de

rive
1.28 0.005 0.006 0.179 0.50 0.21 1HA10 = 0,79
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8eme et 9eme

(terrasse

inaccessible)

Travée
7.18 0.028 0.035 0.177 2.75 1.19 2HA12 +1HA10 =

3.05

Appui Inter
5.171 0.02 0.025 0.178 1.53 0.21 1HA12 +1HA10 =

1,92
appui de

rive
1.438 0.005 0.007 0.179 0.5 0.21

1HA10 = 0,79

 Vérification des poutrelles aux états limites(ELU et ELS)

Les vérifications des poutrelles aux états limites sont illustrées dans les tableaux ci-après :

Tableau III.12. Vérifications nécessaires à l’ELU

Niveaux
Cisaillement

࢛࣎ < ࣎
(MPa)

Armatures longitudinales


 ࢉ) ) ≥ Bielle

࢛ࢂ
≤ .ૠ.࢈.�ࢇ.ࢉࢌૡ

(KN)

Jonction
࣎
࢛ ≤ ࣎

(MPa)
௦ߛ

݂
௨ܸ

௦ߛ

݂
ቆ ௨ܸ

+
௨ܯ
௧

0,9 ݀
ቇ

Entre-sol 1 0.86 < 3.33 3.84 > 0.44 3.84 > -0.72 15.46 < 108.13 0.97 < 3.33
RDC et étages

courants
0.65 < 3.33 3.84 > 0.33 3.84 > -0.52 11.68 <108.13 0.73 < 3.33

8eme et 9eme

(T.I)
0.72 < 3.33 3.84 > 0.37 3.84 > -0.54 12.99 <108.13 0.82 < 3.33

Observation Vérifiée Vérifiée Vérifiée Vérifiée Vérifiée

Vérification des contraintes

 En travée

 Position de l’axe neutre (H)

ܪ =
×బ

మ

ଶ
− −݀)ܣ15 ℎ)>0

⟹ L’axe neutre passe par la table de compression, vérification des contraintes pour une

section rectangulaire (b × h).

Donc : σୠୡ =
ெೞೝ

୍
y ≤ σഥୠୡ = 0,6 × fୡଶ଼ = ܽܲܯ�15

 Calcul de y et I
ܾ

2
ଶݕ + −ݕ.ܣ.15 ݀.ܣ.15 = 0

=ܫ���������
ܾ× ଷݕ

3
+ −݀)ܣ15 ଶ(ݕ

 En appui intermédiaire

ܪ =
ܾ × ℎ

ଶ

2
− −݀)ܣ15 ℎ) < 0 ⟹ calculd'une section rectangulaire ( ܾ × ℎ)

 Calcul de y et I
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ܾ

2
ଶݕ + −ݕ.ܣ.15 ݀.ܣ.15 = 0

=ܫ
ܾ × ଷݕ

3
+ −݀)ܣ15 ଶ(ݕ

Les résultats de la vérification des contraintes dans les différents niveaux sont résume dans

le tableau suivant :

Tableau III.13. Vérification des contraintes à l’ELS

Niveaux Endroit MS(KN.m)
As

(cm2)
Y (cm) I (cm4)

Contraintes <sഥ

(Mpa)
Observation

Entre-sol 1
Travée -5.881 3.05 9.05 6135.41 7.38 < 15 vérifiée

Appui -4.618 1.92 7.70 4577.17 7.77 < 15 vérifiée

RDC et E.C
Travée 5.061 3.05 9.05 6135.41 7.46 < 15 vérifiée

Appui -3.465 1.92 7.70 4577.17 5.83 < 15 vérifiée

8eme et 9eme

(T.I)

Travée 5.252 3.05 9.05 6135.41 7.75 < 15 vérifiée

Appui -3.754 1.92 7.70 4577.17 6.31 < 15 vérifiée

Vérification de la flèche

 Conditions de la vérification de la flèche

La vérification de la flèche n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont observées :

1) ℎ ≥
ெೞ

ଵହ�ெబೞ
× �݈��������

2) ܣ� ≤
ଷ,.బ.ௗ



3) L < 8�݉

∆݂≤ ݂�ഥ ;����݈< 5݉����⟹�����݂ �ഥ =
݈

500

∆ :݂ La flèche à calculer selon le BAEL en considérant les propriétés du béton armé (retrait,

fissure,…).

∆݂= ൫݂ ௩ − ݂൯+ ൫݂ − ݂൯… … … … ܞéܑܚ�ૢࡸࡱ… é�ૢܛ ૢ

Pour le calcul de ces flèches, on aura besoins de

 Evaluation des moments en travée

qjser =0.65*G la charge permanente qui revient à la poutrelle sans la charge de

revêtement.

qgser =0.65*G la charge permanente qui revient à la poutrelle.

qpser=0.65*(G+Q) la charge permanente et la surcharge d’exploitation.

8
75.0

2Lq
M

g

gser


 ;

8
75.0

2Lq
M

j

jser


 ;

8
75.0

2Lq
M

p

pser






Chapitre III Etude des éléments non structuraux

Projet de fin d’Etude Master II 2018/2019 Page 35

Calcul de I0 :

2
2

3
2

3
10 )(15)(

3
cVAVV

b
I s 

)15
2

(
1 2

1 dA
hb

B
V s 


 ; 12 VhV 

sAhbB  15 ;
db

As




0



28

0

0.05

(2 3 )

t
i

f

b

b







  

; iv   4.0

 Contraintes )( s

I

ydM Jser
js

)-(
15


 ;

I

ydM gser

gs

)(
15


 ;

I

ydM pser

ps

)(
15




Calcul de  :
28

28

4

75.1
1

tS

t

f

f







 Si 00  

Calcul des inerties fictives ( If)

ji

fij

I
I

 




1

1.1 0

gi

fig

I
I

 




1

1.1
; 0

pi

fip

I
I

 




1

1.1
; 0

gv

fvg

I
I

 




1

1.1
; 0

Evaluation des flèches

fiji

jser

ijser
IE

LM
f






10

2

figi

gser

igser
IE

LM
f






10
;

2

fvgv

gser

vgser
IE

LM
f






10
;

2

fipi

pser

ipser
IE

LM
f






10
;

2

 Modules de Young instantané et différé

ቊ
௩ܧ = 3700 ඥ ݂ଶ଼

య
= ܽܲܯ�10818,86

=ܧ 3 ௩ܧ�× = ���������ܽܲܯ�32456,60

La flèche totale f

ijgipigv fffff  < admf

On procède au ferraillage des différents types de poutrelles, les résultats sont présentés dans le
tableau suivant :
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Tableau III.14. Vérifications de la flèche à l’ELS

Niveaux Entre sol 1 RDC et E.C 8emeet 9eme (T.I)
L (m) 3.35 3.35 3.35

(KN/m)࢘ࢋ࢙ 1.82 1.82 1.82

ࢍ (KN/m)࢘ࢋ࢙ 3.44 3.44 4.34

(KN/m)࢘ࢋ࢙ 5.72 4.42 4.99

ࡹ ࢘ࢋ࢙ (KN.m) 1.91 1.91 1.91

ࡹ ࢍ ࢘ࢋ࢙ (KN.m) 3.62 3.62 4.56

ࡹ ࢘ࢋ࢙ (KN.m) 6.02 4.65 5.25

ࢉ)۷ ) 6135.41 6135.41 6135.41

۷(ࢉ ) 43020.63 43020.63 43020.63

ࣅ 2.44 2.44 2.44

࢜ࣅ 0.97 0.97 0.97

࢚࢙࣌


(MPa) 41.79 41.79 41.79

࢚࢙࣌
ࢍ

(MPa) 79.21 79.21 99.78

࢚࢙࣌


(MPa) 131.73 101.75 114.88

ࣆ 0.25 0.25 0.25

ࢍࣆ 0.5 0.5 0.58

ࣆ 0.66 0.59 0.62

ࢉ)ࢌࡵ
) 29392.97 29392.97 29392.97

ࢉ)ࢍࢌࡵ
) 21316.52 21316.52 19593.69

ࢉ)ࢌࡵ
) 18128.52 19397.73 18832.65

ࢉ)࢜ࢍࢌࡵ ) 31867.13 31867.13 30284.58

(mm)ࢌ 0.22 0.22 0.22

(mm)ࢍࢌ 0.58 0.58 0.81

(mm)ࢌ 1.15 0.82 0.96

࢜ࢍࢌ (mm) 1.18 1.18 1.56

)ࢌ∆  ) 1.53 1.20 1.49

ࢊࢇࢌ )  ) 6.7 6.7 6.7
Observation Vérifiée Vérifiée Vérifiée

Tableau.III.15. Schémas de ferraillage des poutrelles par niveaux.

Type Travée Appui intermédiaire Appui de rive

Plancher

Entresol 1 et
R D C+
étages

courant +
terrasse

inaccessible

2HA12
+
1HA10

Etrier Φ6 

1HA10

2HA12
+
1HA10

Etrier Φ6 

1HA10

1HA12

2HA12
+

1HA10

Etrier Φ6 

1HA10
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 Etude de la dalle de compression

⎩
⎨

⎧Aୄ =
4 × l

fୣ
=

4 × 0,55

235
× 100 = 0.94cmଶ/ml

A୪୪=
Aୄ

2
= 0,47 cmଶ/ml

Soit ൜
Aୄ : 5߶6/ml → s୲= 20 cm ≤ 20 cm … CBA
A୪୪�: 4߶6/ml → s୲= 25 cm ≤ 30 cm … CBA

Donc on adopte un treillis soudé de mailles (150 × 150) ݉݉ ଶ

III.2.2. Etude des dalles pleines
III.2.2.1. données de différentes dalles (Annexe 1)
Tableau III.16. Les différentes dalles

Types LX LY  ELU ELS

X Y X Y

D1 1.75 1.75 1 0.0368 1.0000 0.0441 1.0000
D2 0.65 2.78 0.23 / / / /
D2’ 0.4 2.78 0.14 / / / /
D3 0.65 2.90 0.22 / / / /
D4 0.65 2.78 0.23 / / / /
D4’ 0.4 2.78 0.14 / / / /

III.2.2.2.calcul des sollicitations :
 Dalles sur 03 appuis (panneau de dalle D3) :

e = 14 cm ; G = 4.97 KN/m2 ; Q = 2.5 KN/m2

Pu = 10.46 KN/ml ; Ps = 7.47 KN/ml

On a : Lx = 0.65 ; Ly = 2.90 ;  = 0.22 (La dalle travail dans un seul sens Lx)

ELU ELS

Mu= -(pu*l2)/2 Mu= -(ps*l2)/2

Mu =-2.21KN.m Mu= -1.58 KN.m

-Effort tranchant:

Figure III.1. Ferraillage de la dalle de compression

7߶6

7߶6
1m
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Vu =Pu*l

Vu=6.79 KN

 Ferraillage :

Le Ferraillage se fait à la flexion simple pour une bande de 1 ml,

Les résultats de ferraillage sont représentés dans le tableau suivant :

Tableau III.17.résultat de ferraillage de D3

Position Sens bu α Z (m) Acal
(cm2)

Amin
(cm2)

Achoisit(cm2)

Nappe
supérieure

X-X 0.022 0.028 0.108 1.02 1.12 4HA8=2.01

Les armatures de répartition

Arépartition = At
x/3=2.01/3=0.67cm2

Choix : Arépartition=4HA8=2.01

St=25 cm

 Vérifications à l’ELS :

Tableau III.18.Vérification des contraintes :

Position sens Mser(KN.m) Y
(cm)

I (cm4) ࢉ࢈࣌ ≤ ۻ)ࢉ࢈ഥ࣌ (ۯ۾ Obs

ࢉ࢈࣌ ࢉ࢈ഥ࣌
Nappe

supérieure
X-X 1.58 2.29 2687.6 2.63 15 Vérifiée

bc =
ெೞೝ

ூ
≥ݕ തതതതߪ

=തതതതߪ 0.6*fc28 = 15 Mpa

Y : position de l’axe neutre, la racine de l’équation :

൬
ܾ

2
൰∗ ଶݕ + 15 ∗ +ܣ) −ݕ(ᇱܣ +݀ܣ)15 (ᇱ݀ᇱܣ = 0

I : moment d’inertie de la section homogénéisée par rapport à l’axe neutre :

=ܫ ൬
ܾ

3
൰∗ ଷݕ + −݀)ܣ15 ଶ(ݕ + −ݕ)′ܣ15 ݀ᇱ)ଶ

- Vérification de l’état de déformation :

Si les trois conditions suivantes sont vérifiées il n’y a pas lieu de vérifié la flèche.

e ≥ max(
ଷ

଼
;

ெ ௧

ଶ�ெబ
)*L…………………. (1)

As ≤
ଶ∗∗ௗ


……………………. (2)

L≤8 m ………………………. (3)

e = 14 cm > (max (0.0375 ; 0.042))*65 = 2.73………..vérifier
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As= 2.01 cm2 < (2*100*11)/400 = 5.5 cm2 ……………….vérifier

Lx =0.65 m < 8 m…………………..vérifier

Conclusion : les conditions sont vérifiées, il n’y a pas lieu de vérifier la flèche

Tableau III.19 :Sollicitations maximales dans les dalles pleines

Type

Sollicitations

ELU ELS

Mx
travée

(kn.m)
My

travée

(kn.m)
Ma

rive

(kn.m)
Vx (kn) Vy (kn)

Mx
travée

(kn.m)
My

travée

(kn.m)
Ma

rive

(kn.m)

D2 4.11 0.71 -1.45 3.88 0 2.92 0.51 -1.03

D2’ 1.83 0.11 -0.65 2.39 0 1.29 0.07 -0.46

D4 4.11 0.71 -2.42 3.88 0 2.91 0.5 -1.56

D4’ 1.83 0.11 -1.08 2.39 0 1.29 0.07 -0.76

Tableau III.20.Vérification de l’effort tranchant.

ܠܝ܄
(KN)

ૌܠܝ ≤ ૌܝ
(MPA)

Obs.
ܡܝ܄

(KN)

ૌܡܝ ≤ ૌܝ
(MPA)

Obs.

D2 3.88 0.035<1.17 Vérifiée 0 0 < 1.17 Vérifiée
D2’ 2.39 0.02 < 1.17 Vérifiée 0 0 < 1.17 Vérifiée
D4 3.88 0.035<1.17 Vérifiée 0 0 < 1.17 Vérifiée
D4’ 2.39 0.02 < 1.17 Vérifiée 0 0 < 1.17 Vérifiée

Tableau III.21. Calcul du ferraillage à l’ELU

Types Sens
M

(KN.m)
μbu α 

Z
(cm)

Acal

(cm2/ml)
Amin

(cm2/ml)
Aadopté

(cm2/ml)

D2

x-x 4.11 0.024 0.03 0.108 1.08 1.12 4HA8=2.01

y-y 0.71 0.004 0.005 0.109 0.19 0 4HA8=2.01

Appui -1.45 0.0084 0.0106 0.109 0.38 1.12 4HA8=2.01

D2’

x-x 1.83 0.0106 0.0133 0.109 0.48 1.12 4HA8=2.01

y-y 0.108 0.0006 0.0008 0.109 0.028 0 4HA8=2.01

Appui 0.65 0.0037 0.0047 0.109 0.17 1.12 4HA8=2.01

y-y 0.4 0.002 0.0029 0.109 0.105 0 4HA8=2.01

Appui 1.35 0.0078 0.0098 0.109 0.35 1.12 4HA8=2.01

D4

x-x 4.10 0.024 0.03 0.108 1.08 1.12 4HA8=2.01

y-y 0.714 0.004 0.005 0.109 0.19 0 4HA8=2.01

Appui 2.42 0.005 0.007 0.109 0.25 1.12 4HA8=2.01

D4’
x-x 1.83 0.0106 0.0133 0.109 0.48 1.12 4HA8=2.01

y-y 0.108 0.0006 0.0008 0.109 0.028 0 4HA8=2.01
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Appui 1.08 0.0052 0.006 0.109 0.25 1.12 4HA8=2.01

Tableau III.22. Vérifications des contraintes à l’ELS.

Types Sens
ࡹ ࢙

(KN.m)
Y

(cm)
۷

ࢉ) )
ࢉ࢈࣌ ≤ ࢉ࢈ഥ࣌

(MPA)
Obs.

≥࢚࢙࣌ ࢚࢙ഥ࣌
(MPA)

Obs.

D2

x-x 2.91 2.29 2687.6 2.49 < 15 vérifiée 141.3 < 201.63 vérifiée

y-y 0.51 2.29 2687.6 0.43 < 15 vérifiée 24.62 < 201.63 vérifiée

Appui 1.03 2.29 2687.6 0.87 < 15 vérifiée 49.86 < 201.63 vérifiée

D2’

x-x 1.29 2.4 3239.4 0.96 < 15 vérifiée 57.48 < 201.63 vérifiée

y-y 0.08 2.4 3239.4 0.06 < 15 vérifiée 3.41 < 201.63 vérifiée

Appui 0.46 2.4 3239.4 0.04 < 15 vérifiée 20.29 < 201.63 vérifiée

D4

x-x 2.91 2.29 2687.6 2.49< 15 vérifiée 141.3 < 201.63 vérifiée

y-y 0.51 2.29 2687.6 0.43 < 15 vérifiée 24.62 < 201.63 vérifiée

Appui 1.71 2.4 3239.4 1.27 < 15 vérifiée 76.05 < 201.63 vérifiée

D4’

x-x 1.29 2.4 3239.4 0.96 < 15 vérifiée 57.48 < 201.63 vérifiée

y-y 0.08 2.4 3239.4 0.06 < 15 vérifiée 3.41 < 201.63 vérifiée

Appui 0.76 2.4 3239.4 0.56< 15 vérifiée 33.81 < 201.63 vérifiée

 Evaluation de la flèche

La vérification de la flèche n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont vérifiées :

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧݁≥ maxቆ

3

80
;
௫ܯ
௧

ܯ20
௫ቇ�݈௫

௧ܣ ≤
2ܾ݀

݂

 Pour la dalle D2

14�ܿ݉ > 11.8�ܿ݉ ����… … … … … … … … …������ܸ é݅ݎ é݂݁

2.01ܿ݉ ଶ < 5.5�ܿ݉ ଶ… … … … … … …����ܸ é݅ݎ é݂݁

La vérification de la flèche n’est pas nécessaire

 Pour la dalleD2’

14�ܿ݉ > 11.79�ܿ݉ ����… … … … … … … …�����ܸ é݅ݎ ݂݅ é݁

2.01�ܿ݉ ଶ < 5.5�ܿ݉ ଶ… . … … . … . .������ܸ é݅ݎ ݂݅ é݁

La vérification de la flèche n’est pas nécessaire

 Pour la dalle D4

14�ܿ݉ > 11.8�ܿ݉ �. . … . . … … … … . .��ܸ é݅ݎ ݂݅ é݁

2.01�ܿ݉ ଶ < 5.5�ܿ݉ ଶ… … … … … �ܸ é݅ݎ ݂݅ é �݁����
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La vérification de la flèche n’est pas nécessaire

 Pour la dalle D4’

14�ܿ݉ > 11.79�ܿ݉ … . . … . . … … … �ܸ é݅ݎ ݂݅ é �݁��

2.01�ܿ݉ ଶ < 5.5�ܿ݉ ଶ… … … … …��ܸ é݅ݎ ݂݅ é �݁

La vérification de la flèche n’est pas nécessaire

III.3. Etude des escaliers
Cette partie consiste à calculer les sollicitations maximales que les escaliers ont soumises, et

de déterminer leurs ferraillages à la flexion simple, ainsi l’évaluation des vérifications
nécessaires.
III.3.1. Escalier entre-sol 2 (type1) :

qv

qp

A 2.70 1 B

Figure III.2.Schéma statique de l’escalier type 01 avec chargement

Volée ⟹                GV = 10.06 kn/m²
QV = 2.5 kn/m²

Palier ⟹
Gܲ = 6.5 kn/m2

Qܲ = 2.5 kn/m2

 Calcul du chargement qui revient sur l’escalier

ELU =vݑݍ                 ⟹ +vܩ1.35) 1.5ܳv) ∗ 1݉ =݈ 17.33kn/m
=pݑݍ +pܩ1.35) 1.5ܳp) ∗ 1݉ =݈ 12.52kn/m

ELS⟹                        ݏݍv = vܩ) + ܳv) ∗ 1݉ =݈ 12.56kn/m
pݏݍ = pܩ) + ܳp) ∗ 1݉ =݈ 9 kn/m

 Calcul des réactions d’appuis
ELU :
Fy = 0 ⟹ RB + RA = 2.7*quv+1*qup = 59.31kn
M/A = 0 ⟹ 3.7*RB - qup*1*(1/2+2.7) –quv*(2.7/2)*2.7 = 0
⟹ RB = 17.79 KN ; RA = 41.52 KN
ELS :
Fy = 0 ⟹ RB + RA = 2.7*qsv+1*qsp = 42.91 KN
M/A = 0 ⟹ 3.7*RB - qsp*1*(1/2+2.7) – qsv*(2.7/2)*2.7 = 0
⟹ RB = 12.89 KN ; RA = 30.02 KN

 Calcul des sollicitations
- Calcul des moments fléchissant (ELU)

Pour le calcul on utilise la méthode de RDM.

0 ≤ ≥ݔ 2.7�݉
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Mz= RA*x – puv*(x2/2)⟹ x =0 ; Mz =0 KN.m

x =2.7 ; Mz =48.93KN.m

2.7 ≤ ≥ݔ 3.7�݉

Mz= RA*x – puv*(x-1.35)*2.7–pup*(x-2.7)2*1/2

Mz= 41.52*x – 17.33*(x-1.35)*2.7 – 12.52*(x-2.7)2* 1/2

⟹ x =2.7 ; Mz =48.93KN.m

x =3.7 ; Mz =37.41KN.m

- Calcul du moment max en travée : (ELU)

ௗெ ௭

ௗ௫
= 0⟹41.52 – 17.33*x ⟹x=2.39m

M0
u
max = 49.73 KN/m

ELU : Ma = -0.5*M0
u

max = -24.87KN.m

Mt = 0.75* M0
u

max = 37.30KN.m

- L’effort tranchant max :Tmax = 41.52 KN

- Calcul des moments fléchissant (ELS)

Pour le calcul on utilise la méthode de RDM.

0 ≤ ≥ݔ 2.7݉

Mz= RA*x – psv*(x2/2)⟹ x =0 ; Mz =0 KN.m

x =2.7 ; Mz =35.27KN.m

2.7 ≤ ≥ݔ 3.7�݉

Mz= RA*x – psv*(x-1.35)*2.7 – psp*(x-2.7)2*1/2

Mz= 30.02*x – 12.56*(x-1.35)*2.7 – 9*(x-2.7)2* 1/2

⟹ x =2.7 ; Mz =35.27KN.m

x =3.7 ; Mz =26.88KN.m

- Calcul du moment max en travée : (ELS)

ௗெ ௭

ௗ௫
= 0⟹30.02 – 12.56*x ⟹x=2.39 m

M0
S

max = 35.88 KN/m

ELS: Ma = -0.5*M0
s
max= -17.94KN.m

Mt = 0.75* M0
s
max =26.91KN.m

- L’effort tranchant max :

Tmax = 30.02 KN

 Ferraillage
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Le calcul se fait à la flexion simple pour une bande de 1 ml

Tableau III.23.Résultats de ferraillage

Zone Mu(KN.M) bu α Z(m) Acalcul(cm2) Amin(cm2) Achoisie(cm2) St(cm)

Appui 24.87 0.103 0.136 0.123 5.81 1.81 4HA14=6.16 25
Travée 37.30 0.155 0.211 0.119 9.01 1.81 6HA14=9.24 15

 Armatures de répartitions :

On a des charges réparties ܣé௧௧ =
ೝೌ

ସ

En travée :
ݎ݁ܣ = 2.31ܿ݉ 2/݉ S݈oit : ݎ݁ܣ  = 8ܣܪ4 = 2.01ܿ݉ 2/݉ :݈ St = 25 cm
En appui :
ݎ݁ܣ = 1.54ܿ݉ 2/݉ S݈oit : ݎ݁ܣ  = 8ܣܪ4 = 2.01ܿ݉ 2/݉ :݈ St = 25 cm

 Vérification de l’effort tranchant :

ܸmax= ⟹ܰܭ41.52 u߬=ܸmax/(1 × )݀ = 0.32Mpa ;
=ݑ̅߬ 0,07݂ܿ ߛܾ/28 ܽܲܯ1,17=
⟹ u߬ <߬̅u

Donc, nous n’avons pas besoin de mettre des armatures transversales.

 Calcul à l’ELS
- vérification des contraintes

Comme la fissuration est peu nuisible, donc on vérifie uniquement la contrainte dans le béton
bcߪ) ) :
On doit vérifier : ܯ)=bcߪ s/ܫ)*y bcߪ̅> = 0.6 fc28

La vérification des contraintes est présentée dans le tableau suivant :
Tableau III.24.Vérification des contraintes.

Mser(KN.m) I(cm4) y(cm) bc(Mpa)ߪ bc(Mpa)ߪ̅ Observation
Travée 26.91 13005.49 4.77 9.86 15 Vérifiée
Appuis -17.91 9615.72 4.06 7.56 15 Vérifiée

- Etat limite de déformation :
Vérification de la flèche
La vérification de la flèche est nécessaire si l’une des conditions suivantes n’est pas observée :

݁≥ ቀݔܽ݉
ଵ

ଵ
;
ெ

ଶெబ
ቁ∗ ݈………….(1)

ܣ ≤
ଶ∗∗ௗ


…………..(2)

L < 8 m …………….(3)
(1)  e=15 cm <23.12 cm ……..condition non vérifiée
(2)  A = 5.65 < 6.5 cm2………..condition vérifiée
(3)  L = 3.7 m < 8 m ………..condition vérifiée

La première condition n’est pas vérifiée donc on doit vérifier la flèche.
La flèche admissible pour une poutre inférieure à 5 mètres est définie par le BAEL91 comme
suit : =370/500= 0.74ܿ݉
Calcul des moments maximaux en travées sous les chargements :g, j et p
Sous g : qv

g = 10.06 kn/m
qp

g = 6.5 kn/m Ms
g = 13.38 kn.m
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Sous j : qv
j = 5.92 kn/m

qp
j = 5 kn/m Ms

j = 8.28 kn.m

Sous p : qv
p = 12.56 kn/m

qp
p = 9 kn/m Ms

p = 17.013 kn.m

= 0.47% ;           λi = 4.46   ; I0 = 165452.1 cm4

                             λv = 1.78            

Ei = 32456.6
Ev = 10818.87
 Calcul des ࢚࢙࣌

stߪ
g= 220.27 Mpa ; stߪ

j= 136.35 Mpa ; stߪ
p = 280.035 Mpa

 Calcul des μ
ߤ݃ = 0.412 ; ߤ݆ = 0.212 ; =ߤ 0.501
 Calcul des moments d’inertie fissurés et des flèches

Iࢍࢌ= 64153ܿ݉ 4 ݂݃ =ݒ 1.614 ݉݉
=ࢌܫ 93392ܿ݉ 4 ݂݆ =݅ 0.374 ݉݉
=ࢌܫ 56218ܿ݉ 4 ݂ =݅ 1.276 ݉݉
=࢜ࢍࢌܫ 104911ܿ݉ 4 ݂݃ =݅ 0.879 ݉݉
Δ݂= (݂݃ ݆݂ − ݒ )݅ + ( ݂  ݅− ݂݃ )݅ = 0.16ܿ݉ <݂̅ = 370/500= 0.74ܿ݉ ………. donc la flèche est
vérifiée.

Figure III.3.Schéma de ferraillage de l’escalier type 01

NB : Pour des exigences de réalisation de règlementation algérienne exige un
ferraillage minimum de T10 pour ce genre d’élément

III.3.2. Escalier Type2 (RDC ; étage courants):
e = 15 cm
 Volée 2 :

qP qV qP

A 1.30 0.60 1.30 B

Figure III.4.Schéma statique avec chargement (type2, volée2)

Volée ⟹ GV = 10.06 kn/m²
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QV = 2.5 kn/m²
Palier ⟹

Gܲ = 6.5 kn/m2

Qܲ = 2.5 kn/m2

 Calcul du chargement qui revient sur l’escalier
ELU vݑݍ                ⟹ = vܩ1.35) + 1.5ܳv) ∗ 1݉ =݈ 17.33 kn/m

pݑݍ = pܩ1.35) + 1.5ܳp) ∗ 1݉ =݈ 12.52 kn/
vݏݍ = vܩ) + ܳv) ∗ 1݉ =݈ 12.56 kn/m
pݏݍ = pܩ) + ܳp) ∗ 1݉ =݈ 9 kn/m

 Calcul des réactions d’appuis
ELU :

RA = 21.48 KN ; RB = 21.48 KN
ELS :
RA = 15.47 KN ; RB = 15.47 KN

 Calcul des sollicitations
- Calcul des moments fléchissant (ELU)

Pour le calcul on utilise la méthode de RDM. Les résultats sont représentées dans le tableau

suivant :

Tableau III.25.les sollicitations (type2, volée2)

Appuis Réactions (KN) Vu max

(KN)
M0 max (KN.m)

ELU ELS ELU ELS
A 21.48 15.47

21.48 18.02 13.07
B 21.48 15.47

- Moments corrigés :

ELU  Mtu = 0.75 M0 = 13.59KN.m

Mau = -0.5 M0 = - 9.06 KN.m

ELS  MtS = 0.75 M0 = 9.8 KN.m

MaS = -0.5 M0 = - 6.54 KN.m

 Ferraillage

Le calcul se fait à la flexion simple pour une section rectangulaire (b*h= 1 ml*e)

Tableau III.26.ferraillage d’escalier (type02,volée 2)

Zone Mu(KN.M) bu Α Z(m) Acalcul(cm2) Amin(cm2) Achoisie(cm2) St(cm)

Appui -9.06 0.053 0.067 0.107 2.43 1.33 4HA10 =3.14 25
Travée 13.59 0.079 0.103 0.105 3.7 1.33 5HA10 =3.93 20

 Armatures de répartitions :

On a des charges réparties ܣé௧௧ =
ೝೌ

ସ

En travée :
ݎ݁ܣ  = 0.98ܿ݉ 2/݉ S݈oit : ݎ݁ܣ  = 8ܣܪ4 = 2.01ܿ݉ 2/݉ :݈ St = 25 cm
En appui :
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ݎ݁ܣ  = 0.78ܿ݉ 2/݉ S݈oit : ݎ݁ܣ  = 8ܣܪ4 = 2.01ܿ݉ 2/݉ :݈ St = 25 cm
 Vérification de l’effort tranchant :

=ݔܸܽ݉ ⟹ܰܭ21.48 u߬ 1)/ݔܸܽ݉= × )݀ = 0.165Mpa ;
߬̅u= 0,07݂ܿ ߛܾ/28 ⟹ܽܲܯ1,17= u߬ <߬̅u

Donc, nous n’avons pas besoins de mettre des armatures transversales.
 Calcul à l’ELS

- vérification des contraintes
Comme la fissuration est peu nuisible, donc on vérifie uniquement la contrainte dans le béton
(bcߪ) :
On doit vérifier : bcߪ ܯ)= s/ܫ)*y bcߪ̅> = 0.6 fc28

La vérification des contraintes est présentée dans le tableau suivant :

Tableau III.27.Vérification des contraintes (type2, volée 2)

Mser(KN.m) I(cm4) y(cm) bc(Mpa)ߪ bc(Mpa)ߪ̅ Observation
Travée 9.8 3898.6 2.78 7.93 15 Vérifiée
Appuis -6.54 3898.6 2.78 4.66 15 Vérifiée

- Etat limite de déformation :
Vérification de la flèche
La vérification de la flèche est nécessaire si l’une des conditions suivantes n’est pas observée :

݁≥ ቀݔܽ݉
ଵ

ଵ
;
ெ

ଶெబ
ቁ∗ ݈………….(1)

ܣ ≤
ଶ∗∗ௗ


…………..(2)

L < 8 m …………….(3)
(1)  e=15 cm < 20 cm ……..condition non vérifiée
(2)  A = 3.93< 6.5 cm2………..condition vérifiée
(3)  L = 3.2 m < 8 m ………..condition vérifiée

La première condition n’est pas vérifiée donc on doit vérifier la flèche.
La flèche admissible pour une poutre inférieure à 5 mètres est définie par le BAEL91 comme
suit : =320/500= 0.64ܿ݉
Calcul des moments maximaux en travées sous les chargements :g, j ,p : Ms

g = 8.62kn.m ;
Ms

j = 5.78kn.m ; Ms
p = 8.62kn.m ;= 0.43% ;    λi = 4.83   ; I0 = 190063.7 cm4 ;

λv = 1.93
Ei = 32456.6
Ev = 10818.87

 Calcul des ࢚࢙࣌
stߪ

g= 126.975Mpa ; stߪ
j= 87.495Mpa ; stߪ

p = 130.501Mpa
 Calcul des μ

ߤ݃ = 0.149 ; ߤ݆ = 0.212 ; =ߤ 0.159
 Calcul des moments d’inertie fissurés et des flèches

Iࢍࢌ= 122305ܿ݉ 4 ݂݃ =ݒ 0.49݉݉
=ࢌܫ 20907ܿ݉ 4  ݂݆ =݅ 0.087݉݉
=ࢌܫ 118302ܿ݉ 4 ݂ =݅ 0.229݉݉
࢜ࢍࢌܫ = 162857ܿ݉ 4 ݂݃ =݅ 0.216݉݉
Δ݂= (݂݃ ݆݂ − ݒ )݅ + ( ݂  ݅− ݂݃ )݅ = 0.041ܿ݉ <݂̅ = 320/500= 0.64ܿ݉ ………. donc la flèche est
vérifiée
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Figure III.5.Schéma de ferraillage de l’escalier type 2 volée 2

NB : Pour des exigences de réalisation la règlementation algérienne exige un
ferraillage minimum de T10 pour ce genre d’élément

 Volée 1 et 3 :
qv

qp

A 1.80 1.30 B

Figure III.6.Schéma statique avec chargement (type2, volée 1et 3)

Volée ⟹ GV = 10.06 kn/m²
QV = 2.5 kn/m²

Palier ⟹   Gܲ = 6.5 kn/m2

Qܲ = 2.5 kn/m2

 Calcul du chargement qui revient sur l’escalier
ELU vݑݍ                 ⟹ = vܩ1.35) + 1.5ܳv) ∗ 1݉ =݈ 17.33 kn/m

pݑݍ = pܩ1.35) + 1.5ܳp) ∗ 1݉ =݈ 12.52 kn/m
vݏݍ = vܩ) + ܳv) ∗ 1݉ =݈ 12.56 kn/m

ELS pݏݍ               ⟹ = pܩ) + ܳp) ∗ 1݉ =݈ 9 kn/m

 Calcul des réactions d’appuis

ELU :
RA = 25.55 KN ; RB = 21.92 KN

ELS :
RA = 18.49 KN ; RB = 15.81 KN

 Calcul des sollicitations
- Calcul des moments fléchissant (ELU)

Pour le calcul on utilise la méthode de RDM. Les résultats sont représentées dans le tableau

suivant :
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Tableau III.28.les sollicitation (type2, volée 1et3)

Appuis Réactions (KN) Vu max

(KN)
M0 max (KN.m)

ELU ELS ELU ELS
A 25.55 18.49

25.55 18.83 13.62
B 21.92 15.81

- Moments corrigés :

ELU  Mtu = 0.75 M0 = 14.12KN.m

Mau = -0.5 M0 = - 9.42KN.m

ELS  MtS = 0.75 M0 = 11.58KN.m

MaS = -0.5 M0 = - 5.45KN.m

 Ferraillage

Le calcul se fait à la flexion simple pour une bande une bande de 1 ml

Tableau III.29.Ferraillage (type2, volée 1 et 3)

Zone Mu(KN.M) bu α Z(m) Acalcul(cm2) Amin(cm2) Achoisie(cm2) St(cm)

Appui -9.42 0.055 0.071 0.107 2.53 1.33 4HA10 =3.14 25
Travée 14.12 0.082 0.108 0.105 3.85 1.33 5HA10 =3.93 20

 Armatures de répartitions :

On a des charges réparties ܣé௧௧ =
ೝೌ

ସ

En travée :
ݎ݁ܣ  = 0.98 ܿ݉ 2/݉ S݈oit : ݎ݁ܣ  = 8ܣܪ4 = 2.01ܿ݉ 2/݉ :݈ St = 25 cm
En appui :
ݎ݁ܣ  = 0.78ܿ݉ 2/݉ S݈oit : ݎ݁ܣ  = 8ܣܪ4 = 2.01ܿ݉ 2/݉ :݈ St = 25 cm

 Vérification de l’effort tranchant :
=ݔܸܽ݉ ⟹ܰܭ25.55 u߬ 1)/ݔܸܽ݉= × )݀ = 0.196Mpa ;
߬̅u= 0,07݂ܿ ߛܾ/28 ⟹ܽܲܯ1,17= u߬ <߬̅u

Donc, nous n’avons pas besoins de mettre des armatures transversales.
 Calcul à l’ELS

- vérification des contraintes
Comme la fissuration est peu nuisible, donc on vérifie uniquement la contrainte dans le béton
(bcߪ) :
On doit vérifier : bcߪ = ܯ) s/ܫ)*y bcߪ̅> = 0.6 fc28

La vérification des contraintes est présentée dans le tableau suivant :
Tableau III.30.vérification des contraintes (type 2, volée 1et3)

Mser(KN.m) I(cm4) y(cm) bc(Mpa)ߪ bc(Mpa)ߪ̅ Observation
Travée 11.58 6742.6 3.37 5.79 15 Vérifiée
Appuis -5.45 5608.73 3.06 2.97 15 Vérifiée

- Etat limite de déformation :
Vérification de la flèche
La vérification de la flèche est nécessaire si l’une des conditions suivantes n’est pasobservée :

݁≥ ቀݔܽ݉
ଵ

ଵ
;
ெ

ଶெబ
ቁ∗ ݈………….(1)
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ܣ ≤
ଶ∗∗ௗ


…………..(2)

L < 8 m …………….(3)
(1)  e=15 cm < 19.37 cm ……..condition non vérifiée
(2)  A = 3.93< 6.5 cm2………..condition vérifiée
(3)  L = 3.1 m < 8 m ………..condition vérifiée

La première condition n’est pas vérifiée donc on doit vérifier la flèche.
La flèche admissible pour une poutre inférieure à 5 mètres est définie par le BAEL91 comme
suit : =310/500= 0.62ܿ݉
 Calcul des flèches

݂݃ =ݒ 0.516݉݉
݂݆ =݅ 0.080݉݉
݂ =݅ 0.215݉݉
݂݃ =݅ 0.238݉݉

Δ݂= (݂݃ ݆݂ − ݒ )݅ + ( ݂  ݅− ݂݃ )݅ = 0.041ܿ݉ <݂̅ = 310/500= 0.62ܿ݉ ………. donc la flèche est
vérifiée.

Figure III.7.Schéma de ferraillage de l’escalier type2, volée 1et3

NB : Pour des exigences de réalisation de règlementation algérienne exige un
ferraillage minimum de T10 pour ce genre d’élément

III.4.Etude de la poutre palière :

 Dimensionnement

D’après la condition de flèche définit par le BAEL91 :

15/ܮ ≤ ℎ ≤ 10/ܮ ⟺ 19,33�ܿ݉ ≤ ℎ ≤ 29ܿ݉

 Exigences du RPA99/2003

൝
ℎ ≥ 30�ܿ݉
ܾ≥ 20�ܿ݉
ℎ/ܾ< 4

q Mt

FigureIII.8. Schéma statique de la poutre palière

2.9m
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Donc, on prend : b = 30 cm ; h = 35cm

 Définition des charges
La poutre palière est soumise à :

- Son poids propre : ݃ = 25 × 0.30 × 0.35 = ݉/ܰܭ�2.625

- Charge transmise de la paillasse :൜
ܮܷܧ :ܴ௨ = ݉/ܰܭ�26.9
ܮܵܧ :�ܴ ௦ = ݉/ܰܭ��19.42

- Moment de torsion ௧ܯ = ܯ × /݈2 : provoqué par la flexion de la paillasse.

 Calcul à la flexion simple

 Calcul des sollicitations

q = ൜
ELU: q୳ = 1.35 g + R୳ = 30.44 KN/m
ELS: qୱ = g + Rୱ = 22.05 KN/m

Moments : M0u =
௨�݈ݍ

ଶ

8
= 32 KN. m ⟹ ൜

Mtu= 0,85 M0= 27.2 KN.m
Mau= - 0,5 M0= -16 KN.m

Effort tranchant: V୳ = q୳�
݈

2
= 44.14 KN

 Ferraillage à l’ELU
Les résultats de ferraillage sont récapitulés dans le tableau suivant :

Tableau III.31. Résultats de ferraillage de la poutre palière (en F.S)

Position M(KN.m) Pivot ࢛࢈ࣆ ࢻ Z(m) ࡿ.ࡲ
ࢉ)ࢇࢉ )  ࢉ) ) ≤ࢇࢉ 

Travée 27.2
A

0.058 0.075 0.32 2.44 1.19
Vérifiée

Appui - 16 0.034 0.044 0.32 1.44 1.19

 Contrainte de cisaillement en flexion simple

௨߬ =
ܸ ௫

ܾ× ݀
=

44.14 × 10ିଷ

0.30 × 0.33
= ܽܲܯ�0.46

 Armatures transversales

On fixe St = 15 cm et on calcul Atrans

௧௦ܣ��ܽ( ≥
0.4 × ܾ× ݐܵ

݂
௧௦ܣ����⟹ ≥ 0.45�ܿ݉ ଶ

௧௦ܣ��ܾ( ≥
ܾ× )ݐܵ ௨߬ − 0.3 ௧݂ଶ଼)

0,9�݂
௧௦ܣ����⟹ ≥ 0.005�ܿ݉ ଶ

௧௦ܣ� = max(0,45ܿ݉ ଶ; 0,005ܿ݉ ଶ) , donc on prend ௧௦ܣ = 0,45�ܿ݉ ଶ

 Calcul à la torsion

Moment de torsion

௧ܯ = ܯ ×
݈

2
= 13.83 ×

2.9

2
= 20.05 KN. m

Avec : ܯ : Moment en appui (B) obtenu lors du calcul de la partie AB de l’escalier (Type1)
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D’après le BAEL 91, dans le cas de la torsion, la section réelle (b × h) est remplacée par une

section creuse équivalente Ω d’épaisseur (݁= ∅/6 ) ; car des expériences ont montrés que le
noyau d’une section pleine ne joue aucun rôle dans l’état limite ultime de torsion.

∅ = min( ,ܾ ℎ) ∶ Diamètre du cercle pouvant être inclus dans la section (b × h).

e =
h

6
= 5.83cm ⟹ Ω = (b − e) × (h − e) = 705.04 cmଶ

U = 2(b + h) = 130 cm ∶ Périmètre de la section de la poutre palière.

 Armatures longitudinales

ܣ
௧ =

௧ܯ × ܷ

2 × Ω × fୱ୲
=

20.05 × 10ିଷ × 1.3

2 × 0.0705 × 348
= 5.31�ܿ݉ ଶ

 Armatures transversales

on fixe���ܵݐ= 15�ܿ݉ ����⟹ ܣ
௧ =

௧ܯ × ݐܵ

2 × Ω × fୱ୲
= 0.61�ܿ݉ ଶ

 Contrainte de cisaillement

߬௧ =
௧ܯ

2 Ω e
=

20.05 × 10ିଷ

2 × 0.0705 × 0.0583
= ܽܲܯ�2.44

On doit vérifier : ௧߬௧
௧ ≤ ҧ߬

Avec : ௧߬௧
௧ = ට ி߬.ௌଶ + ௧߬

ଶ
= √0.46ଶ + 2.44ଶ = ܽܯ2.48

ܰ.ܲ.ܨ ⟹ ҧ߬= minቆ
0.2 ݂

ߛ
; =ቇܽܲܯ�5 ܽܲܯ�3.33

Ce qui donne : ௧߬௧
௧ < ҧ߬ …………pas de risque de rupture par cisaillement

 Ferraillage globale

En travée : ௦௧ܣ = ௧௩ܣ
ி.ௌ +

ܣ
௧

2
= 2.44 +

5.31

2
= 5.52�ܿ݉ ଶ

Soit 5HA12 = 5.65 cm2

En appui : ௦ܣ = ܣ
ி.ௌ +

ܣ
௧

2
= 1.44 +

5.31

2
= 4.10ܿ݉ ଶ

Soit : 4HA12 = 4.52 cm2

Armature transversales :

௧௦ܣ = ௧௦ܣ
ி.ௌ + ௧ܣ

௧ = 0.45 + 0.61 =1.06ܿ݉ ଶ

Soit 4∅8 = 2.01 cm2 (un cadre + un étrier).

 Vérification à l’ELS

 Vérification des contraintes

qୱ = g + Rୱ = 22.045 KN/m

Moments : M0s =
௦�݈ݍ

ଶ

8
= 23.17 KN. m ⟹ ൜

Mtu= 0.85 M0= 19.69 KN.m
Mau= - 0,5 M0= - 11.58 KN.m
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La vérification des contraintes est présentée dans le tableau suivant :

Tableau III.32. Vérification des contraintes à l’ELS

Position ࡹ (KN.m)࢘ࢋ࢙ Y(cm) I (cm2) ો܋܊(MPa) ોഥ܋܊(MPa)
ો܋܊ ≤ ોഥ܋܊

(MPa)

En travée 19.69 11.12 54323.1 4.03 15 Vérifiée

En appui -11.58 10.16 45856.6 2.56 15 Vérifiée

 Vérification de la flèche
La flèche est à vérifier si les conditions suivantes ne sont pas observées :

1) ℎ ≥ max൬
1

16
;
௧ܯ

ܯ�10
൰× �݈�����⇔ h = 35 cm > 24.64 cm … … … Vérifiée

ܣ�(2 ≤
4,2. .ܾ݀

݂
⇔ 5.65�ܿ݉ ଶ < 10.4�ܿ݉ ଶ… … … … … … … … … . . … Vérifiée

=ܮ�(3 2.9�݉ < 8�݉ … . … … … … … … … … … … . … Vérifiée

 Schéma de ferraillage

Figure III.9.Schéma de ferraillage de la poutre palière

III.5. Etude de la poutre palière brisée

III.5.1. Dimensionnement

D’après la condition de flèche définit par le BAEL91 :
ܮ

15
≤ ℎ ≤

ܮ

10
⟺ 21.33�ܿ݉ ≤ ℎ ≤ 32�ܿ݉

 Exigences du RPA99/2003

q Mt

Figure III.10. Schéma statique de la poutre brisée

3.2 m

En appui

Cadre ϕ8

St=15cm

Etrier ϕ8

3HA12

2cm

2 cm

31 cm

3HA12

1HA12 Cadre ϕ8

St=15cm

2cm

2cm

31cm2HA12

3HA12

3HA12

Etrier ϕ8

En travée
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൝
ℎ ≥ 30�ܿ݉
ܾ≥ 20�ܿ݉
ℎ/ܾ< 4

Donc, on prend : b = 30 cm , h = 35cm

 Définition des charges
La poutre palière est soumise à :

- Son poids propre : ݃ = 25 × 0.30 × 0.35 = ݉/ܰܭ�2.625

- Charge transmise de la partie (AB) :൜
ܮܷܧ :ܴ௨ = ݉/ܰܭ�21.48
ܮܵܧ :�ܴ ௦ = ݉/ܰܭ�15.47

- Poids de murs : ଵ݃ = 20 × 0.20 × (3.06 − 1.36) = ݉/ܰܭ�6.8

- Moment de torsionܯ௧ = M × /݈2 = 15.07KN.݉ : provoqué par la flexion de la
partie (AB).

Le calcul à la flexion simple et à la torsion est résumé dans le tableau suivant :

Tableau III.33. Calcul en flexion simple et en torsion

Flexion simple
Torsion Total

Travée Appui
q (KN/ml) 34.2 34.2 /
M (KN.m) 37.21 -21.89 15.07 /
ૌ(MPa) 0.34 1.83 1.86

A(cm2) 3.34 1.95 3.07
A୲୰ = 4.88
Aୟ୮ = 3.49

Atrans (cm2) 0.45 0.46 0.91

III.5.2. Ferraillage opté et vérification nécessaires

 Ferraillage

൜
௦௧ܣ = 4.88ܿ݉ ଶ݅ݏ����������� 12ܣܪ�5ݐ = 5,65�ܿ݉ ଶݎܽݐ�݊ܧ��������� éݒ �݁

௦ܣ = 3.49�ܿ݉ ଶ݅ݏ���������� 14ܣܪ��3ݐ = 4.62�ܿ݉ ଶݑܽ�݊ܧ�������� �݅�

௧௦ܣ = 0.91�ܿ݉ ଶ Soit 4∅8 = 2,01 cm2 (un cadre + un étrier).

 Cisaillement

௧߬௧ = >ܽܲܯ�1.86 ҧ߬= Vérifiée………………………ܽܲܯ�3,33

 Vérification des contraintes à l’ELS

En travée : σୠୡ = ≥ܽܲܯ�9.57 σഥୠୡ = 15MPa……………vérifiée

En appui : σୠୡ = ≥ܽܲܯ4.19 σഥୠୡ = 15MPa……………..…vérifiée

 Vérification de la flèche

La vérification de la flèche dépende de l’observation des conditions suivantes :

1) ℎ ≥ max൬
1

16
;
௧ܯ

ܯ�10
൰× �݈��������⇔ h = 35 cm > 27.2 cm … … vérifiée
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ሻʹܣ� 
ͶǤʹ ݀כܾכ

݂
֞ ��ͅǤͲͳ�ܿ݉ ଶ ൏ ͳͲǤͶ�ܿ݉ ଶ… … … … … … … … … . . … vérifiée

ሻ͵ܮൌ Ǥ͵ʹ �݉ ൏ ͺ �݉ �ǥ ǥ ǥ ǥ ǥ ǥ ǥ ǥ ǥ ǥ ǥ ǥ ǥ ǥ ǥ ǥ ǥ ǥ ǥ ǤǤǥ vérifiée

Les trois conditions sont vérifiées, donc nous n’avons pas besoin de vérifier la flèche.

 Schéma de ferraillage

III.6. Etude de la poutre de chainage :

III.6.1. Dimensionnement

D’après le RPA99 (Art 9.3.3), la dimension minimale de la poutre de chainage doit

être supérieure ou égale à 15 cm ou à 2/3 de l’épaisseur de l’élément supporté.

Dans notre cas, la poutre sert d’appui pour les poutrelles du plancher à corps creux, et pour

reprendre le poids des cloisons.

݄ ���൬
2

3
ൈ Ͳʹ�ܿ݉ �Ǣͳͷܿ ݉ ൰�ฺ ݄  ͳͷ�ܿ݉

 Condition de la flèche

Ȁͳͷܮ ݄ ȀͳͲ����ܮ ��ʹ Ǥʹ͵ �͵ܿ݉  ݄  ͵͵ Ǥͷܿ ݉

 Exigences du RPA 99/2003

൝
݄ Ͳ͵�ܿ݉
ܾ Ͳʹ�ܿ݉
݄Ȁܾ ൏ Ͷ�����

Donc, on prend : b = h = 25 cm

Figure III.11. Schéma de ferraillage de la poutre brisée

3.35 m

Figure III.12. Schéma statique de la poutre de chainage

q
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 Calcul des sollicitations

La poutre de chainage qu’on va étudier est soumise aux chargements suivants :

 Poids propre : ܩ = 25 × 0.25 × 0.25 = ݈݉/ܰܭ�1.56

 Poids du mur : Gm = (3.06-0.45)*2.67 = 6.97

 Charge d’exploitation sur la poutre : ܳ = ݉/ܰܭ�1

Donc, la charge totale qui revient sur la poutre de chainage est :

൜
ܮܷܧ ௨ݍ��: = 1,35 ܩ) + ݉ܩ ) + 1,5ܳ = ݉/ܰܭ�11.52 ����

ܮܵܧ ௦ݍ��: = ܩ + ݉ܩ + ܳ = ݉/ܰܭ�9.53 �����������������������������������

Moments isostatiques

⎩
⎨

ܮܷܧ⎧ ௨ܯ�: = ௨ݍ ×
݈ଶ

8
= ܰܭ�16.16 .݉

ܮܵܧ ௦ܯ: = ×௦ݍ
݈ଶ

8
= ܰܭ�13.37 .݉

Moments en travée��������൜
ܮܷܧ ௧௨ܯ�: = ௨ܯ�0,85 = ܰܭ�13.73 .݉
ܮܵܧ ௧௦ܯ: = ௦ܯ�0,85 = ܰܭ�11.36 .݉

Moment en appui : ܯ = ൜ܯ�0,4−
ܮܷܧ ௨ܯ�: = ܰܭ�6.46− .݉
ܮܵܧ ௦ܯ: = ܰܭ��5.35− .݉

 Ferraillage à l’ELU

Tableau III.34. Moments et ferraillages correspondant

Position
M

(KN.m)
Pivot ࢛࢈ࣆ ࢻ

Z
(m)

ࢇࢉ

ࢉ) )
 

ࢉ) )
ࢊࢇ

ࢉ) )

Travée 13.73
A

0.073 0.094 0.22 1.79 0.69 3HA12 = 3.39
Appui - 6.46 0.034 0.044 0.22 0.82 0.69 3HA10 = 2.36

 Vérification de l’effort tranchant CBA93 (Art A.5.1.1)

௨ܸ = ௨ݍ ×
݈

2
= ߬���⟹����ܰܭ�19.29 ௨ =

௨ܸ

ܾ× ݀
= ܽܲܯ�0.335

F.P.N ⟹ ߬< min(0,2 ݂ଶ଼/ߛ ; ܲܯ�5 )ܽ = ܽܲܯ�3,33

௨߬ < ߬ ⟹ ݎé݅ݒ���� ݂݅ é݁ , donc pas de risque de rupture par cisaillement.
 Armatures transversales

On fixe St = 15 cm puis on calcul Atrans

௧௦ܣ��ܽ( ≥
0,4 × ܾ× ݐܵ

݂
௧௦ܣ����⟹ ≥ 0.37�ܿ݉ ଶ

௧௦ܣ��ܾ( ≥
ܾ× )ݐܵ ௨߬ − 0.3 ௧݂ଶ଼)

0,9�݂
< 0

Soit un cadre ߶8 + un étrier ߶8 ⟶ ௧ܣ = 4߶8 = 2,01�ܿ݉ ଶ

 Vérifications à l’ELS

On doit vérifier la contrainte de compression dans le béton, ainsi que la flèche au niveau de la

section dangereuse (à mi- portée).
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Les résultats obtenus sont résumés dans les deux tableaux qui suivent :

Tableau III.35. Vérification des contraintes

Position
ࡹ ࢘ࢋ࢙

(KN.m2)
Y

(cm)
I

(cm2)
ો܋܊ ≤ ોഥ܋܊

(MPa)
En travée 11.36 7.85 15700.74 5.68 ≤ 15
En appui 5.35 6.78 9372.09 3.87 ≤ 15

 Vérification de la flèche

1) ℎ ≥ max൬
1

16
;
௧ܯ

ܯ�10
൰× �݈�������

⇔ h = 25 cm < 28.46�ܿ݉ … … … … . ݎé݅ݒ. ݂݅ é݁

ܣ�(2 ≤
4,2. .ܾ݀

݂

⇔ 3.39�ܿ݉ ଶ < 6.03�ܿ݉ ଶ… … … … … … … … … … … … ݎé݅ݒ… ݂݅ é݁

3) L = 3.35�݉ < 8݉ �

Les conditions sont vérifiées, donc on n’a pas besoin de calculer la flèche

 Schémas de ferraillage

Figure III.13.Schéma de ferraillage de la poutre de chainage

III.7. Etude de l’ascenseur

III.7.1. Définition

L’ascenseur est un appareil mécanique, servant au déplacement vertical des personnes et
des chargements vers les différents niveaux de la construction.

Elle se constitue d’une cabine, qui se déplace le long d’une glissière verticale dans
l’ascenseur muni d’un dispositif mécanique permettant le déplacement de la cabine

L’ascenseur qu’on étudie est pour 06 personnes.

25 cm

2 cm

3HA10

Cadre ߶8

3HA12

21cm

2 cm

En travéeEn appui

3HA10

Cadre + Étrier ߶8

3HA10

2 cm

25 cm

21cm

2 cm
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III.7.2. Les caractéristiques

V= 0,63 m /s : Vitesse de levage.

Pm = 15 KN : Charge due à la salle de machine.

Dm = 82 KN : Charge due au poids propre de l’ascenseur.

Fc = 50 KN : Charge due à la rupture des câbles

Course maximale = 50 m

Bs×Ts = = 1,75 ×1,75 m2 dimensions de la gain. Figure III.15. Dalle d’ascenseur

La charge nominale (personne) : 5,4 KN.

Selon les charges on définit deux types de dalles qui sont :

1)- Dalle de salle machine (locale).

2)- Dalle qui sert d’appui à l’ascenseur.

ܲ ൌ ܲ  ܦ  ͷǡͶൌ ͳͷ ͷǡͶ ͺ ʹൌ ͳͲʹ ǡͶܰܭ�

III.7.3. Dalle de salle machine (locale)

- h0: épaisseur de la dalle

- h: épaisseur de revêtement

- a et U sont ∥ à l୶

- b et V sont ∥ à l୷

Figure III.14. Schéma statique et concept d’ascenseur

450

b0

v

ly

Revêtement

450450

yl

a0xl u

b0v

Figure III.16. Schéma représentant la surface d’impact.

h

h0

M M

Q
P+C

T T
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U = a0 + h0 + *ߦ�2 h

V = b0 + h0 + *ߦ�2 h

Avec:ߦ= 0,75 ;le revêtement est moins résistant

U = 80+15+2*0.75*5 = 102.5 cm

V = 80+15+2*0.75*5 = 102.5 cm

Remarque :On prend l’épaisseur de la dalle 15 cm (il supporte des charges importantes).

 Calcul des moments

 ࡹ ��
࢞ ࡹ�ܜ܍ 

࢟
Du système de levage

On a un chargement concentré centré :

ቊ
ଵܯ

௫ = ଵܯ) + ߭∗ ܷ)ݍ�(ଶܯ ∗ ܸ)

ଵܯ
௬

= ଶܯ) + ߭∗ ܷ)ݍ�(ଵܯ ∗ ܸ)

En utilisant les tableaux BAEL (Annexe 2), on tire les coefficients ଶܯ�ݐଵ�݁ܯ en fonction de
U/Lx, V/Ly etߩ:

ߩ = 1 ; ௫ܮ/ܷ = 102,5/175 = 0,59 ; ௬ܮ/ܸ = 102,5/175 = 0,59

Soit ଵܯ = ଶܯ = 0,076

Avec =ߥ� 0 à l’ELU et =ߥ 0,2 à l’ELS

௨ݍ = 1,35�ܲ = 1,35 × 102,4 = ܰܭ�138,24

ଵܯ
௫ = 0,076 × 138,24 × (1,025 × 1,025) ⟹ ଵܯ

௫ = ܰܭ�11,04 .݉

ଵܯ
௬

= 0,076 × 138,24 × (1,025 × 1,025) ⟹ ଵܯ
௬

= ܰܭ11,04 .݉

 ࡹ� ��
࢞ et M2

ydû aux poids propre de la dalle

ቊ
ଶܯ�

௫ = ௫ߤ × ×ݍ ௫݈
ଶ

��ଶܯ�
௬

= ௬ߤ × ଶܯ�
௫

=ߩ ௫݈�/ ௬݈�= 1 > 0,4 ⟹ La dalle travaille dans les deux sens.

௫ߤ = 0,0368 ; ௬ߤ = 1

Le poids propre de la dalle et du revêtement (pour un revêtement de 5 cm)

ܩ = 4,75 KN/mଶ ; ܳ = 1KN/mଶ

௨ݍ = 1,35 × 4,75 + 1,5 × 1 = 7,911KN/݈݉

ଶܯ
௫ = 0,0368 × 7,91 × 1,75�ଶ

��ଶܯ
௬

= ଶܯ�
௫ = 0,89 KN. m

La superposition des moments donnés :

௫ܯ = ଵܯ�
௫ + ଶܯ�

௫ = 11,04 + 0,89 = 11,93 KN. m

௬ܯ = ଵܯ�
௬

+ ଶܯ�
௬

= 11,04 + 0,89 = 11,93 KN. m

 Ferraillage
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Le ferraillage se fait pour une longueur unité avec

௧௫ܯ = ௧௬ܯ = ௫ܯ�0,85 = 10,14KN. m ; ௬ܯ = ௫ܯ = ௫ܯ�0,4− − 4,77 KN. m

Tableau III.36. Ferraillage de la dalle D’ascenseur

Position M(KN.m) ࢛࢈ࣆ ࢻ Z(m) ࢉ)ࢇࢉ )  ࢉ) ) ࢉ)ࢊࢇ )

Travée 11,93 0,049 0,063 0,127 2,69 1,57 4HA10 = 3,14

Appui - 4,77 0,019 0,025 0,129 1,06 1,57 3HA10 = 2,36

 Vérification au poinçonnement :

௨ݍ ≤ 0,045 × ܷ × ℎ × ݂ܿ ߛܾ/28

Avec ܷ Périmètre du rectangle d’impact

ܷ = 2 × (ܷ + ܸ) = 2 × (102,5 + 102,5) = 410�ܿ݉

138,24 ≤
0,045 × 4,10 × 0,15 × 25 × 10ଷ

1,5

138,24 ≤ 461,25

 Vérification de l’effort tranchant
Les efforts tranchants sont max au voisinage de la charge (milieu), U=V

ܶ = ௩ܶ =
௨ݍ

3 × ܷ
=

138,24

3 × 1,02
= ܰܭ�45,176

߬ =
ܶ

ܾ× ݀
=

45,176 × 10ିଷ

1 × 0,13
= ܽܲܯ�0,35

ҧ߬ = 0,07 ×
݂ଶ଼

ߛ
= 0,07 ×

25

1,5
= ܽܲܯ�1,17

߬ < ҧ߬

 Calcul à l’ELS
Moment engendré par le système de levage :
௦ݍ = ܰܭ102,4

ቊ
ଵܯ

௫ = ଵܯ) + ߭× ܷ)ݍ�(ଶܯ × ܸ)

ଵܯ
௬

= ଶܯ) + ߭× ܷ)ݍ�(ଵܯ × ܸ)

; Þ ଵܯ
௫ = (0,076 + 0,2 × 0,76) × 102,4 × 1,02 × 1,02

; Þ ଵܯ
௬

= (0,076 + 0,2 × 0,76) × 102,4 × 1,02 × 1,02

ଵܯ
௫ = 9,72 KN.M ; ଵܯ

௬
= 9,72 KN.M

Moment dû au poids propre de la dalle :

௦ݍ = 4,75 + 1 = 5,75 KN/݈݉

ଶܯ
௫ = 0,0441 × 5,75 × 1,75�ଶ

��ଶܯ
௬

= 0,78 ∗ 1 = ଶܯ�
௫ = 0,78 KN.M

La Superposition des Moments:

௫ܯ = ௬ܯ = ଵܯ�
௫ + ଶܯ�

௫ = 9,72 + 0,78 = 10,6KN. m
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 Vérification des contraintes dans le béton
௧௫ܯ = ௧௬ܯ = ௫ܯ�0,85 = ܰܭ9,01 . m ; ௬ܯ = ௫ܯ = ௫ܯ�0,4− = −4,24 KN. m

Tableau III.37. Vérifications des contraintes à l’ELS

Position
ࡹ ࢞

(KN.m)
࢙
ࢉ 

࢟
(cm)

I
ࢉ 

ࢉ࢈࣌ ≤ ࢉ࢈ഥ࣌
(MPA)

Observation

Travée 9,01 3,14 3,06 5608 4,92 < 15 Vérifiée

Appui - 4,24 2,36 2,70 4411 2,59 < 15 Vérifiée

 Schémas de ferraillage

III.7.4. Etude de la dalle pleine au-dessous de l’ascenseur

Les dimensions sont les mêmes (175×175 et h =15cm)

- Poids propre de la dalle et du revêtement : G1 = 4,75 KN/m²

- Poids propre de l’ascenseur : G2=
ౙ

ୗ
=

ହ

ଵ,ହ×ଵ,ହ
= 16,33KN/m²

- Gtotal= G1+ G2 = 21,08 KN/m²

Pu = 1,35 × G୲୭୲ୟ୪= 28,46 KN/m²

=ߩ ௫݈�/ ௬݈�= 1 > 0,4 ⟹ La dalle travaille dans les deux sens.

௫ߤ = 0,0368 ௬ߤ��; = 1

 Calcul des moments à l’ELU

௫ܯ = 0,0368 × 28,46 × 1,75�ଶ

௬ܯ = ௫ܯ = ܰܭ�3,21 .݉ �����

௧௫ܯ = ௧௬ܯ = ௫ܯ�0,85 = 2,73KN. m ; ௬ܯ = ௫ܯ = ௫ܯ�0,4− = −1,28 KN. m

 Ferraillage
Les résultats de calculs sont résumés dans le tableau suivant:

3HA10/ml ; St =33 cm

Sens y-y

Se

ns

x-x

3HA10/ml

St =33 cm

AA

Lx/10

4HA10/ml

St =25 cm

4HA10/ml

St =25 cm

Coupe A-A

1ml

Figure III.17. Schéma de ferraillage du local machine
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Tableau III.38.Ferraillage de la dalle pleine au-dessous de l’ascenseur

Position
M

(KN.m)
࢛࢈ࣆ ࢻ

Z
(m)

ࢇࢉ

ࢉ) )
 

ࢉ) )
ࢊࢇ

ࢉ) )

Travée 2,73 0,011 0,0138 0,129 0,61 1,57 3HA10 = 2,36

Appui - 1,28 0,005 0,006 0,129 0,28 1,57 3HA10 = 2,36

 Calcul à l’ELS
Ps = 21,08 KN/m 2

௫ܯ = 0,0441 × 21,08 × 1,75�ଶ

௬ܯ = ௫ܯ = ܰܭ�2,85 .݉ �����

௧௫ܯ = ௧௬ܯ = ௫ܯ�0,85 = 2,42KN. m ; ௬ܯ = ௫ܯ = ௫ܯ�0,4− = −1,14 KN. m

 Vérification des contraintes
Les résultats de calculs sont résumés dans le tableau suivant:

Tableau III.39. Vérification des contraintes

Position
ࡹ ࢞

(KN.m)
࢙
ࢉ 

࢟
(cm)

I
ࢉ 

ࢉ࢈࣌ ≤ ࢉ࢈ഥ࣌
(MPA)

Observation

Travée 2,24 2,36 2,70 4411,7 1,37 < 15 Vérifiée

Appui - 1,14 2,36 2,70 4411,7 0,70 < 15 Vérifiée

 La flèche

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧݁≥ max(

3

80
;
௫ܯ
௧

ܯ20
௫) ௫݈

௧ܣ ≤
2ܾ ௫݀

݂

⟹ ൜
݁= 15�ܿ݉ > 6,87 cm … …ܸé݅ݎ ݂݅ é݁

௧ܣ = 2,36�ܿ݉ ଶ < 6,5�ܿ݉ ଶ… …ܸé݅ݎ ݂݅ é݁

La vérification de la flèche n’est pas nécessaire

 Schémas de ferraillage

A

A

3HA10/ml ; St =33 cm

Sens y-y

Se

ns

xx

3HA10/m

l

Lx/10

3HA10/ml

St =33 cm

3HA10/ml

St =33 cm

Coupe A-A

1ml

Figure III.18. Schéma de ferraillage de la dalle pleine au-dessous de l’ascenseur
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III.8. Etude de l’acrotère

L’acrotère est un élément de sécurité au niveau de la terrasse, il forme une paroi contre
toute chute. Il est considéré comme une console encastrée à sa base, soumise à son poids
propre (G), à une surcharge horizontale due à la main courante (Q) et à une force sismique
(Fp).

Le calcul se fera en flexion composée au niveau de la section d’encastrement pour une bande
de 1 mètre linéaire. Les dimensions de l'acrotère sont données dans la figure (III.19).

NB : Le calcul se fera pour l’acrotère le plus sollicité, autrement dit celui ayant une hauteur
égale à 1,20 m, pour les autres on adoptera le même ferraillage.

III.8.1 Hypothèses de calcul

 Le calcul se fera pour une bande de 1 ml.

 La fissuration est considérée préjudiciable.

 L’acrotère sera calculé en flexion composée.

III.8.2 Evaluation des charges et surcharges

 Poids propre :

ܩ = 25 × ܵ = 25 × 0.0625 = ܰܭ�1.56

௩ܩ = 18 × 0.02 = ܰܭ�0.36

D’où, la charge totale est ܩ = ܹ = ܰܭ�1.92

 charge d’exploitation

ܳ = ܰܭ�1

 Force sismique
La force sismique est donnée par la formule suivante :

Fp = 4 ×A ×Cp× Wp……………………………RPA99 (Art 6.2.3)

ݒ݁ܣ �ܿቐ

ܣ = 0,15 ݊ݖ) ܫܽܫ݁� ): ݁ܿ ݂݂ ݅ܿ ݅݁ ݀�ݐ݊ ᇱܽܿܿ ݈݁ éܽݎ ݊ݐ݅ ݀ �݁݀ �݈݁ܽ ݊ݖ� �݁;
ܥ = 0,8 ∶ ݂ܽ ݐܿ݁ ݀�ݎݑ ݎ݂ܿ݁� �݁ℎ݊ݖݎ݅ ݐܽ ݈݁ �;

ܹ = ܰܭ�1.92 ∶ ݅ ݎ݁ݎ�ݏ݀ �݀ �݈݁ᇱܽ ݎè݁ݐݎܿ .

Donc, Fp = ܰܭ�0.92

 Calcul des sollicitations

Figure III.20.Coupe transversale de l’acrotère.

5cm

5cm

55 cm 10cm

10cm

X

Y

Figure III.19.Modèle de calcul de l’acrotère

G

Q

Fp
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Calcul du centre de gravité :






























cmY

cmX

A

YA
Y

A

XA
X

G

G

i

ii

G

i

ii

G

13.30

13.6

.

.

L’acrotère est soumis à :

൜
ܰீ = �����ܰܭ�1.92
ீܯ = ܰܭ�0 .݉ �����

൜
ܰொ = ��������������������������������ܰܭ�0

ொܯ = ܳ × ℎ = ܰܭ0.55 .݉ �����
൜
ܰி = �����������������������������������ܰܭ�0

ிܯ = Fp × ܻீ = ݉ܰܭ�0.28 �����

Tableau III.40. Combinaisons d’action de l’acrotère.

 Calcul de l’excentricité

⎩
⎨

⎧ ݁ =
௨�ܯ

ܰ௨�
=

0.83

1.92
× 10ଶ = 43.23ܿ݉ �����

ℎ

6
= 9.17�ܿ݉ ������������������������������������������������

⟹�݁  > ℎ/6

Le centre de pression se trouve à l’extérieur du noyau central, ce qui veut dire que la
section est partiellement comprimée, de plus N est un effort de compression donc le
ferraillage se fait par assimilation à la flexion simple soumise à un moment Mu = Nu x e.

D’après le BAEL (Art 4.4), la section est soumise à un effort normal de compression,
elle doit se justifier vis-à-vis l’état limite ultime de stabilité de forme (flambement).

Donc, le risque de flambement conduit à remplacer (e0) par (e) tel que :
e = e0 +ea +e2

Avec :
ea : Excentricités additionnelles traduisant les imperfections géométriques initiales.

e2: Excentricité due aux effets du second ordre, liés à la déformation de la structure.

ea = max (2 cm ; h/250) = 2 cm.

ଶ݁ =
3 × ݈

ଶ × (2 + ∅ × (ߙ

10ସ × ℎ

∅ : Rapport de la déformation finale dû au fluage à la déformation instantanée sous la charge
considérée.

0
55.00

0








QG

G

MM

M


݈ = 2 × ℎ = 1.1�݉ : Longueur de flambement ( h =10cm :hauteur de la section)

Combinaisons

Sollicitations

ELU Accidentelle E L U Fondamental E L S

G + Q + E 1.35G + 1.5Q G + Q

N (KN) 1.92 2.59 1.92
M ( KN.m) 0.83 0.825 0.55
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me 00726.0
10.010

21.13
4

3

2 





D’où : e = 43.23 + 2 + 0.726 = 45.95 cm

Les sollicitations de calcul deviennent :

Nu= 2.59 KN.

=�ݑܯ �ܰ ×�ݑ �݁= 2.59 ∗ 0.4595 = ܰܭ�1.19 .݉

III.8.3. Ferraillage de l’acrotère

 Calcul à l’ELU :

On calcule les armatures à l’ELU, puis on effectuera la vérification des contraintes à l’ELS.

(h/6 < e0) ⟹La section est partiellement comprimée et e0 en dehors de la section, donc le
calcul se fait par assimilation à la flexion simple avec Mua :

௨ܯ = ௨ܯ + ܰ௨(݀−
ℎ

2
) = ܰܭ�1.24 .݉

௨ߤ =
M୳ୟ

݂௨ × ܾ× ݀ଶ
=

1.24 × 10ିଷ

14,2 × 1 × 0.07ଶ
= 0.018 < =ߤ 0,392 ⟹ =ᇱܣ 0

ቊ
ߙ = 1,25 1ൣ − ඥ1 − =௨൧ߤ2 0.023

=ݖ ݀(1 − (ߙ0,4 = 0,069�݉ �������������
ଵܣ�⟹ =

M୳ୟ

×ݖ ௦݂௧
= 0.52�ܿ݉ ଶ

On revient à la flexion composée :

ܣ = ଵܣ −
ܰ௨

௦݂௧
= 0.51�ܿ݉ ଶ/݈݉

Remarque :
Le ferraillage se fera à l’ELU puisque c’est la situation la plus défavorable. Car l’ELU
accidentelle a donné les résultats suivants :

ଵܣ = 0.38�ܿ݉ ଶ.

ܣ = 0.37�ܿ݉ ².
 Vérification à l’ELU
 Vérification de la condition de non fragilité

A୲
୫ ୧୬ = 0,23 × ܾ× ݀×

௧݂ଶ଼

݂
= 0.84�ܿ݉ ଶ/݈݉

A୲
୫ ୧୬ = 0.84�ܿ݉ ଶ > ܣ = 0.51ܿ݉ ଶ/݉ …݈………………Condition non vérifiée

Donc on ferraille avec Amin

 Vérification au cisaillement

On doit vérifier si ௨߬ < ߬

ELU :��ܸ௨ = 1,5ܳ = 1,5 × 1 = ܰܭ�1,5

10cm 7cm

100cm

Figure III.21. Section de l’acrotère à ferrailler
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௨߬ =
௨ܸ

ܾ× ݀
=

1,5 × 10ିଷ

1 × 0,07
= ܲܯ�0.021 ;ܽ

߬< min(0,1 ݂ଶ଼ ; ܲܯ4 )ܽ = ��ܽܲܯ�2,5

Donc : ௨߬ < …߬……………………………….……Condition vérifiée

Situation accidentelle : ௨ܸ = ܳ + ܨ = 1 + 0.92 = ��ܰܭ1.92

௨߬ = ܽܲܯ0.021 < ߬= …ܽܲܯ2,5 … … … … … … … … ݊ܥ. ݀ ݊ݐ݅݅ �vérifiée
 Armatures de répartition

ܣ =
ܣ

4
= 0.5�ܿ݉ ଶ/݈݉

 Choix des armatures

Sens principal : A = 0.84 cm2/ml On prend 4HA8 = 2.01 cm2/ml

Sens secondaire : ܣ = 0.50 cm2/ml On prend 4HA6 = 1.13 cm2/ml

 Calcul des espacements

Sens principal : ௧ܵ ≤ 100/4 = 25ܿ݉

Sens secondaire : ௧ܵ ≤ 100/4 = 25ܿ݉

 Vérifications à l’ELS

 Vérification des contraintes

ܰ.ܨ ߪ��⟹ = min൬�
2

3
× ݂ ; 110ඥߟ× ௧݂ଶ଼൰= avec  η=1,6 (pour les aciers HA) �ܽܲܯ�201,63

ߪ =
ܰ௦
௧ߤ

× ݕ

Calcul de y

=ݕ) ݕ + (ܥ

ܥ = ݁ீ −
ℎ

2
=
௦ܯ

ܰ௦
−

ℎ

2
= 0.28 − 0.05 = 0.23�݉ ݒ݁ܽ)��� ܥ��ܿ� < ݕ�ݐ0�݁ > 0)

ݕ
ଷ + ݕ� + =ݍ 0……………(1)

൞
= ଶܥ�3− −

ᇱܣ90

ܾ
(ܿ− ݀ᇱ) +

ܣ90

ܾ
(݀− )ܿ = −0.17�݉ ଶ

=ݍ ଷܥ2− −
ᇱܣ90

ܾ
(ܿ− ݀ᇱ)ଶ −

ܣ90

ܾ
(݀− )ܿଶ = −0.026�݉ ଷ

La solution de l’équation (1) dépend ∆= ଷ4 + ଶݍ27 = −1.4 × 10ିଷ < 0
Donc il existe 3 racines réelles, on garde celle qui convient à l’intervalle suivant :

ܥ− ≤ ݕ ≤ ℎ − ⟺�����ܥ −0.236 ≤ ݕ ≤ −0.136

ቐ

ଵݕ = ܽcos(∅/3) = 0.46

ଶݕ = ܽcos(∅/3 + 120°) = −0.27

ଷݕ = ܽcos(∅/3 + 240°) = −0.19

ݒ݁ܽ���� :ܿ�ቐ

ܽ= 2ඥ−3/ = 0.47

∅ = ଵ൬ିݏܿ
ݍ3

2
ඥ−3/൰= 15.48°

Donc, on prend ݕ = −0.19 ⟹ =ݕ 0.046�݉
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௧ߤ =
௬మ

ଶ
− −݀)ܣ (ݕ = 1.053 × 10ିଷ m3

d'oùߪ�������� =
ܰ௦
௧ߤ

× =ݕ
1.92 × 10ିଷ

1.053 × 10ିଷ
× 0.046 = 0. >ܽܲܯ08 …ߪ vérifiée

 Schémas de ferraillage

Figure III.22. Schéma de ferraillage de l’acrotère

Remarque : Pour des exigences de réalisation, le règlement algérien exige un ferraillage
minimum de T10 pour ce genre d’élément.

III.9.Conclusion
Le but de ce chapitre est la détermination des sections d’acier nécessaire pour reprendre les
charges revenant aux éléments secondaires, avec toutes les vérifications nécessaires tout en
respectant les règles données par le BAEL91/99 et le RPA99/2003. Ces éléments ont été
étudiés et ferraillés.

Coupe A-

A

4HA6/ml 4HA8/

ml

55cm
10cm

4HA8/ml

4HA6

St = 25 cm

AA
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IV.1.INTRODUCTION

L’étude dynamique d’une structure vise à assurer une protection acceptable des

constructions vis à vis des effets des actions sismiques par une conception et un

dimensionnement appropriés tout en satisfaisant les trois aspects essentiels de la

conception qui sont : la résistance, l’aspect architectural et l’économie.

Cet objectif ne peut être atteint qu’avec un calcul adéquat tout en respectant la

réglementation en vigueur. Dans notre cas on a utilisé le logiciel ETABS pour la

modélisation.

IV.2. MODELISATION

La modélisation est la transformation d’un problème physique réel ayant une infinité de
degrés de liberté (DDL) à un modèle possédant un nombre de DDL fini qui décrit le
phénomène étudié d’une manière aussi fiable que possible, autrement dit, ce modèle doit
refléter avec une bonne précision le comportement et les paramètres du système d’origine à
savoir : la masse, la rigidité, l’amortissement, etc.

Parmi les méthodes de modélisation qui existent, on trouve la modélisation des bâtiments
en trois dimensions, cette méthode consiste à appliquer des charges statiques, effectuer une
analyse statique et dynamique modale et spectrale, effectuer une analyse post flambage et
analyse ductile avec des rotules plastiques et apprendre les principes de la conception des
bâtiments en béton armé en utilisant, c’est pourquoi on se sert du logiciel ETABS V16 afin de
simplifier les calculs.

Ce logiciel (ETABS V16) permet de déterminer automatiquement les caractéristiques
dynamiques d’une structure (rigidité, déplacement, effort, etc.) à partir d’une modélisation en
trois dimensions préalable est appropriée.

Selon les règles parasismiques Algériennes (RPA99/version2003) l’étude peut être menée

suivant deux méthodes :

1. Par la méthode statique équivalente ;

2. Par la méthode dynamique

 La méthode d’analyse modale spectrale

 La méthode d’analyse par accélérogramme

IV.3. ANALYSE SISMIQUE DE LA STRUCTURE

La méthode d’analyse modale spectrale peut être utilisé dans tous les cas, et en particulier

dans le cas où la méthode statique équivalente n’est pas permise, la méthode d’analyse

dynamique par accélérogramme peut être utilisée dans tous les cas, tout en justifiant

auparavant le choix des séismes de calcul et des lois de comportement utilisées.

Notre structure n’est pas régulière en élévation, ainsi les conditions complémentaires du

RPA99/version 2003 (art 4.1.2) Hstructure > 23 m
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Donc les conditions d’application de la méthode statique équivalente ne sont pas satisfaites,

c’est pourquoi on adopte la méthode d’analyse modale spectrale.

IV.4. Présentation de la méthode modale spectrale

La méthode modale spectrale est, sans doute, la méthode la plus utilisée pour l’analyse
sismique des structures, dans cette méthode, on recherche pour chaque mode de vibration le
maximum des effets engendrés dans la structure par les forces sismiques représentées par un
spectre de réponse de calcul. Ces effets vont être combinés par la suite suivant la combinaison
la plus appropriée pour obtenir la réponse totale de la structure.

Une fois l’effort dynamique est calculé, le RPA prévoit de faire la vérification suivante :

ௗܸ௬  Ͳǡͅ �ܸ௦௧

Dans le cas où la condition n’est pas vérifiée, toutes les réponses obtenues à partir de la
méthode dynamique doivent être majorés de (Ͳǡͅ �ܸ௦௧Ȁܸ ௗ௬).

Avec, ௗܸ௬:l’effort tranchant dynamique(calculé par la méthode spectrale modale)

����ܸ௦௧ =
ǤܳܦǤܣ Ǥܹ

ܴ
∶ L'effort tranchant statique à la base du bâtiment.

IV.4.1. Spectre de réponse de calcul

Le spectre réglementaire de calcul est donné par l’expression suivante :

Figure IV.1. Spectre de réponse
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IV.4.2. Résultats obtenus

Après la modélisation de notre structure en utilisant le logiciel ETABS16, nous avons
obtenus les résultats suivants :

 DISPOSITION DES VOILES

Figure IV.2. Disposition des voiles de contreventement

Avec :Vx1 = Vx2 = Vx3 = Vx4 =1.75 m ; Vy1 =Vy2 = 3.35 m ; Vy3 = 1.75 m

Figure IV.3. Vue en 3D du model obtenue par le logiciel ETABS16
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 Vérification du comportement

Interprétation des résultats obtenus

 Le premier mode est un mode de translation suivant l’axe X-X  Tx = 1.087 s

 Le deuxième mode est un mode de translation suivant l’axe Y-Y  Ty = 0.945 s

 Le troisième mode est une rotation selon l’axe Z-Z.  Tz = 0.864 s

Figure IV.4. Mode 1 (Translation suivant l’axe X-X)

Figure IV.5. Mode 2 (Translation suivant l’axe Y-Y)
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Figure IV.6.Mode 3 (Rotation selon l’axe Z-Z)

 Vérification de la participation massique modale :

Le coefficient de participation massique correspond au ième mode de vibration, représente
le pourcentage d’énergie sismique absorbé à ce mode par le bâtiment. La somme de ces
coefficients représente la quantité d’énergie totale absorbée par le bâtiment.

Les différents modes de vibration ainsi que la période et le taux de participation massique qui
leur revient sont résumés dans le tableau suivant :

Tableau IV.2. Périodes et taux de participation massique de la structure

Modes
Période

(s)

(%) de la Masse modale
(%) Cumulé de la masse

modale

Suivant X
(UX)

Suivant Y
(UY)

Suivant X
(UX)

Suivant Y
(UY)

1 1,087 0,6665 0,002 0,6665 0,002
2 0,945 0,0019 0,643 0,6683 0,6449

3 0,864 0,0058 0,0008 0,6741 0,6458
4 0,341 0,1073 0,0001 0,7814 0,6459

5 0,271 0,00001109 0,142 0,7814 0,7878

6 0,244 0,0025 0,0024 0,784 0,7902

7 0,176 0,0445 0,00003335 0,8285 0,7903

8 0,128 0,0004 0,0598 0,8289 0,8501
9 0,119 0,0213 0,0026 0,8502 0,8527
10 0,103 0,009 0,0004 0,8591 0,8531

11 0,101 0 0,000001579 0,8591 0,8531
12 0,079 0,028 0,0037 0,8872 0,8568
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13 0,077 0,0028 0,0392 0,8899 0,896
14 0,065 0,0012 0,0007 0,8911 0,8967
15 0,057 0,0295 0,0008 0,9206 0,8975
16 0,054 0,0002 0,0431 0,9209 0,9406

On constate que la participation massique modale atteindra les 90% de la masse totale

lorsqu’on prend 15 modes selon X et 16 modes selon Y.

IV.5.Vérification des résultats obtenus vis-à-vis des exigences du RPA99/2003

IV.5.1. Vérification de la résultante des forces sismique à la base

Le RPA99/2003 exige de vérifier la relation suivante ௗܸ௬ ≥ 0,8�ܸ௦௧

Avec, Vdyn : l’effort tranchant dynamique (calculé par la méthode spectral modal).

����ܸ௦௧ =
ܦ.ܣ .ܳ.ܹ

ܴ
∶ L'effort tranchant statique à la base du bâtiment.

Tel que :

A : Coefficient d’accélération de zone ;

D : Facteur d’amplification dynamique moyen ;

W : Poids total de la structure ;

R : Coefficient de comportement de la structure ;

Q : Facteur de qualité.

Les paramètres cités au-dessus dépendent des caractéristiques de notre structure:

 ൜
Groupe d'usage (2)

Zone sismique (II a)
⟹ A= 0,15

 Dans le cas de notre projet, on adopte pour un système de contreventement mixte
portiques-voiles avec justification de l’interaction, donc : R = 5

 ܳ = 1 + ∑ ܲ

ଵ RPA99/2003 (Formule 4.4)

Pq : est la pénalité à retenir selon que le critère de qualité (q) est observé ou non.

Les valeurs à retenir sont dans le tableau suivant :

Tableau IV.3. Valeurs des pénalités

N° « Critère q » Observation Pénalités
01 Conditions minimales sur les files de contreventement Vérifié 0
02 Redondance en plan vérifié 0

03 Régularité en plan Non vérifié 0.05
04 Régularité en élévation Vérifié 0
05 Contrôle de qualité des matériaux Vérifié 0

06 Contrôles d’exécution Vérifié 0

Donc, ቊ
Qx= 1,05

Qy=1, 05
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ܹ = ∑ ܹ 

ୀଵ avec ܹ = ܹ ீ+ ×ߚ ܹ ொ RPA99/2003 (Formule 4.5)

 GiW : Poids dû aux charges permanentes et à celles des équipements fixes éventuels,

solidaires à la structure.


QiW : Charges d’exploitation.

  : Coefficient de pondération, il est fonction de la nature et de la durée de la charge

d’exploitation.

Avec :       β = 0.2 pour les étages à usage d’habitation  

                 β = 0.3 pour les étages à usage commercial 

Dans notre cas d’après l’ETABS : W = 45667,68 KN

 D =
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RPA99/2003 (Formule 4.2)

 =ߟ ඥ7/(2 + (ߦ ≥ 0,7 RPA99/2003 (Formule 4.3)

:ߦ Le pourcentage d’amortissement critique fonction du matériau constitutif, du type de
structure et de l’importance des remplissages.

Pour notre structure, on a : =ߦ 10% RPA99/2003 (Tableau 4.2)

D’où, =ߟ 0.76

 On a un site meuble S3,

D’après le rapport de sol ⟹���൜ ଵܶ = ݏ�0,15

ଶܶ = ݏ�0,50
RPA99/2003 (Tableau 4.7)

 Calcul de la période fondamentale de la structure :
Le contreventement de notre structure est assuré par un système mixte, donc :

ቐ

ܶ = …ଷ/ସܪ×்ܥ … … (1)

ܶ =
ܪ0,09

ܮ√
… … … … (2)

ܪ = 37.06�݉ : Hauteur total du bâtiment (acrotère non compris).

0,05=்ܥ : Coefficient qui dépend du système de contreventement utilisé (Tableau 4.6 du
RPA99/2003)

L : Dimension maximale du bâtiment à sa base dans le sens de calcul.
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൜
௫ܮ = 23.51�݉
௬ܮ = 17.35�݉

Donc, ���൜
௫ܶ = min(0.75ݏ��, (�ݏ�0.688 = ݏ�0.688

௬ܶ = min(0.75ݏ��, (�ݏ�0.801 = ݏ�0.75

Ce qui donne pour les deux sens :

ܦ = ൬ߟ2,5
ଶܶ

ܶ
൰
ଶ/ଷ

⟹ ൜
௫ܦ = 1.53
௬ܦ = 1.45

La force sismique statique totale à la base de la structure est :

൜
௫ܸ௦௧ = ܰܭ�1833.46

௬ܸ௦௧ = ܰܭ�1847.68

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau ІV.4. Vérification de l’effort tranchant à la base 

Sens Vdyn (KN) Vst (KN) Vdyn/Vst>0.8 Observation
x-x 1490.35 1833.46 0.81 Vérifiée

y-y 1628.41 1847.68 0.88 Vérifiée

Interprétation des résultats : La condition des efforts tranchants est vérifiée.

IV.5.2. Vérification de l’effort normal réduit

On entend par effort normal réduit, le rapport : =ߛ ܰ/( ݂ଶ଼ × (ܤ

N : Désigne l'effort normal de calcul s'exerçant sur une section de béton ;

B : l'aire (section brute) de cette dernière ;

fcj : la résistance caractéristique du béton.

Afin d’éviter ou de limiter le risque de rupture fragile sous sollicitation d’ensemble dues au
séisme, Le RPA99/2003 (7.4.3.1) nous exige de vérifier pour chaque niveau (là où il y a
réduction de section) la relation suivante :

=ߛ ܰ/( ݂ଶ଼ × (ܤ ≤ 0,3

Tableau IV.5. Vérification de l’effort normal réduit

Niveaux b h B (m2) N (KN) ࢽ Observation
E.S.2 0.45 0.45 0.2025 2254.65 0.445 Non Vérifiée
E.S.1 0.45 0.45 0.2025 2163.65 0.427 Non Vérifiée
RDC 0.4 0.45 0.18 1759.78 0.391 Non Vérifiée

Etage 1 0.4 0.45 0.18 1577.16 0.351 Non Vérifiée
Etage 2 0.4 0.4 0.16 1395.55 0.348 Non Vérifiée
Etage3 0.4 0.4 0.16 1194.64 0.298 Vérifiée
Etage 4 0.35 0.4 0.14 1017.97 0.291 Vérifiée
Etage 5 0.35 0.4 0.14 844.32 0.241 Vérifiée
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Etage 6 0.35 0.35 0.1225 528.02 0.172 Vérifiée
Etage 7 0.35 0.35 0.1225 391.27 0.127 Vérifiée
Etage 8 0.3 0.35 0.105 330.81 0.126 Vérifiée
Etage 9 0.3 0.35 0.105 173.93 0.066 Vérifiée

Remarque : L’effort normal réduit n’est pas vérifié pour les deux entresols et le RDC et les
deux premiers étages à cet effet nous proposons une augmentation de leurs coffrages.

Tableau IV.6. Vérification de l’effort normal réduit (après la modification des poteaux)

Niveaux B h B (m2) N (KN) ࢽ Observation
E.S.2 0.65 0.65 0.42 2824.93 0.27 Vérifiée
E.S.1 0.65 0.65 0.42 2643.15 0.25 Vérifiée
RDC 0.60 0.65 0.39 1970.90 0.20 Vérifiée

Etage 1 0.60 0.65 0.39 1762.82 0.18 Vérifiée
Etage 2 0.60 0.60 0.36 1556.04 0.17 Vérifiée
Etage3 0.60 0.60 0.36 1330.97 0.15 Vérifiée
Etage 4 0.55 0.60 0.33 1130.01 0.14 Vérifiée
Etage 5 0.55 0.55 0.3025 932.91 0.12 Vérifiée
Etage 6 0.50 0.55 0.275 739.23 0.11 Vérifiée
Etage 7 0.50 0.50 0.25 548.81 0.087 Vérifiée
Etage 8 0.45 0.50 0.225 361.31 0.064 Vérifiée
Etage 9 0.45 0.45 0.2025 194.45 0.038 Vérifiée

IV.5.3. Vérification de l’interaction voiles portiques
Le RPA99/2003 (Art3.4.a) exige pour les systèmes mixtes ce qui suit :

 Sous charges verticales

Les voiles doivent reprendre au plus 20% des sollicitations.

Les portiques doivent reprendre au moins 80% des sollicitations.

 Sous charges horizontales

Les voiles doivent reprendre au plus 75% des sollicitations.

Les portiques doivent reprendre au moins 25% des sollicitations.

Les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau suivant :

Tableau IV.7. Vérification de l’interaction voiles-portiques sous charges verticales

Niveaux
Charges verticales (KN) (%) des charges verticales

Portiques Voiles Portiques Voiles

Story 1 39276,579 2853,2855 93,22740404 6,77259596
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Tableau IV.8. Vérification de l’interaction voiles-portiques sous charges horizontales

Niveaux Interaction selon X-X Interaction selon Y-Y

Charges horizontales (%) des charges
horizontales

Charges horizontales (%) des charges
horizontales

Portiques Voiles Portique
s

Voiles Portiques Voiles Portiques Voiles

Story 1 196,1595 93,3426 67,75753 32,242460 227,4271 233,8342 49,305480 50,694519

Story 2 423,6382 436,5459 49,24971 50,750287 119,1434 201,5871 37,147511 62,852488

Story 3 1463,4397 280,8572 83,89854 16,101456 1204,846 359,4068 77,023737 22,976262

Story 4 971,0912 271,9851 78,11999 21,880000 795,8904 876,5411 47,588819 52,411181

Story 5 1025,9896 225,1497 82,00442 17,995574 938,1055 652,7582 58,968313 41,031686

Story 6 978,8519 184,66 84,12908 15,870916 972,3601 510,5224 65,572295 34,427704

Story 7 901,388 159,0311 85,00299 14,997004 886,9697 452,7098 66,207604 33,792395

Story 8 759,6254 157,7578 82,80350 17,196499 855,7133 343,4426 71,359637 28,640362

Story 9 670,7107 120,8616 84,73145 15,268548 722,4177 297,2025 70,851646 29,148353

Story 10 507,744 109,0783 82,31609 17,683909 656,0462 192,5426 77,310259 22,689740
Story 11 401,0865 52,9822 88,33167 11,668322 554,5316 156,5402 77,985317 22,014682
Story 12 228,1582 41,1182 84,73011 15,269886 330,2635 178,53 64,911108 35,088891

Interprétation des résultats : Les résultats obtenus montrent que l’interaction voile portique
est vérifiée sous chargement horizontal et vertical pour tous les étages.

IV.5.4. Vérification vis-à-vis des déplacements de niveaux
Selon le RPA99/2003 (Art 5.10), les déplacements relatifs latéraux d’un étage par rapport

aux étages qui lui sont adjacents, ne doivent pas dépasser 1.0% de la hauteur de l’étage.

Le déplacement relatif au niveau "k" par rapport au niveau "k-1" est égale à :

ΔK = δK–δK-1

Avec : δK=R×δeK

δK : déplacement horizontal à chaque niveau "k" de la structure donné par le
RPA99/2003(Art4.43).

:ࢋࢾ Déplacement dû aux forces sismiques Fi (y compris l’effet de torsion).
R : coefficient de comportement dynamique (R=5).

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant :

Tableau IV.9. Vérifications des déplacements de niveaux

Niveau
hk

(m)

Sens x-x Sens y-y

δek

(m)
ି

δk

(m)
ି

δk-1

(m)
ି

Δk

(m)
ି

Δk/hk

(%)
ି

δek

(m)
ି

δk

(m)
ି

δk-1

(m)
ି

Δk

(m)
ି

Δk/hk

(%)

Story 1 3.4
0,000

1
0,0009 0 0,0009 0,0002 0,000095 0,0004 0 0,0004 0,0001

Story 2 3.06 0,001 0,0055 0,0009 0,0046 0,0015 0,0012 0,006 0,0009 0,0051 0,0016

Story 3 3.06 0,003 0,0165 0,0055 0,011 0,0035 0,0021 0,010 0,005 0,005 0,0016
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Story 4 3.06 0,006 0,031 0,0165 0,0145 0,0047 0,0025 0,012 0,016 0,004 0,0013

Story 5 3.06 0,009 0,0465 0,031 0,0155 0,0050 0,0027 0,013 0,031 0,0175 0,0057

Story 6 3.06 0,012 0,062 0,0465 0,0155 0,0050 0,0026 0,013 0,046 0,0335 0,010

Story 7 3.06 0,015 0,076 0,062 0,014 0,0045 0,0025 0,012 0,062 0,0495 0,0161

Story 8 3.06 0,017 0,089 0,076 0,013 0,0042 0,0023 0,011 0,076 0,0645 0,0210

Story 9 3.06 0,02 0,1 0,089 0,011 0,0035 0,002 0,01 0,089 0,079 0,0258
Story10 3.06 0,021 0,105 0,1 0,005 0,0016 0,0017 0,008 0,1 0,0915 0,0299
Story11 3.06 0,022 0,11 0,105 0,005 0,0016 0,0004 0,002 0,105 0,103 0,0336

Story12 3.06 0,024 0,12 0,11 0,01 0,0032 0,0005 0,002 0,11 0,1075 0,0351

Interprétation des résultats :

D’après le tableau ci-dessus nous constatons que les déplacements relatifs des niveaux sont
inférieurs au centième de la hauteur d’étage dans les deux sens.

IV.5.5. Justification vis-à-vis de l’effet (P-Δ)
Les effets du 2ième ordre (ou effet P-Δ) sont les effets dus aux charges verticales après

déplacement. Ils peuvent être négligés dans le cas des bâtiments si la condition suivante est
satisfaite à tous les niveaux :

θ = P୩ ×
∆

V × h
≤ 0,1 (4.1)

P୩: Poids total de la structure et des charges d’exploitation associées au-dessus du niveau (k).

P୩ =  (Wୋ୧+ β W୯୧)

୬

୧ୀ

V = ∑ F୧
୬
୧ୀ : Effort tranchant d’étage au niveau "k"

∆: Déplacement relatif du niveau "k" par rapport au niveau "k-1",

h: Hauteur de l’étage "k".

 Si 0.1 ≤θ≤ 0.2, les effets P-Δ peuvent être pris en compte de manière approximative en 
amplifiant les effets de l’action sismique calculé au moyen d’une analyse élastique du
1erordre par le facteur1/(1 − θ).

 Si ѲK> 0.2, la structure est potentiellement instable et elle doit être redimensionnée.

Les résultats sont résumés dans les tableaux suivants :

Tableau IV.10. Justification vis-à-vis de l’effet P-Δ : 

Niveau
hk

(m)
Pk

(KN)

Sens x-x Sens y-y

Δk*ି Vk (KN) ી۹ Δk*ି Vk (KN) ી۹
Story 1 3,4 42129,8645 0,0009 289,5021 3,85214E-05 0,0004 461,2613 1,07454E-05
Story 2 3,06 37510,5585 0,0046 860,1841 6,55539E-05 0,0051 320,7305 0,000194923
Story 3 3,06 45956,6027 0,011 1744,2969 9,47106E-05 0,005 1564,2527 4,80053E-05
Story 4 3,06 41385,4401 0,0145 1243,0763 0,00015776 0,004 1672,4315 3,23473E-05
Story 5 3,06 36237,399 0,0155 1251,1393 0,000146711 0,0175 1590,8637 0,000130269
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Story 6 3,06 31157,6197 0,0155 1163,5119 0,000135645 0,0335 1482,8825 0,000230028
Story 7 3,06 26156,0856 0,014 1060,4191 0,00011285 0,0495 1339,6795 0,000315832
Story 8 3,06 21262,5679 0,013 917,3832 9,84661E-05 0,0645 1199,1559 0,000373748
Story 9 3,06 16472,9405 0,011 791,5723 7,48086E-05 0,079 1019,6202 0,000417098
Story 10 3,06 11895,9688 0,005 616,8223 3,15129E-05 0,0915 848,5888 0,000419182
Story 11 3,06 7365,3614 0,005 454,0687 2,65046E-05 0,103 711,0718 0,000348655
Story 12 3,06 2693,3877 0,01 269,2764 3,26873E-05 0,1075 508,7935 0,000185971

Interprétation des résultats : On remarque que les valeurs de θk inférieur à 0.1 donc l’effet
(P-) n’a pas d’influence sur la structure est peut-être négliger.

IV.6. Conclusion

Après plusieurs essais sur la disposition des voiles de contreventement et sur
l’augmentation des dimensions des éléments structuraux, et en équilibrant entre le critère de
résistance et le critère économique, nous avons pu satisfaire toutes les conditions exigées par
le RPA99/2003, ce qui nous permet de garder notre modèle et de passer au calcul des
éléments structuraux. Les dimensions définitives des éléments structuraux sont comme suit :

 Poutres principales : 30* 45 cm2

 Poutres secondaires : 30 * 35cm2

 Poteaux d’entresol 2 et entresol 1 : (65*65) cm²

 Poteaux de RDC et 1er étage : (60*65) cm²

 Poteaux de 2eme et 3eme étage : (60*60) cm²

 Poteaux de 4eme : (55*60) cm²

 Poteaux de 5eme étage : (55*55) cm²

 Poteaux de 6eme étage : (50*55) cm²

 Poteaux de 7eme étage : (50*50) cm²

 Poteaux de 8eme étage : (45*50) cm²

 Poteaux de 9eme étage : (45*45) cm²

 Pour les voiles ; e = 15cm pour tous les étages
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Chapitre V : Ferraillage Des Eléments Structuraux

V.1. Introduction

Dans ce chapitre, on va étudier le ferraillage des éléments structuraux (poteaux, poutres et
voiles), qui sont soumis à des différents efforts (les efforts tranchants et normaux et des
moments fléchissant pour les poteaux et les voiles, et les moments fléchissant et les efforts
tranchants pour les poutres).

V.2. Ferraillage des poteaux

Les poteaux sont calculés en flexion composé sous l’action des sollicitations les plus
défavorables (effort normal (N) et moment fléchissant (M)) résultants des combinaisons
d’action données par la RPA99/2003 comme suit :

1) 1.35G +1.5Q 4) G + Q – E
2) G + Q 5) G + Q + E RPA (Art .5.2)
3) 0.8G + E 6) 0.8G + E

Le ferraillage adopté sera le maximum entre ceux donnés par les sollicitations suivantes :

ቐ

ܰ ௫ ⟶ ܯ ௦ௗ௧ ⟶ ଵܣ
ܯ  ௫ ⟶ ܰ௦ௗ௧ ⟶ ଶܣ
ܰ  ⟶ ܯ ௦ௗ௧ ⟶ ଷܣ

⟹ ܣ���� = max(ܣଵ ଶܣ, (ଷܣ,

V.2.1. Recommandations

 Armatures longitudinales

D’après le RPA99/version 2003 (Article 7.4.2), les armatures longitudinales doivent être
à haute adhérence, droites et sans crochets. Leur pourcentage en zone sismique IIa est limité
par :

- Amin = 0.8% de la section de béton

- Amax= 4% de la section de béton (en zone courante).

- Amax= 6% de la section de béton (en zone de recouvrement).

- Φmin= 12mm (diamètre minimal utilisé pour les barres longitudinales).

- La longueur minimale de recouvrement (Lmin) est de 40Φ. 

- La distance ou l’espacement (St) entre deux barres verticales dans une face de poteau
ne doit pas dépasser 25cm.

Les jonctions par recouvrement doivent être faites si possible, en dehors des zones nodales
(zones critiques).

La zone nodale est définie par l’et h’.

൝
݈ᇱ= 2ℎ

ℎᇱ= max(
ℎ
6

, ଵܾ , ℎଵ , 60ܿ݉ )

ଵܾ�݁ݐ�ℎଵ : La section du poteau considéré

h e : Hauteur d’étage
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Les valeurs numériques des armatures longitudinales relatives aux prescriptions du
RPA99/2003 concernant notre projet sont illustrées dans le tableau ci-dessous :

Tableau V.1. Armatures longitudinales et minimales dans les poteaux

Niveaux
Section du

poteau (cm2)
Amin

(cm2)

Amax (cm2)
Zone

courante
Zone de

recouvrement
E.Sol 1 et .Sol 2 65×65 33.8 169 253.5
RDC et1er étage 60×65 31.2 156 234
2ème et 3ème étage 60×60 28.8 144 216
4ème étage 55×60 26.4 132 198

5ème étage 55×55 24.2 121 181.5
6ème étage 50×55 22 110 165
7ème étage 50×50 20 100 150
8ème étage 45×50 18 90 135
9ème étage 45×45 16.2 81 121.5

 Armatures transversales :

Section des armatures transversales est donnée par la formule ci-après :

௧ܣ
ݐ

=
×ߩ ܸ ௫

ℎଵ × ݂

- Vmax : Effort tranchant maximal dans le poteau.

- :ߩ Coefficient qui tient compte du mode de rupture fragile par effort tranchant :

=ߩ ൜
≤ߣ�ݏ2,50�݅ 5
>ߣ�ݏ3,75�݅ 5

ݒ݁ܽ������������ ߣ����ܿ� = ቆ
݈

ܽ
��ݑ�

݈

ܾ
ቇ

Sachant que a et b : sont les dimensions de la section droite du poteau dans la direction de
déformation considérée.

Pour le calcul de At, il suffit de fixer l’espacement (t) tout en respectant les conditions
suivantes :

En zone nodale ≥ݐ: ݉ ݅݊ ൫10 ∅
  , 15�ܿ݉ ൯………zone IIa

h

h’
l’

A A

Poteau

Poutre

b1

h1

Coupe A-
A

Figure V.1. Zone nodale
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En zone courante ݐ: ͳͷ�
 ………zone IIa

௧ܣ
  ൌ ቊ

0,3% ( ଵܾ ൈ ͵��Ͳǡݑ��(ݐ Ψ�(ℎଵ ൈ ߣ���ݏ݅������(ݐ ≥ 5

0,8 % ( ଵܾ ൈ ���Ͳǡͅݑ���(ݐ �Ψ�(ℎଵ ൈ ߣ���ݏ݅��(ݐ ≤ 3

Les cadres et les étriers doivent être fermés par des crochets à 135°ayant une longueur droite

de 10 .minimumsݐ∅

V.2.2. Sollicitation de calcul

Les sollicitations de calcul résultant des combinaisons les plus défavorables sont tirés
directement du logiciel ETABS.V16, les résultats sont récapitulés dans les tableaux suivants :
Tableau V.2. Sollicitations dans les différents poteaux

Niveaux
ܰ ௫ ⟶ ܯ  ܰ  ⟶ ܯ  ܯ  ௫ ⟶ ܰ

V (KN)
N (KN) M(KN.m) N (KN) M(KN.m) M(KN.m) N (KN)

E.Sol 1. 2 -2824.93 3.68 -513.71 6.69 -77.02 -1206.98 -132.61
RDC et étage1 -1970.90 15.33 -63.79 11.37 56.48 -1864.02 33.51
Etages 2 et 3 -1330.97 49.92 -81.21 6.12 -56.44 -945.49 33.68

Etages 4 -1130 38.29 -72.80 4.70 55.68 -796.51 33.96
Etages 5 -932.90 43.06 -59.93 3.16 -54.80 -649.59 34.96
Etages 6 -739.23 38.43 -43.97 -2.26 -54.47 -504.63 33.49
Etage 7 -548.80 41.84 -25.17 -1.31 -52.65 -360.60 34.15
Etages 8 -361.31 17.70 -5.05 -3.89 -54.54 -217.48 34.99
Etage 9 -194.45 25.33 -4.47 -7.35 -47.19 -179.30 -34.86

V.2.3. Calcul du ferraillage

a. Ferraillage longitudinal
Les poteaux sont ferraillés par le maximum obtenu, après comparaison entre les ferraillages
donnés par le RPA en zone IIa .
Hypothèses de calcul :

 Fissuration peu préjudiciable (e = 3 cm) ;
 Calcul en flexion composée ;
 Calcul suivant BAEL 91 mod. 99.

Le tableau ci-après résume les résultats de ferraillage des poteaux des différents niveaux.

Tableau V.3. Ferraillage longitudinal des poteaux

Niveaux Section (cm2) Acal (cm2) Amin (cm2) Aadop(cm2) Choix des barres

E.Sol 1 et 2 65×65 1.17 22.18 22.24 8HA16+8HA14

RDC et etage 1 60×65 0.88 20.47 22.24 8HA16+4HA14

Etages 2 et 3 60×60 0.81 18.9 20.36 4HA16+8HA14

Etages 4 55×60 0.67 17.33 18.47 12HA14

Etages 5 55×55 0.61 15.88 18.47 12HA14

Etages 6 50×55 0.49 14.44 15.21 4HA14+8HA12

Etages 7 50×50 0.45 13.13 15.21 4HA14+8HA12

Etages 8 50×45 0.35 11.81 13.57 12HA12

Etages 9 45×45 0.34 10.63 13.57 12HA12
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b. Armatures transversales
Le tableau ci-après résume les résultats de calcul des armatures transversales pour les
différents poteaux des différents niveaux :
Tableaux V.4. Ferraillage transversales des poteaux

Niveaux E.Sol 2
E.Sol

1
RDC et
étage 1

Etage
2 et 3

Etage
4

Etage
5

Etage
6

Etage
7

Etage
8

Etage 9

Sections 65*65 65*65 60*65 60*60 55*60 55*55 50*55 50*50 50*45 45*45

∅
 (cm) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2

݈(cm) 206.5 182.7 182.7 182.7 182.7 182.7 182.7 182.7

ߣ 3.18 2.81 2.81 3.04 3.04 3.32 3.32 3.65 3.65 4.06

(ܰܭ)ܸ 132.61 48.60 33.51 33.68 33.96 34.96 33.49 34.15 34.99 34.86
݉ܿ)୭୬ୣ୬୭ୢୟ୪ݐ ) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
୭୬ୣୡ୭୳୰ୟ୬୲ୣݐ (ܿ݉ ) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

ߩ 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
݉ܿ)௧ܣ

ଶ) 1.91 0.70 0.48 0.52 0.53 0.59 0.57 0.64 0.65 0.73

௧ܣ
 (ܿ݉ ଶ) 7.41 7.53 5.93 5.93 4.77 4.77 3.6 3.6 3.21 3.21

௧ܣ
ௗ(ܿ݉ ଶ) 10HA10 = 7.85 8HA10 = 6.28 8HA10 = 6.28 8HA8 = 4.02 8HA8 = 4.02

Conformément aux règles du RPA 99/2003 et au BAEL 91, le diamètre des armatures
transversales doit être supérieur au tiers du maximum des diamètres des armatures
longitudinales

߶௧ ≥
∅
 ௫

3
=

20

3
ൌ Ǥ݉ ݉ ǥ ǥ ǥ ǥ ǤVérifiée

V.2.4. Vérifications nécessaires

 Vérification au flambement

Les poteaux sont soumis à la flexion composée, pour cela, le CBA93 (Art B.8.2.1) nous
exige de les justifier vis-à-vis l’état limite ultime de stabilité de forme. La relation à vérifier
est la suivante : B୰ ≥ B୰

ୡୟ୪ୡ =
ேೠ

ఈ
×

ଵ

(మఴȀሺǡଽൈఊ್�ሻାȀሺଵൈఊೞ)

Avec : B୰ = (b − 2) × (h − 2) : section réduite du poteau

La vérification des poteaux au flambement va se faire de la manière que l’exemple de
calcul que nous avons exposé au Chapitre 2 (Page 27). Les résultats sont récapitulés dans le
tableau suivant :

Tableau V.5. Vérification au flambement des différents poteaux

Niveaux Nu (KN) i (m) ߣ ࢻ
(Br ≥ Brcalc)

Observation
Br Brcalc

E.Sol 1 2824.93 0.173 11.95 0.831 0.3969 0.151 Vérifiée
E.Sol 2 2643.15 0.173 10.56 0.835 0.3969 0.141 Vérifiée
RDC et etg 1 1970.90 0.158 11.56 0.831 0.3654 0.103 Vérifiée

Etg 2 et 3 1330.97 0.158 12.68 0.831 0.3364 0.081 Vérifiée
Etg 4 1130 0.144 12.68 0.828 0.3074 0.059 Vérifiée
Etg 5 932.90 0.144 12.68 0.828 0.2809 0.047 Vérifiée

Etg 6 739.23 0.144 12.68 0.828 0.2544 0.039 Vérifiée
Etg 7 548.80 0.144 12.68 0.828 0.2304 0.024 Vérifiée
Etg 8 361.31 0.129 14.16 0.823 0.2064 0.019 Vérifiée
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Etg 9 194.45 0.129 14.16 0.823 0.1849 0.010 Vérifiée

La condition est vérifiée pour tous les niveaux, donc y a pas de risque de flambement.

 Vérification des contraintes

Puisque la fissuration est peu nuisible, donc cette vérification consiste à contrôler
uniquement la contrainte de compression dans le béton du poteau le plus sollicité dans chaque
niveau.

�ଵ,ଶߪ ≤ തߪ = 0,6 ݂ଶ଼

൞

�ଵߪ =
ேೞೝ

ௌ
+

ெ ೞೝಸ

ூᇲ
�ܸ ≤ തߪ

�ଶߪ =
ேೞೝ

ௌ
−

ெ ೞೝಸ

ூᇲ
�ܸ ′ ≤ തߪ

Avec :

S = b × h + 15(A + Aᇱ) : section homogéneisée.

Mୱୣ ୰ୋ =Mୱୣ ୰− Nୱୣ ୰ቀ
୦

ଶ
− Vቁ

௬௬ᇲܫ =
b

3
(Vଷ + Vᇱ�ଷ) + 15Aᇱ(V − dᇱ)ଶ + 15A(d − V)ଶ

ܸ =
್మ

మ
ାଵହ൫ᇲௗᇲାௗ൯

ାଵହ(ᇲା)
et Vᇱ= h − V

Les résultats de calcul sont résumés dans le tableau ci-après :

Tableau V.6. Vérification des contraintes dans le béton

Niveaux
E.Sol
2et 1

RDC et
étage 1

Etage
2 et 3

Etage
4

Etage
5

Etage
6

Etage
7

Etage
8

Etage
9

Sections 65*65 60*65 60*60 55*60 55*55 50*55 50*50 50*45 45*45
݀ (cm) 62 62 57 57 52 52 47 47 42
ܣ (cm2) 22.24 22.24 20.36 18.47 18.47 15.21 15.21 13.57 13.57
ܸ (cm) 0.331 0.303 0.304 0.275 0.273 0.248 0.250 0.218 0.236
ܸ′ (cm) 0.269 0.247 0.246 0.225 0.227 0.202 0.200 0.202 0.184
௬௬ܫ (m4) 0.014 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004

ܰ௦ (MN) 2.066 1.43 1.13 0.96 0.67 0.53 0.39 0.26 0.14
௦(MN.m)ܯ 0.0055 0.0041 0.0040 0.0041 0.0039 0.0039 0.0038 0.0039 0.0034
௦ீܯ (MN.m) 0.0176 0.031 0.025 0.018 0.013 0.011 0.010 0.0060 0.0071
ଵߪ ܲܯ) )ܽ 5.93 4.92 4.34 4.01 3.17 2.79 2.04 1.45 1.04
ଶߪ ܲܯ) )ܽ 5.86 4.78 4.21 3.90 3.08 2.71 1.94 1.43 0.95
ߪ ܲܯ) )ܽ 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Observation Vérifiée Vérifiée Vérifiée Vérifiée Vérifiée Vérifiée Vérifiée Vérifiée Vérifiée

Dans le tableau V.6, on remarque que ߪ < ߪ donc la contrainte de compression dans le
béton est vérifiée.

A

A’

V

V’

h

Figure V.2. Section d’un poteau
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 Vérification des contraintes de cisaillement

D’après le RPA99/2003 (Art 7.4.3.2), la contrainte de cisaillement dans le béton doit être
inférieure ou égale à la contrainte de cisaillement ultime :

߬௨ =
ೠ

.ௗ
≤ ҧ߬௨ = ௗߩ × ݂ଶ଼

Avec :

ௗߩ = ൜
ߣ����ݏ0.075�����݅ ≥ 5

ߣ�����ݏ0.040����݅ < 5

Les résultats sont illustrés dans le tableau suivant :

Tableau V.7.Vérification des contraintes de cisaillement

Niveau
Sections

(cm2)

lf

(cm)
ࢍࣅ d

D

(cm)

Vu

(KN)

bu

(MPa)

bu

(MPa)
Obs.

E. Sol 2 65*65 2.065 3.18 0.04 63 132.61 0,32 1 Vérifiée

E.Sol 1 65*65 1.827 2.81 0.04 63 48.60 0,12 1 Vérifiée

RDC et étage 1 60*65 1.827 2.81 0.04 63 33.51 0,09 1 Vérifiée

Etages 2 et 3 60*60 1.827 3.04 0.04 57 33.68 0,09 1 Vérifiée

Etage 4 55*60 1.827 3.04 0.04 57 33.96 0,11 1 Vérifiée

Etage 5 55*55 1.827 3.32 0.04 52 34.96 0,12 1

Etage 6 50*55 1.827 3.32 0.04 52 33.49 0,14 1 Vérifiée

Etage 7 50*50 1.827 3.65 0.04 47 34.15 0,14 1

Etage 8 50*45 1.827 3.65 0.04 47 34.99 0,18 1 Vérifiée

Etage 9 45*45 1.827 4.06 0.04 42 34.86 0,18 1 Vérifiée

D’après tableau V.7, On déduit que la condition exigée par le RPA99/2003 concernant les
contraintes de cisaillement est vérifiée pour tous les étages.

 Détermination de la zone nodale

Pour des raisons de sécurité, il vaut mieux d’éviter les jonctions par recouvrement dans les
zone nodales (zones critiques).

Tableau V.8. Dimensions de la zone nodale

Niveaux
E.Sol 2

et 1
RDC et
étage 1

Etages
2 et 3

4eme

étage
5eme

étage
6eme

étage
7eme

étage
8eme

étage
9eme

étage
Sections 65*65 60*65 60*60 55*60 55*55 50*55 50*50 50*45 45*45

݉ܿ)ᇱܮ )
P.P 90 90 90 90 90 90 90 90 90
P.S 70 70 70 70 70 70 70 70 70

ℎᇱ(ܿ݉ ) 60 60 60 60 60 60 60 60 60

 Dispositions constructives

- La distance entre les barres verticales dans une face du poteau ne doit dépasser 25cm.

- Longueur des crochets : L = 10x∅l= 10 × 1.2 = 12cm.

- Longueur de recouvrement : ∅×40≤ ݎ݈ :
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Pour ∅ = 20 mm → ݈ݎ= 40×2= 80cm ⟹On adopte : =ݎ݈ 80cm.

Pour ∅ = 16 mm → ݈ݎ= 40×1.6= 64cm ⟹On adopte : =ݎ݈ 65cm.

Pour ∅ = 14 mm → ݈ݎ= 40×1.4= 56cm ⟹On adopte : =ݎ݈ 60cm.

Pour ∅ = 12 mm → ݈ݎ= 40×1.2= 48cm ⟹On adopte : =ݎ݈ 50cm.

 Schémas de ferraillage : les Schémas de ferraillages des poteaux dans chaque niveau
seront représenté dans l’annexe n03

V.3. Ferraillage des poutres :

Les poutres sont calculées en flexion simple sous l’action des sollicitations les plus
défavorables (Moment fléchissant et effort tranchant) résultant des combinaisons suivantes :

1) 1.35G + 1.5Q 4) G + Q –E
2) G + Q 5) G + Q + E

3) 0.8G +E 6) 0.8G - E

V.3.1. Recommandations :

 Armatures longitudinales: RPA99/2003 (Art 7.5.2.1)

- Le pourcentage total minimum des aciers longitudinaux sur toute la longueur de la poutre
est de 0,5% de la section du béton en toute section.

- Le pourcentage total maximum des aciers longitudinaux est de :

4% de la section du béton en zone courante.

6% de la section du béton en zone de recouvrement.

- La longueur minimale des recouvrements est de 40Φ en zone IIa.  

- Les poutres supportent de faibles charges verticales et sollicitées principalement par les
forces latérales sismiques doivent avoir des armatures symétriques avec une section en
travée au moins égale à la moitié de la section sur appui.

 Armatures transversales : RPA99/2003 (Art 7.5.2.2)

- La quantité d’armatures transversales minimales est donnée par : 0.3% ×ݐݏ ℎ

Avec St : espacement maximum entre les armatures transversales déterminé comme suit :

≥ݐܵ min൬
ℎ

4
; 12∅൰ en zone nodale

≥ݐܵ
ℎ

2
en dehors de la zone nodale

Remarque :

La valeur du diamètre ∅des armatures longitudinales à prendre est le plus petit diamètre
utilisé. Dans le cas d’une section en travée avec armatures comprimées, c’est le diamètre le
plus petit des aciers comprimés.

Les premières armatures transversales doivent être disposées à 5cm au plus du nu d’appui
ou de l’encastrement.

V.3.2. Sollicitation et ferraillage des poutres

Les sollicitations de calcul sont tirées directement du logiciel ETABS V16.
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Le tableau ci-après résume les résultats de ferraillage des poutres des différents niveaux.

Tableau V.9. Ferraillage des poutres principales (30×45) cm2

Niveaux Localisation M(KN.m) Acal(cm2) Aadop(cm2) Amin (cm2) Nbre de barres

E.Sol 2
Travée 43.81 2.82 3.39 6.75 3HA12
Appui -54.96 3.63 3.80 6.75 2HA12+1HA14

E.Sol 1
Travée 126.85 8.81 9.24 6.75 6HA14

Appui -68.19 4.54 4.62 6.75 3HA14

RDC
Travée 68.18 4.54 4.62 6.75 3HA14
Appui -60.38 4 4.21 6.75 2HA14+1HA12

Etages 1
Travée 41.13 2.69 3.39 6.75 3HA12
Appui -55.64 3.68 3.80 6.75 2HA12+1HA14

Etages 2
Travée 79.24 5.32 5.75 6.75 3HA14+1HA12

Appui -57.59 3.81 4.21 6.75 2HA14+1HA12

Etages 3
Travée 74.91 5.01 5.75 6.75 3HA14+1HA12
Appui -53.97 3.50 4.21 6.75 2HA12+1HA14

Etages 4
Travée 40.40 2.64 5.75 6.75 3HA12

Appui -54.72 3.61 3.80 6.75 2HA12+1HA14

Etages 5
Travée 40.90 2.68 3.39 6.75 2HA12+1HA14
Appui -54.13 3.57 3.80 6.75 2HA12+1HA14

Etages 6
Travée 49.83 3.28 3.39 6.75 3HA12
Appui -55.05 3.64 3.80 6.75 2HA12+1HA14

Etages 7
Travée 45.50 2.99 3.39 6.75 3HA12

Appui -54.30 3.59 3.80 6.75 2HA12+1HA14

Etages 8
Travée 42.96 2.82 3.39 6.75 3HA12

Appui -55.28 3.65 3.80 6.75 2HA12+1HA14

Etages 9
Travée 41.98 2.75 3.39 6.75 3HA12

Appui -36.55 2.39 3.39 6.75 3HA12

Tableau V.10. Ferraillage des poutres secondaires (30×35) cm2

Niveaux localisation M(KN.m) Acal(cm2) Aadop(cm2) Amin(cm2) Nbre de barres

E.Sol 2
Travée 92.67 8.45 9.24 5.25 6HA14

Appui -70.01 6.20 6.79 5.25 6HA12

E.Sol 1
Travée 57.29 5 5.75 5.25 3HA14+1HA12
Appui -58.34 5.10 5.75 5.25 3HA14+1HA12

RDC
Travée 62.48 5.48 5.75 5.25 3HA14+1HA12

Appui -46.12 3.97 4.21 5.25 2HA14+1HA12

Etages 1
Travée 34.16 2.90 3.39 5.25 3HA12
Appui -37.37 3.19 3.39 5.25 3HA12

Etages 2
Travée 26.86 2.27 3.39 5.25 3HA12
Appui -30.70 2.60 3.39 5.25 3HA12

Etages 3
Travée 75.79 6.76 6.79 5.25 6HA12

Appui -31.50 2.67 3.39 5.25 3HA12

Etages 4
Travée 64.71 5.69 5.75 5.25 3HA14+1HA12
Appui -32.84 2.79 3.39 5.25 3HA12
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Etages 5
Travée 53.44 4.64 5.75 5.25 3HA14+1HA12
Appui -35.44 3.02 3.39 5.25 3HA12

Etages 6
Travée 45.06 3.88 4.21 5.25 3HA12
Appui -36.54 3.11 3.39 5.25 3HA12

Etages 7
Travée 24.32 2.05 3.39 5.25 3HA12

Appui -38.26 3.27 3.39 5.25 3HA12

Etages 8
Travée 25.74 2.17 3.39 5.25 3HA12
Appui -39.22 3.35 3.39 5.25 3HA12

Etages 9
Travée 24.93 3.39 3.39 5.25 3HA12

Appui -37.79 3.39 3.39 5.25 3HA12

Armatures transversales

 Calcul de ࢚∅

Le diamètre des armatures transversales est donné par la relation suivante :

∅௧ ≤ min൬∅ �;
h

35
;
ܾ

10
൰�⟹�൜

Poutres principales: ∅t ≤  min (12 ;12.85 ; 30) mm

Poutres secondaires: ∅t ≤  min (12 ;10 ; 30) mm

avec: ቊ
Poutres principales:(30*45)cm2

Poutres secondaires:(30*35)cm2

Soit ∅௧ = 8�݉ ݉ et At = 4∅8 = 2,01 cm2 (1cadre + 1 étrier)

 Calcul des espacements St :

D’après le RPA99/2003 (Art7.5.2.2) :

En zone nodale: St ≤ min൬
ℎ

4
; 12∅

  ൰ ⟹ ቄ
Poutres principales St = 10 cm
Poutres secondaires St = 10 cm

En zone courantes: St ≤
h

2
⟹ ቄ

Poutres principales St = 15 cm
Poutres secondaires St = 15 cm

 Vérification des sections d’armatures transversales minimales

On a Amin = 0,3% × St × b = 1,53 cm2 < At = 2,01 cm2 …… Vérifiée
 Calcul des longueurs de recouvrement

Pour ∅ = 14 mm → ݈ݎ= 40×1.4= 56 cm ⟹ On adopte : =ݎ݈ 60 cm.

Pour ∅ = 12 mm → ݈ݎ= 40×1.2= 48 cm ⟹ On adopte : =ݎ݈ 50 cm.

V.3.3.Vérifications nécessaires

 Vérification des pourcentages maximale d’armatures longitudinales

Pour l’ensemble des poutres :

En zone de recouvrement : ܣ ௫ = 4%(ܾ× ℎ)

 Poutres principales : ܣ ௫ = 48�ܿ݉ ଶ

 Poutres principales : ܣ ௫ = 42�ܿ݉ ଶ
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En zone courante : ܣ� ௫ = 6%(ܾ× ℎ)

 Poutres principales : ܣ ௫ = 48�ܿ݉ ଶ

 Poutres principales : ܣ ௫ = 42�ܿ݉ ଶ

Donc, c’est vérifié pour toutes les poutres.

 Vérifications à l’ELU
 Condition de non fragilité

A୫ ୧୬ = 0,23 × ܾ× ݀×
௧݂ଶ଼

݂
≤ ⟹ܣ ቊ

Poutres principales: Amin=1,34 cm2

Poutres secondaires:Amin=1,16 cm2
…vérifiée

 Vérification des contraintes tangentielles

La condition qu’on doit vérifier est la suivante : ߬௨ =
ೠ

.ௗ
≤ ҧ߬௨ =

minቀ0,2
మఴ

ఊ್
; (ܰ.ܲ.ܨ)����ቁܽܯ5

La vérification concerne uniquement les poutres les plus défavorables, car si ces dernières
sont vérifiées, les autres le seront surement.

Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant :

Tableau V.11. Vérification des contraintes tangentielles

Poutres
Vmax

(KN)
࢛࢈࣎

(Mpa)
࢛࢈ത࣎

(Mpa)
Observation

Principale 144.73 1.37 3,33 Vérifiée

Secondaires 71.36 0.67 3,33 Vérifiée

 Vérification des armatures longitudinales vis-à-vis le cisaillement

Pour les appuis de rives: ≤ܣ������������������ ܣ
௩ = ܸ ௫ ×

௦ߛ

݂

Pour les appuis intermédiaires: ≤ܣ������ ܣ
௧ = (ܸ ௫ +

ெೌ

,ଽௗ
)
ఊೞ



Tableau V.12. Vérification des armatures longitudinales au cisaillement

Poutres
Vmax

(KN)
ࡹ ࢇ

(KN.m)


(cm2)

ࢋ࢜࢘

(cm2)

࢘ࢋ࢚

(cm2)
Observation

Principale 144.73 -68.19 4.21 4.16 - 2.35 Vérifiée

Secondaires 71.36 -70.01 3.39 2.05 - 2.61 Vérifiée

 Vérification à l’ELS

Les vérifications concernées sont les suivantes :
Vérification de l’état limite de compression du béton ;
Vérification de l’état limite de déformation (Evaluation de la flèche).

 Etat limite de compression du béton

σୠୡ =
௦ܯ

I
y ≤ σୠୡ = 0,6 × fୡଶ଼ = ��������������������ܽܲܯ�15
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Tableau V.13. Vérification de l’état limite de compression du béton

Poutres Localisation
ࡹ ࢘ࢋ࢙

(KN.m)
࢙

ࢉ) )
Y

(cm)
۷

ࢉ) )

Contraintes
Observation

(MPa)࣌ ഥ(MPa)࣌

Principales
Travée 92.71 9.24 15.84 141984 10.3 15 Vérifiée

Appui -54.96 4.62 11.97 83877 7.8 15 Vérifiée

Secondaires
Travée 68.18 9.24 13.44 77305 11.9 15 Vérifiée

Appui -51.48 6.79 11.95 62195 9.9 15 Vérifiée

 Vérification de l’état limite de déformation

La vérification de la flèche est nécessaire si l’une des conditions suivantes n’est pas vérifiée :

1)  ℎ ≥ ℎ ൌ ���൬
1

16
;
௧ܯ

ͳͲܯ�
൰ൈ ݈

ሻʹܣ��  ܣ =
Ͷǡʹ Ǥܾ Ǥ݀

݂

3) L < 8 m

ݎ݁ݐݑܲ ݅ܿ݊ݎ݅�ݏ ܽ ǣ�ቐݏ݈݁

݄ൌ Ͷͷܿ ݉  ݄ ൌ ͻ͵Ǥͳͷܿ ݉ ���������

ܣ ൌ ͻǤʹ Ͷܿ ݉ ଶ ൏ ܣ ൌ ͳ͵ Ǥʹ͵�ܿ݉ ଶ

ൌܮ ǤʹͻͲ൏ ͺ �݉

ǥ ǥ ǥ ǥ ǥ ݎ݅±ܸ ݂݅ ±݁

Avec M0 = 49.43 KN.m et MT = 92.67 KN.m

ݎ݁ݐݑܲ ݏ݁�ݏ ݊ܿ ݀ܽ ݎ݅݁ ǣ�ቐݏ

ℎ = 35 cm > ℎ = 21.5 cm

ܣ ൌ ͻǤʹ Ͷܿ ݉ ଶ ൏ ܣ ൌ ͳͲǡͲͅ �ܿ݉ ଶ

ൌܮ Ǥʹͅ ൏ ͺ �݉

ǥ ǥ ǥ ǥ ǥ ݎ݅±ܸ ݂݅ ±݁

Avec M0 = 43.81 KN.m et MT = 68.18 KN.m

Les trois conditions sont observées, donc la vérification de la flèche n’est pas nécessaire.

 Vérification de la zone nodale

Le RPA99/2003(Art 7.6.2) exige de vérifier la relation suivante :

ȁܯேȁ ȁܯௌȁ� ͳǤʹͷൈ ሺȁܯௐ ȁ ȁܯா|)

Figure v.3 zone nodale
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 Détermination du moment résistant dans les poteaux et dans les poutres :

Le moment résistant (MR) d’une section de béton dépend des paramètres suivants:

 Dimensions de la section du béton ;

 Quantité d’armatures dans la section ;

 Contrainte limite élastique des aciers.

ோܯ� = ×ݖ ௌܣ × ௦ߪ Avec: =ݖ���� 0,9ℎ������݁ߪ�������ݐ௦ =
݂

௦ߛ

Tableau V.14. Moments résistants dans les poteaux :
Niveaux h (cm) Z (cm) A (cm2) ࢙࣌ ࡹ) (ࢇࡼ Mr (KN.m)

E.Sol 2 et 1 65 58.5 11.12 348 226.38

RDC et étage1 65 58.5 11.12 348 226.38
Etage 2 et 3 60 54 10.18 348 207.24
Etage 4 60 54 9.23 348 173.45
Etage 5 55 49.5 9.23 348 158.99

Etage 6 55 49.5 7.605 348 131
Etage 7 50 45 7.605 348 119.09
Etage 8 50 45 6.785 348 106.25

Etage 9 45 40.5 6.785 348 95.63
Tableau V.15. Moments résistants dans les poutres :

Niveau Localisation h (m) Z (m)
As1

(cm2)

As2

(cm2)

st

(Mpa)

MR
W

(KN.m)

MR
e

(KN.m)

E.Sol 2
PP 0.45 0.405 3.39 3.80 348 47.78 53.58

PS 0.35 0.315 9.24 6.79 348 101.29 74.43

E.Sol 1
PP 0.45 0.405 9.24 4.62 348 130.23 65.11

PS 0.35 0.315 5.75 5.75 348 63.03 63.03

RDC
PP 0.45 0.405 4.62 4.21 348 65.11 59.34

PS 0.35 0.315 5.75 4.21 348 63.03 46.15

Etage

1

PP 0.45 0.405 3.39 3.80 348 47.78 53.56

PS 0.35 0.315 3.39 3.39 348 37.61 37.61

Etage

2

PP 0.45 0.405 5.75 4.21 348 81.04 59.34

PS 0.35 0.315 3.39 3.39 348 37.61 37.61

Etage PP 0.45 0.405 5.75 3.80 348 81.04 53.56
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3 PS 0.35 0.315 6.79 3.39 348 74.43 37.61

Etage

4

PP 0.45 0.405 3.39 3.80 348 47.78 53.58

PS 0.35 0.315 5.75 3.39 348 63.03 37.61

Etage

5

PP 0.45 0.405 3.39 3.80 348 47.78 53.56

PS 0.35 0.315 5.75 3.39 348 63.03 37.61

Etage

6

PP 0.45 0.405 3.39 3.80 348 47.78 53.58

PS 0.35 0.315 4.21 3.39 348 46.15 37.61

Etage

7

PP 0.45 0.405 3.39 3.80 348 47.78 53.56

PS 0.35 0.315 3.39 3.39 348 37.61 37.61

Etage

8

PP 0.45 0.405 3.39 3.80 348 47.78 53.56

PS 0.35 0.315 3.39 3.39 348 37.61 37.61

Etage

9

PP 0.45 0.405 3.39 3.39 348 37.61 37.61

PS 0.35 0.315 3.39 3.39 348 37.61 37.61

Les résultats de la vérification concernant les zones nodales sont récapitulées dans les

tableaux suivant :

Tableau V.16. Vérification des zones nodales selon le sens principale

Niveau MN MS MN+MS MW ME
1.25

(MW+ME)
Observation

E.Sol 2 226.38 226.38 452.76 47.78 53.58 126.7 Vérifiée

E.Sol 1 226.38 226.38 452.76 130.23 65.11 211.62 Vérifiée

RDC 226.38 226.38 452.76 65.11 59.34 155.56 Vérifiée

Etage1 207.24 226.38 433.62 47.78 53.56 126.7 Vérifiée

Etage2 207.24 207.24 414.48 81.04 59.34 175.47 Vérifiée

Etage3 173.45 207.24 380.69 81.04 53.56 168.25 Vérifiée

Etage4 158.99 173.45 332.44 47.78 53.58 126.7 Vérifiée

Etage5 131 158.99 289.99 47.78 53.58 126.7 Vérifiée

Etage6 119.09 131 250.09 47.78 53.58 126.7 Vérifiée

Etage7 106.25 119.09 225.34 47.78 53.56 126.7 Vérifiée

Etage8 95.63 106.25 201.88 47.78 53.56 126.7 Vérifiée
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Tableau V.17. Vérification des zones nodales selon le sens secondaire

Niveau MN MS MN+MS MW ME 1.25 (MW+ME) Observation

E.Sol 2 226.38 226.38 452.76 101.29 74.43 219.65 Vérifiée

E.Sol 1 226.38 226.38 452.76 63.03 63.03 126.06 Vérifiée

RDC 226.38 226.38 452.76 63.03 46.15 109.18 Vérifiée

Etage1 207.24 226.38 433.62 37.61 37.61 75.22 Vérifiée

Etage2 207.24 207.24 414.48 37.61 37.61 75.22 Vérifiée

Etage3 173.45 207.24 380.69 74.43 37.61 112.04 Vérifiée

Etage4 158.99 173.45 332.44 63.03 37.61 100.64 Vérifiée

Etage5 131 158.99 289.99 63.03 37.61 100.64 Vérifiée

Etage6 119.09 131 250.09 46.15 37.61 83.76 Vérifiée

Etage7 106.25 119.09 225.34 37.61 37.61 75.22 Vérifiée
Etage8 95.63 106.25 201.88 37.61 37.61 75.22 Vérifiée

Interprétation des résultats
On voit bien que les moments résistants dans les poteaux sont supérieurs aux moments
résistant dans les poutres dans les deux sens donc la formation des rotules plastiques se fera
dans les poutres et non pas dans les poteaux.

 Schémas de ferraillage : les Schémas de ferraillages des poutres dans chaque niveau
seront représenté dans l’annexe n04

V.4. Ferraillage des voiles

V.4.1. Introduction

Le RPA99 version 2003 (Art.3.4.A.1.a) exige de mettre des voiles de contreventement
pour chaque structure en béton armé dépassant quatre niveaux ou 14 m de hauteur en zone IIa.

Les voiles sont considérés comme des consoles encastrées à leur base, leurs modes de rupture
sont :

 Rupture par flexion.

 Rupture en flexion par effort tranchant.

 Rupture par écrasement ou traction du béton.

D’où, Les voiles vont être calculés en flexion composée avec cisaillement en considérant le
moment agissant dans la direction de la plus grande inertie.

Le calcul se fera en fonction des combinaisons suivantes :

1).1.35G +1.5Q
2). G + Q ± E
3). 0,8G ± E

Le ferraillage qu’on va adopter est donné par les sollicitations qui suivent :

ቐ

ܯ  ௫ → ܰ௦
ܰ ௫ → ௦ܯ

ܰ  → ௦ܯ
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V.4.2. Recommandation du RPA99 version 2003

 Armatures verticales

La section d’armatures à introduire dans les voiles sera une section répartie comme suit :

 Les armatures verticales sont disposées en deux nappes parallèles aux faces des voiles.

 Les barres verticales des zones extrêmes devraient être ligaturées avec des

cadres horizontaux dont l'espacement ne doit pas être supérieur à l'épaisseur du voile.

 Zone tendue : un espacement maximal de 15 cm et un pourcentage minimal de 0.20%

de la section du béton, Amin = 0.2%×lt ×e

Avec : l t : longueur de la zone tendue, e : épaisseur du voile.

 À chaque extrémité du voile l’espacement des barres doit être réduit de moitié sur

L/10 de la longueur du voile

 Les barres du dernier niveau doivent être munies de crochets à la partie supérieure.

Toutes les autres barres n’ont pas de crochets (jonction par recouvrement).

 Armatures Horizontal

Ils sont destinés à reprendre les efforts tranchant, et maintenir les aciers verticaux, et les
empêcher de flamber, donc ils doivent être disposés en deux nappes vers l’extérieur des
armatures verticales.

 Armatures Transversales

Elles sont destinées essentiellement à retenir les barres verticales intermédiaires contre le
flambement, leur nombre doit être égale au minimum à 4 barres / m2.

 Règles communes [RBA99 ver 2003 ART.7.7.4.3]

 Le pourcentage minimum d'armatures verticales et horizontales des trumeaux, est donné

comme suit :

- Globalement dans la section du voile 0,15 %

- En zone courante 0,10 %

 L’espacement des nappes d’armatures horizontales et verticales est S௧ ≤

min(1,5�݁�; 30�ܿ݉ )

 Les deux nappes d’armatures doivent être reliées avec au moins 4 épingles au mètre

carré.

 Le diamètre des barres verticales et horizontales (à l’exception des zones d’about) ne

devrait pas dépasser l/10 de l’épaisseur du voile.

 les longueurs de recouvrements doivent être égales à :

1) 40Φ pour les barres situées dans les zones où le renversement du signe des efforts est
possible.

2) 20Φ pour les barres situées dans les zones comprimées sous l’action de toutes les
combinaisons possibles de charges.

 Le long des joints de reprise de coulage, l’effort tranchant doit être repris par les aciers de

couture dont la section doit être calculée avec la formule :
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ܣ ൌ ͳǡͳ�ܸ Ȁ݂  Avec ܸ ൌ ͳǡͶܸ ௨

 Les résultats du ferraillage des voiles restants sont récapitulés dans les tableaux ci-
dessous :

Tableau V.19. Sollicitations et ferraillage du voile Vx(1.2.3.4) dans tous les niveaux

Niveau E.Sol 1et 2
RDC et

1er Etages

2eme et
3eme

Etages

4emeet 5eme

Etages
6emeet 7eme

Etages
8eme

Etages
9eme

Etages

Section 0.15*1.75 0.15*1.75 0.15*1.75 0.15*1.75 0.15*1.75 0.15*1.75 0.15*1.75

N(KN) 1301.75 37.22 543.38 444.76 133.91 50.56 25.14
M(KN.m) 501.46 125.41 -252.81 171.52 -37.01 -23.65 -5.58

V(KN) 205.58 177.36 167.05 123.73 93.67 52.23 58.64

Type SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC
D 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

࣎ (MPa) 1.13 0.97 0.92 0.68 0.51 0.29 0.32

࣎ (MPa) 5 5 5 5 5 5 5

Acal (cm2) -6.49 -2.31 -2.78 -2.91 -2.26 -0.95 -0.4

Amin (cm2) 3.9375 3.9375 3.9375 3.9375 3.9375 3.9375 3.9375
I(m4) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

ો ۻ) (܉۾ 1.59 1.50 1.23 0.55 1.87 0.72 0.02

ો ۻ)࢞ࢇ (܉۾ 11.51 1.78 5.37 3.93 2.06 1.14 0.17

Lt 0.21 0.8 0.33 0.21 0.83 0.68 0.21

 
࢛ࢊࢋ࢚ (cm2) 0.64 2.40 0.98 0.64 2.50 2.03 0.63

face/ࢋ࢘࢘ࢇ࢈ࡺ 6HA10 6HA10 6HA10 6HA10 6HA10 6HA10 6HA10

ܝ܌ܖ܍ܜ.ܢ 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71

(cm)࢚ࡿ 30 30 30 30 30 30 30

Lc 1.33 0.15 1.10 1.32 0.08 0.4 1.33

 
ࢉ 

(cm2) 1.99 0.22 1.65 1.98 0.13 0.59 2.00

ܕܗ܋.ܢ ܚܘ 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02

face/ࢋ࢘࢘ࢇ࢈ࡺ 6HA8 6HA8 6HA8 6HA8 6HA8 6HA8 6HA8

ࢎ
ࢇࢉ (cm2) 0.94 0.81 0.76 0.57 0.43 0.24 0.27

ࢎ
  (cm2) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

ࢎ
ࢊࢇ

(cm2) 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

ࢋ࢘࢘ࢇ࢈ࡺ 2HA8 2HA8 2HA8 2HA8 2HA8 2HA8 2HA8

(cm)ܜࡿ 20 20 20 20 20 20 20

Tableau V.20. Sollicitations et ferraillage du voile Vy1.2 dans tous les niveaux

Niveau E.Sol 1et 2
RDC et

1er Etages

2eme et
3eme

Etages

4emeet 5eme

Etages
6emeet 7eme

Etages
8eme

Etages
9eme

Etages

Section 0.15*3.35 0.15*3.35 0.15*3.35 0.15*3.35 0.15*3.35 0.15*3.35 0.15*3.35

N(KN) 510.37 461.89 422.51 369.72 281.89 148.07 66.66
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M(KN.m) -257.31 -317.52 -64.65 -71.13 -63.01 -62.41 -52.86
V(KN) 246.36 448.95 311.66 216.93 168.16 90.07 85.53

Type SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC
D 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

࣎ (MPa) 0.7 1.27 0.88 0.61 0.48 0.25 0.24

࣎ (MPa) 5 5 5 5 5 5 5

Acal (cm2) -8.38 -8.24 -5.8 -5.19 -4.03 -2.34 -1.24
Amin (cm2) 7.5375 7.5375 7.5375 7.5375 7.5375 7.5375 7.5375

I(m4) 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47

ો ۻ) (܉۾ 0.10 0.21 0.61 0.48 0.34 0.07 0.06

ો ۻ)࢞ࢇ (܉۾ 1.93 2.05 1.07 0.99 0.79 0.52 0.32

Lt 0.16 0.31 1.22 1.10 1.00 0.41 0.53

 
࢛ࢊࢋ࢚ (cm2) 0.49 0.93 3.65 3.29 3.01 1.23 1.58

face/ࢋ࢘࢘ࢇ࢈ࡺ 6HA14 6HA14 6HA14 6HA14 6HA14 6HA14 6HA14

ܝ܌ܖ܍ܜ.ܢ 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24

(cm)࢚ࡿ 20 20 20 20 20 20 20

Lc 3.02 2.73 0.92 1.15 1.34 2.53 2.30

 
ࢉ 

(cm2) 4.54 4.09 1.38 1.73 2.01 3.79 3.44

ܕܗ܋.ܢ ܚܘ 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03

face/ࢋ࢘࢘ࢇ࢈ࡺ 10HA8 10HA8 10HA8 10HA8 10HA8 10HA8 10HA8

ࢎ
ࢇࢉ (cm2) 0.58 1.06 0.73 0.51 0.40 0.21 0.20

ࢎ
  (cm2) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

ࢎ
ࢊࢇ

(cm2) 1.57 1.57 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

ࢋ࢘࢘ࢇ࢈ࡺ 2HA10 2HA10 2HA8 2HA8 2HA8 2HA8 2HA8

(cm)ܜࡿ 20 20 20 20 20 20 20

Tableau V.21. Sollicitations et ferraillage du voile Vy3 dans tous les niveaux

Niveau
RDC et 1er

Etages
2eme et 3eme

Etages
4emeet 5eme

Etages
6emeet 7eme

Etages
8eme

Etages
9eme

Etages

Section 0.15*1.75 0.15*1.75 0.15*1.75 0.15*1.75 0.15*1.75 0.15*1.75

N(KN) 693.87 498.84 418.46 298.41 12.42 80.09

M(KN.m) 472.71 320.88 243.94 178.08 3.24 72.24
V(KN) 255.22 192.66 160.45 123.95 49.22 51.12
Type SPC SPC SPC SPC SPC SPC

D 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

࣎ (MPa) 1.40 1.06 0.88 0.68 0.27 0.28

࣎ (MPa) 5 5 5 5 5 5

Acal (cm2) -0.81 -1.15 -1.45 -1.04 -0.11 -0.04

Amin (cm2) 3.9375 3.9375 3.9375 3.9375 3.9375 3.9375
I(m4) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

ો ۻ) (܉۾ 2.05 2.29 1.59 1.19 0.01 0.64

ો ۻ)࢞ࢇ (܉۾ 3.55 6.09 4.78 3.46 0.09 1.25
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Lt 0.64 0.48 0.44 0.45 0.18 0.59

 
࢛ࢊࢋ࢚ (cm2) 1.92 1.43 1.31 1.34 0.54 1.78

face/ࢋ࢘࢘ࢇ࢈ࡺ 6HA10 6HA10 6HA10 6HA10 6HA10 6HA10

ܝ܌ܖ܍ܜ.ܢ 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71

(cm)࢚ࡿ 10 10 10 30 30 30

Lc 0.47 0.79 0.88 0.85 1.75 0.56

 
ࢉ 

(cm2) 0.70 1.19 1.31 1.28 2.63 0.85

ܕܗ܋.ܢ ܚܘ 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02

face/ࢋ࢘࢘ࢇ࢈ࡺ 6HA10 6HA10 6HA10 6HA10 6HA10 6HA10

ࢎ
ࢇࢉ (cm2) 1.17 0.88 0.73 0.57 0.23 0.23

ࢎ
  (cm2) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

ࢎ
ࢊࢇ

(cm2) 2.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

ࢋ࢘࢘ࢇ࢈ࡺ 4HA8 2HA8 2HA8 2HA8 2HA8 2HA8

(cm)ܜࡿ 20 20 20 20 20 20

 Schémas de ferraillage : les Schémas de ferraillages de voile de Vx (1.2.3.4) dans
chaque niveau sont représenté dans l’annexe n04

Conclusion :

Le ferraillage des éléments structuraux doit impérativement répondre aux exigences du RPA

qui prend en considération la totalité de la charge d’exploitation ainsi que la charge sismique.

Outre la résistance, l’économie est un facteur très important qu’on peut concrétiser en jouant

sur le choix de la section du béton et de l’acier dans les éléments résistants de l’ouvrage, tout

en respectant les sections minimales requises par le règlement en vigueur. Il est noté que le

ferraillage minimum du RPA est souvent plus important que celui obtenu par le calcul. On en

déduit que le RPA favorise la sécurité avant l’économie.
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Chapitre VI : l’infrastructure

VI.1. Introduction

On appelle infrastructure, la partie inférieure d’un ouvrage reposant sur un terrain d’assise
auquel sont transmises toutes les charges supportées par l’ouvrage, soit directement (cas des
semelles reposant sur le sol ou cas des radiers) soit par l'intermédiaire d'autres organes (cas
des semelles sur pieux par exemple).

Il existe plusieurs types de fondations, le choix se fait selon les conditions suivantes :

 La capacité portante du sol ;

 La charge à transmettre au sol ;

 La dimension des trames ;

 La profondeur d’ancrage.

VI.2. Combinaisons de calcul

Le dimensionnement des fondations superficielles, selon la réglementation parasismique
Algérienne (,), se fait sous les combinaisons suivantes:

ܩ + ܳ ± ܧ D’après l’Article 10.1.4.1

ܩ0,8 ± ܧ

G+Q D’après le RPA99 version 2003

1.35G+1.5Q

VI.3. Choix du type de fondation

VI.3.1. Vérification de la semelle isolée

Dans ce projet, nous proposons en premier lieu des semelles isolées, pour cela, nous
allons procéder à une première vérification telle que :

ܰ

ܵ
≤ ௦ߪ … … … … …. (1)

On va vérifier la semelle la plus sollicitée:

ܰ : L’effort normal transmis à la base obtenu par le logiciel ETABS V16

ݏ݁ܰ =ݎ ���ܰܭ�2066.91

S : Surface d’appuis de la semelle.��ܵ = ܣ × ܤ

:௦ߪ Contrainte admissible du sol. =௦ߪ ݎ1.7�ܾܽ

On a une semelle rectangulaire, donc on doit satisfaire la condition d’homothétie :

ܣ

ܽ
=
ܤ

ܾ
⟹ ܣ =

ܽ

ܾ
ܤ

a, b : dimensions du poteau à la base.

On remplace A dans l’équation (1) on trouve

ܤ ≥ ඨ
ܾ

ܽ
×

ܰ

௦ߪ
⟹ ܤ ≥ ඨ

0.6

0.55
×

2066.91

170
⟹ ܤ ≥ 3.64�݉
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Vu que l’entraxe minimal des poteaux est de 2.90m, on remarque qu’il va avoir un
chevauchement entre les semelles, ce qui revient à dire que ce type de semelles ne convient
pas à notre cas.

VI.3.2. Vérification de la semelle filante :

On détermine la semelle filante la plus sollicitée en utilisant le logiciel ETABS2016, en
tirant les efforts normaux situés sous les poteaux/voiles qu’elle reprend.
Les résultats sont résumés dans le tableau suivant :
Tableau VI.1. Somme des efforts normaux des différentes files de semelles filantes.

Files de portiques File 1 File 2 File 3 File 4

 Efforts normaux
repris (KN)

16048.29 12158.50 11649.02 8963.2398

On constate que la file 3 est la plus sollicitée, donc le dimensionnement se fera en fonction de
cet effort Ni = 16048.29 KN

Figure VI.1. Schéma d’une semelle filante

La surface totale des semelles est donné par :

௦ܵ≥
ܰ

௦ߪ
ฺ ܤ ൈ ܮ

ܰ

௦ߪ
ฺ ܤ 

ܰ

௦ൈߪ ܮ

 ܰ



ୀଵ

ൌ ͳͲͶͅ Ǥʹ ͻܰܭ�

ܤ 
16048.29

170 × 23.51
ൌ ͶǤͲͳ݉

L’entraxe minimal des poteaux est de 2.9m, donc ce type de semelles filante ne convient pas à
notre cas par des raisons de construction, car y’aura un chevauchement dans le coffrage.

VI.3.3. Radier général

Puisque les deux premières vérifications ne sont pas observées, on va opter pour un radier
général comme type de fondation pour fonder l'ouvrage. Ce type de fondation présente
plusieurs avantages qui sont :
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 L’augmentation de la surface de la semelle qui minimise la forte pression apportée par
la structure;

 La réduction des tassements différentiels;

 La facilité d’exécution.

VI.3.3.1. Caractéristiques géométriques du radier

Le radier est considéré comme infiniment rigide, donc on doit satisfaire les conditions
suivantes :

 Condition de coffrage :

hn : hauteur des nervures.

hr : hauteur de la dalle.

Lmax : la plus grande portée entre deux éléments porteurs successifs. (Lmax = 4.65m)

ℎ ≥


ଶ
=

ସହ

ଶ
= 23.25�ܿ݉ Avec hr = 30 ܿ݉ : hauteur de la dalle.

ℎ ≥


ଵ
=

ସହ

ଵ
= 46.5�ܿ݉ Avec hn = 70 ܿ݉ : hauteur des nervures.

 Condition de rigidité

Pour qu’un radier soit rigide il faut que :

ܮ ௫ ≤
ߨ

2
ܮ

ܮ ≥ ඥ(4.ܫ.ܧ)/(ܭ . )ܾ
ర

Avec

Le : est la longueur élastique, qui permet de déterminer la nature du radier (rigide ou flexible).

K : coefficient de raideur du sol K=4×104 KN/m3 (sol moyen);

E : module d’élasticité du béton : E =3,216×107 KN/m2 ;

b : largeur de la semelle ;

۷=
.ܾ ℎ௧

ଷ

12
, inertie de la semelle ;

ℎ ≥ ඨ
ܮ�48 ௫�ସ ܭ

ܧ�ସߨ

య

= ඨ
48 × 4.65ସ × 4. 10ସ

ସߨ ∗ 3.216 ∗ 10

య

= 65.92ܿ݉

Donc, ℎ ≥ 65.92ܿ݉ ����⟹ ℎ = 70�ܿ݉ �

ܮ ≥ ඨ
0.7ଷ × 3.216 ∗ 10

3 × 4 × 10ସ

ర

= 3.09�݉

ܮ ௫ = 4.65 ≤
ߨ

2
∗ 3.09 = 4.86 … … … … … … … … … … … … … … … …ܸé݅ݎ ݂݅ é݁

 Calcul de la surface du radier

ܵௗ ≥
ܰ

ത௦ߪ
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ܵௗ ≥
59521

170
= 350.12݉ ଶ

Srad =350.12 < Sbat = 404.89 m2

Donc, on n’a pas besoin d’un débord, on prend : Sௗ = ܵ௧ = 404.89�݉ ଶ

 Dimensions du radier
Nous adopterons pour les dimensions suivantes:

Hauteur de la nervure ht = 70cm ;

Hauteur de la table du radier hr = 30cm ;

Enrobage d' = 5cm.

La surface du radier Sௗ = 404.89�݉ ଶ

VI.3.3.2. Vérifications nécessaires

 Vérification de la contrainte dans le sol

Sous l’effet du moment renversant dû au séisme, la contrainte sous le radier n’est pas
uniforme. On est dans le cas d’un diagramme uniforme ou trapézoïdal, la contrainte
moyenne ne doit pas dépasser la contrainte admissible du sol.

ߪ ௬ =
ߪ3 ௫ + ߪ 

4
≤ �௦ߪ

Avec :

=�௦ߪ ߪ�������;������ܽܲܯ�0.17 =
ܰ

ܵௗ
±
௫ܯ × ܻீ

௫ܫ
D’après le calcul du logiciel AUTOCAD , on a les caractéristiques suivantes :

௫ܫ = 14231.72�݉ ସ et ������ܺ ீ = 11.74�݉ ௬ܫ��������;��� = 48030.29�݉ ସ et ���ܻீ = 6.38݉

 Sens X-X
Données :

N = 59.52 MN ௫ܯ; = 51.02 MN. m ; ௫ீܫ = 14231.72�݉ ସ

⎩
⎨

ߪ⎧ ௫ =
ܰ

ܵௗ
+
௫ܯ × ܻீ

௫ீܫ
=

59.52

404.89
+

51.02

14231.72
6.38 = 0.169

ߪ  =
ܰ

ܵௗ
−
௫ܯ × ܻீ

௫ீܫ
=

59.52

404.89
−

68.54

14231.72
6.38 = 0.116

Ce qui donne: ߪ ௬ =
3 × 0.169 + 0.116

4
= >ܽܲܯ�0.156 =�௦ߪ ܽܲܯ�0.17

Donc la contrainte est vérifiée selon le sens X-X.

 Sens Y-Y
Données :

N = 59.52MN ௬ܯ; = 51.02 MN. m ; ௫ீܫ = 48030.29�݉ ସ

⎩
⎪
⎨

⎪
ߪ⎧ ௫ =

ܰ

ܵௗ
+
௬ܯ × ܺீ

௬ீܫ
=

59.52

404.89
+

51.02

48030.29
× 11.74 = 0.159

ߪ  =
ܰ

ܵௗ
−
௬ܯ × ܺீ

௬ீܫ
=

59.52

404.89
−

51.02

48030.29
× 11.74 = 0.134
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ߪ ௬ =
3 × 0.159 + 0.134

4
= >ܽܲܯ�0.153 =�௦ߪ ܽܲܯ�0.17

Donc la contrainte est vérifiée selon le sens Y-Y.

 Vérification au cisaillement

௨߬ =
Vୢ

b × d
≤ ҧ߬௨ = min൬0,15

݂ଶ଼

ߛ
; 4൰= ܽܲܯ�2,5

Vୢ =
Nୢ × ܮ ௫
2 × Sௗ

⟹ ����������݀ ≥
Vୢ

b × ҧ߬௨

Nୢ: Effort normal de calcul résultant de la combinaison la plus défavorable.

Nୢ = ܰܭ�81324.34

Vୢ =
81324.34 × 4.65

2 × 404.89
= ܰܭ466.98

݀ ≥
466.985 × 10ିଷ

1 × 2.5
= 0.18�݉ �, Soit����݀ = 25�ܿ݉

 Vérification au poinçonnement
Selon le BAEL99 (Article A.5.2.4.2), il faut vérifier la résistance de la dalle au

poinçonnement par effort tranchant, cette vérification s’effectue comme suit :

Nୢ ≤ 0,045 × Uୡ× ℎ ×
fୡଶ଼
ߛ

Nୢ : Effort normal de calcul.

ℎ : Hauteur de la nervure

Uୡ : Périmètre du contour au niveau du feuillet moyen.

 Sous le poteau le plus sollicité

Le poteau le plus sollicité est le poteau (55*60) cm2, le périmètre d’impact Uୡest donné
par la formule suivante : Uୡ = 2× (A+B)

൜
A = a + ℎ = 0.6 + 0.7 = 1.3
B = b + ℎ = 0.55 + 0.7 = 1.25

⟹Uୡ = 5.1�݉

⟹ Nୢ = ܰܯ�2.788 > 0.045 × 5.1 × 0.7 ×
25

1,5
= ܰܯ�2.67 … … ݊ܥ… ݀ ݊ݐ݅݅ �݊ ݊ ݎé݅ݒ� ݂݅ é݁

Donc, il ya un risque de poinçonnement. Donc on doit augmenter la hauteur totale de la
section. On opte hn =0.80 m

൜
A = a + ℎ = 0.6 + 0.8 = 1.4
B = b + ℎ = 0.55 + 0.8 = 1.35

⟹ Uୡ = 5.5�݉

⟹ Nୢ = ܰܯ�2.788 < 0.045 × 5.5 × 0.8 ×
25

1,5
= ܰܯ�3.3 … … … … ݊ܥ… ݀ ݊ݐ݅݅ ݎé݅ݒ� ݂݅ é݁

Donc n’y aura pas de risque de poinçonnement.

 Vérification de la stabilité au renversement

݁=
ெ

ே
≤



ସ
RPA99/2003 (article.10.1.5)

Sens xx’ :

=ݔ݁
ହଽହଶଵ

ହଵଶଷଶ.ଶ଼
= 0.12 ≤

ଶଷ.ହଵ

ସ
= 5.87 … … … … ݎé݅ݒ. ݂݅ é݁
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Sens yy’ :

=ݔ݁
଼ହସଶସ.ଶ

ହଵଶଷଶ.ଶ଼
= 1.34 ≤

ଵଶ.ଶହ

ସ
= 3.06 … … … … ݎé݅ݒ. ݂݅ é݁

VI.4. Ferraillage du radier général

Le radier se calcul comme un plancher renversé, sollicité à la flexion simple causée par la
réaction du sol. Le ferraillage se fera pour le panneau le plus défavorable et on adoptera le
même ferraillage pour tout le radier.

 Calcul des sollicitations

Q࢛ =
N௨

Sௗ

N௨ : L’effort normal ultime donné par la structure

N = 25 ∗ 0.8 ∗ 0.6 ∗ (100.05 + 90.2) = ܰܭ�2283

Nௗ = 25 ∗ 0.3 ∗ 404.89 = ܰܭ�3036.67

N௨ = N௨,+ 1.35 ∗ (Nௗ + N) = 81324.34 + 1.35 ∗ (3036.67 + 2283)

= ܰܭ88505.89

Q࢛ =
88505.89

404.89
= 218.59 KN/݉ ²

Le panneau le plus sollicité est :

L௫ = 3.35 − 0.55 = 2.8�݉ ��; L௬ = 5.1 − 0.6 = 4.5�݉ �

=ߩ
௫݈�

௬݈�
= 0.62 > 0,4 ⟹ la dalle travaille dans les deux sens

൜
௫ߤ = 0.0794
௬ߤ = 0.3205

ቊ
M௫ = ௫ߤ × Q࢛ × ௫ܮ

ଶ

M௬ = ௬ߤ × M୶
⟹ ൜

M௫ = 0.0794 × 218.59 × 2.8�ଶ

M௬ = 0.3205 × 136.07

⟹ ൜
M௫ = ܰܭ�136.07 .݉
M௬ = ܰܭ�43.61 .݉��

 Calcul des moments corrigés
௧௫ܯ = ௫ܯ�0.85 = ܰܭ�115.66 ௧௬ܯ��;��݉. = ௬ܯ�0.75 = 32.71 KN. m

௫ܯ = ௬ܯ = − 0.3 M௫ = − 40.82 KN. m

Le ferraillage se fait pour une section (b×h)= (1×0,3) m2

Tableau VI.2. Section d’armature du radier

Localisation M(KN.m) Acal (cm 2) Amin (cm 2) Aadop(cm 2) Nbre de barres St (cm)

travée
X-X 115.66 11.92 2.85 12.32 8HA14 12

Y-Y 32.71 3.23 2.4 3.39 3HA12 33

Appui -40.82 4.05 2.85 4.52 4HA12 25
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 Condition de non fragilité

On a e =30 cm > 12 cm et ρ=0.62 > 0,4

ܣ ௫ = ρ
0
×(
3 − ρ

2
)×b×ℎ = 0,0008(

3 − 0.62

2
)×0,3=2.85 ܿ݉ ଶ

ܣ ௬ = ρ
0
×b×ℎ ൌ ͲǡͲͲͲͅ ൈ Ͳǡ͵ Ͳൌ ǡʹͶ�ܿ݉ ଶ

 Vérification à l’ELS

Q࢙ =
ೞ

ୗೝೌ

N௦ ൌ ͷͻͷʹ ͳ ʹʹ ͺ ͵ Ͳ͵͵ Ǥൌ Ͷͅ ͶͲǤܰܭ�

Q࢙ ൌ Ͷͅ ͶͲǤȀͶͲͶǤͅ ͻ ൌ ͳͲǤͳͶ���Ȁ݉ ;�

൜
௫ߤ = 0.0844
௬ߤ = 0.0844��ฺ �൜

M௫ ൌ ͳͲͷǤͻܰܭ�Ǥ݉
M௬ ൌ ͺ ǤͻͶܰܭ�Ǥ݉

 Les moments corrigés

M௧௫ ൌ ͻͲǤͲܰܭ�Ǥ݉

M௧௬ ൌ Ǥͳܰܭ�Ǥ݉

M௫ = M௬ ൌ െ ͳ͵Ǥͻܰܭ�Ǥ݉

 Vérification des contraintes

Tableau VI.3. Vérifications des contraintes à l’ELS

Localisation
ࡹ ࢙

KN.m
Y

(cm)
۷

ࢉ) )
≥ࢉ࢈࣌ ࢉ࢈ഥ࣌

(MPA)
Obs.

≥࢚࢙࣌ ࢚࢙ഥ࣌
(MPA)

Obs.

Travée
x-x 90.06 8.31 83678.90 8.18 < 15 Vérifiée 276.2 > 201.63 N. Vérifiée

y-y 6.71 4.75 28745.77 1.01 < 15 Vérifiée 71.17< 201.63 Vérifiée

Appui - 31.79 5.41 36880.40 4.2 < 15 Vérifiée 255.61> 201.63 N. Vérifiée

On remarque que les contraintes de traction dans l’acier ne sont pas vérifiées, donc on doit
recalculer les sections d’armatures à l’ELS.

Les résultats sont résumés dans le tableau qui suit :

Tableau VI.4. Section d’armateur du radier à l’ELS

Localisation
ࡹ ࢙

KN.m
ࢼ

(ି)
હ

ࢇࢉ
(cm² / ml)

Aadop

(cm2 / ml)

Nbre de
barres

St

(cm)

Travée x-x 90.06 0.56 0.35 17.15 18.1 9HA16 10
Appui - 31.79 0.19 0.48 6.36 6.79 6HA12 15

Avec :

β =
 ୱ

ୠୢכ మכୱ୲തതതതത
et ߙ ൌ ටͻͲߚכ ሺכ

ଵିఈ

ଷିఈ
)

D’après les itérations qu’on a effectuées on trouve ࢻ

௦ܣ =
ݏܯ

ሺͳെכ݀ ቀ
ߙ
3ቁሻݐݏߪ

തതതതത
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 Vérification des espacements

Selon x-xǣ���������ܵ௧≤ ൜
min(2,5 h�ǡʹ ͷ�ܿ݉ ) ൌ ͷʹ�ܿ݉

100 9⁄ ൌ ͳͳ�ܿ݉ ���������������������
Selon y-y: �ܵ௧ൌ ͳͶ�ܿ݉ ൏ ���(3 h�Ǣ͵͵ܿ ݉ ) =33cm

 Schéma de Ferraillage du radier
Le Schéma de ferraillage de radier sera représenté dans l’annexe n05

VI.5. Etude des nervures

Les nervures sont des poutres de section en « T » renversées, noyées dans le radier. Elles
servent d’appuis pour la dalle du radier, et sont calculées à la flexion simple.

VI.5.1.Calcul des sollicitations :

La répartition des charges sur chaque travée s’effectue en fonction des lignes de ruptures
(Répartition triangulaire ou trapézoïdale), comme indiqué sur la figure ci-dessous :

Figure VI.2. Schéma des lignes de ruptures.

Remarque : Pour l’étude des nervures, on s’intéresse au cas le plus défavorable (voir les
nervures hachurées dans les deux sens, figure VI.2).
Afin de simplifier les calculs, les charges triangulaires et trapézoïdales peuvent être
remplacées par des charges « q » équivalentes uniformément réparties.

 Charges triangulaires.

- Cas de plusieurs charges triangulaires sur la même travée :

ݍ ൌ ௩ݍ =
ܲ

2
×
∑ ௫݈

ଶ

∑ ௫݈

- Cas d’une seule charge triangulaire par travée :

�൞
ݍ =

2

3
ൈ ൈ ௫݈

௩ݍ =
1

2
ൈ ൈ ௫݈
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Ces expressions sont élaborées pour des poutres supportant des charges triangulaires des
deux côtés, donc pour les poutres recevant une charge triangulaire d’un seul côté, ces
expressions sont à diviser par deux.

 Charges trapézoïdales

ݍ =
ܲ

2
ቈቆͳെ

ߩ
ଶ

3
ቇ ௫݈  ቆͳെ

ௗߩ
ଶ

3
ቇ ௫݈ௗ

௩ݍ =
ܲ

2
ቂቀͳെ

ߩ

2
ቁ ௫݈  ቀͳെ

ௗߩ
2
ቁ ௫݈ௗቃ

Avec :

ݍ : Charge équivalente qui donne le même moment maximal que la charge réelle.

:௩ݍ Charge équivalente qui donne le même effort tranchant maximal que la charge réelle.

ൌߩ
௫݈

௬݈

P : Charge répartie sur la surface du radier (poids des nervures non compris).

Les nervures les plus défavorables sont montrées sur les figures ci-dessous :

 Sens X-X

Figure VI.3.Répartiton des charges sur la nervure la plus défavorable selon le sens x-x

 Sens Y-Y

Figure VI.4.Répartition des charges sur la nervure la plus défavorable selon le sens y-y

 Calcul du chargement :
Nu’= Nu – Pnervure = 88505.89 - (1.35*2283) = 85423.84 KN
Ns’ = Ns – Pnervure = 64840.67- 2283 = 62557.67 KN

ݑܲ ൌ �
ேೠ
ᇲ

ௌೝೌ
ൌ ͳʹͲǤͻͺ Ȁ݉ܰܭ� ଶ



Chapitre VI Infrastructure

Projet de fin d’Etude Master II 2018/2019 Page 106

ൌݏܲ �
ேೞ
ᇲ

ௌೝೌ
ൌ ͳͷͶǤͲͷܰܭ�Ȁ݉ ଶ

On obtient donc :

 Sens X-X :

Figure VI.5.Schéma statique de la nervure selon le sens x-x

Le tableau ci-dessous récapitule le chargement sur les travées dans le sens x-x :

Tableaux VI.5. Chargement sur les travées du sens x-x.

Chargement Travée A-B Travée B-C Travée C-D Travée D-E Travée E-F Travée F-G

qm
u (KN/m) 462.17 360.97 344.39 344.39 360.39 462.17

qm
s (KN/m) 337.97 263.54 251.84 251.84 263.54 337.97

qv (KN/m) 365.76 270.35 258.29 258.29 270.35 365.76

 Sens Y-Y :

Figure VI.6.Schéma statique de la nervure selon le sens Y-Y

Le tableau ci-dessous récapitule le chargement sur les travées dans le sens y-y :

Tableaux VI.6. Chargement sur les travées du sens y-y.

Chargement Travée A-B Travée B-C Travée C-D

qm
u (KN/m) 353.39 353.39 612.39

qm
s (KN/m) 258.42 258.42 447.82

qv (KN/m) 265.04 265.04 488.26

 Calcul des sollicitations

Les sollicitations sur les nervures sont calculées en utilisant la méthode de Caquot car on a
des charges modérées et la fissuration est préjudiciable.
Dans le calcul des sollicitations on doit rajouter le poids des nervures qui sont des charges
uniformément réparties.
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��������ܲ
௨ ൌ ͳǤ͵ͷൈ ܾ௩Ǥ௧× ℎ௧ൈ ߛ ൌ ͳǤ͵ͷൈ ͲǤͷൈ ͲǤͅ ൈ ͷʹ ൌ ͳǤͷͷܰܭȀ݉

Donc :
. ܲ

௦ ൌ ܾ௩Ǥ௧× ℎ௧ൈ ߛ ൌ ͲǤͷൈ ͲǤͅ ൈ ͷʹ ൌ ͳ͵ Ȁ݉ܰܭ
Les résultats des sollicitations à l’ELU et à l’ELS respectivement, sont résumés dans le
tableau ci-dessous :
Tableaux VI.7. Sollicitation dans les nervures à l’ELU selon les deux sens

Sens Travée
ࡸ

) )


(ࡺࡷ)
ࡹ ࢍ

ࡺࡷ) . )
ࡹ ࢊ

ࡺࡷ) . )
ࢄ

) )
ࡹ 

ࡺࡷ) . )
ࡹ ࢚

ࡺࡷ) . )
ࢍࢂ

(ࡺࡷ)
ࢊࢂ

(ࡺࡷ)

X-X

AB 4.95 478.37 0 -1023.08 2.04 1420.51 998.27 977.28 -1390.6

BC 3.35 376.59 -1023.08 -470.39 2.11 492.15 -182.32 795.77 -465.81

CD 3.23 360.59 -470.39 -442.58 1.64 470.15 13.86 590.96 -573.74

DE 3.23 360.59 -442.58 -470.39 1.59 470.15 13.86 573.74 -590.96

EF 3.35 376.59 -470.39 -1023.08 1.24 492.15 -182.32 465.81 -795.77
FG 4.95 478.37 -1023.08 0 2.91 1420.51 998.27 1390.65 -977.28

Y-Y

AB 3.35 369.59 0 -487.97 1.28 489.76 303.19 473.40 -764.73

BC 3.35 369.59 -487.97 -1354.37 0.98 427.97 -312.21 360.43 -877.69

CD 5.1 628.59 -1354.37 0 2.97 1987.65 1422.61 1868.47 -1337.3

Tableaux VI.8. Sollicitation dans les nervures à l’ELS selon les deux sens

Sens Travée
ࡸ

) )


(ࡺࡷ)
ࡹ ࢍ

ࡺࡷ) . )
ࡹ ࢊ

ࡺࡷ) . )
ࢄ

) )
ࡹ 

ࡺࡷ) . )
ࡹ ࢚

ࡺࡷ) . )

X-X

AB 4.95 349.97 0 -784.49 2.04 1039.23 730.31

BC 3.35 275.54 -748.49 -344.18 2.11 360.10 -133.37

CD 3.23 263.84 -344.18 -323.84 1.64 344 10.14

DE 3.23 263.84 -323.84 -344.18 1.59 344 10.14

EF 3.35 275.54 -344.18 -784.49 1.24 360.10 -133.37

FG 4.95 349.97 -748.49 0 2.91 1039.23 730.31

Y-Y

AB 3.35 270.42 0 -357.03 1.28 358.35 221.83

BC 3.35 270.42 -357.03 -990.77 0.98 313.18 -228.38

CD 5.1 459.82 -990.77 0 2.97 1453.95 1040.64

 Ferraillage des nervures
Le ferraillage des nervures se fait à la flexion simple pour une section en T.

 Détermination de la largeur b

 Sens X-X
On a :

h = 0.8 m ; h0 = 0.30 m

b0 = 0.65 m ; d = 0.75 m

b − b
2

 ���ቆ
௫ܮ
2

;
௬ܮ
 

10
ቇǥ ǥ ሺ۱۰ۯǤܜܚۯ�ǤǤሻ Figure VI.7. Schéma des nervures

b

h

h0

b0



Chapitre VI Infrastructure

Projet de fin d’Etude Master II 2018/2019 Page 108

b − 0,65

2
≤ min(2.2�݉ �; 0.275�݉ )

Donc, b = 1 m.

 Sens Y-Y
On a :

b − 0,65

2
≤ min(2.25�݉ �; 0.268�݉ )

Donc, b = 1 m.

Les résultats de ferraillage des nervures sont récapitulés dans le tableau suivant :

Tableau VI.9. Résultats de ferraillage des nervures

Localisation
ࡹ

ࡺࡷ) . )
ࢇࢉ

ࢉ) )
 

ࢉ) )

ࢊࢇ
ࢉ) )

Choix des barres

X-X
Travée 998.27 40.99

9.06
43.79 7HA25+3HA20

Appui 1422.61 60.48 61.65 10HA25+4HA20

Y-Y
Travée -1023.08 42.09

9.06
43.79 7HA25+3HA20

Appui -1354.37 57.25 61.65 10HA25+4HA20

VI.5.2.Vérifications a l’ELU :

 Vérification des efforts tranchants à l’ELU

௨߬ =
௨ܸ

ܾ× ݀

F.N ⟹ ߬< min(0,1 ݂ଶ଼ ; ܲܯ4 )ܽ = ܽܲܯ�2,5

Selon le Sens (x): �߬௨ =
1390.65 × 10ିଷ

1 × 0.75
= >ܽܲܯ�1.85 ߬= …ܽܲܯ�2.5 … … … Vérifiée

Selon le Sens (y): �߬௨ =
1337.34 × 10ିଷ

1 × 0.75
= >ܽܲܯ�1.78 ߬= …ܽܲܯ�2.5 … … … Vérifiée

 Armatures transversales

Le diamètre des armatures transversales est donné par la relation suivante :

∅௧≤ min൬∅  ;
h

35
;

ܾ

10
൰⟹ ∅t≤ min(20 ; 22.85 ; 65)mm

Soit ∅௧ = 10�݉ ݉ et =௧௦ܣ 6∅10 = 4.71�ܿ݉ ²

 Espacement des aciers transversaux

௧ܵ≤ ݉ ݅݊ �(0.9 ∗ ;݀ 40ܿ݉ ) ≤ 40ܿ݉

≥࢚ࡿ
ࢋࢌ∗࢚

.∗࢈
= 71.5 cm.

≥࢚ࡿ
.ૡ∗ࢋࢌ∗࢚

(ૡ࢚ࢌ.ି࢛࣎)∗.࢈
= 16.16 cm
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On opte pour : St = 15 cm

 Armatures de peau

D’après le CBA (Art. A.7.3), on doit mettre des armatures de peau pour éviter tout risque de
fissures, vue la hauteur de la section des nervures qui est importante.
Ap = 0.2% (b0*h) = 0.002*65*80 = 8 cm2

Soit Ap = 6HA14 = 9.24 cm2

VI.5.3.Vérification des contraintes à l’ELS :
La vérification des contraintes pour le béton et les aciers à l’ELS, se fait comme suit :

ߪ =
௦ܯ

ܫ
× ≥ݕ 0.6 × ݂ଶ଼ = ܽܯ15

௦ߪ = 15 ×
௦ܯ

ܫ
× (݀− (ݕ ≤ ௦ഥߪ = ܽܯ201.63

Les résultats de calcul des contraintes pour les nervures, sont résumés dans le tableau ci-
dessous:
Tableau VI.10. Vérification des contraintes à l’ELS

Localisation
ࡹ ࢙

(KN.m)
Y

(cm)
۷

ࢉ) )
≥ࢉ࢈࣌ ࢉ࢈ഥ࣌

(MPA)
Obs.

≥࢚࢙࣌ ࢚࢙ഥ࣌
(MPA)

Obs.

X-X
Travée 730.31 25.66 2162243.49 8.67 < 15 Vérifiée 249.96>201,63 N.Vérifiée

Appui 1040.64 29.32 2769810.63 11.01 < 15 Vérifiée 257.46>201,63 N.Vérifiée

Y-Y
Travée -784.49 25.66 2162243.49 8.88 < 15 Vérifiée 256.18>201,63 N.Vérifiée

Appui -990.77 29.32 2769810.63 10.49 < 15 Vérifiée 245.12>201,63 N.Vérifiée

Les contraintes de traction dans l’acier ne sont pas vérifiées, donc on doit recalculer les
sections d’armatures longitudinales à l’ELS.

Les tableaux ci-dessous résument les résultats de calcul des armatures à l’ELS ainsi que leur
vérification :
Tableau VI.11. Ferraillage des nervures à l’ELS

Localisation
ࡹ ࢙

(KN.m)
ࢼ

(ି)
હ

ࢇࢉ
(cm² / ml)

Aadop

(cm2/ ml)
Nbre

de barres

X-X
Travée 730.31 0.6 0.422 56.19 58.07 6HA32+2HA25

Appui 1040.64 0.9 0.504 82.69 87.52 6HA32+8HA25

Y-Y
Travée -784.49 0.7 0.427 57.71 58.07 6HA32+2HA25

Appui -990.77 0.9 0.491 78.35 87.52 6HA32+8HA25

VI.5.4.Schéma de ferraillage des nervures
Les schémas de ferraillage des nervures sont représentés dans l’annexe n05

VI.6. Etude du voile Périphérique

D’après le RPA 99/2003 (Art 10.1.2), Le voile périphérique contenu entre le niveau des
fondations et le niveau de base doit avoir les caractéristiques minimales suivantes :

 L’épaisseur minimale est de 15 cm.

 Il doit contenir deux nappes d’armatures.

 Le pourcentage minimal des armatures est de 0.1% dans les deux sens.
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 Les ouvertures dans le voile ne doivent pas réduire sa rigidité d’une manière

importante.

VI.6.1. Dimensionnement des voiles

Hauteur h=2.95 m

Épaisseur e = 15 cm

-Caractéristiques du sol

- Poids spécifique : ߛ ൌ ͳǤܰͅܭ�Ȁ݉ ଷ

- La Cohésion : ܿൌ ͲǤͶͷ�ܾܽݎ

- Angle de frottement : ߮ ൌ ͷǤͷ0

Remarque :

Dans le cas le plus défavorable et par sécurité on prend : C = 0.45 bar

VI.6.2.Evaluation des charges et surcharges
Le voile périphérique et soumis aux chargements suivants :

 La poussée des terres

ܩ ൌ ݄ൈ ൈߛ� ݐ݃ ଶ(
ߨ

4
−
߮

2
�ሻെ ʹൈ ܿൈ ݐ݃ ሺ

ߨ

4
−
߮

2
)

ܩ ൌ Ǥʹͻͷൈ ͳǤͅ ൈ ݐ݃ ଶ൬
ߨ

4
−

5.65

2
�൰ൌ Ͷ͵ ǤͲͻܰܭ�Ȁ݉ ;

 Surcharge accidentelle
ൌݍ ͳͲܰܭȀ݉ ଶ

Q = q × tgଶቀ
π

4
−
φ

2
�ቁฺ � ൌ ͺ Ǥʹͳܰܭ�Ȁ݉ ;

VI.6.3. Ferraillage du voile

Le voile périphérique sera calculé comme une dalle pleine sur quatre appuis uniformément
chargée, l’encastrement est assuré par le plancher, les poteaux et les fondations.

Figure VI.8. Poussée des terres sur les voiles périphériques
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Figure VI.9.Répartitions des contraintes sur le voile périphérique

Le diagramme des contraintes est trapézoïdal, donc :

ߪ ௬ =
ߪ3 ௫ + ߪ 

4
=

3 × 70.49 + 12.32

4
= ݉/ܰܭ55.93 ²

q୳ = σ୫ ୭୷ × 1 ml = 55.93 KN/ m �݈��

Pour le ferraillage on prend le plus grand panneau dont les caractéristiques sont

Lx= 2.75 m b =1 m

Ly= 2.95 m e = 0.15 m

=ߩ 0.93 > 0,4 ⟹ Le voile porte dans les deux sens

 Calcul des moments isostatiques

௫ܯ = ௫ߤ × ×ݍ ௫݈
ଶ

௬ܯ = ௬ߤ × ௫ܯ

=ߩ 0,85 ⟹ ܮܷܧ ൜
௫ߤ = 0.0428
ߤ = 0.8450

௫ܯ = 0.0428 × 55.93 × 2.75ଶ = ܰܭ�18.1 .݉

௬ܯ = 0.8450 × ௫ܯ = ܰܭ�15.29 .݉

 Les moments corrigés

௫ܯ = ௫ܯ�0,85 = ܰܭ15.38 .݉

௬ܯ = ௬ܯ�0.85 = ܰܭ12.99 .݉

௫ܯ = ௬ܯ = ௫ܯ0.5− = ܰܭ�7.69− .݉

Les sections d’armatures sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Avec : ܣ  = 0,1% × ܾ× ℎ

Tableau VI.12. Ferraillage des voiles périphérique

Localisation
M

(KN.m)
μbu α 

Z
(cm)

Acal

(cm2/ml)
Amin

(cm2/ml)
Aadopté

(cm2/ml)

Travée
X-X 15.38 0.007 0.009 0.119 0.37 1.5 4HA10 = 3.14
Y-Y 12.99 0.006 0.008 0.119 0.31 1.5 4HA10= 3,14

Appui -7.69 0.004 0.006 0.119 0.22 1.5 4HA10=3,14

 Espacements

Sens x-x : ௧ܵ≤ min൫2݁; 25�ܿ݉ ൯⟹ ௧ܵ = 20�ܿ݉ �

σ (G) 
σ (Q) σmin = 1,5Q = 12.32 KN/m2

σmax = 1,35G+1,5Q = 70.49 KN/m2
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Sens y-y : ௧ܵ≤ min(3 �݁; 33�ܿ݉ ) ⟹ ௧ܵ = 25�ܿ݉

 Vérifications

=ߩ 0.93 > 0,4

e = 15 cm > 12

A௫
  =

ߩ
2

× (3 − ×ܾ(ߩ ݁

A௫
  =

0,0008

2
(3 − 0.93)100 × 15 = 1.24ܿ݉ ଶ

A௬
  = ߩ × ܾ× ݁= 1.2�ܿ݉ ଶ

ܣ  = 0,1% × ܾ× ℎ = 0.001 × 15 × 100 = 1.5�ܿ݉ ଶ

 Calcul de l’effort tranchant

V௨
௫ =

×�௨ݍ ௫ܮ
2

×
௬ܮ
ସ

௫ܮ
ସ

+ ௬ܮ
ସ =

55.93 × 2.75

2
×

2.95ସ

2.75ସ + 2.95ସ
= ܰܭ43.81

V௨
௬

=
×�௨ݍ ௬ܮ

2
×

௫ܮ
ସ

௫ܮ
ସ

+ ௬ܮ
ସ =

55.93 × 2.95

2
×

2.75ସ

2.75ସ + 2.95ସ
= ܰܭ49.63

 Vérification de l’effort tranchant

On doit vérifier que

௨߬ =
ܸ

ܾ× ݀
≤ ௨߬ = 0,07 ×

݂ଶ଼

ߛ

௨߬ = ≥ܽܲܯ�0,36 ௨߬ = ܽܲܯ�1,17

 Vérification A L'ELS

=ߩ 0,75 ⟹ ܮܵܧ ൜
௫ߤ = 0,0684
௫ߤ = 0,6647

ߪ ௫ = ܩ + ܳ = ݉/ܰܭ�51.3 ²

ߪ  = ܳ = ݉/ܰܭ�8.21 ²

ߪ ௬ =
ߪ3 ௫ + ߪ 

4
=

3 × 51.3 + 8.21

4
= ݉/ܰܭ40.53 ଶ

qୱ= σ୫ ୭୷ × 1 ml = 40.53 KN/ m݈

 Calcul des moments isostatiques

௫ܯ = 0.050 × 40.53 × 2.75ଶ = ܰܭ�15.33 .݉

௬ܯ = 0.8939 × ௫ܯ = ܰܭ15.33 .݉

 Les moments corrigés

௫ܯ = ௫ܯ�0.85 = ܰܭ13.03 .݉

௬ܯ = ௬ܯ�0.85 = ܰܭ�11.65 .݉

௫ܯ = ௬ܯ = ௫ܯ0.5− = ܰܭ�7.66− .݉

 Vérification des contraintes

ߪ =
௦ܯ

ܫ
≥ݕ തߪ = 0,6 × ݂ଶ଼

௦௧ߪ = 15
௦ܯ

ܫ
(݀− (ݕ ≤ ത௦௧ߪ = min൬

2

3
�݂; 110ඥ݂�ߟ௧ଶ଼൰
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Tableau VI.13. Vérifications des contraintes à l’ELS

Localisation
ࡹ ࢙

KN.m
Y

(cm)
۷

ࢉ) )
≥ࢉ࢈࣌ ࢉ࢈ഥ࣌

(MPA)
Obs.

≥࢚࢙࣌ ࢚࢙ഥ࣌
(MPA)

Obs.

Travée
x-x 13.03 2.92 4713.12 8.08 < 15 Vérifiée 376.38 > 201,63 N. Vérifiée

y-y 11.65 2.92 4713.12 7.23 < 15 Vérifiée 336.51> 201,63 N. Vérifiée

Appui -7.66 2.92 4713.12 4.75 < 15 Vérifiée 221.26> 201,63 N. Vérifiée

On doit calculer les armatures à l’ELS car la contrainte de traction n’est pas vérifiée.

Tableau VI.14. Ferraillage des voiles périphérique à l’ELS

Localisation
ࡹ ࢙

(KN.m)
ࢼ

(ି)
હ

ࢇࢉ
(cm² / ml)

Aadop

(cm2/ ml)

Nbre

de barres

Travée
x-x 13.03 0.4 0.352 6.10 6.79 6HA14

y-y 11.65 0.4 0.333 5.42 5.65 5HA12

Appui -7.66 0.3 0.270 3.48 4.52 4HA12

 Schéma de ferraillage du voile périphérique :

Le Schéma de ferraillage de voile périphérique sera représenté dans l’annexe n05

VI.7.Conclusion :

L’étude de l’infrastructure constitue une étape importante dans le calcul d’ouvrage. Ainsi le

choix de la fondation dépend de plusieurs paramètres liés aux caractéristiques du sol en place

ainsi que les caractéristiques géométriques de la structure.

Dans un premier temps nous avons essayé d’utiliser des semelles isolées. Cette solution a

été écartée à cause du chevauchement qu’elle induisait. Les mêmes raisons ont fait écarter la

solution de la semelle filante. Nous avons donc opté à des fondations sur radier général ayant

les dimensions suivantes :

Epaisseur du radier : 30cm

Sections des nervures ; (b*h) = (65 * 80) cm2.
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Conclusion générale

En conclusion, et d’après l’étude réalisée on peut noter les points suivants :

 Les planchers ne sont pas obligatoirement des éléments non structuraux, mais

sont conçus pour résister aux forces qui agissent dans leurs plans et les

transmettre aux éléments de contreventement qui sont les voiles pour notre cas.

 Les éléments non structuraux sont calculés de façon à éviter les dommages et à

assurer la sauvegarde de la plupart des équipements .

 La réussite de l’ouvrage relève de la réussite du projet de fondation, selon le

type d’ouvrage et son mode de conception, le sol peut constituer une base

d’appuis pour l’ensemble de l’ouvrage tel que route, tunnel, barrage, mur de

soutènement.

 La section d’armature des poteaux calculés par le RPA 99 est triple de celle

trouvée dans l’ETABS V16 car ce logiciel prend la section minimale du système

américain qui est (0,3 % b*h) et la section minimale de RPA est (0,9 % b*h)

A la lumière des résultats du calcul dynamique effectué par l’ETABS V16 on a abouti

aux conclusions et recommandations suivantes :

 Les modes de translation avaient une prépondérance importante et pour réaliser

90 % de participation de la masse il fallait considérer 13 modes de vibration .

 La symétrie de la structure dans le sens transversal a été à l’origine d’une faible

excentricité (0,05m) et l’absence de torsion.

 Les méthodes numériques pour l’étude dynamique utilisées par les logiciels de

calcul de structure donnent des valeurs optimales des efforts par rapport à celles

obtenues par la méthode statique équivalente proposée par le RPA 99 version 2003.

C’est pourquoi, le RPA préconise que la résultante des forces sismiques à la base Vt

obtenue par la combinaison des valeurs modales ne doit pas être inférieure à 80% de

la résultante des forces sismiques déterminée par la méthode statique équivalente .

 La forme irrégulière du bâtiment est un facteur négatif qui a augmenté la

complexité du comportement de la structure.

Par ailleurs, ce projet a constitué pour nous l’occasion de prendre connaissance des

règlements et des normes de calcul utilisés dans les bureaux d’études algériens ainsi que

la maîtrise du logiciel de calcul l’ETABS V16 .

L’intérêt pour nous a été donc double, apprendre à appréhender les problèmes
complexes de calcul de structure et faire les premiers pas pour la résolution de
questions pratiques concrètes.
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Annexe II :
Tableau des Armatures

(en cm2)

Φ 5 6 8 10 12 14 16 20 25 32 40 

1 0.20 0.28 0.50 0.79 1.13 1.54 2.01 3.14 4.91 8.04 12.57

2 0.39 0.57 1.01 1.57 2.26 3.08 4.02 6.28 9.82 16.08 25.13

3 0.59 0.85 1.51 2.36 3.39 4.62 6.03 9.42 14.73 24.13 37.70

4 0.79 1.13 2.01 3.14 4.52 6.16 8.04 12.57 19.64 32.17 50.27

5 0.98 1.41 2.51 3.93 5.65 7.70 10.05 15.71 24.54 40.21 62.83

6 1.18 1.70 3.02 4.71 6.79 9.24 12.06 18.85 29.45 48.25 75.40

7 1.37 1.98 3.52 5.50 7.92 10.78 14.07 21.99 34.36 56.30 87.96

8 1.57 2.26 4.02 6.28 9.05 12.32 16.08 25.13 39.27 64.34 100.53

9 1.77 2.54 4.52 7.07 10.18 13.85 18.10 28.27 44.18 72.38 113.10

10 1.96 2.83 5.03 7.85 11.31 15.39 20.11 31.42 49.09 80.09 125.66

11 2.16 3.11 5.53 8.64 12.44 16.93 22.12 34.56 54.00 88.47 138.23

12 2.36 3.39 6.03 9.42 13.57 18.47 24.13 37.70 58.91 96.51 150.80

13 2.55 3.68 6.53 10.21 14.7 20.01 26.14 40.84 63.81 104.55 163.36

14 2.75 3.96 7.04 11.00 15.83 21.55 28.15 43.98 68.72 112.59 175.93

15 2.95 4.24 7.54 11.78 16.96 23.09 30.16 47.12 73.63 120.64 188.50

16 3.14 4.52 8.04 12.57 18.10 24.63 32.17 50.27 78.54 128.68 201.06

17 3.34 4.81 8.55 13.35 19.23 26.17 34.18 53.41 83.45 136.72 213.63

18 3.53 5.09 9.05 14.14 20.36 27.71 36.19 56.55 88.36 144.76 226.20

19 3.73 5.37 9.55 14.92 21.49 29.25 38.20 59.69 93.27 152.81 238.76

20 3.93 5.65 10.05 15.71 22.62 30.79 40.21 62.83 98.17 160.85 251.33



Annexe 3

Schéma de ferraillage des poteaux

d’étage 7

Schéma de ferraillage des poteaux

d’étages 4

Schéma de ferraillage des

poteaux d’étages 2 et 3
Schéma de ferraillage des

poteaux de l E. Sol 2 et 1

Schéma de ferraillage des

poteaux de RDC et étage 1

Schéma de ferraillage des poteaux

d’étages 6

Schéma de ferraillage des poteaux

d’étage 8

Schéma de ferraillage des

poteaux d’étages 5

Schéma de ferraillage des poteaux

d’étage 9



Annexe 4

Schéma de ferraillage

de la poutre

principale en travée

Schéma de ferraillage de la

poutre principale en travée

pour ES2 et etage1,4,6,7,8,9

Schéma de ferraillage

de la poutre principale

en travée pour étage 2,3

Schéma de ferraillage

de la poutre principale

en travée pour RDC

Schéma de ferraillage

de la poutre principale

en travée pour étage 5

Schéma de ferraillage de la

poutre principale en appui

pour ES2 et etage1,3,4,5,6,7,8

Schéma de ferraillage de la

poutre principale en appui

pour ES1

Schéma de ferraillage

de la poutre principale

en appui pour étage 2

Schéma de ferraillage

de la poutre secondaire

en appui pour ES1

Schéma de ferraillage

de la poutre secondaire

en appui pour ES2

Schéma de ferraillage

de la poutre secondaire

en appui pour RDC

Schéma de ferraillage

de la poutre secondaire

en appui pour etage

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Schéma de

ferraillage de la

poutre secondaire en

travée pour ES2

Schéma de ferraillage

de la poutre secondaire

en travée pour ES1

,RDC, étage 4et 5

Schéma de ferraillage

de la poutre secondaire

en travée pour étage 3

Schéma de ferraillage

de la poutre secondaire

en appui pour étage 2

Schéma de ferraillage

de la poutre secondaire

en appui pour étage 1,

2,6,7,8,9

Schéma de ferraillage du voile (Vx1, Vx2, Vx3)



Annexe 5

Schéma de ferraillage

des Nervures en travée

sens x-x

Schéma de ferraillage

des Nervures en appui

sens x-x

Schéma de ferraillage

des Nervures en travée

sens y-y

Schéma de ferraillage

des Nervures en appui

sens y-y

Schéma de ferraillage du mur périphériqueSchéma de ferraillage du radier
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