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Notations et symboles

ACTIONS

G Charge permanente ponctuelle
Q Charge d’exploitation ponctuelle
Sn Charge de neige normale
Se Charge de neige extrême
Wn Charge de vent normale
We Charge de vent extrême
P Charge uniformément répartie, en général
g Charge permanente uniformément répartie
q Charge d’exploitation uniformément répartie

SOLLICITATIONS/CONTRAINTES/DÉFORMATIONS

E Module d’élasticité longitudinale de l’acier (E = 210 000 MPa)
G Module d’élasticité transversale de l’acier (G = 81 000 MPa)
Fp Effort de précontrainte dans un boulon
M Moment sollicitant, en général
Mcr Moment critique élastique.
Meff Montent efficace (section de classe 4)
Mel Moment élastique
MN Moment résistant plastique réduit du fait de l’cfkrt axial
Mpl Moment plastique
MR Moment résistant
N Effort normal, en général
NK Effort normal critique d’Euler
Npl Effort normal de plastification
Nu Effort normal ultimc
V Effort tranchant sollicitant
Vpl Effort tranchant de plastification
Vu Effort tranchant ultime
f (ou δ) Flèche d’une poutre
fu Contrainte de rupture d’une pièce
fub Contrainte de rupture d’un boulon
fY Limite d’élasticité d’un acier
fred Limite d’élasticité réduite pour l’aire de cisaillement fred = (1-ρ). fY

ε (epsilon) Déformation linéaire unitaire 
εY Déformation correspondant à la limite d’élasticité
σ (sigma) Contrainte normale 
σK Contrainte critique d’Euler
τ (tau)  Contrainte tangentielle ou de cisaillement 
τcr Résistance critique élastique au voilement par cisaillement
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τe Contrainte limite de cisaillement pur en élasticité 
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ν (nu)   Coefficient de Poisson (pour l’acier  ν = 0,3)  
Δ ou δ (delta)  Déplacement horizontal en tête de poteaux 

COEFFICIENTS ET GRANDEURS SANS DIMENSIONS

K Coefficient d’encastrement ou de rigidité poteau/poutre
a Aw/A = Rapport de la section de l’âme d’une poutre à la section
totale
ko Coefficient de flambement (Additif 80)
kD Coefficient de déversement (Additif 80)
ks Coefficient de dimension des trous perçage pour boulons
ky et kz Coefficients de flambement flexion
kτ Coefficient de voilement par cisaillement
m Nombre de plans dc cisaillement ou de frottement
n N / Npl ou nombre de boulons
βM Facteur de moment uniforme équivalent (flambement)

βw Facteur de corrélation (soudures)

ε (epsilon) Coefficient de réduction élastique de l’acier (
yf

235
 )

η (eta)   Facteur de distribution de rigidités (flambement) 

λ (lambda)  Elancement 
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lk

λk Élancement eulérien

 Elancement réduit 
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LT Élancement de déversement

λw Élancement de l’âme d’un poutre
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μ (mu)  Coefficient de frottement 
ρ (rho)  Rendement d’une section 
χ (chi)  Coefficient de réduction de flambement 
χLT Coefficient de réduction de déversement
ψ (psi)  Coefficient de distribution de contraintes 
γ (gamma) Coefficient partiel de sécurité 
‘y (gamma)
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CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

A Section brute d’une pièce
Aeff Section efficace d’une pièce (classe 4)
Anet Section nette d’une pièce
Af Section d’une semelle de poutre en double Té
Av Aire de cisaillement
Aw Section de l’âme d’une pièce
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Introduction Générale

INTRODUCTION GENERALE

Concevoir et construire sont les phases essentielles et complémentaires de l’acte de bâtir,

assurés par les maitres d’œuvres, architectes et ingénieurs. Leurs savoirs faire et compétences

doivent s’accorder pour produire une structure de qualité, qui répond au mieux aux pratiques

et exigences des usagers et s’insère durablement dans un environnement donné.

La construction métallique est actuellement l’un des domaines le plus utilisés à travers le

monde. Une structure doit être conçue et dimensionner de manière qu’elle puisse résister aux

multiples actions qu’elle soit naturels (vent extrême, neige, tremblement de terre…) ou

d’erreur humaines, dans une mesure disproportionnée par rapport à la cause d’origine.

L’acier est l’un des principaux matériaux dans la construction, il est employé dans

pratiquement tous les secteurs (le bâtiment, ouvrage d’art, l’ingénierie mécanique…), Son

développement nous permet de mettre en valeur ses qualités suivantes : la légèreté, la facilité

de montage, l’adaptation à des propriétés mécaniques élevées (ductilité, limite élastique,

résistance à la fatigue), donc on peut dire que tout projet serai impensable sans acier, il est la

base-même du niveau de vie élevé dont bénéficie le monde aujourd’hui.

Dans ce contexte, notre projet de fin d’étude de master c’est porté sur l’étude d’un hangar

de maintenance constitué d’un rez-de-chaussée et d’une mezzanine, implanté au niveau du

port de Bejaïa. Pour cela, nous allons suivre les démarches décrites sur le plan du travail

suivant :

 Le premier chapitre, consacré pour les généralités.
 Le deuxième chapitre, étude climatique.
 Le troisième chapitre, pré dimensionnement des éléments.
 Le quatrième chapitre, étude du plancher mixte.
 Le cinquième chapitre, étude des éléments secondaire.
 Le sixième chapitre, calcul de contreventement.
 Le septième chapitre, étude sismique.
 Le huitième chapitre, vérification des éléments.
 Le neuvième chapitre, calcul des assemblages.
 Le dixième chapitre, calcul des fondations.
 Le onzième chapitre, vérification de la stabilité d’ensemble.
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I.1- Introduction :

Notre projet consiste à étudier un hangar (bureaux, magasin, salle de maintenance) de

forme rectangulaire avec ossature en béton armée et la toiture en charpente métallique, de

groupe d’usage (1B) selon le règlement (RPA99 V2003).

I.2- Etude de sol :

Les études faites sur le sol ou le projet sera implantée nous renseignent sur :

-La contrainte admissible du sol est ௗߪ�: = .ݎܽܤ�1

-La profondeur minimale d’ancrage égale à 2 m par rapport à la cote du terrain naturel.

I.3- Situation du projet :

Le présent projet sera implanté au niveau du port de la wilaya de Bejaïa. La zone

d’implantation est classée selon le RPA 99/version 2003 comme zone lla (moyenne

sismicité).

I.4- Caractéristiques :

4.1. Architecturales : Notre hangar est constitué

• Un RDC latérale à la salle de maintenance à usage multiple (bureau, sanitaire,

magasin…etc)

• Une salle de maintenance contreventée par portique auto stable dont la toiture est en

Charpente métallique.
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4.2. Géométrique :

Les dimensions géométriques du hangar sont :

• Longueur totale en plan : 54,4 m

• Largeur totale en plan : 25 m

• Longueur totale de la couverture : 54,4 m

• Largeur totale de la couverture : 25 m

• La hauteur totale : 13 m

• La hauteur des poteaux : 11 m

4.3. Ossature et stabilité de la structure :

La conception de l’ossature se fera en portique auto stable avec remplissage en

maçonnerie rigide dont les portiques en béton armée renforcés par des poutres de chainages

car cette structure présente un aspect intéressant du point de vue :

• Economique.

• Isolation thermique.

• Isolation phonique.

I.5- La toiture :

Dans ce projet on va opter pour une toiture en charpente métallique, car on a besoin

d’espace à l’intérieur du hangar, dont les principaux paramètres sont :

• Elimination des poteaux intérieurs.

• La toiture est légère.

• Facilité de montage.

I.6- Le plancher :

La structure comporte un plancher collaborant constitués d’une dalle en béton armé

d’épaisseur (10cm) et repose sur un coffrage perdu (TN40) contenant des connecteurs

(goujons) afin, d’assuré une liaison de l’ensemble du plancher, et de constituer une plateforme

de travail avant la mise en œuvre du béton, avec des barres d’armatures posé sur la tôle, enfin

un matelas de solives qui supportes le plancher et ses composantes.
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Figure 1.1 : Composition d’une dalle mixte.

I.7- Les escaliers :

Pour notre ouvrage le type d’escalier qui va assurer la liaison avec les mezzanines est

composé de deux volées avec un garde-corps chacun et un palier de repos métallique.

I.8- Matériaux utilisés :

Les matériaux qui se trouvent dans la composition d’une structure, jouent un rôle très

important dans la résistance des constructions, le choix est souvent tiré entre plusieurs critères

tel que : le cout, la disponibilité et la facilité de mise en œuvre des matériaux.

8.1. L’acier :

L’acier est un matériau constitué essentiellement de fer et un faible taux de carbone ne

dépassant pas généralement 1%.

Outre le fer et le carbone, l’acier peut comporter d’autre éléments qui lui sont associés soit :

˃ Involontairement comme le phosphore et le soufre qui sont des impuretés et qui altèrent les 

propriétés des aciers.

˃ Volontairement comme le manganèse, le nickel, le silicium, le tungstène, le chrome, le 

vanadium…etc. On pour objectif d’améliorer les caractéristiques mécaniques des aciers

(dureté, limite d’élasticité, résistance à la rupture, soudabilité, ductilité, corrosion et

résilience...)

8.2. Propriétés des profilés laminés :

a) Résistance :

Les nuances d’acier courantes et leurs résistances limites sont données par le règlement

Eurocode 03.
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Tableau I.1 : Les valeurs nominales de fy et fu (CCMA 97, tableau 3.1)

b) Ductilités (§ 3.2.2.3 CCMA 97) :

Les aciers de construction doivent satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes :

• Le rapport fu/fy de la résistance à la traction minimale spécifiée au fy sur la résistance

limite d’élasticité minimale spécifiée fy doit être supérieur à 1,2.

• Le diagramme contrainte-déformation doit montrer que la déformation ultime ߝ

correspondant à fu représente au moins 20 fois la déformation élastique ௬ߝ correspondant à fy

• L’allongement à la rupture sur une longueur entre repère de 5.65 ₀ܣ√ doit être supérieur à

15%, A₀ étant l’aire initiale de la section transversale.

On peut considérer que les nuances d’acier de la norme EN 10025 en général et celles

indiquées au Tableau I.1, en particulier sont satisfaites pour ces conditions.

c) Propriétés mécaniques ( § 3.2.3 CCMA 97 ) :

 Module d’élasticité longitudinal : E = 210000 MPa.

 Module d’élasticité transversale : G = E / 2(1+µ).

 Coefficient de poisson : µ = 0,3.

 Coefficient de dilatation thermique : ߙ = 12 × 10ିܥ°�ݎܽ�.

 Masse volumique : =ߩ ݉/݃ܭ�7850 3

Nuance d’acier

(EN10025)

Epaisseur t en mm

t<40mm 40mm<t<100mm

Fy (N/mm2) Fu (N/mm2) Fy (N/mm2) Fu (N/mm2)

Fe360

Fe430

Fe510

235

275

355

360

430

510

215

255

355

340

410

490
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Figure I.2 : Diagramme contrainte-déformation de l’acier (essai de traction).

8.3. Le béton :

Le béton est un matériau de construction, constitué essentiellement d’un mélange de

matériaux inertes appelés granulats (sable, gravier, pierre cassées,…) avec un liant (ciment) et

une quantité d’eau, et éventuellement d’adjuvants pour en modifier les propriétés. Il est

économique et résiste bien à la compression.

8.4. Composition de béton :

 Les propriétés physique et mécanique du béton dépendent de sa composition et des

facteurs extérieurs, tel que la température, l’humidité, etc. Il est composé de :

 Liant hydraulique : ciment.

 Granulats : gravier, sable.

 L’eau : mouillage des granulats et hydratation du liant.

 Adjuvants : améliorer la qualité du béton.

Qualités recherchés pour un bon béton :

- La résistance mécanique élevée (25-40 MPa).

- Imperméabilités à l’eau et absence de réaction chimique avec l’acier.

- Bonne mise en œuvre (facile à couler).

- Bonne tenue dans le temps.

Ces résultats seront obtenus, en jouant sur les paramètres suivants :

- La qualité du ciment et granulats.

- Le dosage (quantité).

- Un bon mélange (homogénéité).
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8.5. Caractéristiques mécaniques du béton :

a) Masse volumique :

- La masse volumique d’un béton à granulats courants (normal) → 2200 ÷ ݉/݃ܭ�2400 3 ;

- La masse volumique d’un béton à granulats légers → 700 ÷ ݉/݃ܭ�1500 3 ;

- La masse volumique d’un béton à granulats lourds → 3500 ÷ ݉/݃ܭ�4000 3 ;

- La masse volumique du béton armée → ݉/݃ܭ�2500 3

- Résistance caractéristique à la compression :

Un béton est caractérisé par sa résistance à la compression à l’âge de 28 jours, dite valeur

caractéristiques requise ( ݂ 28), et que l’on nomme résistance caractéristique à la

compression.

jours28j

40pour28
95,04,1

40pour28
83,076,4

28

28

























MPaffc
j

j
f

MPaffc
j

j
f

ccj

ccj

BAEL91 (A.2.1.11)

݂ = �݂ଶ଼                 pour  j ≥ 28 jours 

Figure I.3 : Evaluation de la résistance enࢉࢌ fonction de l’âge de béton.

- Résistance caractéristique à la traction :

La résistance caractéristique à la traction du béton à (j) jours, notée ( ௧݂), est

conventionnellement définie par la relation : ௧݂ = 0,6 + 0,06 ݂�(MPa).



Chapitre I Présentation de l’ouvrage

Page 8

8.6. Déformation du béton :

a) Déformation longitudinale : (BAEL 91)

 Module de déformation instantanée → =ܧ 11000 ݂
ଵ/ଷ

(MPa) ; dû aux

contraintes normales d’une durée d’application inférieure à 24 heures.

 Module de déformation différée ௩ܧ��→ = ܧ
ଵ/ଷ

= 3700 ݂
ଵ/ଷ

(MPa) ; dû aux

sollicitations de longue durée d’application.

Tableau I-2 : Les valeurs etࡱ en࢜ࡱ fonction de .ࢉࢌ

cjf (MPa) 25 30 40 50 60

Eij (MPa) 32160 34180 37620 40520 43060

Evj (MPa) 10820 11500 12650 13630 14490

8.7. Hypothèses de calcul aux états limites :

a) Hypothèses à l’ELU :

1. Conservation des sections planes (diagramme linéaire de déformation).

2. Pas de glissement relatif entre l’acier et le béton.

3. La résistance du béton à la traction est négligée.

4. Le raccourcissement ultime du béton (ߝ) est limité à (3.5‰) en flexion et

à (2‰) en compression simple (centré).

5. L’allongement ultime des aciers (ߝ) est limitée à (10‰).

6. Le diagramme de déformation d’une section à l’état limite ultime de

résistance représenté par une droite obligatoirement passé par l’un des

pivots A, B et C : c’est la règle des trois pivots.

Cette règle est fixée comme objectif pour utiliser au mieux le béton et l’acier.
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Figure I.4 : Diagramme des trois pivots.

 Le pivot (A) si ≥ݕ 0.2953 .݀

 Le pivot (B) si 0.2953 ≤ ≥ݕ ℎ.

 Le pivot (c) si <ݕ ℎ.

b) Hypothèse à l’ELS :

1. Conservation des sections planes.

2. Les contraintes sont proportionnelles aux déformations

c.à.d ߪ ܧߝ�= pour le béton

௦ߪ = ௦ܧ௦ߝ pour l’acier

3. La résistance à la traction du béton est négligée.

4. Le glissement relatif entre le béton et l’acier est négligée.

5. Par convention, le coefficient d’équivalence acier-béton ݊=
ாೞ

ா್
= 15.

I.9- Règlements utilisés :

Pour l’étude de cet ouvrage, on a utilisés les différents règlements techniques

suivants :

 RNVA 99 : L’étude climatique se fait suivant le règlement neige et Algérien 99.
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 CCMA 97, Eurocode 03 : L’étude et le calcul des éléments de l’ouvrage se font

conformément aux CCMA97 et Eurocode 3.

 RPA 99 V2003 : L’étude sismique se fait suivant le règlement parasismique

Algérien RPA99 V2003.

 DTR B.C.2.2 : Charges permanentes et surcharges d’exploitations.

 B.A.E.L91 : Béton armé aux états limites.

 CBA 93 : Règles de conception et de calcul des structures en béton armé, DTR

B-C 2.4, Ministères de l’habitat.

I.10- Les Actions agissant sur la structure :

Ce sont l’ensemble des forces et des couples dus aux charges auxquelles l’ouvrage
sera soumis

- Charges Permanentes : G

- Charges d’exploitations : Q

- Charges climatiques : le vent W et la neige S.

- Charges Sismiques : E.

I.11- Les Combinaisons d’actions :

11.1. Situation durable :
a) Etat Limite Ultime :

Les états limites ultimes concernent la sécurité, telle la résistance aux charges, la
stabilité et l'équilibre, lorsque la structure atteint le point où elle devient dangereuse pour
l'usage auquel elle est destinée.
Pour les structures de bâtiments, on utilise la plus défavorable des deux formules suivantes :
- Cas d’une seule action variable Q : 1.35 ܩ ௫ + ܩ  +1.5 Q

- Cas de plusieurs actions variables Qi : 1.35 ܩ ௫ + ெܩ ூே + 1.35 (Qi)

Avec :

ࡳ ࢞ࢇ : Le poids propre pour l’action permanente défavorable.

ࡳ  : Le poids propre pour l’action permanente favorable.
Q : La surcharge d’exploitation.

b) Etat Limite de Service

Les états limites de service concernent les états où la structure, bien que
« fonctionnelle », commence à se comporter de façon non satisfaisante en raison, par
exemple, de vibrations ou de déformations ou flèches excessives.
Le dimensionnement ou la vérification à l'ELS est basé sur la limitation des déformations (ou
des flèches pour les travées de poutres et de déplacement horizontaux pour les têtes de
poteaux)
Pour les structures de bâtiments, on utilise la plus défavorable des deux formules suivantes :
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- Cas d’une seule action variable Q : G+ Q

- Cas de plusieurs actions variables Qi : G + 0.9 (Qi)

11.2. Situations accidentelles « RPA 99 version 2003 article 5.2 » :
Ce sont des actions qui ne surviennent que rarement durant la vie de l’ouvrage mais dont

les conséquences peuvent être très néfastes, si des dispositions ne sont pas prises lors de la

conception et de la réalisation de l’ouvrage. Parmi ces actions, on peut répertorier :

- l’action sismique notée E

- le choc, l’incendie, l’explosion, etc.…

Pour la détermination des sollicitations de calcul en situation accidentelle, les combinaisons
d’actions à considérer sont celles mentionnées dans le RPA 99 article 5.2 ; Elles sont comme
suit :
- G + Q ± E

- 0.8 G ± E : cette combinaison a été adoptée dans le cas où l’effet de G est favorable.
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II.1- Introduction :

Les structures métalliques sont soumises à des charges tels que le vent ainsi que la neige

qui sont souvent prépondérante, une étude approfondie et détaillée doit être menée avec

précision afin de déterminer les différentes actions et sollicitations dans toutes les directions

possibles.

II.2- Etude au vent :

Le règlement (DTR : RNVA 99) sert à déterminé les différentes actions du vent sur

l’ensemble de la structure.

Les valeurs de pression du vent dépondent de certains nombres facteur :

 De la zone (région)

 Le site d’implantation

 Hauteur de l’ouvrage

 La forme de la toiture

 La forme géométrique de l’ouvrage

Selon les sens possibles du vent notre ouvrage à cinq cas sont à envisager et à considérer dans

le calcules :

 Vent sur Lang-pan avec surpression intérieur.

 Vent sur Lang-pan avec dépression intérieur.

 Vent sur pignon avec surpression intérieur.

 Vent sur pignon avec dépression intérieur.

 Vent sur plan de la couverture.

V1 V2 V2

Figure 2.1 : Vent sur la façade principale Figure 2.2 : Vent sur la façade gauche et

et secondaire du hangar. droite du hangar.
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Figure 2.3 : Vent sur plan de la couverture

2.1 Calcul des coefficients :

2.1.1 Effet de la région ( ࢌé࢘ ) :

La pression dynamique de référence ࢌࢋ࢘ qui est en fonction de la zone du vent est

utilisée pour calculer la pression dynamique (z)�࢟ࢊ

Pour notre structure, elle sera implantée dans la zone I [tableau 2-3 du RNVA99 (chapitre II)]

����ࢌ±࢘�� ൌ ૠࡺȀ 

2.1.2 Effet du site ,࢚�ࡷ) ,ࢆ ࢆ (ࢿ�, :

La structure sera implantée en zone industrielle (Catégorie III) donc d’après le tableau 2.4

Du RNVA 99 les valeurs des paramètres sont les suivants :

1- Le facteur de terrain =࢚ࡷ 0.22

2- Le paramètre de rugosité ࢆ = 0.3 (tableau 2-4, chapitre II RNVA99)

3- La hauteur minimale ࢆ = 8 m

4- Le coefficient =ࢿ 0.37

2.1.3 Coefficient de topographie (࢚) :

Le site est plat (Φ < 0,05) de coefficient de topographie ࢚= 1 (tableau 2-5 ; chapitre II

RNVA 99).

2.1.4 Calcul de coefficient dynamique Cd :

La valeur de coefficient dynamique ௗܥ pour les structures métalliques est donnée par la

figure 3.2 chapitre III du RNVA99, en fonction de structure et du sens du vent
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Pour notre ouvrage est un bâtiment avec ossature en béton armée et la toiture en charpente

métallique, la valeur du coefficient dynamique cd donné par la figure 3.3 (chap. III RNVA99)

en fonction de la structure et du sens du vent. Notre structure (un hangar de maintenance) a

une hauteur de 13 m, et selon la direction du vent on tire les valeurs suivantes :

ௗܥ est donné en fonction de :

 b (en m) qui désigne la dimension horizontale perpendiculaire à la direction du vent

prise à la base de la construction.

 H (en m) qui désigne la hauteur totale de la construction.

Figure 2.4 : Les directions principales du vent.

 Direction longitudinale du vent V1 : pour : b1=54m et h=13m ; par interpolation on

aura : Cd=0.94

 Direction transversale du vent V2 : pour : b2=25m et h=13m ; par interpolation on

aura : Cd=0,90

Pour les deux directions Cd< 1,2 ; donc la structure sera considérée comme peu sensible aux

excitations dynamiques.

Les valeurs de Cd sont résumées dans le tableau suivant :

Tableau II.1 : Les valeurs de Cd.

Direction du vent h (m) b (m) Cd

V1 13 54 0.94
V2 13 25 0.90
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2.2. Détermination de la pression dynamique ࢟ࢊ) ) :

Pour la vérification à la stabilité d’ensemble et pour le dimensionnement les éléments de

structure. La pression dynamique doit être calculée en subdivisant le maitre-couple en

éléments de surface j horizontaux, selon la procédure (3.1.1 du chapitre 2 du RNVA99) ;

Dans notre cas la construction est sans plancher intermédiaire (hangar) dont la hauteur est

supérieure à 10m (13m). donc il doit être considérée comme étant constituée de n éléments du

surface, de hauteurs égales a la hauteur d’étage , n étant le nombre d’étages de la construction.

n = 2 ℎଵ= 3.74 m ℎଶ= 7.26 m

La pression dynamique qui s’exerce sur un élément de surface j pour une structure

permanente est donnée par la formule suivante :

)ௗ௬ݍ ܼ) = éݍ × ܥ ( ܼ) (N/݉ ଶ)

Avec :

 ܥ : Le coefficient d’exposition du vent.

 ܼ : La distance verticale entre le niveau du sol et le centre de l’élément j.

Figure 2.5 : Répartition la pression sur dynamique sur le hangar.

2.3. Calcul de coefficient de rugosité Cr :

Le coefficient de rugosité Cr (Z) traduit l’influence de la rugosité et de la hauteur sur la

vitesse moyenne de vent. Il est donné par la relation (2.15-chapitre2)
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Cr(z) = tK × Ln (Z/Z0) pour Zmin  Z  200m

Cr(z) = tK × Ln (Zmin / Z0) pour Z  Zmin

Avec :

 Z0 : le paramètre de rugosité

 Zmin : la hauteur minimale.

 Dans notre cas :

 Z = 13 > Zmin = 8m

 Z : la hauteur de la construction.

 Les valeurs des (Cr) sont résumées dans le tableau suivant :

Tableau II.2 : Les valeurs de Coefficient de rugosité

Niveau H (m) Z (m) Cr

1 3.74 1.87 0.722

2 7.26 7,37 0.722

Toiture H (toiture) 13 0.829

2.4. Calcul de coefficient d’exposition (Ce) :

Le coefficient d’exposition au vent Ce(z) tient compte des effets de la rugosité du terrain,

de la topographie du site et de la hauteur au-dessus du sol, en outre il tient compte de la nature

turbulente du vent.

Dans notre cas, la structure est peu sensible aux excitations car Cd = 0,94 < 1,2.

Le coefficient d’exposition et calculé par la formule suivante :

ܥ = ௧ܥ
ଶ(ܼ) × ܥ

ଶ(ܼ)1 +
7 × ௧ܭ

(ܼ)ܥ × (ܼ)௧ܥ
൨�������������������������(۷۷ܘ܉ܐ܋�ૢૢۯ܄ۼ܀− .)

Les valeurs des (Ce) sont résumées dans le tableau suivant : CT(z) = 1 → site plat

Tableau II.3 : Les valeurs de coefficient d’exposition.

Niveau Ct(z) Cr(z). Ct(z)² Cr(z)² Ce

1 1 0.722 1 0.521 1.632

2 1 0.722 1 0.521 1.632

Toiture 1 0.829 1 0.687 1.963



Chapitre II Etude climatique

Page 17

2.5. Calcul de la pression dynamique :

D’après le règlement, les pressions qj sont calculées par la formule suivante :

qj = Cd × qdyn × [ Cpe - Cpi ]

2.5.1 Valeur des pressions dynamiques :

Selon la relation : qdyn(zj) = qref × Ce(zj)

On peut calculer les valeurs des pressions dynamiques sous le tableau suivant :

Tableau II.4 : Les valeurs de la pression dynamique.

Niveau qref (N/m²) Ce (zj) qdyn (zj) (N/m²)

1 375 1.632 612

2 375 1.632 612

Toiture 375 1.963 736,125

II.3- Détermination des coefficients de pression (Cpe, Cpi) :

3.1. Vent perpendiculaires au pignon (sens V2) :

Le coefficient de pression externe Cpe de constructions à base rectangulaire et de leurs

élément constitutifs individuels dépendent de la dimension de la surface chargée .Ils sont

définis pour des surfaces chargées de 1 m² et 10 m², aux quelles correspondent les coefficients

de pression notés respectivement (Cpe,1 , Cpe, 10)

Cpe s’obtient à partir des formules suivantes :

Cpe = Cpe,1 si : S ≤ 1 m²

Cpe = Cpe,1 + (Cpe,10 - Cpe,1) x log10 (S) si : 1 m² < S < 10 m²

Cpe = Cpe,10 si : S ≥ 10 m² (RNV99 chap5-5.1)

Etant donné que les surfaces sont supérieures à 10 m2 les Cpi = Cpe10

 Les parois verticales :

Il est recommandé de partager les parois comme l’indique la figure (5.1du RNV99 chap5), et

avant tout il faut déterminer (e) telle que :

e = min (b, 2h).

h : hauteur totale : h= 13 m

d : dimension parallèle à la direction du vent V2 : d=25,00m.
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b : la dimension perpendiculaire à la direction V1 : b=54,00 m

e = min (54.00 m, 26m) = 26 m

܌ < ܍ La paroi est divisée en 3 parties (A, B, C) selon le sens de b, plus E et D selon d,

comme l’indiquent les schémas suivants :

Figure 2.6 : Vue en élévation des parois verticales de direction pignon.

Etant donné que les surfaces sont supérieures à 10 mଶ, donc les Cpe = Cpe10 et selon le

tableau (5.1) RNV99, on trouve :

Tableau II.5 : Les coefficients de pression Cpe correspondant à chaque zone de parois

verticale

La figure suivante illustre les valeurs de Cpe pour les parois verticales :

Zones A B C D E

Cpe -1 -0.8 -0.5 +0.8 -0.3
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Figure 2.7 : Valeurs de Cpe pour les parois verticales– direction V2 du vent.

 La toiture :

La toiture est à deux versants, la détermination des coefficients de

pression extérieure (Cpe) se fait en divisant la toiture comme indiqué à la figure (5.4

chapitre.5) du RNV 99. Et Comme illustré ci-dessous :

h : hauteur totale ; h=13 m

b : dimension perpendiculaire au vent (b=25m)

e = min(b ;2h) = min (25m, 26m)= 25m

e/4=25/4= 6.25m

e/10=25/10=2.5m                                                              α1                                              α2 

tg (α ) =
ଶ

ଵଶ.ହ
= 0.16 →   α =9.09°       α1= α2=9.09°                                                                                                         
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Figure 2.8 : Répartition des Cpe sur la toiture Ɵ =90°

Pour cette direction du vent les valeurs des surfaces chargées de la toiture sont comme suit :

SH=12.5*10=125m²

SI=12.5*41.5=518.75m²

SF=SG=6.25*2.5=15.625m²

Remarque :

On a : toutes les surfaces de la toiture sont > 10 m² ⇒ Cpe = Cpe,10

Après interpolation linéaire nous établissons un tableau contenant les Cpe des différentes

zones de la toiture :

Tableau II.6 : Coefficients Cpe correspondant à chaque zone de toiture.

Angle (α)=9.09° F G H I 

Cpe -1.35 -1.3 -0.78 -0.5
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Figure 2.9 : Valeurs de Cpe pour la toiture, vent sur pignon

h : hauteur de la paroi verticale (h=11m)

f : naissance de la voute (f=2 m)

a) Coefficient de pression intérieur :

Le coefficient de pression intérieure Cpi des bâtiments avec cloisons intérieures doit prendre

les valeurs suivantes : Cpi=+0,8 et Cpi=-0,5 (§ 2.2.2 RNV A99)

 Cas 01 :

µp=0 Cpi =+0,8 (surpression intérieure)

b) Calcul de la pression statique :

Les valeurs des pressions sont données par la formule suivante :

qj=Cd .Wj

Wj = qdyn (zj) [Cpe-Cpi]

qj = Cd × qdyn(Zj) × [Cpe - Cpi] [N / m2] (Formule 2.1 RNV99)

 Parois verticales :

Cpi =+0,8 (surpression intérieure)

Tableau II.7 : Valeurs de la pression correspondant à chaque zone de paroi verticale

avec (Cpi =+0,8)
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• Toiture :

Cpi =+0,8 (surpression intérieure)

Tableau II.8 : Valeurs des pressions correspondant aux zones de la toiture (Cpi =+0,8).

 Cas 02 :

µp=1 Cpi =-0,5 (dépression intérieure)

 Parois verticales :

ZONE Cd Qdyn(N/m2) Cpe Cpi Cpe-Cpi Wj (N/m2) Qj (N/m2)

A

0.94 612 -1 0.8 -1.8 -1101.6 -1035.5

0.94 612 -1 0.8 -1.8 -1101.6 -1035.5

B

0.94 612 -0.8 0.8 -1.6 -979.2 -920.45

0.94 612 -0.8 0.8 -1.6 -979.2 -920.45

C

0.94 612 -0.5 0.8 -1.3 -795.6 -747.86

0.94 612 -0.5 0.8 -1.3 -795.6 -747.86

D

0.94 612 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0

0.94 612 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0

E

0.94 612 -0.3 0.8 -1.1 -673.2 -632.81

0.94 612 -0.3 0.8 -1.1 -673.2 -632.81

ZONE Cd qdyn (N/m2) Cpe Cpi Cpe-Cpi Wj (N/m2) qj (N/m²)

F 0.94 736.125 -1.35 +0.8 -2.15 -1582.67 -1487.70

G 0.94 736.125 -1.3 +0.8 -2.1 -1545.86 -1453.10

H 0.94 736.125 -0.78 +0.8 -1.58 -1163.07 -1093.28

I 0.94 736.125 -0.5 +0.8 -1.3 -956.96 -899.54
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Tableau II.9 : Valeurs de la pression correspondant à chaque zone de paroi verticale

avec (Cpi=-0,5)

 La toiture :

Dépression intérieure (Cpi = -0,5)

Tableau II.10 : Valeurs des pressions correspondant aux zones de la toiture (Cpi = 0,8).

ZONE Cd Qdyn(N/m2) Cpe Cpi Cpe-Cpi Wj(N/m2) Qj(N/m2)

A 0.94 612 -1 -0.5 -0.5 -306.0 -287.64

B 0.94 612 -0.8 -0.5 -0.3 -183.6 -172.58

0.94 612 -0.8 -0.5 -0.3 -183.6 -172.58

C

0.94 612 -0.5 -0.5 0.0 0.00 0.00

0.94 612 -0.5 -0.5 0.0 0.00 0.00

D

0.94 612 0.8 -0.5 +1.3 +795.6 +747.86

0.94 612 0.8 -0.5 +1.3 +795.6 +747.86

E

0.94 612 -0.3 -0.5 +0.2 +122.4 +115.06

0.94 612 -0.3 -0.5 +0.2 +122.4 +115.06

ZONE Cd qdyn (N/m2) Cpe Cpi Cpe-Cpi Wj (N/m2) qj (N/m²)

F 0.94 736.125 -1.35 -0.5 -0.85 -625.70 -588.16

G 0.94 736.1255 -1.3 -0.5 -0.8 -588.9 -553.57

H 0.94 736.125 -0.78 -0.5 -0.28 -206.11 -193.74

I 0.94 736.125 -0.5 -0.5 0.0 0.0 0.0
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-Résumé des pressions exercées sur la structure direction de vent V2 :

Direction Distribution des pressions en (N/m²) sur
les versants de la toiture

Distribution des pressions en (N/m²) sur les parois
verticales

Direction

V2

Cpi=+0.8

V2

-1035.5 -920.45 -747.86

25m
V2

0

-632.8

-1035.5 -920.45 -747.86

54m

-1487.7

-1093.28 -899.54

-1453.1

-1453.1 - 1093.28 -899.54

-1487.7

A B C

D E

A B C
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Direction
Distribution des pressions en (N/m²) sur
les versants de la toiture

Distribution des pressions en (N/m²) sur les parois
verticales

Direction

V2

Cpi=-0.5

V2

-287.64 -172.58 0

747.86

V2 115.06

-287.64 -172.58 0

c) Calcul des forces de frottement :

Les constructions pour lesquelles les forces de frottement doivent être calculées sont

celles pour lesquelles soit le rapport d/b ≥ 3 ou le rapport d/h ≥ 3. 

Avec :

(d) : est la dimension de la construction parallèle au vent

(b) : est la dimension de la construction perpendiculaire au vent

(h) : est la hauteur de la construction

d/b=54/25=2.16 < 3 ; d/h = 54/13 = 4.15 > 3

Pour cette direction de vent la deuxième condition du (RNV99 –Chapitre 2, § 1.4) n’est

pas satisfaites, les forces de frottements ne peuvent être négligées.

La force de frottement est donné par :

-588.16

-193.74 0

-553.57

-553.57 -193.74 0

-588.16

A B C

D E

A B C



Chapitre II Etude climatique

Page 26

ܨ���������������������� = )ௗ௬ݍ)∑ ܼ) × ×.ܥ ܵ.)
RNV99 chap2- 4.3

j : élément de surface parallèle à la direction du vent

:ࢆ Hauteur du centre de l’élément j (m)

q dyn : pression dynamique du vent (N/m2)

Sfr.j : aire de l’élément de surface j (m2)

 Paroi verticale :

Sfr.j =d x h = 54 x 11 = 594 m2

 La toiture (deux versants) :

Sfr.j = (longueur de ABC développée) x d (tableau 2.2 .chap. II .RNVA99).

Sfr.j = 13.12 x 54 = 708.48m2

Cfr.j : coefficient de frottement pour l’élément de surface j (tableau 2.1 chap. II RNV A99)

Cfr ,parois = 0,04 (ondulations perpendiculaires à la direction du vent).

Cfr , toiture = 0,04 (ondulations perpendiculaires à la direction du vent).

Ffr, toiture = 736,125 x 0,04 x 2× 708,48 = 41,72 KN

Ffr , paroi = 612 x 0,04 x 2 x 594= 29,08 KN

Le tableau suivant donne les valeurs de la force de frottement pour les parois et la toiture :

Direction

de vent

Paroi (KN) Toiture (KN)

d/b d/h Ffr d/b d/h Ffr

V2 2.16 4.15 29,08 2.16 4.15 41.72

Tableau II.11 : Valeurs de la force de frottement

frF Totale = (29,08+ 41,72) =70,8 kN

3.2. Vent perpendiculaire aux longs pans (sens V1) :

a) Calcul des coefficients de pression extérieure Cpe :

Le coefficient de pression externe Cpe de constructions à base rectangulaire et de

leurs élément constitutifs individuels dépendent de la dimension de la surface chargée
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.Ils sont définis pour des surfaces chargées de 1 m² et 10 m², aux quelles

correspondent les coefficients de pression notés respectivement Cpe,1 et Cpe, 10 .

Cpe s’obtient à partir des formules suivantes :

Cpe = Cpe,1 si : S ≤ 1 m²

Cpe = Cpe,1 + (Cpe,10 - Cpe,1) x log10 (S) si : 1 m² < S < 10 m²

Cpe = Cpe,10 si : S ≥ 10 m² (RNV99 chap5-5.1)

 parois verticales :

Il est recommandé de partager les parois comme l’indique la figure 5.1du chapitre 5, pour cela

on détermine la valeur de (e) telle que :

e = min (b, 2h).

h : hauteur de la paroi a considérer : h= 13 m

d : la dimension parallèle à la direction V1 : d= 25m.

b : la dimension perpendiculaire à la direction V1 : b= 54m

e = min (54m, 26m) = 26m.

On a : d < e  la paroi est divisée en deux parties (A’, B’) selon le sens de b, plus E et D

selon d, comme l’indiquent les schémas suivants :

Figure 2.10 : Vue en plan de la paroi verticale de direction Lang-pan.
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Figure 2.11 : Vue en élévation de la paroi verticale direction du vent V1

(perpendiculaire au long pan).

b) coefficients de pression:

Pour cette direction de vent toutes les surfaces chargées de la paroi ont des valeurs

supérieures a 10m², donc Cpe=Cpe10, a partir du tableau (5.1) RNV99, on tire les

valeurs des Cpe :

Tableau II.12 : Les coefficients de pression Cpe correspondant à chaque zone de

parois verticale direction du vent V1

.

La figure suivante illustre la répartition des Cpe pour les parois verticales :

Figure 2.12 : Répartition des Cpe sur les parois verticales direction du vent V1 et V2

ZONE A’ B’ D E

Cpe -1 -0.8 +0.8 -0.3
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 la toiture :

Pour notre cas on a une toiture à deux versants : �હܜ ൌ ǡ�՜ �હ ൌ ૢǡ ιૢ

Figure 2.13 : Représentation des pentes.

Pour un vent dont la direction est perpendiculaire aux génératrices et pour des surfaces

inférieures à 10 m², on prendra pour chaque versant de la toiture les valeurs de Cpe des

toitures à deux versant correspondant à = 0° ou = 180° selon (cf. § 1.1.5).

Pour notre cas,on prendra pour chaque versant de la toiture les valeurs de Cpe des

toitures à deux versant correspondant à = 0° selon le cas (cf. § 1.1.5).

Figure 2.14 : Répartition du vent sur la toiture Ɵ =0° 
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a) coefficients de pression : chargées de la paroi ont des valeurs supérieures a 10m²,

Cpe=Cpe10, la détermination des coefficients de pression extérieure Cpe se fait par

interpolation linéaire entre les angles (α =5° et α =15°) 

Les zones de pression et les valeurs respectives des coefficients correspondants à ces zones

sont données sur le tableau suivant :

Tableau II.13 : Les valeurs (Cpe ) pour la toiture.

Angle α =9.09° F G H I J 

Cpe -1.37 -1.03 -0.47 -0.34 -0.58

Figure 2.15 : Répartition des Cpe sur la toiture direction de vent perpendiculaire

au long-pan.

b) Coefficient de pression intérieure :

Le coefficient de pression intérieure Cpi des bâtiments avec cloisons intérieures doit prendre

les valeurs suivantes Cpi=+0.8 et Cpi=-0.5 (§ 2.2.2 RNVA99).

o Les pressions qj sont calculées à l’aide de la formule suivante :

qj=Cd .Wj

Wj = qdyn (zj) [Cpe-Cpi]
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 Cas 01 :

µp=0 Cpi=+0,8 (surpression intérieure)

 Parois verticales :

Tableau II.14 : Valeurs de la pression correspondant à chaque zone de paroi verticale

avec (Cpi=0,8)

E

0.90 612 -0.3 0.8 -1.1 -673.2 -605.88

0.90 612 -0.3 0.8 -1.1 -673.2 -605.88

 La toiture :

Dépression intérieur Cpi = 0,8

Tableau II.15 : Valeurs des pressions correspondant aux zones de la toiture (Cpi = 0,8).

 Cas 02:

µp =1 Cpi =-0,5 (dépression intérieure)

ZONE Cd Qdyn(N/m2) Cpe Cpi Cpe-Cpi Wj(N/m2) Qj(N/m2)

A’

0.90 612 -1 0.8 -1.8 -1101.6 -991.44

0.90 612 -1 0.8 -1.8 -1101.6 -991.44

B’

0.90 612 -0.8 0.8 -1.6 -979.2 -861.69

0.90 612 -0.8 0.8 -1.6 -979.2 -881.28

D

0.90 612 +0.8 0.8 0.0 0.0 0.0

0.90 612 +0.8 0.8 0.0 0.0 0.0

ZONE Cd qdyn (N/m2) Cpe Cpi Cpe-Cpi Wj (N/m2) qj (N/m²)

F 0.90 736.125 -1.37 +0.8 -2.17 -1597.40 -1437.66

G 0.90 736.125 -1.03 +0.8 -1.83 -1347.11 -1212.40

H 0.90 736.125 -0.47 +0.8 -1.27 -934.88 -841.39

I 0.90 736.125 -0.34 +0.8 -1.14 -839.18 -755.26

J 0.90 736.125 -0.58 +0.8 -1.38 -1015.85 -914.27
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 Parois verticales :

Tableau II.16 : Valeurs de la pression correspondant à chaque zone de paroi verticale
avec (Cpi=-0,5)

 La toiture :

Dépression intérieure Cpi = -0,5

Tableau II.17 : Valeurs des pressions correspondant aux zones de la toiture (Cpi =-0,5).

ZONE Cd Qdyn(N/m2) Cpe Cpi Cpe-Cpi Wj(N/m2) Qj(N/m2)

A’

0.90 612 -1 -0.5 -0.5 -306.0 -275.4

0.90 612 -1 -0.5 -0.5 -306.0 -275.4

B’

0.90 612 -0.8 -0.5 -0.3 -183.6 -165.24

0.90 612 -0.8 -0.5 -0.3 -183.6 -165.24

D

0.90 612 0.8 -0.5 +1.3 +795.6 +716.04

0.90 612 0.8 -0.5 +1.3 +795.6 +716.04

E

0.90 612 -0.3 -0.5 +0.2 +122.4 +110.01

0.90 612 -0.3 -0.5 +0.2 +122.4 +110.01.

ZONE Cd qdyn (N/m2) Cpe Cpi Cpe-Cpi Wj(N/m2) qj (N/m²)

F 0.90 736.125 -1.37 -0.5 -0.85 -625.70 -563.13

G 0.90 736.125 -1.03 -0.5 -0.53 -390.14 -351.12

H 0.90 736.125 -0.47 -0.5 +0.03 +22.08 +19.87

I 0.90 736.125 -0.34 -0.5 +0.16 +117.78 +106.00

J 0.90 736.125 -0.58 -0.5 -0.08 -58.89 -53.00
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-Résumé des pressions exercées sur la structure direction de vent V1

 Calcul de force de frottement :

Dans le cas des structures allongées ou élancées, on tient compte d’une force complémentaire

due aux frottements qui s’exerce sur les parois parallèles à la direction du vent dans le cas où

l’une des conditions suivantes est vérifiée : (RNV99 –Chapitre 2, § 1.4).

3
b

d
, ou 3

h

d

:d dimension (en m) de la construction parallèle au vent.

:b dimension (en m) de la construction perpendiculaire au vent.

:h hauteur (en m) de la construction.

d/b=25/54=0.46 < 3

d/h=25/13=1.92 < 3

Pour cette direction du vent aucune des deux conditions précédentes n’est satisfaite, il n’y a

pas lieu de tenir compte des forces de frottements s’exerçant sur les parois.

Direction Distribution des pressions en (N/m²) sur
les versants de la toiture

Distribution des pressions en (N/m²) sur les
parois verticales

Direction

V1

Cpi=+0.8

-991.44 -861.69

54m
V

0

- 605.8

-991.44 -861.69

25m

-1437.66

-841.99

-914.27 -755.26

-1212.4

-1437.66

A ‘ B’

D E

A’
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II.4-Etude à la neige :

4.1 Introduction :

Les structures sont soumises d’une façon directe à des charges d’origine variée. Ces charges
sont considérées comme des actions directes et incluent les effets de pesanteur et
environnementaux, tel que le vent et la neige. De plus des déformations peuvent être imposées
à la structure, par exemple dues au tassement ou à la dilatation thermique. Ces charges sont
des actions « indirectes ». Si on applique une approche quantitative à l'analyse des structures,
il est nécessaire de pouvoir identifier l'intensité de ces actions. De plus, si la structure doit se
comporter de façon satisfaisante pendant sa durée de vie, il est nécessaire de bien comprendre
la nature de ces charges et de prendre des mesures appropriées afin d'éviter les problèmes, par
exemple de fatigue ou de vibration.

Cette étude consistera donc à définir l’influence du climat à savoir la neige et le vent sur

un bâtiment industriel en construction métallique dont les caractéristiques sont les suivantes :

 Structure implantée dans la wilaya de Bejaia.
 Niveau de site plat.
 Terrain de catégorie III zone suburbaine (industrielle).

4.2 Action de la neige :

L’accumulation de la neige sur la toiture produit une surcharge qu’il faut prendre en

compte lors de la vérification des éléments de la structure.

4.3 Base de calcul :

 La charge de la neige :

La charge de la neige S par unité de surface en projection horizontale de toiture est

donnée selon le RNVA99 par la formule suivante :

S=ࡿ.ࣆ (3.3.1 P13 RNVA99)

Où :

Sk : Valeur de la charge de neige sur le sol donnée par le règlement RNVA99 en

fonction de site et de l’altitude.

Le lieu d’implantation de la structure appartient à la zone A, et a une altitude (H = 50 m)

Donc : Sk =
0,07Hା15

100
= 0,185KN/m2.

La toiture est à deux versants, le coefficient de forme à ߙ) =9.09°) est donné par le

tableau 6.2 du RNVA99.

 μ= 0,8                    15° ≥ ߙ�≥ 0 
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Ce qui implique que S = 0,8x0.185=14.8 daN/m².

S=14.8daN/m²

Figure 2.16 : Valeur de la charge caractéristique de la neige.

II.5- Effet de la température :

On doit tenir compte des effets de la dilatation thermique chaque fois qu’ils risquent

d’engendrer des efforts parasites dans les éléments de la charpente métallique et de produire

des désordres au niveau des appuis, ainsi que les éléments exposés à l’aire libre (variation

plus élevée du gradient thermique.

Notre projet est implanté à (Bejaia). Selon le CCM97 article 2.2.3.1 (actions de la variation

de la température climatique), on adopte dans le cas d’une construction située à l’air libre au

nord de l’Algérie (climat tempéré), une variation uniforme de température qui est de 35°C a -

15°C. La température de montage est prise égale à 20°C.

Donc le gradient de température est :

ΔT1 = 35 – 20 = 15°C  

ΔT2 = 15 + 20 = 35°C  

ΔT = max (ΔT1, ΔT2) = 35°C. 

ΔT = max (ΔT1, ΔT2) = 35°C. Les déformations linéaires à considérer, entre les températures 

initiales moyennes au moment de la réalisation de l’ouvrage (généralement comprises entre

+10°C et +25°C) et les températures extrêmes peuvent être évaluées en admettant un

coefficient de dilatation thermique α = 11× 10-6 /°C.     



Chapitre III :
Pré dimensionnement

des éléments
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III.1-Etude de la couverture :

La couverture est destinée pour couvrir et isoler la structure de milieu extérieure (l’aire
libre) vis-à-vis de différentes actions comme le vent, la neige…etc.

Donne notre cas on utilise une couverture en panneaux sandwich de type (voir annexe 1) et à
partir de l’annexe en détermine la charge du vent afin d’estimer le poids propre et l’épaisseur
de ce panneaux et l’entraxe entre les pannes.

Notre panneau double peau monolithiques est constitué de :

 Deux tôles de parement intérieur et extérieur.
 Une âme en mousse isolante.
 profils latéraux destinés à protéger l’isolant et réaliser des assemblages aisés.

Le panneau sandwich nous offres plusieurs avantages on site :

 Le par vapeur.
 Une meilleure isolation et étanchéité.
 Une bonne capacité portante.
 Un gain de temps appréciable au montage.

Figure 3.1 : Schéma statique.

D’après l’étude au vent, on a une charge de 1487,70 N/m² ce qui nous donne un panneau
sandwich de 40 mm d’épaisseur et de son poids propre 10,05 Kg/m² l’entraxe de 2,08m.

La charge des accessoires est égale à 3 Kg/m².

Figure 3.2 : Panneau sandwich voir la fiche technique (annexe 01).
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III.2- Etude des pannes :

2.1. Définition :

Les pannes sont des éléments qui ont pour fonction de supporter la couverture et les
charges qui lui reviennent, sont disposées parallèlement à la ligne de faitage, dans les plans
des versants. Elles sont calculées en flexion déviée, sous l’effet des charges permanentes et
d’exploitation et des charges climatiques.

2.2. Données de calcul :

Les pannes sont réalisées en profilé I et U à section laminé ou en forme E, Z formé à

froid pour les grandes portées.

 Pannes de 6m de portée réalisée en profilé (I)

 L’espacement entre axe des pannes est de 2,08 m

 Toiture à traverse avec une pente de 9,09°

Figure 3.3 : Disposition de la panne sur la toiture.

Figure.3.4 : La pente de calcul.
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2.3. Détermination des charges et surcharges :

a) Les charges permanentes :

 Poids propre de la couverture (panneau sandwich)……………10,05 Kg/m²

 Poids propre d’accessoires d’attache……………………………3 Kg/m²

 Poids propre des pannes est estimé…………………………….15 Kg/ml

e : espacement entre les pannes est : e = 2.08m

  mlKNmlKgG /4248,0/48,4215
09.9cos

08,2
305,10 


















G = 0,4248 KN /ml

b) Surcharge d’entretien P :

Dans le cas des toitures inaccessible on considère uniquement dans les calculs une
charge d’entretien qui est égale au poids d’un ouvrier et de son assistant et qui est
équivalente à deux charges concentrées de 100 kg chacune située à 1/3 et 2/3 de la
portée de la panne.

Figure 3.5 : Schéma statique sous charge d’entretien.

ࡹ  ࢞ࢇ = �×  = ࡺࡷ� .

La charge uniformément répartie (P) due à la surcharge d’entretien est obtenue en égalisant
les deux moments max dues à P aux charges ponctuelles Peq.

  panneaccesoirecouverture P
e

PPG 

















cos

mlkgP

l

P
p

l
P

l
PM

eq

eq

eq

/44,44

6

100

3

8

3

8

8

²

3
max
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100 kg100 kg

1/3 1/3 1/3 L

Mp

Meq

Peq

Figure 3.6 : Moment due à la charge d’entretien.

a) Surcharge climatique due au vent :

La panne la plus sollicité est celle exposé au vent sur la façade latérale gauche et

latérale droite avec Cpi = + 0,8 chargée en zone F et G.

V1 = - 1,487 KN/m²

V1 = −1,487 × 2,08 = ݈݉/ܰܭ�3,092−

b) Surcharge climatique due à la neige :

S = 0,148 KN/m²

S = 0,148 × 2,08 = ݈݉/ܰܭ�0,307

2.4. Combinaison des charges les plus défavorables:

 Les charges et surcharges appliquée :

G = 0,424 KN/ml

Q = 0,444 KN/ml

V = - 3,092 KN/ml

S = 0,307 KN/ml

 Décomposition des charges :

 Suivant l’axe Z-Z

Gzz = G cos α =0,424 cos 9.09= 0,418 KN/ml 

Qzz = Q cosα = 0,444 cos 9.09= 0,438 KN/ml 

Vzz = -3,092 KN/ml

Szz = S cosα = 0,307 cos 9.09= 0,303 KN/ml 
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 Suivant l’axe Y-Y

Gyy = G. sin α =0,424 sin 9.09= 0,066 KN/ml 

Qyy = Q. sin α = 0,444 sin 9.09= 0,070 KN/ml 

Vyy = 0 KN/ml

Syy = S. sinα = 0,307 sin 9.09= 0,048 KN/ml 

2.5. Combinaisons d’actions :

 ELU

 Axe Z-Z :

Gmin + 1,5.V = 0,418 – 1,5×3,092 = -4,22 KN/ml

1,35.Gz,max + 1,5.Sz = 1,35×0,418 + 1,5×0,303 = 1,018 KN/ml

1,35.Gz,max + 1,5.Qz = 1,35×0,418 + 1,5×0,438 = 1,221 KN/ml

 Axe Y-Y :

1, 35.Gy, min + 1, 5.Qy = 1, 35×0,066 + 1, 5×0 = 0,089 KN/ml

1, 35.Gy, max + 1, 5.Sy = 1, 35×0,066 + 1, 5×0,048 = 0,161 KN/ml

1, 35.Gy, max + 1, 5.Qy = 1, 35×0,066 + 1, 5×0,070 = 0,194 KN/ml

 ELS

 Axe Z-Z:

Gz + V = 0,418 – 3,092 = -2,674 KN/ml

Gz + Sz = 0,418 + 0,303 = 0,721 KN/ml

Gz + Qz = 0,418 + 0,438 = 0,856 KN/ml

 Axe Y-Y :

Gy + Sy = 0,066 + 0,048 = 0,114 KN/ml

Gy + Qy = 0,066 + 0,070 = 0,136 KN/ml

2.6. Pré dimensionnement :

Le pré dimensionnement se fait par la condition de la flèche :

cm
L

f
EI

lq
f adm

s 300
200

600

200384

5 4



Suivant l’axe Z-Z :
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4

5

144

25,716
101,238400,3

10600)674,2(5

384375.2

5
cm

E

lq
I s

y 












Donc on choisit IPE 160.

Ses caractéristiques sont :

























mlKgG

cmH

cmA

cmI

cmI

z

y

/8.15

16

1.20

31.68

3.869

2

4

4

Le poids propre réel G :

  pannesaccessoirecouverture P
e

PPG 

















cos

  mlKgG /28,438,15
09,9cos

08,2
305,10 


















G = 0,432 KN/ml

Gz = 0,432 cos 9,09 = 0,426 KN/ml

Gy = 0,432 sin 9,09 = 0,068 KN/ml

2.7. Dimensionnement des pannes :

Les pannes sont dimensionnées pour satisfaire les conditions suivantes :

 Condition de la flèche.

 Condition de résistance.

2.7.1. Les combinaisons de calcul :

 


















mlKNq

mlKNq

QGq

QGq

y

z

yyy

zzz

/194,0070,05,1066,035.1

/232,1438,05,1426,035,1

5,135,1

5,135,1
1

 


















mlKNq

mlKNq

VGq

VGq

y

z

yy

zz

/089,005,1066,035.1

/212,4092,35,1426,0

5,135.1

5,135.1
2
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mlKNq

mlKNq

SGq

SGq

y

z

yyy

zzz

/161,0048,05,1066,035.1

/029,1303,05,1426,035,1

5,135.1

5,135,1
3

2.7.2. Détermination des sollicitations :

 Moments :

 Sous le vent :

Axe Z-Z mKN
lq

M z
y .954,18

8

00,6)212,4(

8

22






Axe Y-Y mKN
lq

M
y

z .400,0
8

00,6089,0

8

22






 Sous charge d’exploitation :

Axe Z-Z mKN
lq

M z
y .544,5

8

00,6232,1

8

22






Axe Y-Y mKN
lq

M
y

z .873,0
8

00,6194,0

8

22






 Sous charge de la neige :

Axe Z-Z mKN
lq

M z
y .630,4

8

00,6029,1

8

22






Axe Y-Y mKN
lq

M
y

z .724,0
8

00,6161,0

8

22






 Effort tranchant max sera (le plus défavorable) :

KN
ql

V 636,12
2

00.6212,4

2
max 




 Effort tranchant due au poids propre :

KN
ql

VG 278,1
2

00.6426,0

2





La combinaison sera comme suit :

  KNVVV G 232,20636,125,1278,1max5,1max 
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2.7.3. Vérification de la résistance des pannes :

a) Vérification à l’effort tranchant :

La vérification à l’effort de cisaillement est donnée par la formule suivante :

plzz VV max,

0
3 M

yvz

plz

FA
V




 EC3 Art 5.4.6 (2)

Avec :

plzV : Effort tranchant résistant de la section.

vzA : Aire de cisaillement.

  tfrtwtfbAAvz  22

  ²99,1274,09,025,074,02,821,20 cmAvz 

KNVplz 22,160
1,13

5,2399,12







 Sous le vent :

KNVKNV plzz 22,160299,16max,  Vérifiée.

b) Vérification au diversement :

Remarque : ࡹ ࢟,ࢊ࢙ sera calculé sous l’action du vent.

mlKN
Lq

M z
sdy /954,18

8

²6212,4

8

².





La vérification à faire est : (1)5.5.2ArtEC3
1

.

M

yypl

wtlsdy

fw
M







 

t.déversemendecritiquemomentleest:

.defonctionenréductiondetcoefficien:

1classedesection1

5,0

1

LTlt

w

.

cr

LT

cr

yw

LT

M

M

fW
ypl
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C1, C2, C3 : facteurs dépendant des conditions de charge et d’encastrement.

C1 = 1,132 , C2 = 0,459 , C3 = 0,525 ;

K et Kw : les facteurs de longueur effective avec : K=1 appui simple (rotation libre /ZZ)
Kw=1(gauchissement).

L=longueur de maintien latéral = la distance entre le lierne et le portique L/2= 3 m.

Zg = Za –Zs

















F.1.1ArtEC3symétriquedoublementsection0

F.1.1figureEC3symétriquedoublementsection0

.verticalechargelasous8

vent.lesous8

j

s

a

a

Z

Z

cmZ

cmZ

Zg =Za –Zs = -8 cm sous le vent

It = 3,6 cm4 , Iw = 3975 cm6

 Sous le vent :

 
      0)08,0(459,0008,0459,0

28,6814,3

6,34,03

28,68

3975,0
.

1

1

31

28,681,214,3132,1 2

1

2

2

22

2

2















































crM

mKNMcr .42,35

91,0
10.42,35

235.10.9,123.1
3

6






LT

4,091,0 LT Donc il y a risque de diversement

Profilé laminé ; α = 0,21 ;     

On calcul
LT à l’aide du tableau 5.5.2 de L’EC03 :

LT =0,91

727,0LT , mKNM sdy .95,18

mKNM sdy .243,19
1,1

10.235.9,123
.1.727,0

3




Vérifier (pas de risque de diversement)

 
      (1)F.1.2ArtEC3...

.
. 32

2

1

2

322

22

2

2
1








































 jgjg

z

t

z

w

W

z
cr ZCZCZCZC

EI

GIKL

I

I

K

K

KL

EIc
M





LT(a)Courbe 

mKNmKNM sdy .243,19.954,18 
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Donc la stabilité de la panne vis-à-vis du déversement est vérifiée.

a) Condition de résistance :

La condition à vérifier est :

1
..
































zpl

z

ypl

y

M

M

M

M
EC03Art 5.4.8.1(11)

   Avec :      α = 2 (profilé en I laminé), β = 1(l’effort normal est nul). 

 Sous le vent :

1513,0
13,6

400,0

11,29

577,17
12


















Vérifier.

 Sous charge verticale :

1178,0
13,6

873,0

11,29

544,5
12


















Vérifier.

Donc la section IPE 160 est vérifiée à l’ELU.

2.7.4. Vérification à L’ELS :

a) Combinaisons de calcul :

 


















KNq

KNq

QGq

QGq

y

z

yyy

zzz

136,0070,0066,0

864,0438,0426,0

1

 


















KNq

KNq

VGq

VGq

y

z

yyy

zzz

066,00066,0

666,2)092,3(426,0

2

 


















KNq

KNq

SGq

SGq

y

z

yyy

zzz

114,0048,0066,0

709,0303,0426,0

3

b) Calcul de la flèche :
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200

.

384

5 4 L

EI

lq
f s 

 Suivant l’axe Z-Z :

cm
L

cmf z 00,3
200

45,2
1,2.3,869

)00,6.(66,2

384

5 4

 Vérifiée

 Suivant l’axe Y-Y :

cm
L

cmf y 50,1
200

2040,0
2100031,68

)300(10136,0

384

05,2 42









Vérifiée

Donc on choisit pour toutes les pannes un IPE 160

III.3- Calcul des liernes :

3.1. Définition :

Les liernes sont des tirants, qui fonctionnent en traction et qui sont soumis à des efforts
croissants.

Les efforts de traction sollicitant les liernes ne peuvent pas être transmis aux pannes
faitières, elles sont généralement formées de barres rondes ou de petites cornières. Leurs rôles
principal est d’éviter la déformation latéral des pannes.

Figure 3.7 : Présentation des liernes.
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Figure 3.8 : Représentation des efforts sur les liernes.

3.2. Calcul des efforts de traction :

Effort de traction dans le tronçon de lierne L1 provenant de panne sablière.

KN
Lq

T uy 301.0
2

6

2

161.0
25.1

22
25.11 

 Effort dans le tronçon L2

KNT
Lq

T uy 602.0301.0
2

6

2

161.0
25.1

22
25.1 12 

 Effort dans le tronçon L3 :

KNT
Lq

T uy 903.0602.0
2

6

2

161.0
25.1

22
25.1 23 

 Effort dans le tronçon L4 :

KNT
Lq

T uy 204.1903.0
2

6

2

161.0
25.1

22
25.1 24 

 Effort dans la diagonale L5 :

KNT
Lq

T uy 505.1204.1
2

6

2

161.0
25.1

22
25.1sin2 45  

KNTarctg 631.1
474.27sin2

505.1
474.27

4

08.2
05

0 












3.3. Dimensionnement des liernes :

Le tronçon le plus sollicité est L5 ou l’effort exercé est ܰ௧,௦ௗ = ܰܭ�1,631 la condition de

résistance impose que :
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ܰ௦ௗ ≤ ܰ Avec :
y

tsdm

m

y

pl
f

N
A

f
AN


 0

0





cmcmA

cmAA

29.0
14.3

069.04
069.0

4

069.0
5.23

631.11

2
2

2

















Pour des raisons pratique, on opte pour une barres rondes de diamètre =8mm.

III.4- Calcul de l’échantignolle :

4.1. Définition :

L’échantignolle est un dispositif de fixation permettant d’attacher les pannes aux

fermes, le principal effort de résistance de l’échantignolle est le moment de renversement dû

au chargement (surtout sous l’action de soulèvement du vent). L’échantignolle est sollicité à

la flexion simple.

L’excentrement « t » est limité par la condition suivante : 

















2
3

2
2

b
t

b

Donc notre cas on adopte une échantignolle soudé sur la ferme.

Figure 3.9 : Echantignolle.

Pour un IPE160









cmh

cmb

16

2,8

cmt 3,122,8  Soit t = 10cm.
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a

e

4.2. Détermination des sollicitations :

a) Calcul des réactions :

L’échantignolle reprend 02 pannes, donc la réaction sera doublée.

Figure 3.10 : schéma statique des charges appliquées.

Sous combinaison on a :

ܳ = ܩ  − 1,5ܸ = 0,418 − 1,5 × 3,092 = ݈݉/ܰܭ�4,22−

ܳ௬ = ௬,ܩ1,35  + ௬ݍ1,5 = 1,35 × 0,066 + 1,5 × 0 = ݈݉/ܰܭ�0,089

 Calcul des réactions :

���ܴ ௭ = ௭ݍ ×


ଶ
= 4,22 ×



ଶ
= ܰܭ�12,66

ܴ = ௬ݍ0,375 ×


ଶ
= 0,375 × 0,089 ×



ଶ
= ܰܭ�0,100

 Calcul du moment max :

ܯ ௫ = 2ܴ ×


ଶ
+ 2ܴ௭ × =ݐ 2 × 0,100 ×

,ଵ

ଶ
+ 2 × 12,66 × 0,1 = ܰܭ�2,548 .

4.3. Calcul de l’épaisseur de l’échantignolle :

Le moment max est tiré de l’équation précédente : Mmax = 2,548 KN.m

ߪ = ܯ ௫ ×


ଶ
≥ܫ/ ௬ܨ  ெ  ௫�./ଶ

.య/ଵଶ
≤ ௬ܨ  ெ ೌೣ

×మ
≤ ௬ܨ

On a :
Fya

M
e




max.6
, section rectangulaire

Donc  cme 80,1
5.2320

²10.548,2.6





Figure 3.11 : Dimensions de l’échantignolle

Donc on adopte une échantignolle d’épaisseur e = 20 mm.
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III.5- Calcul des fermes :

5.1 Définition :

Les fermes sont les poutres maitresses d’un comble. Elles sont constituées le plus souvent, par

des barres rectilignes, situées dans un même plan, assemblé entre elles selon des triangles,

elles sont composées :

- d'une membrure supérieure (arbalétrier).

- d'une membrure inférieure (entrait).

- d'une âme treillis constituées d'élément verticaux (montant) et oblique

(diagonales) elles sont généralement articulées à leurs appuis.

5.2. Hypothèses de calcul :

 Les barres sont considérées comme rigides et indéformables. En fait

l’allongement ou le raccourcissement des barres, pris individuellement, sont faibles. Leurs

cumuls exigent cependant de vérifier la déformation globale de la flèche.

 les barres sont considérées comme articulées, sans frottement, aux nœuds. En

fait les assemblages aux nœuds se font par boulons, rivets ou soudures sur goussets. Leurs

plus ou moins grandes rigidités correspondent à des encastrements plus ou moins parfait.

De ce fait, les calculs qui prennent en compte des articulations, placent en sécurité

et conduisent à surestimer les efforts, donc les sections des barres, d’au moins 10%.

 Les axes neutres des barres sont supposés concourants aux nœuds ou elles

convergent.

 Le poids propre des barres est négligé vis-à-vis des charges extérieures

sollicitant le système.

 La ferme est considérée comme reposante sur deux appuis.

 Les forces extérieures sont supposées être situées dans le plan du système et

appliquées aux nœuds, ce qui conduit à des efforts normaux, exclusivement, dans

les barres (compression, traction).

 Les calculs sont effectués exclusivement en élasticité, l’utilisation des

propriétés plastiques de l’acier ne s’appliquent pas aux poutres ajourées.

 L'étude se fait selon la combinaison la plus défavorable des combinaisons

suivantes :

- Cas de soulèvement : G+1.5W

- Cas de la neige seule : 1.35G+1.5S

Le schéma statique de la ferme à étudier :

La ferme a une longueur de 25m avec des forces concentrées dues aux

charges transmises par la toiture . Et le schéma statique est le suivant :
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Figure 3. 12 : Schéma statique de la ferme.

5.3. Détermination des forces revenantes à la ferme la plus sollicitée :

On a des fermes de forme trapézoïdale de 25,00 m de longueur supportant 6 pannes par
versant. L’entre axes horizontal des pannes est de 2,08 m ; L’entre axe des fermes est de 6 m.

On dimensionne les barres de la ferme les plus sollicitées en compression et en traction.
(Membrure supérieure, membrure inférieure, montants, et diagonales).

Les deux combinaisons utilisées sont directement injectés dans le logiciel.

Charges revenantes à chaque nœud :

Figure 3.13 : Surface afférente d’un nœud



Chapitre III Pré dimensionnement des éléments

Page 52

1.A.a Nœud intermédiaire :

La surface afférente à ce nœud est de : S=2.08×6= 12.48 m2

Poids propre :
- La couverture (les panneaux sandwich) + accessoires de pose…..0,13×12,48=1.622 kN

- La panne (IPE 160)…………………………………………………0, 161×6=0.966 kN

- Les contreventements (la moyenne des contreventements pour les halls est de 3 à 5

Kg/m2)* ……………………………………………………….……0,04×12.48= 0,49 kN

- Le poids propre de la ferme est pris en considération par le logiciel de calcul Autodesk

ROBOT 2012

- TOTAL = 3.078 KN

 Surcharge Climatique :

 Surcharges du vent :

 La zone la plus chargée est H dont Cpi =0,8

 qj =-1,093kN/m2

 V=qj×S=-1,093×12.48 = -13,640 kN

 Surcharges de la neige :

 Smax = 0,148 kN/m2

 La surface revenant à chaque nœud est de 12.6 m2

 Donc S=0,148× 12.48= 1,847kN

 Nœud de rive :

S = 1.04 x 6 = 6.24 m²

 Poids propre

- Couverture (les pan sandwich) + acc de pose……..…... ……….…0,13×6.24=0,811KN

- La panne (IPE 160)…………………………………………………0, 161×6=0,966 KN

- Contreventements (la moyenne est 3 à 5 Kg/m2) …………………0,04×6.24 =0,249 KN

TOTAL………………………………………………………….….……........ 2.026 KN

 Surcharges du vent

V=qj×S=-1,487 × 6.24 =- 9.278 KN

 Surcharges de la neige

S=0,148×6.24 = 0,9235 KN

Les efforts dans les éléments de la ferme sont obtenus à l’aide d’un modèle 2D avec le
logiciel ROBOT 2012. Et ceux en donnant une section forfaitaire à tous les éléments de la
ferme
On enregistre seulement les efforts max dans les différents éléments de la ferme :
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Tableau III.1 : Efforts max dans les éléments de la ferme.

traction compression

Les diagonaux
L’effort max kN 98.22 172.18

La combinaison 1.35G+1.5S 1G+1.5Vdépression

Membrure inferieures
L’effort max kN 180.63 315.63

La combinaison 1.35G+1.5S 1G+1.5Vdépression

Membrures supérieures
L’effort max kN 316.64 181.34

La combinaison 1.35G+1.5S 1G+1.5Vpression

montants
L’effort max kN 97.97 54.43

La combinaison 1G+1.5Vdépression 1.35G+1.5S

5.4. Pré dimensionnement des éléments :

Les éléments sont pré dimensionnés à la base des efforts normaux Nsd qui les

sollicitent. Et ils doivent vérifier la condition suivante :

ܰ=
∗

ఊ బ
≥ ܰ ௫ D’où A>

ே ೌೣ∗ఊ బ

ே

Avec : ߛ =1.1

235=ݕ݂

Tableau III.2 : Section des éléments et barres choisies.

N max kN A cm² Cornières choisies

membrures supérieures 316.64 14.82 2L (70x70x7)=18.8cm²

membrures inférieures 315.63 14.77 2L (70x70x7)=18.8cm²

Montants 97.97 4.59 2L (40x40x4)=6.16cm²

Diagonale 172.18 8.06 2L (50x50x5)=9.6cm²

Les barres choisies sont en doubles cornières.

5.4.1 Vérification des éléments comprimés au flambement :
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Figure 3.14 : Cornières à ailes égales.

La résistance de calcul au flambement d’un élément comprimé est :

Nc.rd=߯ ∗ ∗ܽߚ ܣ ∗ ߛ݉/ݕ݂ 1

1=ܽߚ section transversale de classe 1.

߯Coefficient de réduction pour le mode de flambement considéré.

 ߯= min (߯y;�߯ z)

 i߯=1/(߶݅+ ට(߶ ଶ݅− ²ߣ )݅

 ߶i=0.5×(1+ߙ× ൫݅ߣ − 0.2൯+ ߣ݅ ²)

 facteur=ߙ d’imperfection tiré du tableau 55.1 du CCm97

 Si ߣ (l’élancement réduit) < 0.2 alors il n’y as pas lieu de tenir compte du

risque de flambement.

Avec :

- ℓ : Longueur de flambement la barre qui sera égal a la longueur de la barre.et 

qui le plus défavorable.

- A : section de la cornière

- Ia : inertie d’une cornière par rapport à l’axe (z)

- Ib : inertie d’une cornière par rapport à l’axe (y)

- Iy=2×Ia

- Iz=2×[Ib+Ac×delta²]. (Théorème de Huygens)

iy=ට
ூ௬


; ௬ߣ =

ℓ

௬
et =ߣ

ఒ

ఒଵ

iz=ට
ூ௭


; ௭ߣ =

ℓ

௭
et =ߣ

ఒ

ఒଵ

Avec 1ߣ = /ܧ]ߨ 0.5[ݕ݂ = 93.9 pour fy=235 et E=2.1x105MPa

 Détermination de la valeur de l’élancement réduit pour toutes les barres :
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Tableau III.3 : Résumer des calculs pour toutes les barres.

Membrures
supérieures

Membrures
inférieures

montants diagonale

type de barre 70x70x7 70x70x7 40x40x4 50x50x5

ℓ cm 209 208 200 277

Section A cm² 9.9 9.9 3.08 4.8

Inertie Ia cm4 42.3 42.3 4.47 10.96

Inertie Ib cm4 42.3 42.3 4.47 10.96

Inertie Iy cm4 84.6 84.6 8.94 21.92

Inertie Iz cm4 262.8 293.7375 15.1 43.52

Rayon de giration iy cm 2.923 2.923 1.70 2.137

Rayon de giration iz cm 5.152 5.447 2.214 3.011

௬ߣ
71.495 71.153 117.391 129.622

௭ߣ
40.565 38.186 90.327 91.993

Elancement réduit ݕߣ: 0.761 0.758 1.250 1.380

Elancement réduit : ݖߣ
0.432 0.407 0.962 0.980

Vérification : >0.2 >0.2 >0.2 >0.2

Toutes les barres ont un élancement dans les deux sens supérieur à 0.2, donc elles doivent être
vérifiées au déversement.

5.4.2 Vérification au déversement :

Tableau III.4 : Résultats de calcul pour vérification au déversement.

Barre Membrures supérieurs Membrures inferieurs montant Diagonale

߶ y 0.927 0.924 1.539 1.742

߶ z 0.650 0.633 1.149 1.171

߯ y 0.686 0.689 0.411 0.357

߯ z 0.880 0.894 0.562 0.552

߯min
0.686 0.689 0.411 0.357

Ncrd pour
deux

cornières

290.344 291.310 54.025 73.128

Effort
sollicitant

316.64 315.63 97.97 172.18

Vérifications Non Vérifié Non Vérifié Non Vérifié Non Vérifié
On est dans l’obligation de choisir des sections plus grandes et de refaire les calculs :
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Barre Cornières déjà prises Les nouvelles cornières

membrures
supérieurs

2L (70x70x7)=18.8cm²
2L :75x75x8 : A= 22.8mm²

membrures
inferieurs

2L (70x70x7)=18.8cm² 2L :275x75x8 A=22.8mm²

Montants 2L (40x40x4)=6.16cm² 2L : 50x50x4 A=9.6mm²

Diagonale 2L (50x50x5)=9.6cm² 2L : 65x65x7 A=17.4mm²

Membrures supérieurs Membrures inferieurs montant diagonal

type de barre 75x75x8 75x75x6 50x50x4 65x65x7

ℓ cm 209 208 200 277

Section A cm² 11.4 11.4 4.8 8.7

Inertie Ia cm4 58.87 58.87 10.96 33.43

Inertie Ib cm4 58.87 58.87 10.96 33.43

Inertie Iy cm4 117.74 117.74 21.92 66.86

Inertie Iz cm4 322.94 358.565 31.52 106.01

Rayon de giration iy cm 3.214 3.214 2.14 2.772

Rayon de giration iz cm 5.322 5.608 2.563 3.491

௬ߣ
65.033 64.722 93.590 99.921

௭ߣ
39.268 37.088 78.047 79.353

Elancement réduit ݕߣ:
0.693 0.689 0.997 1.064

Elancement réduit : ݖߣ 0.418 0.395 0.831 0.845

Vérification : >0.2 >0.2 >0.2 >0.2

Vérification du déversement :

Barre : Membrures supérieurs Membrures inferieurs montant Diagonal

߶ y 0.861 0.857 1.192 1.278

߶ z 0.641 0.626 1.000 1.015

߯ y 0.729 0.731 0.542 0.504

߯ z 0.888 0.900 0.643 0.634

߯min
0.729 0.731 0.542 0.504

Ncrd pour deux
cornières

355.224 356.220 111.130 187.226

Effort sollicitant 316.64 315.63 97.97 172.18

Vérifications Vérifié Vérifié Vérifié Vérifié
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Conclusion :

Les sections choisies sont données donnés dans le tableau suivant :

Section choisieEléments

2L (75x75x8)Membrures supérieures

2L (75x75x8)Membrures inférieures

2L (50x50x4)Montants

2L (65x65x7)Diagonales

Tableau III.5 : Sections des éléments de la ferme.

III.6- Dimensionnement des poteaux métallique :

Les poteaux sont des éléments verticaux de l’ossature, ils sont soumis à la compression et

éventuellement à la flexion selon le système statique adopté.

-Un effort de compression dû aux charges climatique (neige, vent).

-Un effort de flexion dû aux posée horizontalement du vent pour cela et pour les raisons de

sécurité.

On prend un HEA400 qui en principe peut supporter toutes les charges qui lui sont transmise.

dans les caractéristiques sont :

profile H

cm

B

Cm

Tw

cm

Tf

cm

A

cm2

Iy

cm4

Iz

cm4

Wply

cm3

Wplz

cm3

HEA400 39 30 1,1 1,9 159 45070 8564 2562 872,90

6.1. Evaluation des charges et surcharges :

a) Charges Permanente G:

 Poid propre du HEA 400………………………………..1,248 KN/m²

 Poid propre de la couverture……………………………0,1005 KN/m²

 Accessoires de pose………………………………….....0,03 KN/m²

 Les pannes IPE 160……………………………………..0,158/6=0,0263 KN/m²

 Etanchéité……………………………………………….0,03 KN/m²

 La ferme…………………………………………………18,64/25=0,7456 KN/m²

G : charge revenant au Poteau

ܩ = (1,248 + 0,1005 + 0,03 + 0,0263 + 0,03 + 0,7456) × 6 = ݉/ܰܭ�13,08 �݈

b) Surcharge climatique de neige :

ܰ = 0,148 × 6 = ݈݉/ܰܭ�0,888
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c) Surcharge climatique du vent :

V = −1,487 × 6 = ݈݉/ܰܭ�8,922−

Les combinaisons de charges :

mlKN

VGQ

mlKN

VNGQ

mlKN

NVGQ

/46,26

922,85,108,13

5,1

/02,27

922,86,05,1888,05,108,1335,1

6,05,15,135,1

/42,44

888,06,05,1922,85,108,1335,1

6,05,15,135,1

3

2

1



















Calcul du moment de la tête de poteau :

mKN
Lq

Msd

KN
Lq

Nsd

V

G

.41,202
8

11922,85,1

8

94,71
2

1108,13

2
22

















6.2. Vérification de la stabilité de ce poteau :

a) Vérification de la flèche :

NbrdNsd  La section de class 1  AB =1

595,1
9,93

86,149

486,0
9,93

72,45

86,149
34,7

1100

72,45
84,16

11007,0

1
235

235235
9,93

1

1

1






























z
z

y
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Ly
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iy

Ly
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Section en I laminé :
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)5,0486,04,0(486,0
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1,1

2350101591311,0

9280,0

4,05,0

924,0953,0

486,05,0

924,0

2

0
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Vérifiée

6.3. Vérification de l’importance de l’effort normale :

    1,048,0
1,15,2310159311,0

128,5
2

0min





 

MfyA

Nsd



Puisque l’élancement important et l’effort normale est aussi important on doit vérifier la

stabilité :

   
1

00

min








MM

fyWpLy

MsdKy

fyA

Nsd




Calcul de Ky :
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168,0

1,1
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41,202084,0
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235010159311,0

²1094,71
2












Vérifiée

Donc le poteau HEA 400 est stable pour notre structure.

III.7- Pré dimensionnement des éléments en béton :

7.1. Les poutres de chainages :

Elles sont disposées sur les poteaux, leur hauteur est donnée selon la condition suivante :

1015
maxmax L

h
L



Lmax : portée maximale entre nus d’appuis de deux poutres principales.

Lmax = 550 cm

36,66 cm ≤ h ≤ 55 cm 

- Vérification :

Selon les recommandations du RPA 99(version2003), on doit satisfaire les conditions

suivantes :

7.5.1ArtV200399RPA

4

30

20



















b

h

cmh

cmb

Sachant que b : largeur de la poutre.

h : hauteur de la poutre.

Soit : h= 40 cm et b = 30 cm

On a : b = 30 cm > 20 cm
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h = 40 cm > 30 cm vérifiée

h/b = 40/30 = 1,33 < 4

Donc on adopte pour les poutres de chainages la section ×�࢈) (ࢎ = (× )ࢉ ²

7.2. Les poteaux :

Le pré-dimensionnement des poteaux se fait :

 à la compression centrée.

 Vérification au flambement.

Les calculs seront menés pour un poteau qui

reprend les grandes surfaces afférentes.

Le RPA 99 préconise en zone sismique IIa que :

Les poteaux doivent avoir les sections suivantes :

 Min (b, h) 25cm

 Min (b, h)
20

eh


 4
4

1


h

b

 h
e

: la hauteur libre du portique

On a : ℎ = 3,54�݉ .

Figure 3.15 : Dimensions du poteau.

On adopte préalablement la section des poteaux :

࢈ ࢎ�× = (× )ࢉ� 

7.3. Descente de charge :

La descente de charges est le chemin suivit par les différentes actions (charges et surcharges)

du haut vers le bas avant sa transmission au sol, on effectuera la descente de charges pour le

poteau le plus sollicité et qui a souvent la plus grande surface afférente
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Figure 3.16 : Surface afférente d’un poteau.

La surface afférente :

S= 12,50× 6,50= 81,25 m²

a) Les charges et surcharges :

 poids propre de la couverture (panneaux sandwichs) ……...0, 1005×81,25 =8,165KN

 poids propre d’accessoires d’attache …………………………0, 03×81,25 =2,437KN

 poids propre des contreventements (poids forfaitaire)...……….0, 04×81,25 =3,25KN

 Poids propre de la ferme …………………………………………………….18,64 KN

 poids propre de la panne …………………………………….(0,158×6)×2 =1,896 KN

 poids propre des poutres…………………….……......25× (6×0,40×0,30) ×2 =36 KN

 poids propre des mur……………………….................2x(9x3,54x0.4×6)=152,92 KN

 poids propre des poteaux…………………………………......25× (6×0,5×0,8) =60KN

Poids total G=283,30kN

b) Effet de la neige :

Nn = 0,148 KN/m²

Nn = 0,148× 283,30 = 41,92 KN

7.4. Vérification du poteau (40x50) :

Nu =1,35 G + 1,5 N = 1,35 × 283,30 + 1,5×41,92 =445,33 KN

A- Vérification à la compression simple :

²0294,0
256,0

1033,441

6,0

bétondusection:Bavec6,0

3

28

28

mB
f

N
B

f
B

N

C

u

C
u
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Vérifier²0294,0

²2,05,04,0Ba

mB

mOn





7.4.2. Vérification au flambement :

D’après le BAEL 91 on doit vérifier que :
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Br : Section réduite du béton.

As : Section des armatures.

  ɣb : coefficient de sécurité du béton.

  ɣs : coefficient de sécurité des aciers

  α : coefficient en fonction de l’élancement λ. 

Le rapport As/B = 2%
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On calcul l’élancement
i

l f


lf : Longueur de flambement.

l0: Longueur du poteau.

i : Rayon de giration :
B

I
i 

I: moment d’inertie :
12

3

11 hb
I




²2,05,04,0

625,275,37,07,0 0

mB

mll f





115,0
2,0
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3
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3
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²0209.0

02.0
15,1

400

5,19,0

25
88,2

1033,441 3

mBr 



















On a : Br = (40-2,5) × (50-2,5)=0,178m²

Br =0,178 > 0,0209

Donc le poteau ne risque pas au flambement.

7.5. Les Dimensions adoptées :

Après avoir fini le pré dimensionnement des éléments structuraux et que nous avons fait

toutes les vérifications nécessaires, nous avons adopté les sections suivantes :

 Les poutres de chainages (40 × 30) cm².

 Poteaux en béton armé (40 × 50) cm².



Chapitre IV :
Etude du plancher mixte
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IV.1- Introduction :

Dans le monde de la construction, l'association de l'acier et du béton est la

combinaison la plus fréquemment utilisée. Bien que de nature différente, ces deux

matériaux peuvent être complémentaires :

 Le béton résiste en compression et l'acier en traction.
 Les éléments métalliques sont relativement élancés et sujets au voilement;
 le béton peut empêcher ce voilement.
 Le béton assure à l'acier une protection contre la corrosion et une isolation

thermique aux températures élevées (augmentation de la résistance au feu).

 Sous réserve d’une disposition appropriée, l'acier permet de rendre la

structure ductile.

Pour que l’ensemble travaille de façon monolithique, il faut s’assurer que les

efforts sont bien transmis entre la poutre et le béton de la dalle. C’est le rôle des

connecteurs.

Figure 4.1 : Schéma des composants du plancher mixte

IV.2-Etude de la dalle collaborant :

 Dalle en béton armé d’épaisseur t = 10cm.

 Coefficient d'équivalence (acier – béton) : n =
ாೌ

ா್
= 20,65

 Coefficient de retrait du béton =ߝ: 2 × 10ିସ

 Contraintes admissibles des matériaux :
 Pour l'acier : ௬݂ = 235 Mpa

 Pour le béton :�݂ଶ଼ = 25 Mpa
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Figure 4. 2 : Schéma de la trame supportant les planchers

IV.3-Evaluation des charges :

Ce sont les actions correspondant aux mobiliers et aux personnes qui habites ou

fréquemment l’immeuble. Pour cela le règlement technique DTR-BC 2.2 (charges et

surcharges) nous fixe les valeurs des charges et surcharges.

a) Les charges permanentes :

Tableau IV.1 : Evaluation des charges permanentes.

Nature de
l’élément

Matériau Epaisseur
(cm)

Poids
surfacique
(KN/m2)

Valeur de la

charge totale

(KN/m2)

Plancher

Revêtement
en carrelage

2 0.5

5.09

Mortier de
pose

2 0.2

Lit de sable 3 0.54

Enduit en
plâtre+mur de

séparation

2+9 1.2

Tôle type
TN40

0.15

Dalle en
béton armé

10 2.5
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b) Les surcharges d’exploitation(Q) :

Plancher courant : = 2.5 KN / m² (usage bureau)
Méthode de calcul :
Le calcul de plancher mixte se fait en deux phases :
 Phase de construction
 Phase finale

 Méthode de calcul

a) Phase de construction :

Le profilé d'acier travail seul et les charges de la phase de construction sont :

 Poids propre du profilé

 Poids propre du béton

 Surcharge de construction (ouvrier)

b) Phase finale :

Le béton ayant durci, donc la section mixte (le profilé et la dalle) travaillant ensemble.

On doit tenir compte des charges suivantes :

Figure 4.3 : Schéma statique de la solive.

IV.4- Pré dimensionnement des solives :

On a les caractéristiques suivantes :

Portée de la solive : ݈= 6�݉

Entre axe des solives :�݁௦௩ = 1,35݉

a) Phase de construction :

Le profilé d'acier travail seul, donc les charges de la phase de construction sont :

 Poids propre du béton …..……………………………….Gb = 2.5 KN/m²

 Poids propre de la tôle TN40…………………………….Gt =0,15KN/m²

 Surcharge de construction (ouvrier)…………………......Qc =1,00 KN/m²

1) Combinaison des charges :

݈
ܣ ܤ

ܲ
ݖ

ݕ
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 A l’Etat Limite de Service :
qs = (Gb +Gt+ Q) x 1.35
qs = (2.5+0,15 + 1,00) x 1,35
qs = 3,375KN/m

Il faut vérifier : ݂≤ ݂ௗ

Avec :

݂=
5 ∙ ௦ܲ ∙ ݈

ସ

384 ∙ ܧ ∙ ௬ܫ

݂ௗ =
݈

250

௬ܫ = 250 ∙
5 ∙ ௦ܲ ∙ ݈

ଷ

384 ∙ ܧ
= 250 ∙

5 ∙ 3,375 ∙ 6ଷ

384 ∙ 2,1
= 1130,02ܿ݉ ସ

Soit un ௬ܫ�۳ૡ�avec۾۷ = 1317ܿ݉ ସ

2) Vérification de la classe de la section :

 Vérification de la semelle (comprimée) :

ܾ

2 ∙ ݐ
≤ 10 ∙ ⟹ߝ

91

2 ∙ 8
≤ 10 ∙ 1 ⟹ 5,687 ≤ 10 → Semelle de classe 1

avec ∶ =ߝ� ඨ
235

௬݂
= ඨ

235

235
= 1

 Vérification de l’âme :

݀

௪ݐ
≤ 72 ∙ ⟹ߝ

146

5,3
≤ 72 ∙ 1 ⟹ 27,547 ≤ 72 → Ame de classe 1

Donc la section est de classe 01

3) Vérification en tenant compte du poids du profilé :

 La flèche :

௦ܲ
ʹ = ௦ܲ+ ୮୰୭୧୪éܩ = ܰܭ9,566 ݉⁄

௦ܲ
ʹ = 3.375 + 0.188 = ,ࡺࡷ ⁄

݂=
5 ∙ 3,563 ∙ 6ସ

384 ∙ 2,1 ∙ 1317
∙ 10ଶ = 2,17ܿ݉ < ݂ௗ =

600

250
= 2,4ܿ݉ → Vérifiée
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 La résistance :

Les combinaisons de charges à considérées sont :

 A l’Etat Limite Ultime :

qu = 1,35 x gp + (1,35 x Gb+1,35 x Gt + 1,5 x Q) x 1,35

qu = 1,35 x 0.118 + (1,35 x 2.5+1,35 x 0.15+ 1,5 x 1) x 1,35= 5,24KN/m

௦ௗܯ =
௨ܲ ∙ ݈

ଶ

8
=
5,24 ∙ 6ଶ

8
= ܰܭ23,58 ∙ ݉

ோௗܯ =
ܹ ∙ ௬݂

ெబߛ

=
166,4 ∙ 235 ∙ 10ିଷ

1
= ܰܭ39,10 ∙ ݉ > ܰܭ23,58 ∙ ݉ → Vérifiée

 Cisaillement :

௦ܸௗ =
௨ܲ ∙ ݈

2
=
5,24 ∙ 6

2
= ܰܭ15,72

ܸ,ோௗ =
௩௭ܣ ∙ ൫݂ ௬ √3⁄ ൯

ெబߛ

=
11,3 ∙ 10ିଵ ∙ ൫235 √3⁄ ൯

1
= ܰܭ153,31 > ܰܭ15,72

ܸ,ோௗ > ௦ܸௗ → Vérifiée

Toutes les conditions sont vérifiées, donc la section n’a pas besoins d’un étayement.

b) Phase finale :

Le béton ayant durci, donc la section mixte (le profile et la dalle) travaillant ensemble

donc les charges de la phase finale sont :

 Poids propre du profilé ……………………………………………. gp = 0,118KN/m.

 Surcharge d'exploitation (usage du bureau)…………………….......Q = 2.5 KN/m².

 Poids propre du béton (sec)………………………………………...Gb= 2.5 KN/m².

 Poids propre de la tôleTN40…………………………………..…....Gt =0,15KN/m².

 Carrelage, mortier de pose, + accessoires ………………………...Gc = 2 KN/ m².

b.1 Combinaison de charge :

L'entre axe entre les solives est de 1,35m.

 A l’Etat Limite Ultime :

qu = 1,35gp + (1,35 Gb +1, 35 Gt + 1,35 Gc + 1,5.Q)× 1,35
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qu = 1,35×0,188 + (1.35 ×2,5 + 1,35 × 0,15+ 1,35 × 2+ 1,5 × 2.5) × 1,35

qu= 13,79 KN/m.

 A l’Etat Limite de Service :

qs = gp + (Gb +Gt+ Q+Gc)× 1.35

qs = 0,188+ (2,5+0,15+2.5+2) × 1.35

qs= 9,84 KN/m.

b.2 Largeur de la dalle effective :

La section est sous moment positif (en travée)
La largeur participante de la dalle est donnée par la relation suivante :

ࢌࢌࢋ࢈� = 2 ∙ ݉ ݅݊ 
݈

8
,
ܾ

2
൨→ EC4 art 4.2.2.1

Avec :

 ∶ Longueur de la solive.

࢈ ∶ Entre axe des solives.

=ࢌࢌࢋ࢈� 2 ∙ ݉ ݅݊ ቂ


଼
,
ଵ,ଷହ

ଶ
ቃ= 1,35�݉ ࢌࢌࢋ࢈� =1,35m

Figure 4.4 : Largeur de la dalle effective.

b.3 Position de l’axe neutre :

           La position de l’axe neutre (Δ) de la section mixte par rapport à l’axe neutre de 

solive est donnée par la formule suivant :

ࢌࢌࢋ࢈

ℎ = 6ܿ݉

ℎ = 4ܿ݉

ℎ = 18ܿ݉
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S

ht

n

tb
d

eff

2





 avec n=15, t =e=10cm, beff=135cm et tbBavec

n

B
AS 

 La section mixte : ²9.113
15

10135
9,23 cmS 


 → S=86.77 cm²

 Donc : cmd 06,11
9.1132

1810

15

10135








 cmd 06,11

b.4 Position de l’axe neutre plastique :

Zanp : position de l’axe neutre plastique à partir de la fibre supérieure du béton.

L’axe neutre plastique c’est un axe qui devise la section de deux aires égales.

KN
f

AF
M

y

a 59.510
1.1

5.23
9.23

1




KN
f

hbF
c

c
ceffc 5.1912

5.1

5,2
85.01013585.0 28 

















 



dalleladanspasseplastiqueneutreaxeFF ac 

Figure 4.5 : Distribution plastique des contraintes normales cas de l'axe neutre

plastique dans la dalle.

υi: Position de la fibre la plus tendue de l’acier par rapport à l’axe neutre.

υs: Position de la fibre la plus comprimée du béton par rapport à l’axe neutre.
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υi= (h / 2) + d = (18 / 2) + 11,06= 20,06cm

υs= (h / 2) + t – d = (18/2) + 10 – 11,06 = 7,94cm

b.5 Le moment d’inertie de la section mixte :

Le moment d'inertie de la section mixte par rapport à l'axe neutre (∆) :

Im = IA + A . d2 +
ୠ×୲య

ଵଶ×୬
+

ୠ×୲

୬
ቀ
୲ାୠ

୬
− dቁ

ଶ

Im = 1317+ 23,9 × (11,06)2 +
ଵଷହ×ଵయ

ଵଶ×ଵହ
+

ଵଷହ×ଵ

ଵହ
ቀ
ଵାଵଷହ

ଵହ
− 11.06ቁ

ଶ

Im =5165,25 cm4

b.6 Moment fléchissant maximal dans la section mixte :

Msd =
୯౫×మ

଼
=

ଵଷ,ଽ×మ

଼
= 61,60 KN.m

b.7 Calcul du moment plastique résistant :

c

c

c
eff

a
anp hcm

f
b

F
Z 66.2

25.191

59.510

5.1

25
85.0135

59.510

85.0 28






























M୮୪,ୖୢ = Fୟ × ቀ
୦

ଶ
+ h୮ + hୡ−

౦�

ଶ
ቁ

M୮୪,ୖୢ = 510.59 × ቀ
ଵ଼

ଶ
+ 4 + 6 −

ଶ,

ଶ
ቁ

M୮୪,ୖୢ = 90,22 KN.m

On a sdM <
plRdM La condition est vérifiée

3) Contrainte de flexion :

Figure 4.6 : Diagramme de contraintes de flexion simple.

a) Contraintes dans la poutre d’aciers :
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 Traction :

=ߪ
௦ௗܯ�−

ܫ
∙ =ݒ

−61,6 . 106

5165,25 . 104 20.06 . 10 ⟹ =ߪ ܽܯ�239.23−

 Compression :

௦ߪ =
௦ௗܯ

ܫ
∙ −௦ݒ] [ݐ =

61,60 . 106

5165,25. 104 ∙ [79,4 − 100 ] ⟹ ௦ߪ = ܽܯ�24.56

b) Dans le béton :

 Compression (fibre supérieure) :

௦ߪ =
௦ௗܯ

ߟ ∙ ܫ
∙ ௦ݒ =

61,60. 106

15 . 5165,25 . 104 ∙ 79,4 ⟹ ௦ߪ = ܽܯ�6.31

 Compression (fibre inférieure) :

=ߪ
௦ௗܯ

ߟ ∙ ܫ
∙ −௦ݒ] [ݐ =

61.60. 106

15 . 5165,25 . 104 ∙ [79.4 − 100] ⟹ =ߪ ܽܯ�1.63

Figure 4.7 : Diagramme de contraintes de flexion simple.

3) Vérification à l'effort tranchant :

On doit vérifier que :

Ʈ = 
ೞ

௧ೢ .ௗ
≤ 058�݂௬

௦ܸௗ
 ௫=

ೠ�.��

ଶ
=
�ଵଷ.ଽ.��

ଶ
= 41.37 KN

Ʈ = 
ସଵ.ଷ�.��ଵషయ

�.ହ�ଵଵ,�.��ଵషర
= 66.79 .0,58≥ܽܯ ௬݂ = ܽܯ136.3 ⟶Vérifié

4) Vérification de la flèche :

݂=
5 ∙ ௦ݍ ∙ ݈

4

384 ∙ ܧ ∙ ܫ
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݂=
ହ.���ଽ,଼ସ�.��ర

ଷ଼ସ�.��ଶଵ�.��ଵళ .��ହଵହ,ଶହ�
= 1.5cm <



ଶହ
= 2.4�ܿ݉ �����⟶ Vérifié

4) Contrainte additionnelle de retrait :

 Effort de retrait

Après coulage de la dalle, le béton en durcissement, devrait s’accompagner d’un retrait

(raccourcissement ). Mais la dalle étant solidarisée avec les poutres en acier ce retrait est

contrarié par l’acier, qui s’oppose au raccourcissent de la dalle à l’interface acier / béton.

L’effet du retrait peut, se cumuler avec l’effet d’un abaissement de température.

Ces effets provoquent :

Un raccourcissement de la poutre acier a

Un allongement de la dalle béton b par rapport à sa position d’équilibre, car ne

pouvant librement se rétracter, le béton se tend. En fait, ce qui équivaut à un

allongement, et l’on a : ba  

 Calcul des contraintes

On a :

2.....

....





acacaa

aac

AAIAAIn

AEA
K




Figure 4.8 : Effets du retrait : (a) déformations dues au retrait (b) contraintes dues au

retrait.

Avec :

β : Distance entre le CDG de l’acier et le CDG du béton.

ߚ =
ℎa + ݐ

2
=

18 + 10

2
= 14ܿ݉

α : Distance entre le CDG de l’acier et l’AN de la section homogène.

ߙ =
௬ܫ

ܣ ∙ ߚ
=

1317

23.9 . 15
= 3.67�ܿ݉

D’où :

K =
ଵଷହ�. 2.1 . 107 . 2 . 10ష4 .ଵସ�.��ଶଷ,ଽ

(ଵହ.��ଵଷଵ��.ଶଷ,ଽ)ା(1ଷହ�. 10 .ଵଷଵ)�ା(1ଷହ�. 10 .��ଶଷ,ଽ�. 1ସ2)
= 221.27N/cm3
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Avec : ܤ = ܾ =ݐ��. 135 . 10 = 1350ܿ݉ 2

y1 : Distance entre l’interface et l’axe neutre de la section homogène.

y1 =


ଶ
+ ߙ =

ଵ଼

ଶ
+ 3,67 = 12,67ܿ݉

:࢟ Distance entre la fibre supérieure du béton et l’axe neutre de la section homogène.

ଶݕ = ଵݕ + =ݐ 12,67 + 10 = 22,67ܿ݉

D’où, les contraintes seront comme suite :

௦ߪ = ܭ ∙ 1ܻ = 221,27 . 10ି3 . 126.7 = ܽܲܯ�28.03

=ߪ ܭ ∙ (ℎa − 1ܻ) = 221,27 . 10ି3 ∙ (180 − 126.7) = ܽܲܯ�11.79

=ߪ
ܧ) ∙ −ߝ ܭ ∙ 1ܻ)

ߟ
=
൫2.1 . 105 . 2 . 10ି4 − 221.27 . 10ି3 . 126.7൯

15
= ܽܲܯ0.93

௦ߪ =
ܧ) ∙ −ߝ ܭ ∙ 2ܻ)

ߟ
=
൫2.1 . 105 . 2 . 10ି4 − 221.27 . 10ି3 . 226.7൯

15
= ܽܲܯ0.54−

5) Vérification des contraintes finales :

௦ߪ = 28.03 + 24.56 = >ܽܲܯ52.59 ௬݂ = →ܽܲܯ235 Vérifiée

=ߪ 11.79 + −239.23 = >ܽܲܯ227.44− ௬݂ = →ܽܲܯ235 Vérifiée

=௦ߪ −0.54 + 6.31 = ܽܲܯ5.77 < ݂௨ =
0,85 ∙ ݂28

ߛ
= →ܽܲܯ14.2 Vérifiée

=ߪ 1.63 + 0.93 = ܽܲܯ2.56 < ௬݂ =
0,85 ∙ ݂28

ߛ
= →ܽܲܯ14.2 Vérifiée

Figure 4.9 : Diagramme des contraintes normales finales en MPa

3) Calcul et dimensionnement des connecteurs

Lorsque la poutre mixte est soumise aux actions extérieures. Un glissement

apparait entre le béton et l’acier. Pour éviter cela et rendre solidaire le béton et l’acier on

utilise des connecteurs.
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Figure 4.10 : Caractéristique des connecteurs

a)L’avantage des goujons connecteurs :

L’avantage des goujons est de combiner une rigidité relativement élevée avec une grande

capacité de déformation. En effet, par rapport à des cales, les goujons à tête peuvent être

disposés avec un espacement suffisant qui facilite grandement leur utilisation.

b) L’inconvénient des goujons connecteurs :

Il est lié au problème de soudabilité particulièrement lors de l'utilisation de tôles galvanisées

ou de semelles de poutres peintes mais également en présence d'eau entre la tôle profilée et la

semelle.

Figure 4.11 : Schéma de position des connecteurs.

Les connecteurs choisis sont des goujons à têtes soudées avec :

h=80mm

d=20mm

D'après l'Eurocode 04 (clause 2 de l'art 6.12)

Les goujons a têtes soudées d'une longueur hors tout après soudage d’où moins quatre fois le

diamètre, et d'un diamètre de moins (16mm) sans dépasser (22 mm), peuvent être considérés

comme ductile des degrés de connexion définit par le rapport : N/Nf
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5 25 0, 25 0, 03
f

N
L L

N
    

Avec :

L : La portée en mètre

Nf : nombre de connecteurs déterminés pour la longueur de poutre

N : nombre de connecteurs présents à l’intérieure de même longueur de poutre

1- Résistance au cisaillement

Le dimensionnement de la connexion est réalisé en supposant une connexion complète, on

utilise des tôles profilées en acier et des goujons à tête soudés

La résistance de calcul au cisaillement d’un connecteur vaut :

rd r d 1 rd 2P m in ( P , P ) E C 4 A r t 6 .3 .2 .1

Prd1 =
v

u

d
f



 1

4
8.0

2

…………………(1)

Prd1 : effort résistant au cisaillement de goujon lui-même.

Prd2 = 0.29
v

cmck Efd



12 ……………… (2)

Prd2 : effort résistant au cisaillement de l'enrobage du goujon.

fu : la résistance ultime en traction spécifiée de matériau du goujon, sans dépasser 500 N/mm2

fck= 250 daN/cm2 (la résistance à la compression à 28 jours de classe (C25/30).

Ecm : la valeur du module sécant du béton (pour un béton de masse volumique courante d'une

classe de résistance donnée ou de résistance caractéristique à la compression fck.

Pour la classe (C25/30) on a Ecm = 30.5 KN/mm²

 = facteur de correction

 0.2 ( / ) 1 3 4

1 4

h
h d

d

h

d




   

 
 




h : est la hauteur hors tout de goujon

80
4

20

0, 2(4 1) 1

h

d



 

  

v : Coefficient partiel de sécurité pris égal à 1.25 à l'état limite ultime.

 Application Numérique :
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(1) Prd1 =
23.14*20 1

0.8 400
4 1.25

  = 80.38 KN.

(2) 
2 3

rd2

1
P = 0.29 1 (20) 25 30,5.10

1.25
   = 81.03 KN.

Donc: La résistance de calcul au cisaillement d’un connecteur vaut:

Prd = min [Prd1,Prd2] = 80.38 KN

2- Dimensionnement de la connexion de la poutre :

La poutre est simplement appuyée et chargée uniformément.

࢟ࢌ.��ࢇ

ࢇࢽ

Vel = min → EC4 art 6.2.1.1

0,85. ܾ.
(ାು)ೖ

ࢉࢽ�

- Aa : section d’acier soit 28,5 cm2

- fy : 235 Mpa (S235)
- γa : coefficient de sécurité pour l’acier soit 1.1

⇒ Vel = min (
ଶଷ,ଽ୶�ଶଷହ�୶ଵషభ

ଵ,ଵ
; 0, 85.1350.

ଵ�

ଵ,ହ
x25.10ିଷ ) = 510,59 KN

Le nombre de goujons est :

N=
�

ೃ
=
ହଵ,ହଽ

଼,ଷ଼
= 6,35

On choisit N = 7 goujons

Il est permis d'espacer les goujons uniformément sur la longueur d'interface, car ici

toutes les sections critiques considérées sont de classe 01. La distance entre goujons est de :

cmS

cm
L

Lavec cr

85.42
7

300

300
2

600

2
:

N

L
S cr





→   Donc chaque 37.5 cm on a un goujon

D’où vérifiéeL
N

N

f

 42.004.010.1
35.6

7


 Vérification des soudures :

 a: la gorge

     mmsoitmmtda f 888;20min,min 

 l : longueur de cordon de soudure circulaire

 mmll 8.622014.3. 
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MPaf

Acier

u

mw

w

360

25.1

8.0

235 



 L’effort résistant au cisaillemen

3..
..

mww

u
wrd

f
laF




KNFwrd 42.104
325.18.0

10360
8.628

3









 L’effort sollicitant est donnée par :

KN
N

V
F

lf

sd 94.72
7

59.510


vérifiéeKNFKNF wrdsd  42.10494.72 

IV.5-Calcul de la poutre maitresse :

Les poutres porteuses sont des éléments structuraux qui permettent de supporter les

charges des planchers et les transmettent aux poteaux. Elles sont sollicitées principalement

par un moment de flexion.

Dans notre cas ont va s’intéresser pour le cas le plus défavorable

1. Caractéristiques du plancher :

 Portée du sommier : L=8.2m

 Entre axe des sommiers : dsommier= 6m

 Entre axe des solives : dsolive=1.35m

 Charges permanentes du plancher : G = 5.09KN/m2

 Surcharges d’exploitation : Q = 2,5KN/m2

 Poids de la solive : Gsolive= 0,188KN/m

Les solives exercent des charges concentrées sur le sommier avec :

Psolive= Gsolive . esommier=0,188 x 6=1,128KN

1.1. Vérification de la flèche :

Pour vérifier cette poutre, on utilise le principe de superposition.
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Figure 4.12 : Schéma statique du sommier.

a) Cas N°1 :
On considère le sommier soumis à une charge repartie Ps sur sa longueur.

Figure 4.13 : Sommier sous charge répartie.

 Combinaisons de charges :

Ps[G+Q].dsommier =[5.09+2.5].6=45,54 KN/m

Il faut que vérifier :

a) Cas N°2 :

On considère le sommier soumis à 5 charges concentrées Psolive.

ܮ

ܣ ܤ

ܲ

cm
L

f
EI

lq
f adm

y

s
cal 28.3

250

820

250384

5

1

4

1 

4

5

144

1 9,38921
101.238428.3

1082054,455

38428.3

5
cm

E

lq
I s

y 
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Figure 4.14 : Sommier sous les poids des solives.

Utilisons la méthode d’intégration direct de la RDM on trouve

Il faut vérifier : ݂≤ ݂ௗ

Avec :

݂ଶ =
௦ܲ௩

24 ∙ ܧ ∙ ௬ଶܫ
∙ [ൣܽ ∙ (3 ∙ ݈ଶ− 4 ∙ ܽଶ)] + [ܾ ∙ (3 ∙ ݈ଶ− 4 ∙ ܾଶ)]൧

݂ௗ =
݈

250

௬ଶܫ = 250 ∙
௦ܲ௩

24 ∙ ܧ ∙ ܮ
∙ [ൣܽ ∙ (3 ∙ ݈ଶ− 4 ∙ ܽଶ)] + [ܾ ∙ (3 ∙ ݈ଶ− 4 ∙ ܾଶ)]൧

௬ଶܫ = 250 ∙
1,128

24 ∙ 2,1 ∙ 8.2
∙ [ൣ1,35 ∙ (3 ∙ 8.2ଶ− 4 ∙ 1,35ଶ)] + [4.05 ∙ (3 ∙ 8.2ଶ− 4 ∙ 4.05ଶ)]൧

௬ଶܫ = 555,24�ܿ݉ ସ

Finalement, l’inertie totale est :

௬ܫ = ௬ଵܫ + ௬ଶܫ = 39477,14ܿ݉ ସ

Soit un ࢟ࡵ�۳��avec۾۷ = ૠ.ࢉ 

a) Classe de la section :

 Vérification de la semelle :

b
2t

≤ 10Ɛ ⇒
210

2 x 17.2
= 6,10 < 10 Ɛ ⇒ ܵ݁ ݉ ݈݁ ݈݁ �݀ �݈݁ܿܽ ݏ݁ݏ �1

 Vérification de l’âme :

d

t୵
≤ 72Ɛ ⇒

467,6

11.1
= 42,12 < 72 Ɛ ⇒ ܵ݁ ݉ ݈݁ ݈݁ �݀ �݈݁ܿܽ ݏ݁ݏ �1
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b) Vérification en tenant compte du poids du profilé :

 La flèche :

௦ܲ
′ = ௦ܲ+ ୮୰୭୧୪éܩ = 45,54 + 1,128 = ܰܭ46,67 ݉⁄

Cas Nº1 :

݂ଵ =
5 ∙ 46,67 ∙ 8.2ସ

384 ∙ 2,1 ∙ 67116.5
∙ 10ଶ = 1.9ܿ݉

Cas Nº2 :

௦ܲ௩ = ܰܭ1,128

݂ଶ =
1,128 ∙ 10ଶ

24 ∙ 2,1 ∙ 67116,5
∙ [ൣ1,35 ∙ (3 ∙ 8.2ଶ− 4 ∙ 1,35ଶ)] + [4, .05 ∙ (3 ∙ 8.2ଶ− 4 ∙ 4,05ଶ)]൧

݂ଶ = 0,027ܿ݉

Finalement, la flèche totale calculée est :

݂= ݂ଵ + ݂ଶ = 1,92ܿ݉ < ݂ௗ =
820

250
= 3,28ܿ݉ → Vérifiée

a) Vérification de la résistance :

Cas N°1 : Charge repartie

Pu = 1,35(G . esommier + Gprofile) + 1,5Q . esommier

Pu = 1,35 (5,09 x 6 +1,055) + 1,5 x 2,5 x 6

Pu = 65,15 KN/m

Msd1=
౫�୶�୪

మ

଼
=
ହ,ଵହ୶�଼ .ଶమ

଼
= 547,58 KN. m

Cas N°2 : Charge concentrée

P’solive = Psolive= 1,128Kn/m

௦ௗଶܯ = ′ܲ௦௩ ∙ (ܽ+ )ܾ = 1,128 ∙ (1,35 + 4,05) = ܰܭ�6,09 ∙ ݉

Finalement, le moment max est :

Msd= Msd1 + Msd2 = 549,72 KN.m

ோௗܯ =
ܹ ∙ ௬݂

ெబߛ

=
2787 ∙ 235 ∙ 10ିଷ

1
= ܰܭ654,95 ∙ ݉ > ܰܭ�553,67 ∙ ݉

Msd < MplRd ⇒ Vérifiée

La condition de résistance est vérifiée.

 Cisaillement :
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௦ܸௗ =
௨ܲ ∙ ݈

2
+ 2 ∙ ′ܲ௦௩ =

65,15 ∙ 8.2

2
+ 2 ∙ 1,128 = ܰܭ269,371

ܸ,ோௗ =
௩௭ܣ ∙ ൫݂ ௬ √3⁄ ൯

ெబߛ

=
72,3 ∙ 10ିଵ ∙ ൫235 √3⁄ ൯

1
= ܰܭ980,94 > ܰܭ269,371

ܸ,ோௗ > ௦ܸௗ → Vérifiée

Toutes les conditions sont vérifiées, alors on adopte un IPE 500 comme des sommiers pour le

plancher.

IV.6-Calcul de la poutre secondaire :

Les poutres porteuses sont des éléments structuraux qui permettent de supporter les charges

des planchers et les transmettent aux poteaux. Elles sont sollicitées principalement par un

moment de flexion.

Dans notre cas ont va s’intéresser pour le cas le plus défavorable.

6.1-Caractéristiques du plancher :

 Portée de la poutre : L=6m

 Entre axe de la poutre : dpoutre= 8.2m

 Charges permanentes du plancher : G = 5.09KN/m2
 Surcharges d’exploitation : Q = 2,5KN/m2

6.2-Vérification de la flèche :
Pour vérifier cette poutre, on utilise le principe de superposition.

Figure 4.15 : Schéma statique de la poutre secondaire

 Combinaisons de charges :

Ps=[G+Q].dpoutre =5.09+2.5=[7.59].8.2= 62.238 KN/m

Il faut vérifier que :

On choisit un IPE450

cm
L

f
EI

lq
f adm

y

s
z 4.2

250

600

250384

5

1

4



4

5

144

1 62,20838
101.23844.2

10600238.625

3844.2

5
cm

E

lq
I s

y 
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6.3-Vérification de la flèche en tenant compte du poids du profilé :

mKNGdQGP poutrepoutres /901.62663.02.8]5.209.5[].[' 

a)Classe de la section :

 Vérification de la semelle (comprimée) :

ܾ

2 ∙ ݐ
≤ 10 ∙ ⟹ߝ

190

2 ∙ 14.6
≤ 10 ∙ 1 ⟹ 6,5 ≤ 10 → Semelle de classe 01

avec ∶ =ߝ� ට
ଶଷହ


= ට

ଶଷହ

ଶଷହ
= 1

 Vérification de l’âme :

݀

௪ݐ
≤ 72 ∙ ⟹ߝ

378.8

9,4
≤ 72 ∙ 1 ⟹ 40,29 ≤ 72 → Ame de classe 01

Donc la section est de classe 01

  poutreprofilepoutreu dQGdGP .5.1.35.1 

  mKNPu /14.88)2.85.2(5.1776.02.809.535.1 

mKN
LP

M u
sd .64.396

8

²614.88

8

².





vérifiéeMM

mKNcmKN
fW

M

rdplsd

m

ypl

rdpl








.

0

. .92.399.3.39992
1

5.238.1701.





La condition de résistance est vérifiée.

b) Vérification au Cisaillement :

vérifiéefcm
IE

lq
f adm

y

s
z 








4.25.1
9.33742101.2384

10600901.625

384

'5
5

144
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vérifiéeV

KN
fA

V

KN
LP

rdpl

m

yvz

rdpl

u













.sd

0

.

sd

V

24.689
1

35.238.503.

42.264
2

614.88

2

.
V





Toutes les conditions sont vérifiées, alors on adopte IPE450.

IV.7-Ferraillage de la dalle du plancher :
1) Combinaisons d’actions :

 Etat Limite Ultime :

Pu = 1,35G +1,5Q

Pu = 1,35 x 5,09 + 1,5 x 2.5 = 10,62KN/m

 Etat Limite de Service :

Ps = G +Q = 7,59 KN/m

=ߩ
ೣ


=

ଵ,ଷହ

.଼ଶ
= 0,16 < 0,4…………………… la dalle travaille dans un seul sens lx

ܯ =
ೠ∙ೣ

మ

଼
=

ଵ,ଶ�୶�ଵ,ଷହమ

଼
= 2,41KN/m

1) Moment en travée et en appuis :

•Moment en travée : Mt = 0,85 x M0 = 0,85 x 2,41 =2,05 KN.m

•Moment sur appuis : Ma = 0,4 x M0 =0,4 x 2,41= 0,96 KN.m

1) Calcul des armatures en travée :

b= 1m

h= 10 – 35=65cm= 0,065m

d = 0,9h = 0,058m

௨ߤ =
௧ܯ

ܾ ∙ ݀ଶ ∙ ݂௨
= 0,374 < 0,392 → ′ܣ = 0

ߙ = 1,25 ∙ ൫1 − ඥ1 − 2 ∙ =௨൯ߤ 0,62

=ݖ ݀ ∙ (1 − 0,4 ∙ (ߙ = 0.043�݉

ܣ =
௧ܯ

∙ݖ ௦݂௧
= 1,19ܿ݉ ଶ

Donc, on ferraille avec 5HA8=2.51cm2

Les armatures de répartition sont donnée par :

22,51
0,628

4
rA cm 

On choisit 4HA8 avec A=2.01cm2
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1) Condition de non fragilité :

2
2 228

min

. . 100.0,058.10 .2,1
0,23. 0,23 0,7 2,51

400
t

e

b d f
A cm cm

f
    Condition vérifiée.

2) Calcul des armatures en appuis :

௨ߤ =
ܯ

ܾ ∙ ݀2 ∙ ݂௨
= 0,01 < 0,392 → ′ܣ = 0

ߙ = 1,25 ∙ ൫1 − ඥ1 − 2 ∙ =௨൯ߤ 0,013

=ݖ ݀ ∙ (1 − 0,4 ∙ (ߙ = 5,76ܿ݉

ܣ =
ܯ

∙ݖ ௦݂௧
= 0,419ܿ݉ ଶ

Donc on ferraille 5HA8 avec A=2,51cm2

2) Espacement des barres :

 / / / /min 3. ;33 20t x c t xS h S cm    

La condition à satisfaire est :

//

100
20 20

5
t xS cm ok   

 / / / /min 4. ;45 26t y c t yS h S cm    

La condition à satisfaire :

/ /

100
25 26

4
t yS cm ok  

3) Vérification de l’effort tranchant :

௫ܸ =
௨ݍ ∙ ݈

2
=

10.62 . 1.35

2
= ܰܭ7.17

߬=
௫ܸ

ܾ ∙ ݀
=

7.17

1 ∙ 0,058
∙ 10ି3 = ܽܲܯ0.12

߬= 0,05 ∙ ݂28 = <ܽܲܯ1,25 ߬→ ܚܑ܍܄ ܍܍ܑ
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Figure 4.16 : Ferraillage de la dalle.



Chapitre V :
Etude des éléments

secondaires
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V.1-Introduction :

Les escaliers sont des éléments qui permettent l’accès aux différents étages du hangar.
Dans notre projet, on a un seul type d’escalier en charpente métallique qui est composé de
deux volées liées à un palier de repos, ce dernier se compose d’une solive UPN encastrée
aux poteaux, la volée est constituée de deux limons en profilé UPN, et des marches
constituées par des cornières de support et de tôle striée.

Figure 5.1 : Vue de l’escalier.

V.2-Définitions :

 Un palier : dont la fonction est de permettre un repos pendant la montée, est une aire plane

située à chaque étage au départ et à l’arrivée d’une volée d’escaliers.

 Une volée : c’est une partie droite ou courbée d’escalier comprise entre deux paliers

successifs.

 Limon : c’est une partie rampante d’un escalier dans laquelle s’assemblent les marches et

contremarches.

 Giron : c’est la largeur d’une marche d’escalier, mesurée entre l’aplomb de deux

contremarches successives.

 Avantage des escaliers métalliques :

L’escalier en métal est un escalier pré-usiné, La structure d'acier vient en deux ou trois

morceaux qui sont assemblés, par boulons, sur place et elle est ensuite recouverte de marches,

de contremarches et de limons.
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La préfabrication sur mesure et le calcul informatisé des dimensions assurent aussi une grande

précision et une qualité uniforme du travail.

Economie de mains d’œuvres et temps de travail.

 Inconvénients des escaliers métalliques :

L’entretien et protection contre la corrosion.

V.3-Pré dimensionnement de l’escalier :

ℎ ∶ Hauteur de la contre marche donné par : 16ܿ݉ ≤ ℎ ≤ 18ܿ݉

݃ ∶ Largeur de la marche (giron) donné par : 25ܿ݉ ≤ ℎ ≤ 32ܿ݉

݊ ∶ Nombre de contremarche.

ܪ ∶ Hauteur à franchir avec une volée ܪ = 1,36݉

La condition assurant le confort de l’escalier est donnée par la relation de BLONDEL

60ܿ݉ ≤ ݃+ 2 ∙ ℎ ≤ 64ܿ݉

Avec :

ℎ =
ܪ

݊

On prend ℎ = 17ܿ݉ ⟹ ݊ =
ଵଷ

ଵ
= 8 (contremarches)

݊− 1 = 7(marches)

60 ≤ ݃+ 2 ∙ 17 ≤ 64 ⟹ 26 ≤ ݃ ≤ 30 ⟹ On prend:�݃ = 30ܿ݉

ݐ݃ ߙ
1.36

2.1
= 0,647 ⟹ ߙ = 32,92°

 Évaluation des charges

a)Charges permanentes :

Garde-corps .......................................................................................0.02×78.5 =1.57 KN/m².

Tôle striée (5 mm) .............................................................................0.005×78.5 = 0.40 KN/m².

G = 1.97 KN/m2

b) Charges d'exploitation

Q = 2.5 KN/m²

 Pré dimensionnement de la Cornière :

Les cornières sont sollicitées par :

G = 1.97 KN/m2.

Q = 2.5 KN/m2.
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Chaque cornière reprend la moitié de la charge.

Figure 5.1 : Schéma statique d’escaliers.

 Évaluation des charges

a)Charges permanentes :

Garde-corps .......................................................................................0.02×78.5 =1.57 KN/m².

Tôle striée (5 mm) .............................................................................0.005×78.5 = 0.40 KN/m².

G = 1.97 KN/m2

b) Charges d'exploitation

Q = 2.5 KN/m²

 Pré dimensionnement de la Cornière :

Les cornières sont sollicitées par :

G = 1.97 KN/m2.

Q = 2.5 KN/m2.

 Combinaison de charge :

ELU :

q୳ = (1.35×G + 1.5×Q) ×


ଶ

q୳ = (1.35×1. 97 + 1.5×2.5) ×0.3/2

q୳= 0.961 KN/m.

ELS :

qୱୣ ୰= (G+Q) ×0.3/2

qୱୣ ୰= (1.97 + 2.5)×0.3/2=0.670 KN/m

qୱୣ ୰=0.670KN/m
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 Condition de flèche :

Il faut vérifier : fୡୟ୪

Avec :

fୡୟ୪=
5 × qୱୣ ୰× lସ

384 × E × I୷

fୟୢ =
l

300

I୷ > 300 ×
ହൈ୯౩౨ൈ୪

య

ଷ଼ସൈ
= 300 ×

Soit une cornière à ailes égale

I୷ = I = 2,95cmସ

W ୪ୣ୷ = W ୪ୣ = 1.18cmଷ

Gୡ୭୰୬୧è୰ୣ = 0.0209 KN m⁄

1.3 Vérification en tenant compte du poids du profilé

 La flèche :

q′ = q + G

fୡୟ୪=
5 × 0.690 × 10

384 × 21000

 La résistance :

Il faut vérifier que : M M M

q୳ = (1.35 × G + 1.5 × Q) ×

Etude des éléments secondaires

Figure 5.3 : Schémas statique de la cornière

≤ fୟୢ

×
ହൈǤൈଵషమൈଵଶయ

ଷ଼ସൈଶଵ
= 2,15cm4

Soit une cornière à ailes égale ܠܠۺ avec les caractéristiques suivantes

Vérification en tenant compte du poids du profilé :

fୡୟ୪≤ fୟୢ

Gୡ୭୰୬୧è୰ୣ = 0.670 + 0.0209 = 0.690 KN m⁄

10ିଶ × 120ସ

21000 × 2,95
= 0.3 cm < fୟୢ =

120

300
= 0,4cm

2

avec
8
u

sd rd sd

q l
M M M 

) ×
g

2
+ (1.35 × Gୡ୭୰୬୧è୰ୣ )

Etude des éléments secondaires
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avec les caractéristiques suivantes :

՜ ܚéܑ܄ ܍éܑ
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q୳ = (1.35 × 1.97 + 1.5 × 2.5) ×
0. 3

2
+ (1.35 × 0.0209) = 0.98 KN m⁄

Mୱୢ =
୯౫×୪మ

଼
=

.ଽ଼ ×ଵ.ଶమ

଼
= 0.17Kn. m

Mୖୢ =
  ౯ౢ×౯

ஓ బ

=
ଵ.ଵ଼×ଵషల×ଶଷହ×ଵయ

ଵ
= 0.27Kn.m > 0.17Kn.m → ܚéܑ܄ ܍éܑ

 Vérification au Cisaillement :

Vୱୢ =
q୳ × l

2
=
0.98 ∙ 1.20

2
= 0.588KN

௩௭ܣ = 1,04 ∙ ℎ ∙ =ݐ 1,04 ∙ 35 ∙ 4 ∙ 10ିଶ = 1,456ܿ݉ ଶ

V୮୪,ୖୢ =
A୴ ∙ ൫f୷ √3⁄ ൯

γ
 బ

=
1.456 × ൫23.5 √3⁄ ൯

1
= 19.75 KN > 0.752KN

V୮୪,ୖୢ > Vୱୢ → ܚéܑ܄ ܍éܑ

Toutes les conditions sont vérifiées, alors (ܠܠ)ۺ convient comme cornière de support.

Conclusion : On choisitۺ�(ܠܠ) comme cornière de support.

2.3 Pré dimensionnement du limon :

Le limon est l’élément qui supporte le poids total de l’escalier et qui permet aux marches de

prendre appui.

Figure 5.4 : Charges appliqué sur un limon.
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2.3.1 Evaluation de charges :

a)Volée :

Charges permanentes :

-Poids estimé de 2 limon(UPN140) :..........................................2×0.16=0.32 KN/m.

-Cornière(35×35×4) :..................................................................2× 0.0209 = 0.0418 KN/m.

-Tôle striée d’épaisseur (e =5mm) :.............................................0.005×78.5 =0.40 KN/m2

-Garde-corps ............................................................................0.02×78.5=1.57 KN/m².

- Charge totale ܞ۵: = (0.40×1.20) + (1.57×1) +0.0418+0.32=2.41KN/ml

b) Palier :

Charges permanentes :

- Revêtements en carrelage (e = 2cm) ………………………….0.2 × 2 = 0.4 KN/m2

- Mortier de pose (e = 1,5cm) …..................................................0.2 × 1.5 = 0.3 KN/m2

- Dalle en béton armé (e = 10cm)………………………………..0.1 × 25 = 2.5KN/m2

- Tôle type TN 40 …........................................................................0.15KN/m2

ܘ۵ = .KN/m2

a) Charges d’exploitation :

ܳ = 2.5 KN mଶ⁄

Q= 2.5×1.2/2= 1,5 KN m⁄

La charge revenant au limon est :

q୴ =
(G୴ + Q)

2
=

(2.41 + 1,5)

2
= 1.955 KN m⁄

q୮ =
൫G୮ + Q൯× E୫

2
=

(3.35 + 1.5) × 1.2

2
= 2,91 KN m⁄

ܕ۳ : La longueur de la marche

q = max൫q୴�; q୮൯= 2,91 KN m⁄

2.3.2 Condition de flèche :

Il faut vérifier : fୡୟ୪≤ fୟୢ

Avec :

fୡୟ୪=
ହ×୯౦×୪ర

ଷ଼ସ×× ౯୍
≤ fୟୢ =

୪

ଷ
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I୷ = 300 ×
5 × q × lଷ

384 × E
= 300 ×

5 × 2,91 × 10ିଶ × 340ଷ

384 × 21000
= 212,75cmସ

Soit un ۼ۾܃ avec les caractéristiques suivantes :

I୷ = 364cmସ

W୮୪୷ = 72.6cmଷ

G୮୰୭ϐ୧୪é = 0.134 KN m⁄

A୴ = 8.8cmଶ

2.3.3 Vérification en tenant compte du poids du profilé :

 La flèche :

q′ = q + G୮୰୭ϐ୧୪é = 2,91 + 0.134 = 3,04 KN m⁄

fୡୟ୪=
5 × 3,04 × 10ିଶ × 340ସ

384 × 21000 × 364
= 0,69cm <

340

300
= 1.13cm → ܚéܑ܄� ܍éܑ

 La résistance :

- Charge totale :G୴ = (0.40×1.2) + (1.57×1) +0.0418+0.134× 2=2.36KN/ml

q୴ =
(ଵ.ଷହ×ୋ౬ାଵ.ହ×୕)

ଶ
=

(ଵ.ଷହ×ଶ.ଷାଵ.ହ×ଶ.ହ)

ଶ
=3,47 KN/m

q୮ =
൫1.35 × G୮ + 1.5 × Q൯× E୫

2
=

(1.35 × 3.47 + 1.5 × 2.5) × 1.2

2
= ,۹ܕ/ۼ

Figure 5.5 : Les charges appliquées sur le limon.
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Le limon est considéré comme une poutre isostatique, alors on utilise la méthode de la

résistance des matériaux pour calculer les réactions d’appuis et le moment maximal.

∑F୴ = 0 ⟹ R + R = 13,87KN

∑(M A⁄ ET B) = 0 ⟹ ൜
ۯ܀ = ,ૡૠ۹ۼ
۰܀ = ૠ,۹ۼ��

�

 Calcul des efforts internes :

≤ ≥ܠ ,.

൜
M = −2,53 × xଶ + 6,287 × x
T୷ = 5,06 × x − 6,287

⟹ ൜
x = 0 ⟹ M = 0KN. m, T୷ = −6,287KN

x = 1,3 ⟹ M = 3,90KN. m, T୷ = 0,30KN
��

Le moment est maximum pour : x =
,ଶ଼

ହ,
= 1,24 < m1,3m

≤ ≥ܠ ,

൜
M = −1.84 × xଶ + 7,562 × x
T୷ = −3.74 × x + 7,562

⟹ ൜
x = 0 ⟹ M = 0KN. m, T୷ = 7,562KN

x = 2,1 ⟹ M = 7,76KN. m, T୷ = −0,30KN
��

Le moment est maximum pour : x =
,ହଶ

ଷ.ସ
= 2,17m˃2,1m

⟹ M�୫ ୟ୶ = 7,76KN. m

Donc les efforts maximum sont :൜
ۻ ܌ܛ = ૠ,ૠ۹ܕ.ۼ ������
܌ܛ܄ = ۰܀ = ૠ,۹ۼ

�

Mୖୢ =
W୮୪୷ × f୷

γ బ

=
72,6 × 10ି × 235 × 10ଷ

1
= 17,06KN ∙ m > 7,76KN ∙ m → ܚéܑ܄ ܍éܑ

 Cisaillement :

V୮୪,ୖୢ =
A୴ ∙ ൫f୷ √3⁄ ൯

γ బ

=
8,8 × ൫23.5 √3⁄ ൯

1
= 119.39KN > 7,562KN

V୮୪,ୖୢ > Vୱୢ → ܚéܑ܄ ܍éܑ

Conclusion : on choisit pour le limon et pour la volée un UPN120.

2.4 Etude de la poutre palière :

Cette poutre est considérée comme étant semi encastrée dans les poteaux de la cage

d’escalier, sa portée est de 3 m, le calcul se fera en flexion simple, alors on prend :

ܯ = −0,4 ∙ ܯ

=௧ܯ 0,85 ∙ ܯ
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Figure 5.6 : Schéma statique de la poutre palière.

a) Evaluation des charges :
Les charges revenant à la poutre palière sont :

- Réaction du palier à l’ELU ……………………………….. ܴ = ܰܭ6.287

- Réaction du palier à l’ELS …………………………….…... ܴ = ܰܭ7,562

- Poids de cloison sur la poutre …………………………...... 2,22 × 1,2 = ݉/ܰܭ2,66

=ݍ 2,66 + 7,562 = ݉/ܰܭ10,22

b) La vérification de la flèche et de la résistance :
 Condition de flèche :

Il faut vérifier : ݂≤ ݂ௗ

Avec :

݂=
5 ∙ ݍ ∙ ݈ସ

384 ∙ ܧ ∙ ௬ܫ

݂ௗ =
݈

300

௬ܫ = 300 ∙
ହ∙∙య

ଷ଼ସ∙ா
= 300 ∙

ହ∙ଵ,ଶଶ∙ଷయ

ଷ଼ସ∙ଶ,ଵ
= 513,29ܿ݉ ସ

Soit un ૡۼ۾܃ avec les caractéristiques suivantes :

௬ܫ = 1350ܿ݉ ସ

ܹ ௬ = 179ܿ݉ ଷ

୮୰୭ϐ୧୪éܩ = ൗ݉ܰܭ0,219 ௩௭ܣ���������������������� = 15,09ܿ݉ ଶ

c) Vérification en tenant compte du poids du profilé :

ݖ

ݕ

3݉

ݍ
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 La flèche :

′ݍ = +ݍ ୮୰୭ϐ୧୪éܩ = 10,22 + 0,219 = ൗ݉ܰܭ10,43

݂=
5 ∙ 10,43 ∙ 3ସ

384 ∙ 2,1 ∙ 1350
∙ 10ଶ = 0,38ܿ݉ < ݂ௗ =

300

300
= 1ܿ݉ → ܚéܑ܄ ܍éܑ

 La résistance :

Les combinaisons de charges à considérées sont :

௨ݍ = 1,35 ∙ (2,66 + 0,219) + 6,287 = ൗ݉ܰܭ10,153

ܯ =
௨ݍ ∙ ݈

ଶ

8
=
13,724 ∙ 3ଶ

8
= ܰܭ34,26 ∙ ݉

=௧ܯ 0,85 ∙ ܯ = ܰܭ29,12 ∙ ݉

ܯ = 0,4 ∙ ܯ = ܰܭ13,70 ∙ ݉

ோௗܯ =
ܹ ௬ ∙ ௬݂

ெబߛ

=
179 ∙ 235 ∙ 10ିଷ

1
= ܰܭ42,065 ∙ ݉ > ܰܭ29,12 ∙ ݉ → ܚéܑ܄ ܍éܑ

 Cisaillement :

௦ܸௗ =
௨ݍ ∙ ݈

2
=
10,153 ∙ 3

2
= ܰܭ15,229

ܸ,ோௗ =

௩௭ܣ ∙ ቌ
௬݂

√3
൘ ቍ

ெబߛ

=

15,09 ∙ 10ିଵ ∙ ൬235
√3

ൗ ൰

1
= ܰܭ204,73 > ܰܭ15,229

ܸ,ோௗ > ௦ܸௗ → ܚéܑ܄ ܍éܑ

Toutes les conditions sont vérifiées, alors ૡۼ۾܃ convient comme poutre palière.

2.5 Conclusion :

Dans notre étude des escaliers, on a justifié le choix des dimensions qu’on a prévue en

fonction des dimensions de la cage d’escalier ; ainsi on a établis le calcul des marches, le

calcul de limon et le palier de repos, dans ce dernier on a prévu une tôle strier soudé sur des

poutres UPN (différentes inerties). Aussi pour le limon on a utilisé des poutres UPN. Et dans

ce qui concerne les marches on a adopté la conception la plus utilisée, qui se constitue d’une

tôle striée rigidifiée par des cornières jumelées.
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VI.1-Introdution :

Les contreventements servent d’une part à résister aux efforts horizontaux et à transférer
ces efforts aux fondations et d’empêcher les grandes déformations et de l’autre part, assurer la
stabilité de l’ossature. Ils sont disposés en toiture, dans le plan des versants poutres au vent, et
en façade (palées de stabilité), et doivent reprendre les efforts horizontaux appliqués tant sur
les pignons que sur les long pans.

 Contreventement de la toiture par une poutre au vent :

Les contreventements sont disposés généralement suivant les versants de la toiture. Ils
sont placés le plus souvent dans les travées de rive. Leurs diagonales sont généralement
des cornières doubles qui sont fixées sur la ferme.

VI.2-Calcul des contreventements de toiture (poutre au vent) :

Les contreventements de toiture sont disposés généralement suivant les versants de la
toiture. Ils sont placés le plus souvent dans les travées de rive. Leurs diagonales sont
généralement des cornières doubles qui sont fixées sur la ferme. Leur rôle principal est de
transmettre les efforts du vent du pignon et du lang-pan aux fondations.

La poutre au vent sera calculée comme une poutre en treillis sur deux appuis chargée par
des forces horizontales dues au vent.

Remarque :

1. Les diagonales comprimées ne sont pas prises en compte lors de la détermination des

efforts dans les barres du moment qu’ils flambent au moindre effort.

2. Le problème est ramené à un calcul une poutre isostatique et déterminer ces efforts.

3. Les charges sont considérées concentrées et appliquées au droit des nœuds (pour
n’avoir que des barres sollicitées par des efforts normaux).

Figure 6.1 : Vue en plan de la poutre au vent.
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Schéma statique :

Figure 6.2 : Les efforts agissent sur la poutre au vent.

2.1-Les efforts horizontaux dus au vent :

Les forces horizontales dues au vent sont données dans le tableau suivant :

Tableau VI.1 : Les forces horizontales dues au vent

2.2-Détermination des sollicitations dans chaque élément de la poutre au vent :

La détermination des efforts dans les éléments de la poutre au vent est obtenue à l’aide

d’un modèle 2D avec le logiciel Robot Structure Analyse
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Les sollicitations dans les éléments sont données dans le tableau précédent :

 

danF

mdanV

mh

mh

mh

mL

F
sVF

FR

fr

8559

/55,2157,1435,1

13

50,12

50,11

;5,12

5
5,1

2

3

2

1

11















2.3-Vérification des éléments :

a) Les diagonales :

Par la méthode des coupures ; on établit l’effort Fd dans les diagonales :

ܴܽ= ܴܾ= ܨ∑ /݅3

Avec :

 
.034,96

169,46

253,4976,115

169,46
6

25,6

76,115

2

)385,4925887,,3914435,2736(2

2

)321(2

1

KNF

CosCos

FR
F

tg

KNRbRa

R

FFF
R

d

d

























ܰ௦ௗ = 1,5 × ௗܨ = 1,5 × 96,034 = ܰܭ�144,051

On doit vérifier la condition suivante :

Nࢊࡿ ≤ N୮୪.ୖୢ =
A. F୷

γ 

ܣ ≥
Nୗୢ . γ 

F୷
=

144,051 × 1,1

23,5
= 6,742cmଶ

Soit une cornière L(60*60*7) de section A=7,98 cm²

 Vérification des diagonales à la traction :

La condition à vérifier est : RdtSdt NN ..  Avec :  uPLRdt NNN ;min. 

1,10 M ; 25.12 M ; fy = 235 N/mm2
; fu = 360 N/mm
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2
0 28.7710798 cmdeAAnet  Avec : KNN sdt 051.144. 

KN
fA

N
M

y

PL 48.170
1.1

5.2398.7

0










KN
fA

N
M

unet
u 69.188

25,1

3607289,09,0

2










D’OU :     KNNNNNN netRdtuPLRdt 48.170'69.188";"48.170"min;min .. 

KNNKNN RdtSdt 48.17005.144 .. 

Donc la diagonale L (60*60*7) est vérifiée à la traction.

VI.3-Vérification des montants de la poutre au vent :

3.1-Vérification de la panne montante :

Les montants de la poutre au vent sont des pannes qui travaillent à la flexion déviée

sous l’action de charge vertical , et en autre a la compression sous F au doit donc vérifier la

panne a la flexion déviée la formule de vérification est la suite :

0,1


















Mplz

Mz

Mply

My

3.2-Vérification de la panne intermédiaire :

Donc :

Le poids propre réel G devient :

G = [(Pcouverture+Paccessoire)*d] + Ppanne

G = [(10.05+3)*1.0] + 15.8 =28.85 kg/ml

G =0.288 KN/ml

Gz = 0.288*cos 9.090 =0.284 KN/ml

Gy = 0.288*sin 9.090 =0.045 KN/ml

La combinaison la plus défavorable à L’ELU et L’ELS deviennent :

a) A l’ELU :

Selon l’axe z-z, les charges maximales à l'ELU revenant à la panne la plus sollicitée en

tenant compte de la continuité est :

Qz = (1.35*0.284-1.5*2.988) = -4.098 KN/ml
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Qy = (1.35*0.045+1.5*0) = 0.060 KN/ml

b) A l’ELS :

Qz = (0.284-2.988) = 2.704 KN/ml

Qy = 0.045 KN/ml

Donc:

mKn
m

FyWplz
Mplz

mKn
m

FyWply
Mply

mKn
LQy

Mz

mKn
LQz

My





































575,5
1,1

102351,26

405,26
1,1

102359,123

675,0
8

3060,0

8

)2/(

441,18
8

6098,4

8

2

0

3

0

22

22





Section de classe(1)









1

2





A.N :

0,161,0
575,5

675,0

405,26

441,18
12


















Vérifiée

3.3-Vérification de la panne montante au déversement :

La formule de vérification est donnée comme suite :

 
min

1 1 1

. .
1 EC3 Art 5.5.4 2

. .

LT y z z

y ply y plz y

LT

m m m

K M K MN

Af W f W f
 

  

  

kn
fA

Nply
M

y 41,429
1,1

5,231,20

0










Mply =26,405kn.m

Mplz =5,575kn.m

My = 2,886Kn.m

Mz=0,886Kn.m
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Calcul de Ky:

 

 

  977,01
3,93

185,91

11

9,9319,93

1
235

235
235

235
9,93

185,91
58,6

600

9,042

.5,11

5,0

1

1

5,0

1


































y

AclasseSection

SAcier

f
avec

iy

Ly
y

y
y

avec
Wely

WelyWply
y

Kyavec
fAXy

N
Ky

y

A

yMYy

y

Y























Par le tableau 8 de l’Eurocode 03 on a : 3,1MY

A.N :

  9,0227,1
7,108

7,1089,123
43,12977,0 


Y

Calcul de χ à l’aide du tableau 5.5.2 de l’eurocode3 : 

2,195,1
82

160


b
h

ܶ = 7,4�݉ ݉ < 40�݉ ݉

Par rapport à l’axe fyycourbe a

Par rapport à l’axe zzcourbe b

Tableau de L’Eurocode 03 :

ܺ = 0,69

ܺ௭ = 0,63
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mmmmt

b

h

EurocodetableaudelaideXdecalcul

NA

aonEurocodetableaulePar

f
avec

i

L

BA

f

a

z

z

MZ

z

y

z

z
z

z
z

404,7

2,195,1
82

160

32.5.5

9,0864,1

66,16

66,1610,26
43,12736,1

.

3,1

:038

.736,1
9,93

043,163

9,93

1
235

235235
9,93

043,163
84,1

300

1

1

5,0

1





















































Par rapport à l’axe yy  courbe a

Par apport à l’axe zz  courbe b

ܺ௬ = 0,29

ܺ௭ = 0,27

IPE 160 convient comme des pannes intermédiaires.
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VII.1-Introduction :

Parmi les actions qui peuvent agir sur une structure, le séisme reste de loin le plus
dangereux. Les risques liés à l’activité sismique sont omni présent, et de plus en plus
prépondérant, provoquant ainsi d’importants dommages matériels et le plus souvent des pertes
humaines. En tant que des ingénieurs en génie civil, il est de notre devoir et responsabilité
d’assurer la stabilité des structures ainsi que leur bon comportement durant le séisme. Pour
cela, il existe des recommandations comme règles parasismiques algériennes (RPA99 V2003)
il suffit juste d’appliquer de manière rigoureuse afin de minimiser les risques encourus lors
d’un séisme.

Il existe plusieurs logiciels qui nous permettent de modéliser la structure à étudier et lui faire
subir toute les sollicitations auxquelles elle devra répondre dans la réalité, ainsi on pourra
prévoir son comportement presque réel, d’où la mieux concevoir. Ces différents logiciels sont
tous basés sur la méthode des éléments finis.

VII.2-Présentation du logiciel ROBOT :

Le Robot, un des produits de ROBOT.BAT, est un logiciel de calcul et d’optimisation des
structures, il se base sur la méthode d’analyse par éléments finis pour étudier les structures
planes et spatiales de type treillis, portique adaptés au construction en acier, en bois, en béton
armé ou mixte, il comprend des modules de dimensionnement, de vérification, d’assemblage,
et de ferraillage suivant les différentes normes nationales existantes.

VII.3-Modélisation :

Le logiciel permet d’effectuer les étapes de modélisation (définition de la géométrie,
conditions aux limites, chargements des structures, etc.) de façon totalement graphique,
numérique ou combinée, en utilisant les innombrables outils disponibles.

VII.4-Analyse de la structure :

4.1-Type d’analyse :

L’analyse élastique globale, peut être statique ou dynamique, selon la satisfaction des
conditions posées par les règlements en vigueur, sur les cas de chargement.

 Les chargements statiques :

 Poids propre de la structure.

 Les effets dus aux actions climatiques.

 Les chargements dynamiques :

 Les effets sismiques
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4.2-Méthode de calcul :

La détermination de la réponse de la structure et son dimensionnent peuvent se faire par

trois méthodes de calcul, dont le choix est en fonction du type de la structure et de la nature de

l’excitation dynamique. Il s’agit donc de s’orienter vers l’une

 Méthode d’analyse dynamique par accélérogramme.

 Méthode d’analyse modale spectrale.

 Méthode statique équivalente.

4.2.1 La méthode statique équivalente

La méthode de calcul la plus employée pour le calcul dynamique

basé sur l’utilisation des spectres de réponse.

Mais comme le ‟ RPA 99 V 2003 ”

supérieur à 80% de l’effort tranchant statique, donc on calcul l’effort tranchant statique par la

méthode statique équivalente.

a) Principe de la méthode

Les forces réelles dynamiques qui se développent dans la construction sont remplacées

par un système de forces statiques fictives dont les efforts sont considérés équivalents à ceux

de l’action sismique.

b) Calcul de la force sismique totale

D’après l’art 4.2.3 de RPA 99/version 2003,

la base de la structure, doit être calculée successivement dans deux directions horizontales

orthogonales selon la formule

A : coefficient d’accélération de zone, donné par le
fonction de la zone sismique et du groupe d’usage du bâtiment

Dans notre cas, on est dans la
Nous trouverons : A= 0.20

D : est facteur d’amplification dynamique
facteur d’amortissement (ɳ) et de la période fondamental de la structure (

La détermination de la réponse de la structure et son dimensionnent peuvent se faire par

trois méthodes de calcul, dont le choix est en fonction du type de la structure et de la nature de

l’excitation dynamique. Il s’agit donc de s’orienter vers l’une des méthodes suivantes

Méthode d’analyse dynamique par accélérogramme.

Méthode d’analyse modale spectrale.

Méthode statique équivalente.

4.2.1 La méthode statique équivalente :

La méthode de calcul la plus employée pour le calcul dynamique des structures, est celle

basé sur l’utilisation des spectres de réponse.

RPA 99 V 2003 ” préconise que l’effort tranchant dynamique soit

de l’effort tranchant statique, donc on calcul l’effort tranchant statique par la

Principe de la méthode :

Les forces réelles dynamiques qui se développent dans la construction sont remplacées

par un système de forces statiques fictives dont les efforts sont considérés équivalents à ceux

Calcul de la force sismique totale :

l’art 4.2.3 de RPA 99/version 2003, la force sismique totale

la base de la structure, doit être calculée successivement dans deux directions horizontales

:

coefficient d’accélération de zone, donné par le tableau (4.1) de RPA99/version 2003
fonction de la zone sismique et du groupe d’usage du bâtiment

zone IIa et un groupe d’usage 1B (H=13m< 17m)

est facteur d’amplification dynamique moyen qui est en fonction de la catégorie de site du
) et de la période fondamental de la structure (T)
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La détermination de la réponse de la structure et son dimensionnent peuvent se faire par

trois méthodes de calcul, dont le choix est en fonction du type de la structure et de la nature de

des méthodes suivantes :

des structures, est celle

préconise que l’effort tranchant dynamique soit

de l’effort tranchant statique, donc on calcul l’effort tranchant statique par la

Les forces réelles dynamiques qui se développent dans la construction sont remplacées

par un système de forces statiques fictives dont les efforts sont considérés équivalents à ceux

la force sismique totale V qui s’applique

la base de la structure, doit être calculée successivement dans deux directions horizontales

tableau (4.1) de RPA99/version 2003 en

(H=13m< 17m)

moyen qui est en fonction de la catégorie de site du
)
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2
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2,5.η 0 T T

T
D= 2,5.η. T T 3s

T

T 32,5.η. . T 3s
3 T


   

      

 


     
 

T1, T2 : période caractéristique associée à la catégorie du site et donnée par le tableau 4.7 du
[RPA99/ version 2003], site (S3) :

൜
(ࢉࢋ࢙)ࢀ = �.࢙
(ࢉࢋ࢙)ࢀ = �.࢙

�

(ࣁ) : Facteur de correction d’amortissement donnée par la formule :

ࣁ = ඨ
ૠ

(+ )
≥ .ૠ

Où ξ(%) est le pourcentage d’amortissement critique fonction du matériau constitutif, du type

de structure et de l’importance des remplissages.

ξ ∶ Est donnée par le tableau 4.2 du RPA99 V 2003

Nous avons une structure en portiques, Donc = 6 %

D’où : =ߟ 0.935 > 0.7

ࣁ = 0.935

Estimation de la période fondamentale :

La valeur de la période fondamentale (T) de la structure peut être estimée à partir de formules

empiriques ou calculée par des méthodes analytiques ou numériques.

La formule empirique à utiliser est donnée par le RPA 99/ version 2003 par la formule (4.6):

T = CT hN
3/4

Avec :

ࡺࢎ : Hauteur mesurée en mètres à partir de la base de la structure jusqu’au dernier niveau :

ே=13mࢎ

C T : est un coefficient qui est fonction du système de contreventement, du type de

remplissage et est donné par le tableau 4.6 du RPA 99/version 2003.

« Contreventement assuré par portiques auto stables en béton armée sans remplissage en

maçonnerie »

D’où : CT = 0.075
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Donc : T = CThN
3/4= 0.075*13(3/4) = 0.51 s

ࢀ = .࢙≤ ࢀ = .࢙≤ .࢙

Donc la valeur du facteur d’amplification dynamique moyen est égale :

D = 2,5 η (T2/T) 2/3 ⟹ D = 2.5 x 0.935 x (0.5/0.513)2/3 = 2.29

R : coefficient de comportement global de la structure, Sa valeur est donnée par le tableau

4.3 de RPA 99/ version 2003, en fonction du système de contreventement.

Portiques autostables sans remplissages en maçonneries rigide : R = 5

Q : facteur de qualité de la structure, fonction de la redondance, géométrie, régularité en plan

et en élévation et la qualité de contrôle de la constriction.

Q = 1 + ∑ ࡼ



Tableau VII. 1: Pénalité de vérification.

Q = 1+0.05+0+0.05+1.0 = 1,2

W : poids total de la structure, W est égal à la somme des poids Wi calculés à chaque niveau

(i). W=∑ࢃ 

Avec : ܹ = ܹ ீ+ ܹߚ� ொ

ࢃ :ࡳ Charges permanentes et à celles des équipements fixes solidaires de la structure.

ࢃ :ࡽ Charge d’exploitation.

Critère de qualité « q » ࡼ

1. conditions minimales sur les files porteuses

2. Redondance en plan

3. régularité en plan

4. régularité en élévation

5. Contrôle de qualité des matériaux

6. Contrôle de la qualité de l’exécution

0.05

0

0

0

0.05

1.0

 ࡼ
0.2
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:ࢼ Coefficient de pondération fonction de la nature et de la durée de la charge d’exploitation

et donné par le tableau 4.5 du RPA 99 version 2003.

Dans notre cas : β =0.2 

Wࡳ= 5843,94 KN

Wࡽ = 242,64 KN

W= 5843,94 + 0,2×242,64 = 5892,46 KN

On a : W
R

QDA
V .

..


Donc : KNV 69,64746,5892
5

2,129,22,0





c) Distribution de la résultante des forces sismiques selon la hauteur :

La résultante des forces sismiques à la base V doit être distribuée sur la hauteur de la

structure selon les formules suivantes :





n

i
it FFV

1

: Force concentrée au sommet de la structure qui permet de tenir compte de l’influence

des modes supérieurs de vibration.









n

i
jj

iii
i

hW

hWFV
F

0

)(

iF : Effort horizontal revenant à chaque niveau i.

ih : Niveau du plancher ou s’exerce la force iF .

iW , jW : Poids revenant aux plancher i,j.

jh =niveau d’un plancher quelconque.

Pour notre cas V = iF

4.2.2 Principe de la méthode dynamique spectrale :

Par cette méthode, il est recherché pour chaque mode de vibration, le maximum des effets

engendrés dans la structure par les forces sismiques représentées par un spectre de réponse de

calcul. Ces effets sont par la suite combinés pour obtenir la réponse de la structure.

iF
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1) Spectre de repense de calcul :

L’action sismique est représentée par le spectre de calcul RPA 99 V2003 :
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g
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3
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2

2

2/3
2
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1
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Avec les coefficients A, η, R, T1, T2, Q : sont déjà déterminés.

Q = 1,2       A = 0,2       η = 0,935     T1 = 0,15s        T2 = 0,5s 

a) Schématisation du spectre de réponse suivant X et Y :

Figure 7. 1: Schéma du spectre de réponse suivant X.
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Figure 7. 2 : Schéma du spectre de réponse suivant Y.

2) Nombre de modes à considérer :

a) Selon le RPA99/V2003, Le nombre de modes de vibration à retenir doit être tel que :

 La somme des masses modales effectives pour les modes retenus soit égale à 90 %
au moins de la masse totale de la structure.

 Ou que tous les modes ayant une masse modale effective supérieure à 5% de la masse
totale de la structure soient retenus pour la détermination de la réponse totale de la
structure.

Le minimum de modes à retenir est de trois (03) dans chaque direction considérée.

b) Dans le cas où les conditions décrites ci-dessus ne peuvent pas être satisfaites à cause

de l’influence importante des modes de torsion, le nombre minimal de modes (K) à

retenir doit être tel que :

K ≥ 3√N et TK ≤ 0,2s 

Ou : N est le nombre de niveau au-dessus du sol et TK la période du mode

3) Résultat de calcul :

a. Pourcentage de participation de masse :

Le pourcentage de participation de masse doit être supérieur à 90٪ suivant les deux

directions, donc on doit augmenter le nombre de modes de vibrations, pour mieux représenter

le comportement de la structure.
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Dans les trois premiers modes on a :

-Translation suivant (Y) pour le premier mode.

-Translation suivant (X) pour le deuxième mode.

-Rotation pour le quatrième mode.

Mode Période

(s)

Suivant X

(%)

Suivant Y

(%)

Suivant Z

(%)

Somme

suivant X

Somme

suivant Y

Somme

suivant Z

1 0,50 51,31 0,00 0,00 51,31 0,00 0,00

2 0,49 51,31 76,70 0,00 0,00 76,70 0,00

3 0,46 51,62 76,70 0,00 0,30 0,00 0,00

70 0,10 89,25 91,94 8,99 0,78 0,04 0,00

73 0,09 91,64 94,03 9,00 2,24 0,18 0,00

Tableau VII. 2: Pourcentage de participation de masse.

b. Les réponses modales de la structure :

La déformation de la structure suivant les modes de vibration les plus prépondérants

est illustrés par les figures suivantes :

Mode 1 : Translation suivant X-X, période T = 0.50 s, taux de participation de la

masse 51.31%
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Figure 7. 3 : Mode de déformation (01).

Mode 2 : Translation suivant Y-Y, période T = 0.49 s, taux de participation de la

masse 76.70%.

Figure 7. 4 : Mode de déformation (02).

Mode 3 : Rotation autour de Z-Z, période T = 0.46
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Figure 7. 5 : Mode de déformation (03).

4.3- Analyse des résultats :

Il y a lieu de constater que la structure présente des translations suivant les deux directions

horizontales et une rotation autour de l’axe verticale.

a) Les combinaisons de calcul :

Notation :

G : Poids propre.

Q : Charge d’exploitation.

S : Action de la neige.

V : Action du vent.

 V2 : Vent sur le pignon.

 V1 : Vent sur le long pan.

E : Action sismique.

Les combinaisons de calcul adoptées selon les règlements en vigueur sont données dans le

tableau suivant :
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Combinaisons à

l’Etat limite ultime

Combinaisons à l’Etat

limite de service

Combinaisons

Accidentelles

ଶܩ+ଵܩ)1.35 )+1.5ܳ

ଵܩ)1.35 (ଶܩ+ +1.5S

ଵܩ) ଶ)+1.5ܩ+ ܸ

ଵܩ) ଶܩ+ +1.5 ௌܸ

ଵܩ) (ଶܩ+ + ܸ

ଵܩ) (ଶܩ+ + ௌܸ

ଵܩ) (ଶܩ+ + ܳ

ଵܩ) + ܵ+(ଶܩ

(ଶܩ+ଵܩ) +0,9(Q+S)

(ଶܩ+ଵܩ) +0,9(Q+ ܸ)

(ଶܩ+ଵܩ) +0,9(Q+ ௌܸ)

ଵܩ) + ଶ)+Q+EXܩ

ଵܩ) + (ଶܩ +Q-EX

(ଶܩ+ଵܩ) + Q–EY

(ଶܩ+ଵܩ) +Q +EY

ଵܩ)0.8 (ଶܩ+ +EX

ଵܩ)0.8 + ଶ)–EXܩ

ଵܩ)0.8 + ଶ)–EYܩ

ଵܩ)0.8 + ଶ)+EYܩ

Tableau VII. 3 : Combinaisons de calcul.

La neige n’est pas combinée avec le vent car elle joue un rôle favorable.

b) Résultantes des forces sismiques de calcul :

Selon l’article 4.3.6 du RPA99 V2003, la résultante des forces sismiques à la base ࢚ࢂ

obtenue par combinaison des valeurs modales doit être supérieure à 80% de la résultante des

forces sismiques déterminée par la méthode statique équivalente.

Forces

sismiques

V statique

(KN)

0.8Vstatique

(KN)
V dynamique (KN) Observation

Sens xx 647.69 518.15 548.78 Vérifiée

Sens yy 647.69 518.15 621.03 Vérifiée

Tableau VII. 4: Vérification de l’effort tranchant à la base.

L’effort tranchant dynamique est supérieur à 80% de l’effort tranchant statique dans les deux

sens. Il n’y a pas lieu d’augmenter tous les paramètres de la réponse (forces, déplacement,

moments,…)

4.4- Vérification des déplacements :
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1èr Cas : situation durable :

Les déplacements sont limités à :

 Déplacement horizontal :

h/150 Sans charge du vent

h / 125 Avec charge du vent EC3 Art 4.2.2(1) I

Ou h : hauteur du poteau

 Déplacement vertical :

L/200

Avec : L : longueur de la travée EC3 tab 4.1

Combinaisons Déplacements max (cm)

Avec le vent Sans le vent Avec le vent Sans le vent

Suivant X
+ଵܩ) ଶܩ )+1,5 ܸ (Q+S+(ଶܩ+ଵܩ))1.35

0.6 0.2

Suivant Y

+ଵܩ)

ଶ)+1,5ܩ ܸ

+Q+(ଶܩ+ଵܩ)1.35 S)
1.6 0.6

Suivant Z
1,5+(ଶܩ+ଵܩ) ܸ (ଶܩ+ଵܩ)1.35 +1.5Q

4.9 0

Tableau VII. 5: Déplacement max en situation durable.





















cm
L

cm
h

cm
h

5,12
200

2500

200

6,9
125

1200

125

0,8
150

1200

150

On constate que les déplacements maximum suivant les trois directions sont inférieurs aux

déplacements admissibles donc les déplacements sont vérifiés.
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2ème Cas : situation accidentelle :

Le D.T.R RPA 99 V2003 précise que le déplacement horizontal est calculé sous les forces

sismique seul (art 4.4.3) et préconise de limiter les déplacements relatifs latéraux d’un étage

par rapport aux étages qui lui sont adjacent à 1% de la hauteur d’étage (art 5.10).

Le déplacement horizontal à chaque niveau k de la structure est calculé comme suit :

ekk R  .

ek : Déplacement dû aux forces sismiques.

R : coefficient de comportement R = 5.

Il s’agit de vérifier le point le plus haut de la toiture par rapport au sol.

Niveau Déplacement (cm) Déplacement relatif (cm)

Suivant (X) Suivant (Y) Suivant (X) Suivant (Y)

Toiture 1,64 1,68 8,2 8,4

Tableau VII.6 : Déplacement relatif des niveaux.

cm
h

0,13
100

1300

100


Tous les déplacements sont inférieurs à 13,0 cm, donc ils sont vérifiés

VII.5- Effet de deuxième ordre :

Les effets de seconde ordre (ou effet P-Δ) peuvent être négligés si la condition suivante est

satisfaite à tous les niveaux :

1,0
.

.





kk

kk

hV

P


Avec : 



n

ki
QiGik WWP 

ܓ۾ : Poids total de la structure et des charges d’exploitations associées au-dessus du niveau

« k ».

ܓ܄ : Effort tranchant d’étage au niveau « k ».

Δ k : déplacement relatif du niveau « k » par rapport au niveau « k-1 ».

ܓܐ : Hauteur de l’étage « k ».
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 Si 2,01,0  k les effets P- Δ peuvent être pris en compte de manière approximative

en amplifiant les effets de l’action sismique calculés au moyen d’une analyse élastique

du 1° ordre par le facteur :
k1

1

 Si 20,0k , la structure est potentiellement instable et doit être redimensionnée.

 Sens X-X :

Niveau (m) ∆ (cm) (ࡺ)ܓ۾ (ࡺ)܄ )ܐ )
e

k

h


(%)

k

13,0 8,2 5892,46 647,69 13,0 0,630 0,057

Tableau VII.7 : Effet P-Δ suivant X-X.

k = 0,057< 0,1, donc les effets P-∆ peuvent être négligés.

 Sens Y-Y :

Niveau (m) ∆ (cm) (ࡺ)ܓ۾ (ࡺ)܄ )ܐ )
e

k

h


(%)

k

13,0 8,4 5892,46 647,69 13,0 0,646 0,058

Tableau VII.8 : Effet P-Δ suivant Y-Y.

k = 0,058< 0,1, donc les effets P-∆ peuvent être négligés.

VII.6-Remarque importante :

Après l’analyse de notre structure par le logiciel ROBOT.BAT 2012, on a remarqués que
le déplacement de notre structure est très important vis-à-vis de l’action sismique.

Dans ce cas-là on a proposés une solution, c’est de faire prolongé les poteaux en béton armé
suivant l’axe Z-Z, jusqu’à l’extrémité de la membrure supérieur de la ferme ainsi les deux
extrémités de la ferme soit encastrés dans les poteaux.

Les deux cas sont représentés dans les figures suivantes :
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Figure 7.6 : le déplacement son prolongement des poteaux.

Figure 7.7 : Le déplacement avec prolongement des poteaux.



Chapitre VIII :
Vérification des

éléments de l’ossature
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VIII.1-Introduction :

Après le pré dimensionnement des éléments et leurs modélisation, on procède à la

vérification (traction, flambement et résistance) sous les efforts les plus défavorables tirés du

logiciel ROBOT 2012.

VIII.2-Itérerai de dimensionnement avec ROBOT :

Avant de commencer la modalisation de la structure, on doit au préalable définir quelques

paramètres (préférence de l’affaire), concernant les règlements adoptés pour les calculs, et les

unités.

Ainsi nous pouvons enfin commencer la modélisation de la structure, une étape

primordiale pour pouvoir dimensionner une structure avec le logiciel ROBOT et que se traduit

par la conception de la structure à étudier à 3D, en prenant soin de bien choisir pour chaque

élément, un type de profilé couramment utilisé en réalité.

Apres avoir modalisé la structure, on passe au chargement, en affectant à la structure les

différentes charges à laquelle elle est soumise (calculées auparavant).

Notre structure est soumise aux charges suivantes :

 Poids propre de la structure.

 Charges permanentes (panneau sandwich…).

 Charge d’exploitations.

 Charge climatiques (vent, neige).

 Charge sismique.

Ayant terminé le chargement de la structure, on passe à la définition des combinaisons

(ELU, ELS, ACC) avec lesquelles le logiciel effectue le dimensionnement et les vérifications,

ensuite on affecte à chaque type d’élément les paramètres de flambement et de déversement

pour le calcul à l’ELU, ainsi que les déplacements et flèches limites pour le calcul à l’ELS,

selon le type de chaque élément, et on lance l’analyse de la structure.

Après avoir effectué toute ces étapes, on pourra passer à l’étape de pré dimensionnement

des éléments de la structure, en procédant comme suit :

Pour pouvoir effectuer un pré dimensionnement automatique avec ROBOT, on doit créer

pour chaque type d’élément ce qu’on appelle une famille, en sélectionnant la liste des

éléments de même type et la liste des profilés avec lesquels on veut que le logiciel

dimensionne notre élément.

On lance le calcule, et on choisit parmi les résultats proposés par le logiciel, le profilé le

mieux adapté à notre cas.

VIII.3-Les vérifications à faire :

3.1 Vérification a la traction :
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Nୱୢ ≤ N୰ୢ =
A × f୷

γ
୫ 

EC3 Art 5.4.3.1

3.2 Vérification Au flambement (compression) :

ܰ௦ௗ ≤ ܰௗ = ߯  × ߚ × ×ܣ
௬݂

ߛ ଵ
EC3 Art 5.5.1.1

3.3 La condition de résistance (ratio) :

Nୱୢ

N୰ୢ
< 1

Nୱୢ : Effort normal sollicitant

N୰ୢ : Effort résistant

Les efforts maximum obtenus par le logiciel ROBOT 2012 sont représentés sur le tableau

suivant :

Eléments Traction Compression Nom
section

Membrures
supérieures

157,77 -378,86 S478

Membrures inférieures 336,15 -336,15 I462

Montants 60,27 -143,16 M445

Diagonales 323,51 -149,75 D65

Tableau VIII.1 : Les efforts dans les éléments de la ferme

 Membrures supérieures :

23,38)10100100(2 cmAL 

- Traction :

KNN sd 77,157

vérifiée05,90077,157

05,900
0,1

10235103,38 34

KNNKNN

KNN

rdsd

rd
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-compression :

2

max

3.38)10100100(2

188

86,378

cmAL

cml

KNN

k







4

4

52,775

36,3532

cmI

cmII

Z

y



 

cmi

cmi

Z

y

499,4
3.38

52,775

03,3
3.38

36,353





Z

Z
Z

y

y

y

i

l

i

l









78.41
499,4

188

04.62
03,3

188





Z

y





  1W

5,0

1









 




 avecW

  9,939,93/
5,0

1   yfE

44,0
9,93

78,41

66,0
9,93

04,62





















Z

y





2,044,0

2,066,0





Z

y





Il y’a lieu de tenir compte du risque de flambement.

Calcul de  χ min

   5.5.1.2ArtEC32,015,0
2

 

   830,066,00,2-0,660,4910,5 2 

A

I
i

A

I
i

Z
Z

y

y
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 2
1

22

2

1
22

1

1

















Z

y

 
750,0

66,0830,0830,0

1

2

1
22





y

750,0min 

vérifiée63,61486,378

63,614
1,1

5,23
.36,38.1.750,0

kNNkNN

kNN

crdsd

crd





 Membrures inférieures :

204,31)99090(2 cmAL 

- Traction :

KNN sd 15,336

vérifiée44,72915,336

44,729
0,1

102351004,31 34

KNNKNN

KNN

rdsd

rd











-compression :

2

max

04.31)99090(2

187

15,336

cmAL

cml

KNN

k







4

4

52,518

66,2312

cmI

cmII

Z

y



 

cmi

cmi

Z

y

087,4
04.31

52,518

731,2
04.31

66,231
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75.45
087,4

187

47.68
731,2

187





Z

y





48,0
9,93

75,45

72,0
9,93

47,68





















Z

y





2,048,0

2,072,0





Z

y





Il y’a lieu de tenir compte du risque de flambement.

Calcul de  χ min

   886,072,00,2-0,720,4910,5 2 

 
750,0

72,0886,0886,0

1

2

1
22





y

713,0min 

vérifiée80,47215,336

80.472
1,1

5,23
.04,31.1.713,0

kNNkNN

kNN

crdsd

crd





La vérification des différents éléments de la ferme est donnée dans le tableau ci-dessous :

Eléments Combinaisons Nsd(KN) Nrd(KN) Nsd/Nrd Observations

Membrures

supérieurs

Compression (G1+G2) +1,5VD -378,86 614,63 0,61 Vérifier

Traction 1.35(G1+G2)+1.5S 157,77 900,05 0,17 Vérifier

Membrure

inférieurs

Compression (G1+G2) +1,5VD -336,15 472,80 0,71 Vérifier

Traction (G1+G2) +1,5VD 336,15 729,44 0,46 Vérifier

Diagonales
Compression (G1+G2) +1,5VD -149,75 472,80 0,31 Vérifier

Traction (G1+G2) +1,5VD 323,51 729,44 0,44 Vérifier

Montants
Compression 1.35(G1+G2)+1.5S -143,16 369,17 0,38 Vérifier

Traction (G1+G2) +1,5VD 60,27 524,05 0,11 Vérifier

Tableau VIII.2 : Vérification des éléments de la ferme.
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Vérification avec logiciel robot :

VIII.4-Vérification des diagonales des contreventements : L (130×130×12)

Figure 8.1 : Poutre au vent de pignon

Elément Combinaisons Nsd(KN)

Compression G1+G2) +1,5VD -59,51

Traction 1.35 (G1+G2) +1.5S 80,66

Tableau VIII.3 : Les efforts dans les éléments de contreventement.

1-Vérification à la traction :

0m

y

rdsd

fA
NN






On a : A = 29,97 cm²















KNNKNN

KNN

rdsd

rd

29,70466,80

29,704
1

5,2397,29

Vérifiée

2-Vérification au flambement :

1

min

m

y

Ardsd

f
ANN
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2

max

97,29)12130130(

664

,5159

cmAL

cml

N

k







4

4

17,472

17,472

cmI

cmI

Z

y





cm
A

I
i

A

I
i Z

Z

y

y 96,3
97,29

17,472


67,197
96,3

664


Z

Z
Z

y

y

y
i

l

i

l


  1W

5,0

1









 




 avecW

  9,939,93/
5,0

1   yfE

78,1
9,93

67,197









 Zy 











2,078,1

2,078,1

Z

y





Il y’a lieu de tenir compte du risque de flambement.

Calcul de  χ min

  
   47,278,10,2-1,780,4910,5

5.5.1.2ArtEC32,015,0
2

2



 

   
239,0

78,147,247,2

11

2

1
222

1
22













 Zy

  23,0,minmin  Zy 

26,147
1,1

5,23
.97,29.1.23,0 KNN rd 

26,14751,59 KNNKNN rdsd   Vérifié
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Vérification avec logiciel robot 2012 :

VIII.5-Vérification des ciseaux de stabilité : 2L (100×100×11)

Figure 8.2 : Vue des ciseaux de stabilités en 3D.

Elément Combinaisons Nsd(KN)

Compression (G1+G2) +1,5VD -99,61

Traction (G1+G2) +1,5VD 99,49

Tableau VIII.4 : Les efforts dans les éléments des ciseaux de stabilités

1) Vérification à la traction :

0m

y

rdsd

fA
NN






On a : A = 41,88 cm²















KNNKNN

KNN

rdsd

rd

18,98449,99

18,984
1

5,2388,41

Vérifiée

2) Vérification au flambement :
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1

min

m

y

Ardsd

f
ANN


 

2

max

88,41)11100100(2

494

99,61

cmAL

cml

N

k







4

4

61,856

80,3832

cmI

cmII

Z

y



 

cm
A

I
i

cm
A

I
i

Z
Z

y

y

52,4
88,41

61,856

02,3
88,41

8,383





29,109
52,4

494

57,163
02,3

494





Z

Z
Z

y

y

y

i

l

i

l





  1W

5,0

1









 




 avecW

  9,939,93/
5,0

1   yfE

16,1
9,93

29,109
;74,1

9,93

57,163


















 Zy 











2,016,1

2,074,1

Z

y





Il y’a lieu de tenir compte du risque de flambement.

Calcul de  χ min

  
   39,274,10,2-1,740,4910,5

5.5.1.2ArtEC32,015,0
2

2
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22,0

16,139,239,2

11

24,0

74,139,239,2

11

2

1
222

1
22

2

1
222

1
22





























Z

y

  22,0,minmin  Zy 

836,196
1,1

5,23
.88,41.1.22,0 KNN rd 

836,196611,99 KNNKNN rdsd   Vérifié

Vérification avec logiciel robot 2012 :

VIII.6-Note de calcule puisées de logiciel ROBOT de déférents élément :

6.1-Membrures inferieurs :

CALCUL DES STRUCTURES ACIER

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORME : NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYPE D'ANALYSE : Vérification des familles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAMILLE : 2 memb inf
PIECE : 462 Membrure_inf_CM66_462 POINT : 7

COORDONNEE : x = 1.00 L = 2.08 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHARGEMENTS :
Cas de charge décisif : 45 (G+G2)+1.5VD (1+2)*1.00+6*1.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAU :
ACIER E24 fy = 235.00 MPa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRES DE LA SECTION : 2 CAE 90x9
h=9.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=19.0 cm Ay=16.20 cm2 Az=14.58 cm2 Ax=31.04 cm2
tw=0.9 cm Iy=231.66 cm4 Iz=518.52 cm4 Ix=8.31 cm4
tf=0.9 cm Wely=35.86 cm3 Welz=54.58 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFFORTS INTERNES ET RESISTANCES ULTIMES :
N,Ed = 336.04 kN My,Ed = -0.50 kN*m Mz,Ed = 0.17 kN*m Vy,Ed = 0.03 kN
Nc,Rd = 729.44 kN My,el,Rd = 8.43 kN*m Mz,el,Rd = 12.83 kN*m Vy,T,Rd = 219.80 kN
Nb,Rd = 559.26 kN My,c,Rd = 8.43 kN*m Mz,c,Rd = 12.83 kN*m Vz,Ed = -0.38 kN

Vz,T,Rd = 197.82 kN
Tt,Ed = 0.00 kN*m
Classe de la section = 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PARAMETRES DE DEVERSEMENT :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRES DE FLAMBEMENT :

en y : en z :
Ly = 2.08 m Lam_y = 0.73 Lz = 2.08 m Lam_z = 0.54
Lcr,y = 1.87 m Xy = 0.77 Lcr,z = 2.08 m Xz = 0.87
Lamy = 68.52 kzy = 1.16 Lamz = 50.89 kzz = 1.10

flambement par torsion : flambement en flexion-torsion
Courbe,T=b alfa,T=0.34 Courbe,TF=b alfa,TF=0.34
Lt=2.08 m fi,T=0.72 Ncr,y=2484.03 kN fi,TF=0.79
Ncr,T=2352.24 kN X,T=0.86 Ncr,TF=1735.82 kN X,TF=0.81
Lam_T=0.73 Nb,T,Rd=625.95 kN Lam_TF=0.65 Nb,TF,Rd=592.38 kN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULES DE VERIFICATION :
Contrôle de la résistance de la section :
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.50 < 1.00 (6.2.9.3.(1))
sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*Tau,y,Ed^2)/(fy/gM0) = 0.50 < 1.00 (6.2.1.(5))
Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))
Contrôle de la stabilité globale de la barre :
Lambda,y = 68.52 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 50.89 < Lambda,max = 210.00 STABLE
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.60 < 1.00 (6.3.1)
N,Ed/(Xmin*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.64 < 1.00
(6.3.3.(4))
N,Ed/(Xmin*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.64 < 1.00
(6.3.3.(4))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil correct !!!

6.2-Membrures supérieurs :

CALCUL DES STRUCTURES ACIER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORME : NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYPE D'ANALYSE : Vérification des familles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAMILLE : 2 memb sup
PIECE : 102 Membrure_sup_CM66_102 POINT : 7

COORDONNEE : x = 1.00 L = 2.09 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHARGEMENTS :
Cas de charge décisif : 45 (G+G2)+1.5VD (1+2)*1.00+6*1.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAU :
ACIER E24 fy = 235.00 MPa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRES DE LA SECTION : 2 CAE 100x10
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=21.0 cm Ay=20.00 cm2 Az=18.00 cm2 Ax=38.30 cm2
tw=1.0 cm Iy=353.36 cm4 Iz=775.52 cm4 Ix=12.67 cm4
tf=1.0 cm Wely=49.21 cm3 Welz=73.86 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFFORTS INTERNES ET RESISTANCES ULTIMES :
N,Ed = -21.92 kN My,Ed = -7.96 kN*m Mz,Ed = -0.61 kN*m Vy,Ed = 0.02 kN
Nt,Rd = 900.05 kN My,el,Rd = 11.57 kN*m Mz,el,Rd = 17.36 kN*m Vy,T,Rd = 271.35 kN
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My,c,Rd = 11.57 kN*m Mz,c,Rd = 17.36 kN*m Vz,Ed = -24.26 kN
Vz,T,Rd = 244.22 kN
Tt,Ed = -0.00 kN*m
Classe de la section = 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRES DE DEVERSEMENT :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRES DE FLAMBEMENT :

en y : en z :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULES DE VERIFICATION :
Contrôle de la résistance de la section :
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.28 < 1.00 (6.2.9.3.(1))
sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*Tau,y,Ed^2)/(fy/gM0) = 0.74 < 1.00 (6.2.1.(5))
Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.10 < 1.00 (6.2.6.(1))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil correct !!!

6.3-Montants :

CALCUL DES STRUCTURES ACIER

NORME : NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYPE D'ANALYSE : Vérification des familles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAMILLE : 70 montant
PIECE : 70 Montant_CM66_70 POINT : 7 COORDONNEE : x = 1.00 L =
1.50 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHARGEMENTS :
Cas de charge décisif : 45 (G+G2)+1.5VD (1+2)*1.00+6*1.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAU :
ACIER E24 fy = 235.00 MPa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRES DE LA SECTION : 2 CAE 60x10
h=6.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=13.0 cm Ay=12.00 cm2 Az=10.80 cm2 Ax=22.30 cm2
tw=1.0 cm Iy=68.52 cm4 Iz=189.58 cm4 Ix=7.33 cm4
tf=1.0 cm Wely=16.43 cm3 Welz=29.17 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFFORTS INTERNES ET RESISTANCES ULTIMES :
N,Ed = 55.49 kN My,Ed = -0.14 kN*m Mz,Ed = 0.38 kN*m Vy,Ed = -0.45 kN
Nc,Rd = 524.05 kN My,el,Rd = 3.86 kN*m Mz,el,Rd = 6.85 kN*m Vy,T,Rd = 162.81 kN
Nb,Rd = 402.00 kN My,c,Rd = 3.86 kN*m Mz,c,Rd = 6.85 kN*m Vz,Ed = -0.20 kN

Vz,T,Rd = 146.53 kN
Tt,Ed = 0.00 kN*m
Classe de la section = 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRES DE DEVERSEMENT :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRES DE FLAMBEMENT :
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en y : en z :
Ly = 1.50 m Lam_y = 0.73 Lz = 1.50 m Lam_z = 0.55
Lcr,y = 1.20 m Xy = 0.77 Lcr,z = 1.50 m Xz = 0.86
Lamy = 68.46 kzy = 1.00 Lamz = 51.44 kzz = 1.00

flambement par torsion : flambement en flexion-torsion
Courbe,T=b alfa,T=0.34 Courbe,TF=b alfa,TF=0.34
Lt=1.50 m fi,T=0.58 Ncr,y=1746.38 kN fi,TF=0.72
Ncr,T=4439.10 kN X,T=0.95 Ncr,TF=1622.48 kN X,TF=0.85
Lam_T=0.73 Nb,T,Rd=496.74 kN Lam_TF=0.57 Nb,TF,Rd=446.83 kN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULES DE VERIFICATION :
Contrôle de la résistance de la section :
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.18 < 1.00 (6.2.9.3.(1))
sqrt(Sig,x,Ed*^2 + 3*Tau,z,Ed^2)/(fy/gM0) = 0.17 < 1.00 (6.2.1.(5))
Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))
Contrôle de la stabilité globale de la barre :
Lambda,y = 68.46 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 51.44 < Lambda,max = 210.00 STABLE
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.14 < 1.00 (6.3.1)
N,Ed/(Xmin*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.21 < 1.00
(6.3.3.(4))
N,Ed/(Xmin*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.21 < 1.00
(6.3.3.(4))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil correct !!!

6.4-Diagonales :

CALCUL DES STRUCTURES ACIER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORME : NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYPE D'ANALYSE : Vérification des familles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAMILLE : 4 les diagonale
PIECE : 450 Diagonale_CM66_450POINT : 1 COORDONNEE : x = 0.00 L =
0.00 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHARGEMENTS :
Cas de charge décisif : 45 (G+G2)+1.5VD (1+2)*1.00+6*1.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAU :
ACIER E24 fy = 235.00 MPa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRES DE LA SECTION : 2 CAE 90x9
h=9.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=19.0 cm Ay=16.20 cm2 Az=14.58 cm2 Ax=31.04 cm2
tw=0.9 cm Iy=231.66 cm4 Iz=518.52 cm4 Ix=8.31 cm4
tf=0.9 cm Wely=35.86 cm3 Welz=54.58 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFFORTS INTERNES ET RESISTANCES ULTIMES :
N,Ed = 323.27 kN My,Ed = 1.23 kN*m Mz,Ed = -0.05 kN*m Vy,Ed = -0.00 kN
Nc,Rd = 729.44 kN My,el,Rd = 8.43 kN*m Mz,el,Rd = 12.83 kN*m Vy,T,Rd = 219.80 kN
Nb,Rd = 563.49 kN My,c,Rd = 8.43 kN*m Mz,c,Rd = 12.83 kN*m Vz,Ed = -0.43 kN

Vz,T,Rd = 197.82 kN
Tt,Ed = 0.00 kN*m
Classe de la section = 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PARAMETRES DE DEVERSEMENT :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRES DE FLAMBEMENT :

en y : en z :
Ly = 2.31 m Lam_y = 0.72 Lz = 2.31 m Lam_z = 0.60
Lcr,y = 1.85 m Xy = 0.77 Lcr,z = 2.31 m Xz = 0.84
Lamy = 67.58 kzy = 0.97 Lamz = 56.47 kzz = 1.13

flambement par torsion : flambement en flexion-torsion
Courbe,T=b alfa,T=0.34 Courbe,TF=b alfa,TF=0.34
Lt=1.15 m fi,T=0.72 Ncr,y=2017.67 kN fi,TF=0.82
Ncr,T=2352.24 kN X,T=0.86 Ncr,TF=1554.27 kN X,TF=0.79
Lam_T=0.72 Nb,T,Rd=625.95 kN Lam_TF=0.69 Nb,TF,Rd=577.77 kN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULES DE VERIFICATION :
Contrôle de la résistance de la section :
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.59 < 1.00 (6.2.9.3.(1))
sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*Tau,y,Ed^2)/(fy/gM0) = 0.59 < 1.00 (6.2.1.(5))
Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))
Contrôle de la stabilité globale de la barre :
Lambda,y = 67.58 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 56.47 < Lambda,max = 210.00 STABLE
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.57 < 1.00 (6.3.1)
N,Ed/(Xmin*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.71 < 1.00
(6.3.3.(4))
N,Ed/(Xmin*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.72 < 1.00
(6.3.3.(4))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil correct !!!

6.5-Poutre au vent :

CALCUL DES STRUCTURES ACIER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORME : NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYPE D'ANALYSE : Vérification des familles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAMILLE : 7 la poutre au vent
PIECE : 119 Barre_119 POINT : 7 COORDONNEE : x = 1.00 L =
8.31 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHARGEMENTS :
Cas de charge décisif : 45 (G+G2)+1.5VD (1+2)*1.00+6*1.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAU :
ACIER E24 fy = 235.00 MPa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRES DE LA SECTION : CAE 130x12
h=13.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=13.0 cm Ay=15.60 cm2 Az=15.60 cm2 Ax=29.97 cm2
tw=1.2 cm Iy=472.17 cm4 Iz=472.17 cm4 Ix=14.28 cm4
tf=1.2 cm Wely=50.45 cm3 Welz=50.45 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFFORTS INTERNES ET RESISTANCES ULTIMES :
N,Ed = 35.30 kN My,Ed = -4.20 kN*m Mz,Ed = -0.14 kN*m Vy,Ed = 0.02 kN
Nc,Rd = 704.29 kN My,el,Rd = 11.85 kN*m Mz,el,Rd = 11.85 kN*m Vy,T,Rd = 211.18 kN
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Nb,Rd = 121.29 kN My,c,Rd = 11.85 kN*m Mz,c,Rd = 11.85 kN*m Vz,Ed = -1.52 kN
Vz,T,Rd = 211.18 kN
Tt,Ed = 0.01 kN*m
Classe de la section = 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRES DE DEVERSEMENT :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRES DE FLAMBEMENT :

en y : en z :
Ly = 8.31 m Lam_y = 2.23 Lz = 8.31 m Lam_z = 2.23
Lcr,y = 8.31 m Xy = 0.17 Lcr,z = 8.31 m Xz = 0.17
Lamy = 209.43 kyy = 0.82 Lamz = 209.43 kzz = 0.78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULES DE VERIFICATION :
Contrôle de la résistance de la section :
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.31 < 1.00 (6.2.9.3.(1))
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Contrôle de la stabilité globale de la barre :
Lambda,y = 209.43 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 209.43 < Lambda,max = 210.00 STABLE
N,Ed/(Xmin*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.41 < 1.00
(6.3.3.(4))
N,Ed/(Xmin*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.41 < 1.00
(6.3.3.(4))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil correct !!!

6.6-Ciseaux :

CALCUL DES STRUCTURES ACIER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORME : NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYPE D'ANALYSE : Vérification des familles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAMILLE : 6 les ciseaux
PIECE : 1744 Barre_1744 POINT : 1 COORDONNEE : x = 0.00 L =
0.00 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHARGEMENTS :
Cas de charge décisif : 45 (G+G2)+1.5VD (1+2)*1.00+6*1.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAU :
ACIER E24 fy = 235.00 MPa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRES DE LA SECTION : 2 CAE 100x11
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=21.0 cm Ay=22.00 cm2 Az=19.80 cm2 Ax=41.88 cm2
tw=1.1 cm Iy=383.80 cm4 Iz=856.61 cm4 Ix=16.77 cm4
tf=1.1 cm Wely=53.75 cm3 Welz=81.58 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFFORTS INTERNES ET RESISTANCES ULTIMES :
N,Ed = 99.01 kN My,Ed = -2.60 kN*m Mz,Ed = -0.80 kN*m Vy,Ed = -0.20 kN
Nc,Rd = 984.18 kN My,el,Rd = 12.63 kN*m Mz,el,Rd = 19.17 kN*m Vy,T,Rd = 298.49 kN
Nb,Rd = 177.28 kN My,c,Rd = 12.63 kN*m Mz,c,Rd = 19.17 kN*m Vz,Ed = 1.30 kN
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Vz,T,Rd = 268.64 kN
Tt,Ed = -0.01 kN*m
Classe de la section = 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRES DE DEVERSEMENT :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRES DE FLAMBEMENT :

en y : en z :
Ly = 6.18 m Lam_y = 2.18 Lz = 6.18 m Lam_z = 1.46
Lcr,y = 6.18 m Xy = 0.18 Lcr,z = 6.18 m Xz = 0.36
Lamy = 204.30 kzy = 1.01 Lamz = 136.75 kzz = 0.85
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULES DE VERIFICATION :
Contrôle de la résistance de la section :
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.22 < 1.00 (6.2.9.3.(1))
sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*Tau,y,Ed^2)/(fy/gM0) = 0.22 < 1.00 (6.2.1.(5))
Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))
Contrôle de la stabilité globale de la barre :
Lambda,y = 204.30 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 136.75 < Lambda,max = 210.00 STABLE
N,Ed/(Xmin*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.64 < 1.00
(6.3.3.(4))
N,Ed/(Xmin*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.68 < 1.00
(6.3.3.(4))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil correct !!!

6.7-Les pannes :

CALCUL DES STRUCTURES ACIER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORME : NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYPE D'ANALYSE : Vérification des familles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAMILLE : 1 LES PANNES
PIECE : 222 Panne_CM66_222 POINT : 1 COORDONNEE : x = 0.00 L =
0.00 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHARGEMENTS :
Cas de charge décisif : 45 (G+G2)+1.5VD (1+2)*1.00+6*1.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAU :
ACIER E24 fy = 235.00 MPa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRES DE LA SECTION : IPE 160
h=16.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=8.2 cm Ay=13.73 cm2 Az=9.66 cm2 Ax=20.09 cm2
tw=0.5 cm Iy=869.29 cm4 Iz=68.31 cm4 Ix=3.62 cm4
tf=0.7 cm Wply=123.86 cm3 Wplz=26.10 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFFORTS INTERNES ET RESISTANCES ULTIMES :
N,Ed = 64.57 kN My,Ed = 14.18 kN*m Mz,Ed = -0.00 kN*m Vy,Ed = -0.01 kN
Nc,Rd = 472.12 kN My,pl,Rd = 29.11 kN*m Mz,pl,Rd = 6.13 kN*m Vy,T,Rd = 186.15 kN
Nb,Rd = 222.51 kN My,c,Rd = 29.11 kN*m Mz,c,Rd = 6.13 kN*m Vz,Ed = -12.98 kN

MN,y,Rd = 29.11 kN*m MN,z,Rd = 6.13 kN*m Vz,T,Rd = 130.95 kN
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Mb,Rd = 22.58 kN*m Tt,Ed = -0.00 kN*m
Classe de la section = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRES DE DEVERSEMENT :
z = 1.00 Mcr = 49.15 kN*m Courbe,LT - XLT = 0.76
Lcr,upp=1.50 m Lam_LT = 0.77 fi,LT = 0.88 XLT,mod = 0.78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRES DE FLAMBEMENT :

en y : en z :
Ly = 3.00 m Lam_y = 0.34 Lz = 3.00 m Lam_z = 1.21
Lcr,y = 2.10 m Xy = 0.97 Lcr,z = 2.10 m Xz = 0.47
Lamy = 31.92 kyy = 1.16 Lamz = 113.89 kyz = 1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULES DE VERIFICATION :
Contrôle de la résistance de la section :
N,Ed/Nc,Rd = 0.14 < 1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.24 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.10 < 1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Contrôle de la stabilité globale de la barre :
Lambda,y = 31.92 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 113.89 < Lambda,max = 210.00 STABLE
My,Ed/Mb,Rd = 0.63 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.87 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.68 < 1.00 (6.3.3.(4))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil correct !!!

6.8-Poteaux :

CALCUL DES STRUCTURES ACIER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORME : NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYPE D'ANALYSE : Vérification des familles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAMILLE : 1760 POT METALLIQUE
PIECE : 1760 pouteaux POINT : 1 COORDONNEE : x = 0.00 L =
0.00 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHARGEMENTS :
Cas de charge décisif : 71 ((G1+G2)+Q+1.2EY (1+2+5)*1.00+12*1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAU :
ACIER E24 fy = 235.00 MPa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRES DE LA SECTION : HEA 500
h=49.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=30.0 cm Ay=150.74 cm2 Az=74.72 cm2 Ax=197.54 cm2
tw=1.2 cm Iy=86974.80 cm4 Iz=10367.10 cm4 Ix=310.27 cm4
tf=2.3 cm Wply=3948.86 cm3 Wplz=1058.51 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFFORTS INTERNES ET RESISTANCES ULTIMES :
N,Ed = 313.97 kN My,Ed = -3.15 kN*m Mz,Ed = 45.41 kN*m Vy,Ed = 22.04 kN
Nc,Rd = 4642.19 kN My,pl,Rd = 927.98 kN*m Mz,pl,Rd = 248.75 kN*m Vy,T,Rd = 2041.15 kN
Nb,Rd = 1404.65 kN My,c,Rd = 927.98 kN*m Mz,c,Rd = 248.75 kN*m Vz,Ed = 1.30 kN

MN,y,Rd = 927.98 kN*m MN,z,Rd = 248.75 kN*m Vz,T,Rd = 1012.73 kN
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Tt,Ed = 0.09 kN*m
Classe de la section = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRES DE DEVERSEMENT :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRES DE FLAMBEMENT :

en y : en z :
Ly = 11.00 m Lam_y = 0.56 Lz = 11.00 m Lam_z = 1.62
Lcr,y = 11.00 m Xy = 0.91 Lcr,z = 11.00 m Xz = 0.30
Lamy = 52.42 kzy = 0.53 Lamz = 151.84 kzz = 1.04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULES DE VERIFICATION :
Contrôle de la résistance de la section :
N,Ed/Nc,Rd = 0.07 < 1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.18 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Contrôle de la stabilité globale de la barre :
Lambda,y = 52.42 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 151.84 < Lambda,max = 210.00 STABLE
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.23 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.42 < 1.00 (6.3.3.(4))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil correct !!!

Conclusion :

D’onc d’après la vérification des éléments de la structure on conclu que tous les éléments

sont stables.



Chapitre IX :
Calcul des assemblages
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IX-Introduction :

Les constructions métalliques sont un ensemble d’élément basses (poteaux et poutres) qui

sont assemblés entre eux pour former une ossature.de ce fait les assemblages jouent un rôle

très important dans ce type de construction.

Un assemblage est un dispositif qui permet de réunir et de solidariser plusieurs pièces entre

elles, en assurant la transmission et la réparation des diverses sollicitations entre les pièces,

sans générer des sollicitations parasites notamment de torsions.

IX.1-Les différents types d’assemblages :

Il existe plusieurs types d’assemblage dans la construction et plusieurs techniques pour les

réaliser. Ils doivent cependant tous obéir à la même règle : les assemblages ne doivent jamais

affaiblir la résistance des pièces.

Dans notre projet on retrouve différents types d’assemblages qui sont :

 Assemblage des éléments de la ferme.

 Assemblage des éléments de contreventement.

 Assemblage des éléments mezzanines.

 Ancrage en pied de poteau.

 Assemblage Poteau-ferme.

IX.2-Fonctionnement des assemblages :

Les principaux modes d’assemblages sont :

a) Le boulonnage

Le boulonnage consiste le moyen d’assemblage le plus utilisé en construction métallique du

fait de sa facilité de mise en œuvre et des possibilités de réglage qu’il ménage sur site.

Dans notre cas, le choix à été porté sur le boulon de haute résistance (HR) il comprend une vis

à tige filetée, une tête hexagonale ou carrée et un écrou en acier à très haute résistance :

Classe 4.6 4.8 5.6 5.8 6.6 6.8 8.8 10.9

f୷ୠ(N/mmଶ) 220 340 300 400 460 480 640 900

f୳ୠ(N/mmଶ) 400 400 500 500 600 600 800 1000

Tableau IX.1 : Caractéristiques mécaniques correspondant aux différentes classes.

b) Le soudage

En charpente soudée les assemblages sont plus rigides, cela à pour effet un encastrement

partiel des éléments constructifs. Les soudages à la flamme oxyacéthylénique et le soudage à

l’arc électrique sont des moyens de chauffages qui permettent d’élever à la température de

fusion brilles des pièces de métal à assembler.

c) Fonctionnement par adhérence

Dans ce cas, la transmission des efforts s’opère par adhérence des surfaces des pièces en

contact. Cela concerne le soudage, le collage, le boulonnage par boulons HR

d) Coefficients partiels de sécurité (CHAP.6.1.2 –Eurocode3)

- Résistance des boulons au cisaillement : γ
 

= 1,25

- Résistance des boulons à traction : γ
 

= 1,50
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e) Coefficient de frottement (art.6.5.8.3 (1))

Un bon assemblage par boulons HR exige que des précautions élémentaires soient prises,

notamment :

- Le coefficient de frottement μ doit correspondre à sa valeur de calcul. Cela nécessite une 

préparation des surfaces, par brossage ou grenaillage, pour éliminer toute trace de rouille ou

de calamine ; de graissage, etc.

μ = 0,50 pour les surfaces de la classe A  

μ = 0,40 pour les surfaces de la classe B  

μ = 0.30 pour les surfaces de la classe C  

μ = 0,20 pour les surfaces de la classe D. 

IX.3-Rôle des assemblages :

Un assemblage est un dispositif qui permet de réunir et de solidariser plusieurs pièces entre

elles, en assurant la transmission et la réparation des diverses sollicitations entre les pièces,

sans générer des sollicitations parasites notamment de torsion.

Pour réaliser une structure métallique ; on dispose de pièces individuelles, qu’il convient

d’assembler :

 Soit bout a bout (éclissage, rabotages).

 Soit concourantes (attaches poutre/poteau, treillis et systèmes réticulés)

Pour conduire les calculs selon les schémas classiques de la résistance des matériaux, il y a

lieu de distinguer, parmi les assemblages :

 Les assemblages articulés, qui transmettront uniquement les efforts normaux et

tranchants.

 Les assemblages rigides, qui transmettront en outre les divers moments.

IX.4-Assemblage des éléments de la ferme :

 Les fermes sont généralement constituées par cornières assemblées par des

goussets.

 Les barres de triangulation doivent, autant que possible, concourir à l’axe neutre des

profils constitutifs.

 La conception d’une poutre à treillis consiste à choisir le type de barre la composant,

le type de nœuds et le moyen d’assemblage (soudée ou boulonné).

 Les sections des barres peuvent être constituées de cornières jumelées à ailes égales

ou inégale parfois renforcées par des plat, des sections tubulaire (rond ou carré) et

pour des très fortes charges des sections en I, H ou T.

 Le calcul se fait selon les sollicitations les plus défavorables données dans le tableau

ci-dessous.
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Éléments
Membrures
Supérieures

Membrures
Inferieures Diagonales Montants

Efforts (KN) 378,86 KN

(Traction)

336,04 KN

(Compression)

146,75KN

(Traction)

60,27 KN

(Compression)

Sections 2L (100×100×10) 2L (90×90×9) 2L (90×90×9) 2L (60×60×10)

Tableau IX.2 : Efforts dans les éléments de la ferme.

Les éléments de la ferme sont des éléments en double cornières d’où l'effort sollicitant sera

divisé par deux.

IX.4.1-Pré dimensionnement du gousset :

L'épaisseur du gousset dépend essentiellement de l'effort appliqué, il est donné par le

tableau suivant :

F (KN) ≤ 200 200-450 450-750 750-1150 1150-1650 

e (mm) 8 10 12 14 16

Tableau IX.3 : Epaisseur du gousset en fonction de l'effort appliqué [livre APK]

 Pour les membrures supérieures N = 378,86 KN compris entre 200 − 450

 Pour les membrures inférieures N = −336,04 KN compris entre 200 − 450

 Pour les diagonales N = 146,75KN ≤ 200

 Pour les montants N = −60,27KN ≤ 200

Donc on choisit ܕܜ ܠ܉ = 10mm.

IX.4.2-Pré dimensionnement de la gorge :

La gorge de soudure doit vérifier les critères de mise en œuvre, elle est donnée par la

condition suivante : 3mm ≤ a ≤ 0,5 tmax

avec : t୫ ୟ୶: épaisseur maximal des pièces assemblées.

t୫ ୟ୶= 12mm (épaisseur du gousset)

3mm ≤ a ≤ 6 mm On prend ܉ = ܕ ܕ .

IX.4.3-Les longueurs de soudures :

Les longueurs de soudure sont données comme suit :

6.6.5.3ArtEC3

)
'

1(.

3..
2

0

d

d
fa

N

L

u

Wm

talon
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Wm

bord






Figure 9.1 : Longueurs des soudures

N/2 : effort repris par une cornière

Figure 9.2 : Détails d’assemblage des éléments de la ferme

0m : Coefficient de sécurité 0m =1,25

W : Coefficient de corrélation W = 0,8

uf : Résistance limite de rupture uf = 360 MPa

a : Gorge de la soudure a = 4mm

d : Distance du centre de gravité au talon

'd : Distance du centre de gravité au bord

Les dimensions choisis pour les différents cordons de soudures sont données dans le tableau

suivant :
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élément Type de cornière

Distance
Longueur des

soudures
Gorges

(mm)
d’

(cm)

d

(cm)

L talon

(cm)

L bord

(cm)

Membrure

supérieure
2L (100*100*10) 7,18 2,82 0 23 4

Membrure

inférieure
2L (90*90*9) 6,46 2,54 0 20,5 4

Diagonale 2L (90*90*9) 6,46 2,54 6,5 9 4

Montant 2L (60*60*10) 8,17 1,83 3 4 4

Tableau IX.4 : Dimension des cordons de soudure

IX.4.4-Assemblage du gousset sur la membrure de la ferme :

Gousset ( =݁ 8݉݉ ) est fixé avec des boulons de classe 6.8

KN
pn

N
FVsd 34.18

2.4

75.146

.
max 

Mb

ubS
rdV

fA
F






5.0
.

²41.76
6005.0

1034.1825.1

5.0

. 3

mm
f

F
A

ub

VsdMb
S 








On adopte des boulons de type M12 avec AS=84.3cm² et d0=13mm















mmP

mme

mme

80

60

60

1

2

1

Figure 9.3 : Assemblage gousset – membrure

a) Déterminations des efforts de cisaillement revenant à chaque boulon :

Q = 52,42 KN

Q = 52,42 cos40,33 = 39,96 KN

Q୦ = 52,42 sin40,33 = 33,92 KN
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 Cisaillement vertical des boulons :

kNQ

Q

n

Q
Q

h

V

V
V

30,11
3

33,92

19,98kN
2

39,96

boulondenombre:n

1

1

1







D’où l’effort de cisaillement ࡽ ࢞ࢇ sur le boulon est :

kNQ

kNQQ h

95,22

95,2230,1198,19²²Q

max

22
11Vmax





b) Vérification à la résistance des boulons :

 Vérification au cisaillement :

kNF

kNfAF

FnK
FQ

SRd

ubsP

m

Ps
srd

80,25
25,1

52,107
113,0

52,1078092,17,07,0

0

max












D’où :ܳ ௫ = 22,95�݇ܰ < ௦ௗܨ = 25,80�݇ܰ vérifiée

Donc : On choisit 6 boulons M18 de classe 8.8.

IX.5-Assemblage du couvre joint :

IX.5.1-Assemblage du couvre joint de la ferme :

Afin de faciliter le transport, ainsi que le montage (assemblage) sur chantier, on devra diviser

cette dernière en quatre éléments, ainsi que la ferme qui sera divisé au milieu.

Figure 9.4 : Assemblage des quatre éléments de la ferme

L’assemblage sera sollicité par un moment en travée qui résulte des efforts normaux dans

les barres, qui se réduit par la suite à un effort de cisaillement dans les boulons.
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On considérera forfaitairement 12 boulons ordinaires M12 de classe 6.8 ;�݀  = 13݉݉

 Disposition des boulons :

















mmpmm

mmemm
oud

tpd

ted

846,28

726,15
'

142,2

122,1

1

1

10

10

Soit :

IX.5.2-Calcul du moment sollicitant en travée de la ferme :

a) Calcul de G :

Poids de la ferme : 18,64 KN

Poids des pannes : 12 × 0,158 × 6 =11,37 KN

Poids de la couverture + accessoires d’attache : 0,1305 ×25×6 =19,57 KN

G = 49,58 KN donc Pୋ = 49,58/25 = 1,98 KN/m

b) Calcul de S :

S = 0,148 × 25 × 6 = 22,20 KN  Pୗ = 22,20/25 = 0,88 KN/m

c) Calcul de W :

W = -1,487 KN/m²  P = −1,487 × 3 = −4,46 KN/m

 Calcul assemblage de la ferme à
2

L
X 

Figure 9.5 : Schéma statique de la ferme

࢙ࢇ࢘ࢋ: (G + 1,5 W)

ࢁࡼ = 1,98 − 1,5 × 4,46 = 4,71 KN/m









mmP

mme

60

40

1

1
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mKNM .96,367
8

2571,4 2

max 




࢙ࢇ: (1,35 G + 1,5 S)

Pu = 3,99 KN/m

mKNM .71,311
8

2599,3 2

max 




On dimensionnera l’assemblage selon le cas le plus défavorable à savoir G + 1,5 W.

Le couvre joint sera sollicité à un effort de traction qui vaut :

KN
h

M
N 98,183

2

96,367max
max 

D’où l’effort repris par chaque boulon est calculé comme suit :

KN
Pn

N
F SdV 66,7

212

98,183max
, 







 Calcul assemblage de la ferme à
4

L
X 

 
2

max

xlPx
M




2

44
)

4
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l
l

l
P

l
M

Figure 9.6 : Schéma statique de la ferme

32

.3
)

4
(

2

max

lPul
M 

࢙ࢇ࢘ࢋ: (G + 1,5 W):

mKN
l

M .97,275
32

2571,43
)

4
(

2

max 




࢙ࢇ: (1,35 G + 1,5 S):

mKN
l

M .79,233
32

2599,33
)

4
(

2

max 




On dimensionnera l’assemblage selon le cas le plus défavorable G + 1,5 W
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KN
h

M
N 98,183

5.1

97,275max
max 

D’où l’effort repris par chaque boulon est calculé comme suit :

KN
Pn

N
F SdV 66,7

212

98,183max
, 







IX.5.3-Vérifications à faire :

a) Assemblage trop long :

Longueur du couvre joint : 340 mm

Longueur de l’assemblage : L = 380 – (2×40) = 300mm

L > 15 d = 180 mm ; Donc l’assemblage est trop long.

Calcul du coefficient réducteur β :

95,0
12200

180300
1

200

15
1 



























d

dL


mbubSRdV fF  /5,2, 

vérifierKNFKNF sdVRdV .......66,722,1925,1/60843,095,05,2 ,, 

b) Vérification à la pression diamétrale :

mbubPRdP ftdF  /5,2, 

 

1

1:22,2;28,1;02.1min1;;
3

;
3

min
0

1

0

1
















u

ub

f

f

d

P

d

e

25,1/6061215,2, RdPF

Fp,rd = 8,64 KN > Fp,Sd = 7,66 KN vérifiée

C) Rupture de la section nette :

mbunettRdu fN /9,0, 

 212  nett

    2
01 23551360 mmedl 
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    2
10 2822355135822 mmednett 

714.0
2822353

2353

3

3

21

1 










AA

A


  27.872282714.02352 mmnett 

KNN Rdu 65,1222,22625,1/3607,8729,0, 

IX.6-Assemblage des éléments de contreventements :

IX.6.1-Contreventement poutre au vent :

IX.6.1.1-Assemblage de la diagonale sur le gousset :

Les boulons sont sollicités en cisaillement seul.

Les diagonales les plus sollicitées sont celles qui reprennent un effort de traction maximum.

NELU = 40,89kN

NELS = 23,79kN

KN
pn

N
FVsd 63.13

1.3

89.40

.
max 

On utilise des boulons ordinaires dont la résistance de calcul au glissement ࢊ࢘,࢜ࡲ est donnée

par la formule :

Mb

ubS
rdv

FA
F






5,0
, Avec : Mb =1,25

²18.85
4005.0

1063.1325.1

5.0

. 3

mm
f

F
A

ub

VsdMb
S 








On adopte des boulons de type M14 avec AS=1.15cm² et d0=15mm

Figure 9.7 : Assemblage diagonale-gousset
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Boulon de classe 4.8 MPafu 400

Les diagonales : L (130*130*12)

On doit déterminer le nombre des boulons.

 Vérification à l’ELU :

L’effort tranchant repris par un boulon est :
pn

N
F sdV

.
, 

Le nombre de boulons doit vérifier la condition suivante :

22,2
14.18

40,89

.
, 




pF

N
nFF

sRd

sRdsdV

Soit n=3, Boulons de M14.

 Vérification à l’ELS :

kNFvRd 90,20
1,1

4015,15,0





vérifiékNFF

kNF

VvRd

V








96,390,20

96,3
13

895,11



Donc on admet les boulons 3M14 de classe 4.8

 Disposition des boulons :











































mmp

tp
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mme

te

de

mme

te

de

200

14

2,2

;

150

12

2,1

;

150

12

2,1

1

max1

01

2

max2

02

1

max1

01

On opte pour un gousset de 8mm et des boulons M14, d0=15mm soit :

La figure suivante montre la disposition des boulons sur le gousset :

kNFvRd 4,18
25,1

4015,15,0
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mme
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Figure 9.8 : Disposition des boulons

 Vérification à la pression diamétrale :

-Pour la cornière, on doit vérifier la formule suivante :

MbpuRdbsdV tdFaFF /5,2,, 

α =min (e1 / 3d0 ; P1/ 3d0 -0,25 ; fub/fu ou 1)

α = 1 

,ோௗܨ = 2,5 × 1 × 400 × 14 ×


ଵ,ଶହ
= ܰܭ�78,40

,௦ௗܨ =
ே

×
=

ସ,଼ଽ

ଷ×ଵ
= ܰܭ�13,63

vérifiéeFFDonc RdbsdV ,, 

-Pour le gousset :

MbpuRdbsdV tdFaFF /5,2,, 

α =min (e1 / 3d0 ; P1/ 3d0 -0,25 ; fub/fu ou 1)

α = 1 

,ோௗܨ = 2,5 × 1 × 400 × 14 ×
଼

ଵ.ଶହ
= 89,60 KN

ࢊ࢙,ࢂܨ =
ே

×
=

ସ,଼ଽ

ଷ×ଵ
= ܰܭ�13,63

vérifiéeFFDonc RdbsdV ,, 
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IX.7-Assemblage des ciseaux de stabilité :

Les barres son constitué de simple cornière (100x100x11) son soumise uniquement au

effort de traction ou de compression ce qui se traduit en effort cisaillement dans les boulons

N୫ ୟ୶ = 50,82 KN

Figure 9.9 : Détails des ciseaux de stabilité

KN
pn

N
FVsd 94.16

1.3

82.50

.
max 

²87.105
4005.0

1094.1625.1

5.0

. 3

mm
f

F
A

ub

VsdMb
S 








On utilisera des boulons ordinaires M14 de classe 4.8

,ݒܨ ݎ݀ =
0,5 × ×ݏܣ ܾݑܨ

ߛ݉ ܾ

,ݒܨ ݎ݀ =
0,5 × 1,15 × 40

1,25
= 18,4 KN

L’effort tranchant repris par un seul boulon et ,ݒܨ ݏ݀ =
ே

×

Et le nombre de boulon doit vérifier la condition suivante :

Fv, sd ≤ Fv, rd → n =
N

Fv, rd × P
=

50,82

18,4 × 1
= 2,76

On va opter pour un gousset de 12 mm et 3 boulons M14 de classe 4,8
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Figure 9.10 : Assemblages des ciseaux de stabilité

La disposition des boulons

ቨ

1,2 d0 ≤ e1

12 tmax ≥ e1 
150 mm ≥ e1

ඍ
1,2 d0 ≤ e2

12 tmax ≥ e2
150 mm ≥ e2

ඍ
2,2 d0 ≤ P

14 tmax ≥ P
200 mm ≥ P

ඍ

18 ≤ e1

120 ≥ e1 
150 mm ≥ e1

ඍ
18 ≤ e2

120 ≥ e2
150 mm ≥ e2

ඍ
33 ≤ P

140 ≥ P
200 mm ≥ P

e1= 40 e2=50 P= 50

a) Vérification vis-à-vis de la pression diamétrale :

Fv, sd ≤ Fb, rd = 2,5 × a × fu × d ×
tp

γ୫ ୠ

a = min൬
e1

3d0
,

P1

3d0
− 0,25,

fub

fu
ou 1൰�

a = min൬
40

45
,
50

45
− 0,25,

fub

fu
ou 1൰

(a = 0,86)

Fb. rd = 2,5 × 0,86 × 40 × 1,4 ×
1.2

1,25

Fb. rd = 115,58 KN

Fv, sd =


୬×
= 16.94 KN < .ௗܨ = 115,58 KN Vérifiée

b) Rupture de la section nette :

Nu, rd = 0,9Anet ×
fu

γmb

Anet = 2(A1 + εA2)

A1 = (l − d0) × e = (100 − 15) × 11 = 935 mm2
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A2 = Atotal − (d0 × e) − A1 = 1068 − (15 × 11) − 935 = 1832 mm2

ε =
3 × A1

3A1 + A2
= 0,604

Anet = 2(935 + 0,604 × 1832) = 3944,57 mm²

0,9 × 3944,57 ×
ଷ

ଵ,ଶହ
= 1022,43 KN > ܰா = 50,82 KN Vérifiée

IX.8-Assemblage poteau – ferme : (HEA120 – 60*60*10)

Figure 9.11 : Assemblage poteau-ferme

L’assemblage sera sollicité par un moment M qui résulte des efforts de tractions dans les

membrures (supérieures, inférieures) ainsi que les diagonales, et un effort tranchant V du à

l’effort de compression dans le dernier montant.

 Calcul du moment sollicitant aux appuis de la ferme

G = 1,98 KN/m

W = -4,46KN/m

 1er CAS : G + 1,5 W

Pu = 1,98 - 1,5 x 4,46 = - 4,71kN/m

mKNM .31,245
12

2571,4 2






 2emes cas : 1,35G+1,5S

Pu = 3,99 KN/m
Figure 9.12 : Schéma statique de la ferme
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mKNM .81,207
12

2599,3 2






Calcul l’effort tranchant :

KNV 87,58
2

2571,4





On dimensionnera l’assemblage selon le cas le plus défavorable à savoir G + 1,5W

combinaisons M (KN. M) V (KN)
G+1.5W 245,31 58,87

Tableau IX 5 : Les sollicitations les plus défavorables

IX.8.1-Disposition des boulons :

On va utiliser des boulons M18.

Boulon M18 →d0 = 20mm

Cornière 2L (60*60*10), t = 10mm

















mmpmm

mmemm
oud

mmoutpd

mmouted

14044

12024
'

200142,2

150122,1

1

1

10

10

Soit e1 = 40mm P1 = 80 mm

On a la hauteur de montant est 100cm on choisira 10 rangées

Les 5 rangées de boulons supérieurs travaillent en traction, le plus sollicité reprend un effort

qui vaut :

Fc = N1 + N2 + N3…………………(1)

ேభ

ௗభ
=

ேమ

ௗమ
…………………………..(2)

ܯ =
ேభ

ௗభ
( 1݀

2
+ 2݀

2
+ 3݀

2
)

ܰଵ =
ܯ . ଵ݀

∑ ݀
ଶହ

ୀଵ

݀: La distance des boulons tendus au pied du montant.

cmd

cmd

cmd

83689

89695

95)14(100

3

2

1
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Figure 9.12 : Distribution des efforts.

Calcul de l’effort N :

     
kNN 77,97

83,089,095,0

95,031,245
2221 






kNN 77,971 

Le boulon reprend en plus de l'effort de traction, un effort de cisaillement qui vaut :

pn

V
V sd

.


n : nombre de boulon

p : nombre de plan de cisaillement

kNVsd 89,2
120

87,57





La résistance d'un boulon précontraint soumis simultanément à des efforts de cisaillement et

de traction est donnée comme suit :

 

ubsp

sd

ms

tsdpS

R

fAF

V
FFnK

V

..7,0

8,0..











ࡲ : Effort de précontrainte

࢈࢛ࡲ : Résistance ultime à la traction du boulon
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As : Section résistante de la partie filetée.

Boulon de classe 8.8 (haute résistance) ௨݂ = 800 MPa

ms : Coefficient de sécurité








ELS

ELU

ms

ms

1,1

25,1





࢙ࡷ : Facteur de forme ; trous nominauxܭ�௦ = 1.

n : nombre de plan de contact n=1

: Coefficient de frottement 3,0  surface brossée

IX.8.2- Vérification à l'assemblage trop long :

La longueur de l’assemblage est : L=1000-(2×40)=920mm

15×d=15×18=270mm

L = 920 mm > 15×d = 270mm ; donc l’assemblage est très long.

D’où l’effort résistant VR doit être minoré par un coefficient βlf :

819,0
18200

270920
1

200

15
1 



























d

dL
lf

Donc : 0 ,75≤βlf ≤ 1 vérifiée

.88,48

88,48
2

77,97

2
1

kNF

kN
N

F

tsd

tsd





 

vérifiékNkNV

kNV

kNV

Sd

R

R










73,1817,2

73,1887,22819,0

87,22
25,1

88,488,010092,17,0113,0
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IX.9-Assemblage poteau-poutre principale (HEA500-IPE550) :

Figure 9.13 : Représentation de l’assemblage poteau - poutre maitresse.

Cet assemblage sera réalisé avec des boulons de Classe 8.8, caractérisés par :

Classe 8.8 ൜
ݑ݂ = ܽܲܯ�640
=ܾݑ݂ ܽܲܯ�800

On calcul l'assemblage le plus sollicité :

ቄ��
M = 40,40 KN. m

V = 34,70 KN
→ à l’ELU combinaison :( G + Q + Ey).

On prend : d1= 26.5cm ; d2 = 19 cm ; d3 = 11.5 cm ; d4 = 4 cm.

 Détermination des efforts dans les boulons :

On considère que la platine est suffisamment épaisse de façon que la totalité des efforts

appliquée se destitue entre les rangés de boulon tendus, par ailleurs l'effort de compression

sera supposé concentré au centre de gravité de la semelle comprimée de la poutre.
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N1=
 ×ୢଵ

∑ୢ
మ =

ସ,ସ∙ଵమ ×ଶ.ହ

ଷସ.଼మ
= 88,40 KN.

N2=
ଵ×ୢଶ

ୢଵ
= 63.38 KN.

N3=
ଶ×ୢଷ

ୢଵ
= 27.5 KN.

N4=
ଷ×ୢସ

ୢଵ
= 4.15 KN.

 Pré dimensionnement des boulons :

N1 ≤ η × ܨ୮

η : Nombre de boulon par rangée (η = 2). 

=୮ܨ 0.7×As×�݂௨

As ≥ 
ଵ

�×�.�×�ೠ್
=

଼,ସ

ଶ�×.�×଼�
= 0,71 cm2.

On opte pour un boulon de type M 14⇒ As = 1.15 cm2.

 Calcul du moment résistant effectif de l’assemblage :

ܰ௧,ோௗ= 0.7× η × As × ௨݂ = 0.7 × 2 × 1.15 × 80 = 128.8 KN.

MR =
ே,ೃ × ∑ୢ

మ

ୢଵ
=
ଵଶ .଼଼�×�ଷସ.଼మ

ଶ.ହ
10ିଶ = 58.86 KN.m

MR = 58.86 KN.m > M = 40.40 KN.m. → Vérifiée.

 Vérification au cisaillement plus traction dans chaque boulon :

V = 34.70 KN. (Sur 8 boulons).

=௩,௦ௗܨ


଼
=
ଷସ.

଼
= 4,33 KN.

Il faut vérifier que ௩,௦ௗܨ: ≤ ௦,ோௗܨ

௦,ோௗܨ = Ks × ×ߤ m ×
ି.଼�×

ಿభ

మ

ఊಾ ೞ

→ CCM97art 6.5.6.4

=୮ܨ 0.7×As× ௨݂ = 0.7 × 1.15 × 80 = 64.4 KN

௦,ோௗܨ = 1 × 0.3 × 1 ×
ସ.ସି.଼�×

ఴఴ.రబ

మ

ଵ.25
= 6,96 KN ௩,௦ௗܨ˃ = 6.13 KN → Vérifiée.

 Assemblage Platine – Poutre :
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Elle se fera au moyen de cordons de soudure.

Le dimensionnement des cordons se fait suivant l’hypothèse suivante :

On supposera que le moment est repris uniquement par les cordons reliant les semelles à la

platine, on supposera également que l’effort tranchant est repris uniquement par les cordons

reliant l’âme à la platine. Cet assemblage est soumis au système de forces suivantes :

Figure 9.14 : Assemblages platine -poutre principale.

L’assemblage est soumis aux sollicitations suivantes :

ቄ��
M = 40.40 KN. m

V = 34.70 KN

On prend e = 10 mm épaisseur de la platine.

 Gorge reliant l'âme :

3mm ≤ a ௪ݐ ∙ 0.5 ≥ → 3mm≤ a ≤ 0.5 ∙ 11.1 = 5.55 → a = 4 mm.

 Distribution des efforts sur les différents cordons :

 Cordon âme - platine :

Chaque cordon reprend


ଶ



ଶ
=
ଷସ,

ଶ
= 17,35 KN.

La longueur du cordon est ௪ܮ�:  = h - 2 ∙ ݐ = 550 - 2 ∙ 17.2 = 515,6 mm. 

 Cordon semelle - platine :

La longueur du cordon est ௪ݐ ∙  = h - 2ܮ�:  = 550 - 2 ∙ 11.1 = 527 ,8 mm. 

Chaque cordon reprend F =
ெ

ି௧
=

ସ,ସ

ହହ�ି ଵ.ଶ
10ଷ = 75.82 KN.

 Vérification :
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 Cordon âme– platine :

Il faut vérifier la condition suivante :

ܸ

2
≤ ௪ܨ ,ோௗ

௪ܨ ,ோௗ : Résistance d’un cordon de soudure.

௪ܨ ,ோௗ = a ∙ ܮ௪ ∙
ிೠ

ఉೢ �∙�ംಾ ೢ ∙ √య

→ CCM97art 6.6.5.3

On’ a:

S235 ⟹ �����ቐ

௨ܨ������� = ܽܲܯ�640
=�௪ߚ 0.8
ெೢߛ

= 1.25


ଶ
= 17.35 KN.

௪ܨ ,ோௗ = 4 ∙ 515,6 ∙  
ସ�

బ.ఴ�∙�భ.మఱ�∙ √య

∙10ିଷ = 762,06KN > 17,35 KN → Vérifiée.

 Cordon semelle – platine :

Il faut vérifier la condition suivante :

F≤ ௪ܨ ,ோௗ

௪ܨ ,ோௗ = a ∙ ܮ∙ 
ிೠ

ఉೢ �∙�ംಾ ೢ ∙ √య

௪ܨ ,ோௗ = 4 ∙ 527,8 ∙ 
ସ

బ.ఴ∙�భ.మఱ�∙ √య

 ∙10ିଷ = 780,09 KN >75,82 KN → Vérifiée.

Figure 9. 13 : Vue de l’assemblage poteau – poutre maitresse.
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IX.10-Assemblage poteau - poutre secondaire (HEA500-IPE450) :

M = ,ૢ�۹ܕ.ۼ

Vୱୢ = 21,67 KN

Figure 9.15 : Assemblage par double cornière.

a) La disposition constructive des boulons :

On choisit des boulons M18 de diamètre 20 de classe 10.9

Nombre de boulons = 4

Nombre de files : n = 2

Section résistante de la partie filetée : As =192mm2

Poteau : HEA500

Traverse : IPE450

M = 20,19 KN.m

Vୱୢ = 21,67 KN.

b) Condition de résistance des boulons :

 Distance entre axe des boulons :

 Entre axe des boulons :

P1 ≥ 3d0 P2 ≥ 3d0

Avec : d0 = 20 mm

P1 ≥ 3 × 20 = 60 mm  soit P1 = 60mm

P2 ≥ 3 × 20 = 60 mm   soit P2 = 60 mm
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 Pince longitudinale :

e1  1.5d0 e1  1.5 × 20 = 30 mm  On prend : e1 = 30 mm.

 Pince transversale :

e2  1.5d0 e2  1.5 × 20 = 30 mm  On prend : e2 =30 mm.

Figure 9.16 : Disposition des boulons

c) Détermination des efforts dans les boulons :

Nous considérons uniquement les boulons tendus, c’est à dire la première rangée supérieure

des boulons.

d1 = 80 mm.

2322 10.4,6)80( mdi 

Ni =



2di

diMsd

N1 = KN37.252
104.6

08.019.20
3







 Dimensionnement des boulons :

Il faut vérifier que : N1  n  FP avec : FP = 0.7  fub  AS

AS 
nfub

N

7.0
1 =

2
3

26.180
210007.0

1037.252
mm




< As=192mm²

Soit des boulons de diamètre d0 = 20mm ; de classe 10.9 ; AS = 192 mm²
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 Moment résistant effectif de l’assemblage :

MR =
1

2

d

diFP 
௦ௗܯ�>

FP = 0.7  fub  AS = 0.7  1000  10-3
192 = 134,4 KN par boulon

MR = mKN .1680
104.6

08.04.134
3







௦ௗ�=182.74KN.mܯ < MR = 1680 KN.m Condition verifier

 Résistance d’un boulon a l’interaction cisaillement et traction :

Il faut vérifier que : Vsd ≤ VR=
Ms

sdtPS FFnµK



)8.0( .

n = 1 (nombre d’ interfaces de frottement)

FP = 0.7  fub  AS = 0.7  1000 10-3  192 = 134,4 KN.

KN
N

F sdt 18.126
2

37.252

2
1

. 

 Effort de cisaillement sollicitons par boulon

Vsd =
n

Vsd Max =
4

67.21 = 5,41 KN

 Effort résistant de l’interaction cisaillement-traction sollicitons

KNVR 02.8
25.1

))18.1268.0(4.134(13.01





Vsd = 5,41 KN  VR = 8,02 KN vérifiée

 Vérification nécessaires

 Assemblage trop long

Assemblage long⇒ <ܮ 15 × ݀

=ܮ� (݊− 1) ଵܲ = (3 − 1) × 60 = 120�݉ ݉

15݀ = 270�݉ ݉ > =ܮ 120�݉ ݉ �⟹ ݏ݁ݏܽ ݉ ܾ݈ ܽ݃ �݁݊ ᇱ ݈݊�ݏܽ�ݐݏ݁ ݃.

 La pression diamétrale

On doit vérifier que :

.ௌௗܨ ≤ .ோௗܨ = 2,5 × ߙ
௨ܨ × ݀× ݐ

ߛ 
ݒ݁ܽ������ ߛ�;ܿ�  = 1,25
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ߙ = ݉ ݅݊ 〈
ଵ݁

3 ݀
;

ଵܲ

3 ݀
−

1

4
;
௨ܨ
௨ܨ

; 1〉 ⟹ ߙ = ݉ ݅݊ 〈0,55 ; 1,66 ; 1,1 ; 1〉 ⟹ ߙ� = 0,55

.ோௗܨ = 2,5 × 0,55 ×
360 × 16 × 10

1,25
× 10ିଷ = ܰܭ�63,36

.ௌௗܨ = ܰܭ�2,35 < .ோௗܨ = ������������������ܰܭ�63,36 Vérifiée

IX.11-Assemblage poutre-poutre (solive-poutre principale) :

Les solives sont articulées aux poutres par des cornières d’attache, l’effort tranchant

repris par l’assemblage est celui qui transmet la solive à la poutre soit Vୱ୲= 30,69 KN.

Figure 9.17 : Assemblage solive-poutre principale.

Cette assemblage est réalisé avec des boulons ordinaire de classe 8.8 caractérisé par :

௨݂ = 800 MPa (Limite de la résistance ultime à la traction).

௬݂ = 640 MPa (Limite d’élasticité).

On choisit une double cornière de (L60×60×6)

1. Dimensionnement des boulons :

 Choix des boulons :

a) Coté solive :

ܨ = 0.7 × ݊× ௨݂ × ௦ܣ

ܨ

݊
≤ ×௦ܭ ݊× μ ×

ܨ

ߛ ௦
⟹ ௦ܣ ≥

ܨ × ߛ ௦

݊ × ×௦ܭ ݊× μ × 0,7 × ௨݂

௦ܣ ≥
30,69 × 1,25 × 10ଷ

4 × 1 × 2 × 0,3 × 0,7 × 800
= 28,55 mm²

On choisit des boulons M12 de classe 8.8 avec ௦ܣ = 84,3 mm²

b) Coté poutre principale :
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On choisit le même type des boulons M12 avec : ௦ܣ = 84,3݉݉ ²

 Disposition constructive :

Disposition entre axe des boulons :

0 2 2

0 2 2

0 1 1

10 1

3 14 39 84

1,5 12 19,5 72
'

1, 2 12 15,6 72

28,6 842, 2 14

d p t mm p mm

d e t mm e mm
d ou

d e t mm e mm

mm p mmd p t

    
     
 

    
     

൞

ଵ = 40݉݉
ଶ = 50݉݉

ଵ݁ = 20݉݉

ଶ݁ = 30݉݉

2. Vérifications nécessaires :

a) Assemblage long :

Assemblage long⟹L >15×d

   21 2 1 50 50

15 15 12 180

L n P mm

d mm L

      

   

 L’assemblage n’est pas trop long.

b) La pression diamétrale :

On doit vérifier que : ࢊࡿ࢜ࡲ ≤ ࢊ࢘࢈ࡲ

1 1

0

2,5

1,25

1 20 40 1 600
min ; ; ;1 min ; ; ;1 0,51

3 3 4 3 13 3 13 4 360

360 12 6
2,5 0,51 26,43

1,25

u p

bRd

mb

mb

yb

o u

bRd

F d t
F

fe p

d d f

F KN








 
  



   
       

   

 
   

ி

್
= ܰܭ�14,27 < �������ܰܭ26,43 Condition vérifiée

c) Cisaillement du bloc :

La rupture par cisaillement de bloc résulte d’une rupture de traction le long de la ligne

de trou de fixation délimitant le bloc en zone tendue accompagnée d’un écoulement plastique

le long de la rangée de trou délimitant ce bloc en zone cisaillée. Elle se traduit par

l’enlèvement de la zone hachurée.

Il faut vérifier : ,sd e ff R dV V
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0 ,

,

0

1 2

1 1 2

2

2 2

0,t

.
3

30

50

20, 60

d : taille des trous le long de la ligne tendue

t : épaisseur de l'âme

k = 0,5 pour une seule rangée de b

t

y veff

eff Rd

m

veff v

v

u
d

y

f A
V

L L L L

L a e mm

L P mm

f
L a k mm

f



 
  
 

  

  

 

 
    

 

,

oulons

50 30 20, 60 100, 68

6 100, 68 604, 08

235 604, 08
. 75,50

1,13

veff

veff veff

eff Rd

L mm

A t L mm

V KN

    

     

 
   

 

ܸ.ோௗ =75.50 KN > ௦ܸௗ =42.23 KN ⟹ pas de risque de cisaillement du bloc.

IX.12-Assemblage de la ferme sur le poteau en béton :

Dans notre cas on a une jonction ferme et poteau en béton armé qui sera calculé comme un

pied de poteau encastré à sa base qui sert à transmettre les charges jusqu’au sol à l’aide

d’assises en acier, ces assises sont des plaques métalliques appelées : « platines », fixées aux

pieds des poteaux par des tiges d’ancrage sur le béton d’appui.

- Sollicitations :

Les sollicitations les plus défavorables sont données dans le tableau ci-dessous

Combinaisons ܰ ௫(݇ܰ ) ܰ݇)௬ܯ .݉ ) ௬ܸ(݇ܰ ) ܰ݇)௭ܯ .݉ ) ௭ܸ(݇ܰ )

G+1,5 WS 261,09 2,14 -92,33 -99,40 10,63

1,35G + 1,5S -139,65 -2,96 91,56 106,65 -9,50

Tableau IX.6 : Les sollicitations les plus défavorables

IX.12.1-Dimensionnement des tiges d’ancrages :

La tige d’ancrage sera dimensionnée avec l’effort de traction le plus défavorable

Nt = 261,09 KN.
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Figure 9.18 : Tige d’encrage du pied du poteau.

cmchb 4,41304,112 

h : la hauteur de la section HEA120  h = 114 mm

c : le débord, donné par : c = (100 ÷ 150) mm

On prend : c = 110 mm

D’où : a = b’ + 2c’ = 120 + 2×150 = 42 cm

a

Figure 9.19 : Dispositions constructives

Les tiges d'ancrages se dimensionnent à la traction simple, sous un effort de traction (ܰ௦௧).

n

N
N t

st 

n : nombre de tiges.

Nt : effort sollicitant de traction.

N

l1=20Ø

r =3Ø

Ø

l2 = 2Ø

d1

l1

P
2

P
2
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L’ancrage est réalisé par 4 tiges :

cm

f

N
f

N

y

t
y

t

88,1
5,2314,3

09,261

.4

.

4

2















Donc : cm9,1

Soit des tiges d’ancrages de 19 mm de diamètre.

IX.12.2-Vérification de la tige d’ancrage :

L’effort admissible par scellement est fixé par la règle suivante :

 212

1

.5,3.4,6.

1

.
1000

g.7
1.1,0 lrl

d

N c
a 
























(CCM97)

Na : effort normal résistant d’une tige.

3r , 201 l , 22 l

cg : Le dosage en ciment = 350 Kg/m3

cmr 7,53  

cml 38201  

cml 8,322  

cmd 51 

  kNNa 19,303,1348,3638.

5

9,1
1

9,1
.

1000

3507
1.1,0

2



















 


VérifiéeNon2,40
4

19,30  kN
N

kNN t
a

Donc : on augmente le diamètre des tiges

On prend cm5,2



Chapitre IX Calculs des assemblages

Page 168

  kNNa 27,445,174850.

5

5,2
1

5,2
.

1000

3507
1.1,0

2



















 


Vérifiée2,40
4

27,44  kN
N

kNN t
a

Donc on choisit pour les tiges le diamètre cm5,2

IX.12.3-Vérification des contraintes dans le béton et l'acier :

m
N

M
e

sd

sd 3807,0
09,261

40,99


cm
h

cme 28,6
6

7,37

6
07,38 

Donc le centre de poussée se trouve hors de tiers central de la section, et la platine est

soulevée à gauche (les boulons de gauche étant sollicités en traction).

281,9 cmA  (A : aire de la section de 2 tiges à gauche du poteau)

 

  073,24311'78,639'24'

0.90'.90'..3'

15

4,41

38

30

23

23













hhh

h
b

l
Ah

b

l
Ahhlh

E

E
n

cmb

cmh

cml

b

a

cmh 19,33' 

IX.12.3.1-Les contraintes dans le béton :

Vérifiée2,1486,2

3

19,33
3819,335,41

3865,1392

1,5avec85,0

3

'
'

2 28

MPafMPa

f
f

h
hbh

lN

ubb

b

b

c
ubb






































IX.12.3.2-Les contraintes dans l’acier :
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h
’
=33,19 cm

=
-

2,86

15

151,292(1) (2)

2,86

15

1

2 2

1

3

3

HEA120

Vérifiée235MPa85,18

3

19,33
38

3

19,33
3830

.
81,9

09,261

3

'
3

'

.































ya

ya

fMPa

f
h

h

h
hl

A

N





IX.12.4-Dimensionnement de l’épaisseur de la platine

IX.12.4.1-vérification de la section 1-1 :

Le moment dans la section 1-1 est obtenu

grâce au diagramme trapézoïdal de

contraintes situées à droite de la section,

que l’on peut

décomposer en un diagramme rectangulaire

(1) et un diagramme triangulaire (2).

Les moments correspondant, pour une bonde

de largeur unité (1 cm) et d’épaisseur t, sont :

0,321kN.m105,71586,2 3
1  M

.048,010
3

15

2

292,1
15 3

2 mkNM 







 

mkNMMM .273,021 

 le module d’inertie de la platine

pour b = 1cm

Figure 9.20 : Vérification dans la section 1-1

6

.

2

12

.
2

3
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 la contrainte de flexion dans la section est :
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IX.12.4.2-Vérification de la section 2-2 :

Par le même résonnement, on aura le moment maximal :

D’où : cmt 85,2
2350

6321,0





cmt 85,2

Figure 9.21 : Vérification de la section 2-2

IX.12.4.3-Vérification de la section 3-3 :

Du coté tendu, la platine est soumis à un moment : M = 0.1T

kNAT a 49,181085,1881,9. 1  

6

50 2t
W el 

Il faut donc vérifier que :

Figure 9.22 : Vérification de la section 3-3

En conclusion, on prendra une platine d’épaisseur : t = 2,9 cm.

IX.13-Calcul des pieds de poteaux :

IX.13.1-Introduction :
La base des poteaux sert à transmettre les charges au sol à l’aide d’assises en acier, ces

assises sont des plaques métalliques appelées : « platines », fixées aux pieds de poteaux par
des tiges d’ancrage sur le béton d’appui. Les tiges d’ancrages ont pour but de résister aux
effets des charges de calcul, elles doivent assurer la résistance en traction nécessaire vis-à-vis
des effets de soulèvement et des moments de flexions.

Dans l’étude de notre structure nous avons abouti à l’utilisation des pieds de poteaux
encastrés.
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IX.13.2-Dimensionnement des tiges d'ancrages des poteaux :

Les tiges seront dimensionnées avec l’effort ܰ௧ൌ ͶͲͅ ǡͅ Ͷ�݇ܰ et un moment ௬ܯ =

ͳͻͻ ǡʹ �݇ܰǤ݉ et effort tranchant ܸ ൌ ͻ ǡʹ͵ �͵݇ܰǤ

Figure 9.23: Tige d’encrage du pied du poteau

ࢎ : La hauteur de la section de poteau

࢈ : La largeur de la section de poteau

:ࢉ Le débord on le prend 10cm

Figure 9.24 : Dispositions constructives
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Figure 9.25 : Vue du pied de poteau encastré en 3D

Les tiges d'ancrages se dimensionnent à la traction simple, sous un effort de traction Nୱ୲.
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݊�: L’encrage est réalisé par 6 tiges

ܰ௧: Effort sollicitant de traction.
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Donc on choisit pour les tiges le diamètre =3.8 cm.

IX.13.3-Vérification de la tige d’ancrage :

L’effort admissible par scellement est par la règle suivante
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Na : effort normal résistant d’une tige.
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cg : Le dosage en ciment = 350 Kg/m3

cmd 51 

  KNKNNa 19.23448.746.75,34.114,676
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On remarque que résistance par scellement est très petit .donc pour augmenter la résistance

ont va augmenter les paramètres de la résistance pas scellement (le diamètre de la tige,
1l ,

2l et

r ) soit :
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D’où la condition est vérifiée

IX.13.4-Vérification des contraintes dans le béton et l'acier :
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Donc le centre de poussée se trouve hors de tiers central de la section, et la platine est
soulevée à gauche (les boulons de gauche étant sollicités en traction).

268,37 cmA  (A : aire de la section de 3 tiges à gauche du poteau)
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cmh 746,68'

IX.13.5-Vérification des contraintes dans le béton :

On doit vérifier que :
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IX.13.6-Vérification des contraintes dans l’acier :

On doit vérifier que :
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IX.13.7-Dimensionnement de l’épaisseur de la platine :

IX.13.7.1-Vérification dans la section 1-1 :
Le moment dans la section 1-1 est obtenu grâce au diagramme trapézoïdal des contraintes

situé à droite de la section, que l’on peut décomposer en un diagramme rectangulaire (1) et un

diagramme triangulaire (2).

Les moments correspondants, pour une bande de largeur unité (1 cm) et d’épaisseur t, sont :
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Figure 9.26 : Vérification de la contrainte dans la section 1-1
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Le module d’inertie de la platine pour b = 1cm est :
 
  62/

12/. 23 t

t

tb

V

I


La contrainte de flexion dans la section 1-1 est :
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IX.13.7.2-Vérification de la section 2-2 :

Le même raisonnement on aura le moment maximal :
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Figure 9.27 : Vérification dans la section 2 – 2.

IX.13.7.3-Vérification de la section 3-3 :

Du coté tendu, la platine est soumis à un moment : M = 0.1T
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Il faut vérifiée que :
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Figure 9.28 : Vérification dans la section 3 – 3.

En conclusion, on sélectionnera une platine d’épaisseur de 3,00 cm

IX.13.7.4-Vérification de la bèche :
Si : 0,3 ∙ ܰ < ܸ → La bêche est nécessaire 

On a :

ܰ =408,84 ܰܭ

ܸ = 50 ܰܭ

0,3 ∙ ܰ = 0,3 *408,84= ܰܭ122,65 > ܸ = 50 KN → La bêche est inutile
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X.1-Introduction :

Les fondations constituent la partie infrastructure de la bâtisse, elles assurent la

transmission des charges vers le sol, une bonne fondation assure la transmission des charges

du poteau vers le sol sans qu’il y est un enfoncement ou une instabilité quelconque. Il existe

plusieurs types de fondations, chaque type est adapté à un certain sol et une certaine structure.

Une fondation dite isolé est faite pour un bon sol, supportant une charge modérée, dans le cas

où les dimensions des semelles isolés se chevauchent on a recours à un autre type de

fondation, qui sont les semelles filantes, celles-ci est le genre d’une semelle isolé commune a

plusieurs poteaux. Il existe par ailleurs des sols qui ne supportent pas une grande charge,

déformable, et qui se tassent, dans ce cas à défaut de renforcer le sol, on a recours

généralement a un radier, genre d’un plancher infiniment rigide renversé. Le radier nous offre

une infrastructure monolithique, contribuant ainsi à la rigidité d’ensemble. Des pieux, des

puits et des micros pieux sont aussi un choix.

X.2-Choix du type de fondation :

Un certain nombre des problèmes se pose lorsqu’il s’agit de choisir un type de

fondation, qui dépend essentiellement de la contrainte du sol

 Le choix du type de fondation se fait suivant trois paramètres :

 La nature et le poids de la superstructure.

 La qualité et la quantité des charges appliquées sur la construction

 La qualité du sol de fondation.

 Donc son calcul ne peut être effectue que lorsqu’on connaît :

 La superstructure et ces charges.

 Les caractéristiques du sol (concernant le projet, la contrainte admissible du sol site Sଷ
est  σୱ୭୪ = 1bars.

 La profondeur d’ancrage : D = 2 m

D’après le RPA 99/2003 (article 10.1.4.1), les fondations superficielles sont calculées selon

les combinaisons d’action accidentelles suivantes :

- G + Q + E

- 0.8G + E

Ainsi que les combinaisons citées par le BAEL 91 :

ELU : 1, 35(G+Q+S)

ELS : G+0, 9(Q+S

X.3-Calcul des fondations :

3.1-Semelle sous poteau de section (65*40) cm² :

3.1.1- Détermination des sollicitations :
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Les sollicitations les plus défavorables sont données dans le tableau ci-dessous :

Sollicitation
Situation accidentelle

Situation durable

ELU ELS

G+Q+E 1,35(G+Q+S) G+0,9(Q+S)

Nmax (kN) 313,45 403,79 293,71

My (KN.m) 40,40 69,84 50,33

MZ (N.m) 7,34 2,87 2,07

Vy (KN) 34,70 11,47 8,32

VZ (KN) 26,84 35,63 25,60

Tableau X.1 : Les sollicitations à la base des poteaux (65*40).

3.1.2-Pré dimensionnement de la semelle :

Les dimensionnements de la semelle sont choisies de manière qu’elles soient

homothétiques avec celle du pied de poteau, les poteaux de notre structure sont rectangulaire

à la base (a*b), donc les semelles seront rectangulaire (A*B).

a et b : dimension du poteau considéré.

A et B : dimension de la semelle.

h = d + c ; avec c = 5 cm.

d : hauteur utile de la semelle est donnée par.

Figure 10.1 : Dimension de la semelle rectangulaire.
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 Critère de non poinçonnement:

solM  2 Situation accidentelle
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solM  33,1 Situation durable

M : Contrainte maximale dans la semelle donnée par la formule suivante :
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3.1.3- Dimensionnement de la semelle :

- Situation accidentelle : solM  2

sol

sol

A

e

AA

N

B

e

BA

N





2
6

1

5,6

4

2
6

1

0

0








 











 




mAA 12,0
313,45

40,40
eavec097,201,1 0
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Soit A= 2,40 m et B = 1,01 m

- Situation durable : solM  33,1
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On adopte pour les semelles des poteaux étudiés, les dimensions suivantes :
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B = 1,72m. et A =2,8m.

cmdsoit
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cm

d
aA

bB

d

53

53
4

65,080,2

33
4

4,072,1

max

4

4max



































 cdh 53+ 5 =58cm.

l1 : hauteur de l'amorce du poteau.

l1 = 200– 58 = 1,42m.

 Poids de la semelle:

P = 2,80×1,72×0,58×25 = 69,83 KN

 Poids de l’amorce :

P=0,4x0,65x1,42x25=9,23 KN

 Poids des terres :

Pterres = (2,80x1,72x2x22)-(69,83+9,23) =132,84 KN

Poids total:

P=69,83+9,23+132,84=211,90 KN

Les moments à la base:

 
 1

1

lhVMM

lhVMM

yzbz

zyby





Les sollicitations à la base de la semelle sont regroupées dans le tableau ci-dessous

Sollicitation

Situation

Accidentelle

Situation durable

ELU ELS

G+Q+E 1,35(G+Q+S) G+0,9(Q+S)

Nmax (KN) 525,35 615,69 505,61

Mby (KN.m) 94,08 141,1 101,53

MbZ (KN.m) 76,74 25,81 18,71

Vy (KN) 34,70 11,47 8,32

VZ (KN) 26,84 35,63 25,60

Tableau X.2 : Les sollicitations à la base de la semelle (65*40).



Chapitre X Etude de l’infrastructure

Page 181

3.1.4- Vérification des contraintes :

Les contraintes dans les semelles excentrées sont données par les expressions suivantes:
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.3 minmax

Les contraintes sont regroupées dans le tableau suivant :

Cas de

chargement
Sens e0 (m) max (bar)

min (bar) moy (bar)

Situation

accidentelle

Sens A 0,146 1,43<2 0.74 1,25>1

Sens B 0,179 1,5<2 0,40 1,22>1

Situation

Durable

ELU
Sens A 0,041 1,39>1,33 1,16 1,33 >1

Sens B 0,229 2,29>1,33 1,11 1,99 >1

ELS
Sens A 0,037 1,04<1,33 0,96 1,04 >1

Sens B 0,200 0,73<1,33 0,31 0,62<1

Tableau X.3 : Vérification des contraintes dans le sol.

Les contraintes moyennes à la situation accidentelle, dans les deux sens ne sont pas vérifiée

donc on augmente la section de la semelle à A= 3,0m et B = 2,5m
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 cdh 58,75+ 5 =63,75cm

l1 : hauteur de l'amorce de poteau
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l1 = 2,0 – 0,6375 = 1,36m

 Poids de la semelle:

P = 3×2,5×0,6375×25 = 119,53 KN

 Poids de l’amorce :

P=0,4x0,65x1,36x25=8,84kN

 Poids des terres :

Pterres = (3x2,5x2x22)-(119,53+8,84) =201,63 KN

Poids total:

P=119,53+8,84+201,63=330 KN

 Les moments à la base:
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Les sollicitations à la base de la semelle sont regroupées dans le tableau ci-dessous :

Sollicitations Situation

accidentelle

Situation durable

ELU ELS

G+Q+E 1,35(G+Q+S) G+0,9(Q+S)

ܰ ௫ (KN) 643,15 733,79 623,71

௬ܯ (KN.m) 63,67 100,73 72,54

௭ܯ (KN.m) 37,42 12,81 9,28

௬ܸ (KN) 34,70 11,47 8,32

௭ܸ (KN) 26,84 35,63 25,62

Tableau X.4 : Sollicitations à la base de la semelle type 01 (65*40).

-Vérification des contraintes :

Les contraintes dans les semelles excentrées sont données par les expressions suivantes:
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Les contraintes sont regroupées dans le tableau suivant :

Cas de

chargement
Sens e0 (m) max (bar)

min (bar) moy (bar)

Situation

accidentelle

Sens A 0,058 0,95<2 0,758 0,90<1

Sens B 0,098 1,05<2 0.655 0,95<1

Situation

Durable

ELU
Sens A 0,017 1,01<1,33 0,945 0,99<1

Sens B 0,013 1,00<1,33 0,947 0,98<1

ELS
Sens A 0,014 0,86<1,33 0,821 0,86<1

Sens B 0,116 1,08<1,33 0,609 0,96<1

Tableau X.5 : Vérification des contraintes dans le sol.

3.1.5-Vérification de la stabilité au renversement : (RPA 99 v 2003.Art.10.1.5(2))

Dans le cas accidentel, il faut vérifier que :
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Donc la vérification au renversement est vérifiée.

3.1.6-Détermination des armatures de la semelle :

On a deux conditions à vérifier :



Chapitre X Etude de l’infrastructure

Page 184

 

 























24

242

6

6
1

0

0

0

0

B
e

A
e

sensB
b

e

sensA
a

e









Si les deux conditions sont vérifiées, les armatures seront calculées sous un effort normal
fictif :
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- Armatures parallèle à (A) :
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c) Condition de non fragilité :

²09,23

09,2375,63300
400

1,2
23,023,0 228

cmAMin

cmhA
f

f
AMin

s

A

e

ts

A





²24,19

24,1975,63250
400

1,2
23,023,0 28

cmAMin

hB
f

f
AMin

s

B

e

ts

B





d) Dispositions constructives :

Les armatures seront munies des crochets si : (ls>B/4 sens B et ls > A/4 sens A)

:
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Suivant B :

cm
B

cmls 5,62
4

38,49
1,2²5,14,2

4004,1







Suivant A :

cm
A

cmls 75
4

38,49
1,2²5,14,2

4004,1







Donc toutes les barres doivent être prolongées jusqu’à l'extrémité de la semelle, mais peuvent

ne pas comporter des crochets.

Tous les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

Armatures Situation

accidentelle

Situation

durable

Amin

(cm²)

Nombre

De

barre

As

(cm²)

ls (cm) St (cm)

ELU ELS

As (B) 12,04 0,97 10,86 19,24 19HA14 29,25 49,38 15

As (A) 0,89 10,86 9,20 23,09 15HA14 23,09 49,38 16

Tableau X.6 : Les armatures des semelles (65*40).

Figure 10.2 : Schéma du ferraillage de la semelle (65*40).

X.3.2-Semelle sous poteau de section (HEA500) :

3.2.1- Détermination des sollicitations :

Les sollicitations les plus défavorables sont données dans le tableau ci-dessous :
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Sollicitation
Situation accidentelle

Situation durable

ELU ELS

G+Q+E 1,35(G+Q+S) G+0,9(Q+S)

Nmax (kN) 313,15 403,79 293,71

My (kN.m) 40,4 69,84 50,33

MZ (kN.m) 7,34 2,87 2,07

Vy (kN) 34,70 11,47 8,32

VZ (kN) 26,84 35,63 25,60

Tableau X.7 : Les sollicitations à la base des poteaux (HEA500).

3.2.2-Pré dimensionnement de la semelle :

Les dimensionnements de la semelle sont choisies de manière qu’elles soient

homothétiques avec celle du pied de poteau, les poteaux de notre structure sont carrés à la

base (a*b), donc les semelles sont carré (A*B).

a et b : dimension du poteau considéré.

h et b : dimension du poteau considéré. (HEA500)

H et B : dimension de la semelle.

h1 : d + c ; avec c = 5 cm. (Béton de propreté)

d : hauteur utile de la semelle est donnée par.

Figure 10.3 : Dimension de la semelle.
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 Critère de non poinçonnement :
 solM  2 : Situation accidentelle

 solM  33,1 : Situation durable

M : Contrainte maximale dans la semelle donnée par la formule suivante :
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Ou : h et b dimensions de la platine puisque les poteaux sont encastrés. (Voir chapitre 09

calculs des assemblages- pieds de poteau).

3.2.3- Dimensionnement de la semelle :

- Situation accidentelle : solM  2
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Soit H= 1,8 m et B = 2 ,5 m

- Situation durable solM  33,1

sol
H

e

BH

N
33,1

6
1 0 







 




mB

mH

HH

8,1

50,2

172,0
403,79

69,84
eavec016,418,4 0

3







On choisit pour toutes les semelles des poteaux HEA500 A=2,52m et B=3,5m

cmdsoit

cm

cm

d
aH

bB

d

50

75,27
4

69,080,1

50
4

50,05,2

max

4

4
max



































 cdh 75+ 5 = 50 cm

l1 : hauteur de l'amorce de poteau

l1 = 2 – 0,50 = 1,5 m

 Poids de la semelle

P = 2,50×1,8×0,50×25 = 56,25KN

 Poids de l’amorce

P=0,5x0,69x1,5x25 =12,93KN

 Poids des terres

Pterres= (2,5×1,8×2×22)-(56,25+12,93) =128,82KN

Poids total:

P=56, 25+12,93+128,82=198KN

Les moments à la base

 
 1

1

lhVMM

lhVMM

yzbz

zyby
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Les sollicitations à la base de la semelle sont regroupées dans le tableau ci-dessous :

Sollicitation

Situation

Accidentelle

Situation durable

ELU ELS

G+Q+N+E 1,35(G+Q+N+S) G+0.9(Q+N+S)

Nmax (KN) 511,15 601,79 491,71

Mby (KN.m) 93,08 141,1 121,53

MbZ (KN.m) 76,74 25,81 18,71

Vy (KN) 34,70 11,47 8,32

VZ (KN) 26,84 35,63 25,60

Tableau X.8 : Les sollicitations à la base de la semelle

3.2.4- Vérification des contraintes :

Les contraintes dans les semelles excentrées sont données par les expressions suivantes :
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Les contraintes sont regroupées dans le tableau suivant :

Cas de

chargement
Sens e0 (m) max (bar)

min (bar) moy (bar)

Situation

accidentelle

Sens H 0,13 1,49<2 0,78 1,31>1

Sens B 0.10 1.51<2 0,75 1,32>1

Situation

Durable

ELU
Sens H 0,17 1,88 >1,33 0,57 1,55>1

Sens B 0,03 1,47> 1,33 1,20 1,40>1

ELS
Sens H 0,17 1,53 >1.33 0,64 1,30>1

Sens B 0,02 1,16<1,33 1,01 1,12>1

Tableau X.9 : Vérification des contraintes dans le sol.
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Les contraintes moyennes à la situation accidentelle, à l’ELU et à l’ELS dans les deux

sens ne sont pas vérifiée donc on augmente la section de la semelle à A= 3,5m et B = 3,0m

 cdh 70+ 5 =75cm

l1 : hauteur de l'amorce de poteau

l1 = 2 – 0,75 = 1,25m

 Poids de la semelle :
Ps=A×B×h×fc28

P = 3,5×3×0,75×25 = 196,875 ܰܭ

 Poids de l’amorce :

Pa=a×b×l1×fc28

P=0,5x0, 69x1,25x25=10,78 KN

 Poids des terres :

p୲ୣ ୰୰ୣ = (A×B× ݈ ௌ)-(Ps+Pa)ߛ×

p୲ୣ ୰୰ୣ = = (3x3,5x2x22)-(196,875+10,78) =254,34 KN

Poids total:

Pt=Pt+Pa+p୲ୣ ୰୰ୣ

Pt=196,34+10,78+254,34=456,46 KN

Les moments à la base :

 
 1

1

lhVMM

lhVMM

yzbz

zyby





Les sollicitations à la base de la semelle sont regroupées dans le tableau ci-dessous :
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Sollicitations Situation

accidentelle

Situation durable

ELU ELS

G+Q+E 1,35(G+Q+S) G+0,9(Q+S)

ܰ ௫ (KN) 769,69 860,58 750,17

௬ܯ (KN.m) 94,80 141,1 101,57

௭ܯ (KN.m) 76,74 25,81 18,71

௬ܸ (KN) 34,70 11,47 8,32

௭ܸ (KN) 26,84 35,63 25,62

Tableau X.10 : Les sollicitations à la base de la semelle

3.2.5- Vérification des contraintes :

Les contraintes dans les semelles excentrées sont données par les expressions suivantes :
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4

.3 minmax

Les contraintes sont regroupées dans le tableau suivant :

Cas de

chargement
Sens e0 (m) max (bar)

min (bar) moy (bar)

Situation

accidentelle

Sens H 0,12 0,88<2 0,58 0,80<1

Sens B 0.09 0,86<2 0,60 0,79<1

Situation

Durable

ELU
Sens H 0,16 1,04 <1,33 0,59 0,92<1

Sens B 0,02 0,85<1,33 0,85 0,85<1

ELS
Sens H 0,13 0,87 <1,33 0,55 0,79<1

Sens B 0,02 0,74<1,33 0,68 0,72<1

Tableau X.11 : Vérification des contraintes dans le sol.
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3.2.6-Vérification de la stabilité au renversement : (RPA 99 v 2003.Art.10.1.5)

Dans le cas accidentel, il faut vérifier que:
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Donc la vérification au renversement est vérifiée.

3.2.7-Détermination des armatures de la semelle :

On a deux conditions à vérifier :
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Si les deux conditions sont vérifiées, les armatures seront calculées sous un effort normal
fictif :
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a) Situation accidentelle :
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- Armatures parallèles à" B" :
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- Armatures parallèles à" H" :
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b) Situation durable :

b-1) A l’E L U :
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- Armatures parallèles à (B) :
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- Armatures parallèle à (H) :
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b-2) A l'E L S :

- Armatures parallèles à (B) :
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c) Condition de non fragilité :

²69,31

69,3175350
400

1,2
23,023,0 228

cmAMin

cmhH
f

f
AMin

s

A

e

ts

A





²16,27

16,2775300
400

1,2
23,023,0 28

cmAMin

hB
f

f
AMin

s

B

e

ts

B





d) Dispositions constructives :

Les armatures seront munies des crochets si : (ls>B/4 sens B et ls > A/4 sens A)

:
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Suivant B : cm
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Suivant A : cm
H

cmls 5,87
4

43,56
1,2²5,14,2

4006,1





 

Donc toutes les barres doivent être prolongées jusqu’à l'extrémité de la semelle, mais
peuvent ne pas comporter des crochets.

Tous les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :
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Tableau X.12 : Les armatures des semelles type (HEA500)

Armatures Situation

accidentelle

Situation

durable

Amin

(cm²)

Nombre

De

barre

As

(cm²)

ls (cm) St (cm)

ELU ELS

As (B) 1,07 1,26 0,98 27 ,16 18HA14 27,71 49,38 20

As (H) 12,23 17,04 14,61 31,65 16HA16 32,17 56,43 20

Figure 10.4 : Schéma de ferraillage de la semelle

X.4-Calcul des longrines :

4.1-Introduction :

Les longrines sont des éléments appartenant à l’infrastructure et qui servent à rigidifier

l’ensemble des semelles. Et elles sont soumises à des forces axiales de traction.

4.2- Pré dimensionnement :

Les dimensions minimales de la section transversale des longrines sont :

25 cm x 30 cm : sites de catégorie S2 et S3

30 cm x 30 cm : site de catégorie S4

Pour notre cas on optera pour des longrines de section :( 40x45) cm²

4.3- Ferraillage :

Les longrines doivent être calculées pour résister à l’action d’une forces de traction qui

est égale à :

10.1.1.b)V2003.Art.(RPA9920KN
N

N t 
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α: coefficient fonction de la zone sismique et de la catégorie de site considérée    

max
uN : L’effort normal ultime du poteau le plus sollicité.

 α = 12 (zone IIa, site S3)
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Donc on ferraille avec Amin

Soit 6HA16 avec As = 12,05cm²

- A) Vérification de la condition de non fragilité :
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- B) Vérification de la flèche :
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313,1
303750101,2384

)600(99,425
5

4





f Vérifiée

- C) Armatures transversales :

Soit des cadres de diamètre 8 dont l’espacement est inférieur à : min (20 cm, 15Φ) 

St< (20cm, 15*0,8) = 12cm

Les cadres sont espacés de 15 cm en travée et de 10cm en zone nodale.

Figure 10.5 : Schéma de ferraillage des longrines.

X.5-Ferraillage des futs :

Les fondations sont ancrées à D=2m ; l’assemblage platine massif doit être au-dessus du sol ;

donc on prévoit un poteau en B.A (fût) de dimension (90*70) cm2.

Le fût est soumis à un effort normal, un effort tranchant et un moment fléchissant. Le

ferraillage de la section sera calculé en flexion composé.

On calculera uniquement le fût le plus sollicité ; par les efforts (M. N .T)

Figure 10.6 : La section du fut à ferrailler.
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On a:

����������ܰ ௨ = 403,79KN

௨ܯ��������� =69,84KN.m

T=35.63 KN

e0 : excentricité additionnelle traduisant les imperfections géométriques initiales

l : hauteur totale du Poteau

݁=
ெ ೆ

ேೠ
=

ଽ,଼ସ

ସଷ,ଽ�
= 0,17

A= ( 0,337 h – 0,81 d' ) b.h.fbu

A= ( 0,337 .0,9 - 0.81.0,05.0,9.0,9.14,2 . 103

A=3022,72 KN.m

UAM-)d'-(dNu=B

)5,0(MUA hdNM uu 

mKN.78.170)9,05,070.0(79.40384.69M UA 

KN.m68.91170.78-5)403,79(0,6=B 

A>B =>La section est partiellement comprimée, et le ferraillage se fera à la flexion simple.
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Le RPA exige une section minimale : AS,min = 0,8%b. h (RPA99 / 7.4.2.1)
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As,min =0,8.10-2.0,9.0,7=50.4cm².

Donc on ferraille avec 14HA14+16HA16=53.72 cm²

-La condition de non fragilité :
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- Ferraillage transversal :
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b: Largeur de la section.

h: Hauteur de la section.

St : Espacement des armatures transversales.

Øt : Diamètre des armatures transversales.

Øl : Diamètre des armatures longitudinales.

Figure 10.7 : Schéma de ferraillage des futs



Chapitre XI :

Vérification de la
stabilité d’ensemble
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XI-Introduction :

Après la vérification des éléments pré dimensionné de la structure à la résistance, et la

stabilité, on doit vérifier la stabilité d’ensemble sous le vent et le séisme.

La stabilité de la structure est assurée si :

 

st R

Σ Moments résistants stabilisateurs   Σ moments renversants.

  M M



  

XI.1-Détermination des moments renversants (MR) :

1.1 Cas de vent :

L’action du vent est décomposée en deux composantes :

 Une composante horizontale (FH)

 Une composante verticale (FV)

Ces deux composantes donnent un moment de renversement « MR », il faut que ce
moment de renversement reste inférieur au moment stabilisant « MS» dû au poids propre du
bâtiment.

Figure 11.1 : Détails du projet.
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a) Vent sur façade principale et secondaire avec dépression intérieure (Cpi=-0,5) :

Tableau XI.1 : Vent sur la façade principale et secondaire Cpi=-0,5

ZONE Qj (N/m²) S (m²) FH (KN) FV (KN) Point d’application

X(m) Y(m) Z(m)

D 747,86 594 444,22 0 0 12,5 5,50

E 115,06 594 68,43 0 54 12,5 5,50

F -588,16 32,91 0 -19,35 1,51 12,5 11,65

G -553,57 32,91 0 -18,61 1,51 12,5 11,65

H -193,74 125 0 -24,21 7,50 12,5 12,5

I 0 518,75 0 0 33,25 12,5 12,5

Fr (toi) - - 41,72 0 12,5 12,5 12

Fr (par) - - 29,08 0 0 12,5 5,50

FH=583,45 - 7,22 12,5 5,5

- FV=-62,17 3,84 12,5 11,98

MR/XX : moment renversant par rapport à l'axe XX

MR/YY : moment renversant par rapport à l'axe YY

Calcul de ࡹ :ࡾ

MR /xx = FV ×Y = 777,125 kN.m

MR/yy = FV×X + FH×Z = 3447,70 kN.m
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Figure 11.2 : Résultantes des forces horizontale et verticale sur la façade principale et
secondaire avec dépression intérieure

b) Vent sur façade principale et secondaire avec surpression intérieure (Cpi= 0,8) :

Tableau XI.2 : Vent sur la façade principale et secondaire (Cpi= 0,8)

ZONE Qj (N/m²) S (m²) FH (KN) FV (KN) Point d’application

X(m) Y(m) Z(m)

D 0 594 0 0 0 12,5 5,5

E -632,81 594 -375,88 0 54 12,5 5,5

F -1487,70 32,91 0 -48,96 1,51 12,5 11,65

G -1453,10 32,91 0 -47,82 1,51 12,5 11,65

H -1093,28 125 0 -136,66 7,5 12,5 12,5

I -899,54 518,75 0 -466,63 33,25 12,5 12,5

Fr (toi) - - 41,72 0 0 12,5 12

Fr (par) - - 29,08 0 12.5 12,5 5,5

FH=-305,08 - 28,24 12,5 5,5

- FV=-700,07 23,83 12,5 12,38
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Calcul du ࡹ :ࡾ

MR /xx = FV ×Y = 8750,87 kN.m

MR/yy = FV×X + FH ×Z = 18360,60 kN.m

Figure 11.3 : Résultantes des forces horizontale et verticale sur la façade principale et
secondaire avec surpression intérieure

c) Vent sur façade latérale gauche et droite avec dépression intérieur (Cpi=-0,5) :

Tableau XI.3 : Vent sur la façade latérale gauche et droite (Cpi=-0,5)
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ZONE Qj (N/m²) S (m²) FH (KN) FV (KN) Point d’application

X(m) Y(m) Z(m)

D 716,04 675,00 483,32 0 0 27 5,5

E 110,01 675,00 74,25 0 25 27 5,5

F 563,13 32,91 0 18,53 1,39 27 11,39

G 351,12 102,5 0 35,98 1,39 27 11,39

H 19,87 539,59 0 10,72 7,50 27 12,19

J 53,00 135,41 0 7,17 13,75 27 12,79

I 106,00 539,59 0 57,19 22 27 11,79

Fr (toi) - - 0 0 - - -

Fr (par) - - 0 0 - - -

FH=558,57 10,35 27 5,5

- FV=108,17 8,28 27 11,76

Calcul de ࡹ :ࡾ

MR /xx = FV ×Y = 2920,59 kN.m

MR/yy = FV×X + FH ×Z= 3966,40 kN.m

Figure 11.4 : Résultantes des forces horizontale et verticale sur la façade latérale gauche
et droite avec dépression intérieure.
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d) Vent sur la façade latérale gauche et droite avec surpression intérieure (Cpi=0,8) :

Tableau XI.4 : Vent sur la façade latérale gauche et droite (Cpi=0,8) :

zone qj (N/m²) S (m²) FH (KN) FV (KN) Point d’application

X(m) Y(m) Z(m)

D 0 675,00 0 0 0 27 5,5

E -592,40 675,00 -399,87 0 25 27 5,5

F -1437,66 32,91 0 -47,31 1,39 27 11,39

G -1212,40 102,5 0 -124,27 1,39 27 11,39

H -841,39 539,59 0 -454,00 7,5 27 12,19

J -914,27 135,41 0 -123,80 13,75 27 12,79

I -775,26 539,59 0 -419,32 22 27 11,79

Fr (toi) - - 0 0 - - -

Fr (par) - - 0 0 - - -

FH=-399,87 25 27 5,5

- FV=-1168,7 12,48 27 11,99

Calcul de ࡹ :ࡾ

MR /xx = FV ×Y = 31554,90 kN.m

MR/yy = FV×X + FH ×Z = 16784,66 kN.m



Chapitre XI Vérification de la stabilité d’ensemble

Page 211

Figure 11.5 : Résultantes des forces horizontale et verticale sur la façade latérale gauche
et droite avec surpression intérieure

1.2-Cas de séisme :

Le moment de renversement qui peut être causé par l'action sismique doit être calculé
par rapport au niveau de contacte sol- fondation.

a) Réaction à la base :

Tableau XI.5 : Réaction à la base due aux effets sismiques

MomentForceLe
mode

Mz (KN.m)My (KN.m)Mx (KN.m)Fz(KN)Fy (KN)Fx (KN)

113,353161,842177,57658,53745,236470,96CQC

CQC : combinaison quadratique complète.

YG = 27 m

XG = 12,5m

b) Calcul des moments résistant (stabilisateurs) :

- Poids de la structure : d’après le ROBOT BAT version 2012

ࢀࡼ = ܰܭ�5843,94 (Chapitre de l’étude sismique).

mkNXFMM

mkNYFMM

GzyyyyR

GzxxxxR

.46,11393

.19957,88

/

/
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1) Moments stabilisateur :

GTiiyyST

GTiixxST

XPXPM

YPYPM








/

/

- ܯ ௌ் / = 94,5843 × 27 = 157786,38 kN.m

- ܯ ௌ் / = 94,5843 × 12,5 =73049,25 kN.m

XI.3-Vérification au renversement de la structure :

Tableau XI.6 : Vérifications au renversement de la structure

Cpi

MR (KN.m) MS (KN.m) MS /MR

/xx /yy /xx /yy /xx /yy

Cas
du
vent

Vent sur la
façade

principale et
secondaire

(V2)

-0,5 777,125 3447,70
203,3 21,18

0,8 8750,87 18360,60
18,03 3,97

Vent sur la
façade latérale

gauche et
droite (V1)

-0,5 2920,59 3966,40 157786,38 73049,25 54,02 18,41

0,8 31554,9 16784,66 5,00 4,35

Cas du séisme

19957,88 11393,46 0,8.Mst 0,8.Mst 6,32 5,13

126229,10 58439,40

Tous les moments résistants (stabilisateurs) sont supérieurs aux moments renversants, donc il
n’y a pas de risque de renversement et la stabilité d’ensemble est assurée.

Conclusion : La stabilité d’ensemble vis-à-vis du vent et du séisme respectivement est
vérifiée ; donc notre construction et stable.
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Après avoir fait l’étude et la conception de ce projet, nous pouvons déduire qu’une bonne

conception et un calcul plus approximatif permettent à cette dernière d’être rigide et plus

stable face aux différentes actions auxquelles est soumise.

En effet, une étude complète et consistante, demande quelques facteurs essentiels

notamment une bonne maitrise des méthodes de calcul, une documentation riche et diversifiée

pour appliquer et connaitre les règlements tel que (RPA 2003, RNVA 99 et eurocode03), et

des conditions de travail favorables et un temps relativement suffisant en fonction de la

difficulté du sujet.

Ce travail a été aussi une occasion d’apprendre à utiliser les différents logiciels de calcul

comme (Robot structural) et de dessin (Autocad). Ces logiciels deviennent aujourd’hui un

besoin nécessaire et un gain de temps appréciable d’étude et d’exécution avec une possibilité

de modification très rapide et une meilleure précision.

Enfin estimons qu’un bon ingénieur est celui qui ne se limite pas uniquement aux

connaissances techniques ayant traité à son domaine, mais de s’adapter aux situations et

problèmes rencontré dans sa vie active.
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Annexe 1 : Fiches technique du paneau sandwich



Annexe2 : Section en cm2 de N armatures de diamètre Φ (mm) 

Φ (mm) 5 6 8 10 12 14 16 20 25 32 40

1 0,20 0,28 0,50 0,79 1,13 1,54 2,01 3,14 4,91 8,04 12,57

2 0,39 0,57 1,01 1,57 2,26 3,08 4,02 6,28 9,82 16,08 25,13

3 0,59 0,85 1,51 2,36 3,39 4,62 6,03 9,42 14,73 24,13 37,7

4 0,79 1,13 2,01 3,14 4,52 6,16 8,04 12,57 19,64 32,17 50,27

5 0,98 1,41 2,51 3,93 5,65 7,72 10,05 15,71 24,54 40,21 62,83

6 1,18 1,70 3,02 4,71 6,79 9,24 12,06 18,85 29,45 48,25 75,40

7 1,37 1,98 3,52 5,50 7,92 10,78 14,07 21,99 34,36 56,30 87,96

8 1,57 2,26 4,02 6,28 9,05 12,32 16,08 25,13 39,27 64,34 100,53

9 1,77 2,54 4,52 7,07 10,18 13,85 18,10 28,27 44,18 72,38 113,10

10 1,96 2,83 5,03 7,85 11,31 15,39 20,11 31,42 49,09 80,42 125,66

11 2,16 3,11 5,53 8,64 12,44 16,93 22,12 34,56 54,00 88,47 138,23

12 2,36 3,39 6,03 9,42 13,57 18,47 24,13 37,70 58,91 96,51 150,80

13 2,55 3,68 6,53 10,21 14,70 20,01 26,14 40,84 63,81 104,55 163,36

14 2,75 3,96 7,04 11,00 15,38 21,55 28,15 43,98 68,72 112,59 175,93

15 2,95 4,24 7,54 11,78 16,96 23,09 30,16 47,12 73,63 120,64 188,50

16 3,14 4,52 8,04 12,57 18,10 24,63 32,17 50,27 78,54 128,68 201,06

17 3,34 4,81 8,55 13,35 19,23 26,17 34,18 53,41 83,45 136,72 213,63

18 3,53 5,09 9,05 14,14 20,36 27,71 36,19 56,55 88,36 144,76 226,20

19 3,73 5,37 9,55 14,92 21,49 29,25 38,20 59,69 93,27 152,81 238,76

20 3,93 5,65 10,05 15,71 22,62 30,79 40,21 62,83 98,17 160,85 251,33



Valeur de en fonction de 

Coefficients de réduction

 Valeurs de  pour la courbe de flambement

a b c d
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0

1,0000
0,9775
0,9528
0,9243
0,8900
0,8477
0,7957
0,7339
0,6656
0,5960
0,5300
0,4703
0,4179
0,3724
0,3332
0,2994
0,2702
0,2449
0,2229
0,2036
0,1867
0,1717
0,1585
0,1467
0,1362
0,1267
0,1182
0,1105
0,1036

1,0000
0,9641
0,9261
0,8842
0,8371
0,7837
0,7245
0,6612
0,5970
0,5352
0,4781
0,4269
0,3817
0,3422
0,3079
0,2781
0,2521
0,2294
0,2095
0,1920
0,1765
0,1628
0,1506
0,1397
0,1299
0,1211
0,1132
0,1060
0,0994

1,0000
0,9491
0,8973
0,8430
0,7854
0,7247
0,6622
0,5998
0,5399
0,4842
0,4338
0,3888
0,3492
0,3145
0,2842
0,2577
0,2345
0,2141
0,1962
0,1803
0,1662
0,1537
0,1425
0,1325
0,1234
0,1153
0,1079
0,1012
0,0951

1,0000
0,9235
0,8504
0,7793
0,7100
0,6431
0,5797
0,5208
0,4671
0,4189
0,3762
0,3385
0,3055
0,2766
0,2512
0,2289
0,2093
0,1920
0,1766
0,1630
0,1508
0,1399
0,1302
0,1214
0,1134
0,1062
0,0997
0,0937
0,0882
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